ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTARAREA Nr. &7
din

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-1810, intitulat
s»Lucrari de renovare energetici moderati clidire Scoala gimnazialid Maresal
Alexandru Averescu, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in cadrul Apelului
de proiecte de renovare energetici moderata a cladirilor publice, titlu apel:
PNRR/2022/C5/B.2.1/1

Consiliul Local al Municipiului Adjud intrunit in sedintd extraordinard convocati de

indati, prin convocarea Primarului Municipiului Adjud, analizind:

Referatul de necesitate nr. 7/32455/(RU)32456 din 03.05.2023 si Raportul de specialitate
al Compartimentului Managementul Proiectelor §i Investitii nr. 7/32457/(RU)32458 din
03.05.2023 privind aprobarea documentafiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-1810, intitulat ,,Lucriri de
renovare energetici moderatd cladire Scoala gimnaziald Maresal Alexandru Averescu,
Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in cadrul Apelului de proiecte de renovare
energeticd moderaté a cladirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1;

Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud privind aprobarea documentatiei

tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr.
C5-B2.1.2-1810, intitulat ,Lucridri de renovare energetici moderatd cladire Scoala
gimnaziald Maresal Alexandru Averescu, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in cadrul
Apelului de proiecte de renovare energetici moderatd a cladirilor publice, titlu apel:
PNRR/2022/C5/B.2.1/1;

Luénd act de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Adjud pentru activitifi economico-financiare si administrarea serviciilor
publice furnizate;

Conform prevederilor art.10 alin (4) lit. a) din Hotéirdrea Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele degdborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economici aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificirile si
completarile ulterioare;

In temeiul art.41, art.44 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 din Legea 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia
publicd, republicati, cu modificarile si completarile ulterioare;



- in conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. d) , art.139 alin.(1) si
alin.(3) lit. g), art.243 alin.(1) lit.,,a” din Ordonanta de urgent3 nr. 57/2019 privind Codul

administrativ.

HOTARASTE:

ART. 1 Se aprobid documentatia tehnico - economica (faza DALI) pentru Proiectul nr.
C5-B2.1.a-1810, intitulat ,,Lucréri de renovare energetici moderatd clidire Scoala gimnazialid
Maresal Alexandru Averescu, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, conform anexei 1, parte
integrantd a prezentei hotérari;

ART. 2 Se aprobid valoarea totald a Proiectul nr. C5-B2.1.a-1810, intitulat ,,Lucrari de
renovare energeticd moderati cladire $coala gimnaziald Maresal Alexandru Averescu, Municipiul
Adjud, judetul Vrancea”, in cuantum de 5.187.201,71 lei (fird TVA), respectiv
6.164.130,73 lei (inclusiv TVA), din care valoarea maximd acordatdi prin PNRR este de
6.082.960,70 lei (inclusiv TVA), respectiv 5.111.731,68 lei valoare eligibila prin PNRR si
971.229,02 lei valoarea TVA aferentd cheltuielilor eligibile finantate prin PNRR;

ART. 3 Se aproba contributia proprie in proiect a Municipiului Adjud, reprezentind
cheltuieli neeligibile a Proiectul nr. C5-B2.1.a-1810, intitulat ,,.Lucrdri de renovare energetici
moderatd clidire $coala gimnazialda Maregal Alexandru Averescu, Municipiul Adjud, judetul
Vrancea”, in cuantum de 75.470,03 lei (fard TVA), respectiv 81.170,03 lei (inclusiv TVA);

ART. 4 Sumele reprezentdnd cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apidrea pe durata
implementirii Proiectului nr. C5-B2.1.a-1810, intitulat ,,Lucriri de renovare energeticd moderati
cladire Scoala gimnaziald Maresal Alexandru Averescu, Municipiul Adjud, judeful Vrancea”, se
vor asigura din bugetul local,

ART. 5 Se aproba Devizul general al investitiei, conform anexei 2 la prezenta hotarére.

ART. 6 Se aprobi indicatorii tehnico-economici in conformitate cu documentatia
tehnico-economici (faza DALI), conform anexei 3 la prezenta hotarare;

ART. 7 Se imputerniceste Primarul Municipiului Adjud - dnul. Nechifor Florin si
semneze toate actele necesare implementdrii Proiectului, in numele Municipiului Adjud,;

ART. 8 Prezenta hotérdre se comunicé de cétre Secretarul General al Municipiului prin
Serviciul Administratie Publica Locald in termenul previzut de lege citre Primarul Municipiului
Adjud si Prefectul Judetului Vrancea.

Presedinte de gedinta, Contrasemneazi
Consilier ' Secretar al Mypicipiului Adjud
Marecu Citilin ir. Sibisan Andia Genoveva



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 1 la HCL nr. 3-7-din @4 .05, 9023

MEMORIU TEHNIC
Conform HG907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice,
conform CONJINUTULUI-CADRU
al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - Anexa 5

FAZA DE PROIECTARE: _
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII D.A.L.I.

Presedinte de sedinti, Contrasemneazi
Consilier = Secretar al Municipiului Adjud
Maren Ciitilin . ir. Sibisan Andka Genoveva



Numele si prenumele verificatorului atestat:
Dr. ing. ILEANA CRISTINA CAPATU

Nr atestat MDRAP: 09662, 09650, 09732, 09860
Adresa, telefon, email: Iasi, str. ZORILOR nr.5, 0740-202588, 0232-266661, neo cons@yahoo.com

nr. 1062/26.04.2023

REFERAT

Privind verificarea de calitate fa cerintele: B1, C¢, D, E, F

a proiectului:

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE
SCOALA GIMNAZIALA "MARESAL AVERESCU”

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA, STR LIBERTI"\TII NR. 2A

1. DATE DE IDENTIFICARE:

Prolectant General : CONSTANT CONSTR
Proiectant de Specialitate: ARH. CATALIN POP
Investitor: * MUN. ADIUD, JUD.
Amplasament: MUN. ADJUD, JUD.

Numar project: ' 834/2023

2, CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI CONST!

Obiectul proiectului il fac lucrérile de reabilitare energetica conform prevederile audrtulw energetic,
prin: anveloparea peretilor exteriori, inlocuirea tdmplariei exterioare, placarea planseului peste subsol si a
planseului din pod. Functionalul interior nu se va modfica prin proiect. Cladirea este alcatuita dintr-un singur
tronson cu structura de rezistentd din pereti portanti din zidarie de cdrdmida, compartimentdri interioare din
ziddrie de caramida, plansee din beton armat. Acoperisul este de tip sarpanté pe structuré de lemn. Ca
amenajdri exterioare, se propun: asigurarea circulatiei pietonale realizata cu trotuare din beton; amenajarea
unei rampe de acces in interior pentru persoane cu dizabilitati; amenajare trepte si terase din beton armat.

Categoria de importanta C - normald - conf. HG 766/1997
Clasa de importanii si expunere II - conf. P100-1/2006.
Gradul de rezistenti la foc II - conf. P118/1999, Risc mic de incendiu

Clidire civilli, pentru invitSmant, fir3 sili aglomerate.
Zona climatica III cu Te iarnd= -18grd C

Date tehnice: | _
Ac = 607,54mp Apc= 2382,16mp  Regim indltime: P+3E, Hmax = +10,25m,

Functional: Nu se intervine. Sali de clas3, cabinete, birouri, g.s. elevifadulti, circulatii pe verticald si
orizontald, mici depozitéri.- _ _
Finisaje interioare: se reabiliteaza peretii cu goluri exterioare, afectati de lucrarile de schimbare a
tamplariei
Finisaje exterioare: se refac in totalitate datoritd dispunerii termosistemului.

tencuiala de exterior silicatica de diferite culori si granulatii, Tamplarie exterioara din aluminiu cu geam

termoizolant, Glafuri din tabla, Terasa, trepte si rampa - gresie antiderapanta, Soclu - tencuiala de exterior
granulatie medie, Trotuare din dale dale de beton, Balustrada metalica — vopsita.

* CERINTA DE CALITATE FURDAMFI!TALA, B1: Siguranta in exploatare
Lucrarile de izolare termica a anvelopei nu afecteaza situatia existentd privind siguranta in exploatare

si adaptarea cladirilor Ia ‘necesitatile persoanelor cu dizabilitati. Eventualele neconformitéti nu fac obiectul
acestei investitii.

*CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, Cc-Securitatea la incendiu
Lucrérile de izolare termica a anvelopei si materialele propuse nu afecteaza situatia existentd privind

securitatea la incendiu. Eventualele neconformitati nu fac obiectul acestei investitii.

*CFRIKNTA BE CALTTATE FUWQEMENTAL&, D: Igiend, sindtatea oamenilor si protectia medivlui.
Lucrarile de izolare termica a anvelopei nu afecteaza situatia existentd privind igiena, sénétatea
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Numele si prenumele verificatorului atestat:
Dr. ing. ILEANA CRISTINA CAPATU
Nr atestat MDRAP: 09662, 09650, 09732, 09860
Adresa, telefon, email: Iasi, str. ZORILOR nr.5, 0740-202588, 0232-266661, neo cons@vahoo.com

nr. 1062/26.04.2023

oamenilor si protectia mediului. Eventualele neconformititi nu fac obiectul acestei investitii.

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA E: Economia de energie prin izolare termici
Interventiile au la bazd prevederile auditului energetic, normativele in vigoare si conditiile de

amplasament. Edificiul se incadreaz3 in tipul de clddire nerezidentiald Existentd pentru inviitimént.

Solutiile constructive de izolare termicd utilizate conduc la un coeficient global de izolare termicé G1<Glref.

* CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA F: Protectia impotriva zgomotului.

Se respectd prevedenle normelor C125/1,2,3,4-2013, clddire pentru invatdmaéant. Interventiile
de anvelopare sunt benefice si pentru izolarea la zgomot aerian,

- Nu exist3 surse |mportante de zgomot, exterioare cladirii si Nu sunt necesare masuri suplimentare
de protectie ' A

; - Izolarea acustica la zgomot aerian intre exterior si diversele functiuni se realizeaza prin utilizarea

tamplriei cu geamuri termoizolatoare, cu indice de izolare la zgomot aerian i situ R'w>20dB. (cf. tab A.1.5
C125/4-2013) si a mchldenlor dm zidarie tencuite, termoizolate si cu indice de izolare la zgomot aerian i site,

R'w>50dB. t

3. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:

- Certificat de urbanism nr. 70/28.02.2023 eliberat de Primdria MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA

- Piesele scrise si desenate elaborate de proiectantul general si de ce! de specialitate in care se
prezinta solutia tehnica adoptata pentru respectarea cerintelor de verificare B1, Cc, D, E, F (memorii DALI,
planuri, elevatii, sectiuni, existente si propuse).

4. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII:

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator pentru fazele verificate, semnéndu-se si
stampilandu-se conform indrumatorului, cu urmatoarele conditii obligatorii a fi introduse in proiect prin grija

investitorului, de catre proiectant:

FARA CONDITII

Beneficiarul va urmari, prin personal de specialitate autorizat (diriginte de santier, responsabil tehnic cu
executia, etc.), conform normelor si legislatiei in vigoare, respectarea in executie a proiectului in ansambli’
si in mod special asigurarea cerintei fundamentale de calitate: B1, Cc, D, E, F

Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei, acesta se va prezenta pentru verificare la
cerinta fundamentald de calitate: B1, Cc, D, E, F inaintea executdrii fizice a modificarii respective,
verificatorul fiind exonerat de orice raspundere in situatia nerespectdrii proiectului.
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Verificator de Proiect
Serie/Nr. atestat:
Adresa:

Telefon:
Email:

Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA

CA V/10004
Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni, Com.
Miroslava, Jud.lasi
0741.438.642
capatinaclaudiu@gmail.com

Nr.Referat/Data/Ed./Rev.
364/2

2023/Ed.1/Rev0

'REFERAT

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

DENUMIREA OBIECTIVULUI:

AMPLASAMENT:
INVESTITOR/BENEFICIAR:

PROIECTANT GENERAL:

PROIECTANT INSTALATH/SPECIALITATE:
DATA PREZENTARH LA VERIFICARE:
NUMAR PROIECT:

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA
MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA, STR. LIBERTATH, NR. 2A

MUN. ADJUD, JUDETUL VRANCEA

S.C CONSTAN CONSTRUCT S.R.L

S.C CONSTAN CONSTRUCT S.R.L

21.04.2023

834/2023

2. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUVCONSTRUCT!Q

CATEGORIA DE IMPORTANTA :
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC:
RISC DE INCENDIV:

CLASA DE IMPORTANTA:

TIP CLADIRE /DESTINATIE:
REGIMUL DE INALTIME:

3, SISTEME DE INCALZIRE

3.1 INSTALATIH DE INCALZIRE

C-NORMALA conform HG 766797

il conform P118/99

MIC conform P118/99

Il- conform P100-1/2013

CLADIRE CIVILA PUBLICA /INVATAMANT
P+3E

Pentru incalzirea spatiilor se abopta solutia de incalzire prin radiatoare din otel tip panou. Sistemul va- fi alimentat cu agent
termic tur/retur de la chiler in pompa de caldura aer-apa si centrala termica existenta.

4. SURSE DE ENERGIE

4.1 SURSA AGENT TERMIC INCALZIRE _
Prepararea agentului termic apa calda cu paramentrii 80/60°C pentru incalzire si preparare apa calda menajera se va realiza

prin intermediul unui chiler in pompa de caldura aer-apa si centrala termica existenta.

4.2 SURSA PREPARARE ACM

Pentru prepararea apei calde menajere se pastreaza solutia eixstenta.

5. INSTALATI DE VENTILARE

In incaperile unde necesarul de aer proaspat este cel mai mare, se vor prevede unititi de ventilare dubltu flux cu recuperator
de cildurd, cu montaj in perete ce au urmatoarele caracteristici recomandate: diametru recuperator 200mm, debit admisie aer 185
mc/h, debit evacuare 177 mc/h, control separat al fluxurilor de aer admis si evacuat, filtre G3, senzor presiune atmosferica, indicator
de murdarie filtre, senzor umiditate, senzori de temperatura,

6. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru respectarea cerintelor fundamentale de

calitate aferente cerintei de verificare .t :conform borderou piese scrise instalatii termice;.
Piese desenate elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica si constructiva adoptata pentru respectarea cerintelor

esentilale de calitate aferente cerintei de verificare ,1t”

7. CONCLUZH ASUPRA VERIFICARII

in urma verificarii se considera proiectul corespunzator respectandu-se cerintele fundamentale aplicabile in conformitate cu Legea 10/1%95 privind

calitatea in constructii pentru faza de verificare(D.A.L.1) semnandu-se si stampitandu-se conform indrumarului.
Proiectarea, dimensionarea si amplasarea instalatiitor s-a facut astfel incat sa fie asigurate cerintele reglementarilor tehnice”Ghid privind criteriile de

performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 1071995 privind calitatea in constructii pentru instalatii de ventilare si climatizare - Indicativ GT-058-03”

si "Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 1071995 privind caht/ate/am

- Indicativ GT-060-03".

Beneficiarul va urmari prin personal de specialitate autorizat{diriginte de santier, respol
in vigoare, respectarea in executie a proiectului in ansambly si in mod speclal asigurarea

completarile si modificarile ulterioare.

Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei lucrarilor, se va pre.
modificarii respective, venf:catorul de proiect fiind exonerat de orice raspundere in sntuatllr il espeCaQ{" ﬁfmectut

Referat anmd venﬁcarea tehnica de calitate la specwa T
Instalatii termice aferente constructiilor - It Nivelul |

pentru instalatii de incazire centrala

b telgié‘cu execn!“

tsQ\form normelor si legislatiei
fbt fundamentale de ¢

te\conform Legii 10/1995 cu

&}en\ryv&iﬁ:}{m} finnta ,,It@ma\n\tea executarii fizice a

L’%A predat, lare |:
(Tficat \rbb% P fennta Lit”
\ Ing.Elaud ATIN

%\ ’VQ/A ) S

\‘ ,P ..... Terenss @7

\ “’ AT( ﬁp’?ﬁ%"/
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Verificator de proiect  Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA Nr.Refer

Serie/Nr. atestat: CAV/10843
Adresa; Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni,
Com.Miroslava, Jud.lasi
Telefon: 0741.438.642
Email; capatinaclaudiu@email.com
REFERAT

Instalatii electrice aferente constructiilor - le Niv
FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.]

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI |
DENUMIREA OBIECTIVULUI:  LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA

MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
"AMPLASAMENT:  MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA, STR, LIBERTATII, NR. 2A
INVESTITOR/BENEFICIAR:  MUN. ADJUD, JUDETUL VRANCEA
" PROIECTANT GENERAL:  S.C CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
PROIECTANT INSTALATII/SPECIALITATE:  S.C CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
DATA PREZENTARII LA VERIFICARE:  21.04.2023
NUMAR PROIECT: 834/2023
2, CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI/CONSTRUCTIEI
CATEGORIA DE IMPORTANTA :  C-NORMALA conform HG 766/97
GRADUL DE REZISTENTA LAFOC: Il conform P118/99
RISC DE INCENDIU:  MIC conform P118/99
CLASA DE IMPORTANTA:  il- conform P100-1/2013
TIP CLADIRE/DESTINATIE:  CLADIRE CIVILA PUBLICA /INVATAMANT
REGIMUL DE INALTIME: P+3E
3. PRECIZARI PRIVIND INSTALATHLE UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTIE!
Instalatii electrice  Cladirea analizata este echipata tehnic cu instalatii electrice de iluminat general,
iluminat de securitate, instalatii electrice de prize si forta, instatatii panouri fotovoltaice;
Instalatii de protectie - Cladirea analizata este echipata tehnic cu instalatii de protectie impotriva
paratarasnet supratensiunilor atmosferice - paratrasnet
Instalatii de legare la priza de  Clddirea analizata este echipata tehnic cu instalatii de legare la priza de pamant
pamant artificiala vand rezistenta de dispersie R<10hm;
4. INSTALATH DE DETECTARE, SEMNALIZARE S| ALARMARE LA INCENDIU
Instalatii de detectare, semanlizare Cladirea analizata se incadreazi in prevederile P118/3-2015 (modificat prin Ordinul
‘'si alarmare incendiu  6025/19.11.2018) art. 3.3.1. alin. (1) lit. e} privind necesitatea echipérii tehnice cu
instalatii de detectare, semnalizare $i alarmare incendiu.
5. INSTALATH ELECTRICE PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA S| SECURITATE
lluminatul de siguranta pentru  Cladirea analizata este echipata tehnic cu ituminat de securitate pentru continuarea
continuarea lucrului  lucrului conform 17-2011 art. 7.23.5.1 avind durata de comutare de pe sursa de bazi pe
sursa de rezerva de 0,5-5 secunde si timpul de functionare pan3 la terminarea activitatii
cu risc (conform 17-2011 tab. 7.23.1)
ltuminatul de securitate pentru  Cladirea analizata este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru interventii
interventii conform 17-2011 art. 7.23.6.1 avéand durata de comutare de pe sursa de bazi pe sursa de
rezervd de 0,5-5 secunde §i timpul de functionare de cel putin 1h (conform I17-2011 tab.
7.23.1)
lluminatul de securitate pentru  Cladirea analizata este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru evacuare
evacuare conform I7-2011 art. 7.23.7.1 avand durata de comutare de pe sursa de bazi pe sursa de
rezerva de 5 secunde §i timpul de functionare de cel putin 2h (conform 17-2011 tab.
7.23.1)
lluminatul de securitate pentru  Cladirea anatizata NU este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru circulatii
‘circulatii  conform 17-2011 art. 7.23.7.1 avand durata de comutare de pe sursa de bazi pe sursa de
rezerva de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin th (conform 17-2011 art.
7.23.8.1).
lluminatul de securitate pentru  Cladirea analizata este echipata tehnic cu iluminat de securitate impotriva panicii
impotriva panicii conform 17-2011 art. 7.23.9.1, avénd durata de comutare de pe sursa de bazi pe sursa de
rezerva de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1h (conform 17-2011 tab,
7.23.1)
lluminatul de securitate pentru  Cladirea analizata NU este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru veghe
veghe conform 17-2011 art. 7.23.10.1.
ltuminatul de securitate pentru  Cladirea analizata este echipata cu iluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor
marcarea hidranti interiori  conform |7-2011 art. 7.23.7.1 avand durata de comutare de pe sursa de bazi pe sursa de
rezerva de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin Th{conform 17-2011 art.
7.23.11.1)
6. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE

Referat Privind verificarea tehnica de calitate la specialitatea: Pagina 1/2
Instalatii electrice aferente constructiilor - le Nivelul | s



Verificator de proiect  Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA Nr.Referat/Data/Ed./Rev.
191/22.04,2023/Ed.1/Rev0

Serie/Nr. atestat: CA V/10843
Adresa: Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni,

Com.Mirostava, Jud.lasi Semnatura,
Telefon: 0741.438.642 errerenraa—a..
Email: capatinaclaudiu@email.com

® Piese scrise instalatii elaborate de proiectantul de specialitate in care se prezinta solutia tehnica si constructiva
adoptata pentru respectarea cerintei fundamentale pentru instalatii electrice, le”:conform borderou piese scrise instalatii
electrice;
. Piese desenate instalatii elaborate de proiectantul de specialitate in care se prezinta solutia tehnica si constructiva
adoptata pentru respectarea cerintei-fundamentale pentru instalatii electrice,,le”:conform borderou piese desenate instalatii

electrice;
7. CONCLUZIi ASUPRA VERIFICARH
In urma verificarii se considera proiectul corespunzator conform HGR 742/2018 privind modificarea Hotararii

Guvernului nr, 925/1995 pentru aprobarea Regutamentului de verificare i expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a
executiei lucrdrilor st a constructiilor si OMAI 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind avizarea si autorizarea
de securitate {a incendiu i protectie civila respectandu-se cerintele fundamentale aplicabile in conformitate cu Legea 10/1995
privind calitatea in constructii pentru faza de verificare(D.A.L.l)semnandu-se si stampilandu-se.

- Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei lucraritor, se va prezenta pentru verificare la cetinta ,le”
inaintea executarii fizice a modificarii respective, verificatorul de proiect fiind exonerat de orice raspundere in situatia

nerespectarii proiectutui.

Am primit 4 exemplare Am predat 4 exemplare {
Verificator de Proiecte , le”

Ing.Claudiu Grigore CAPATINA

Referat Privind verificarea tehnica de calitate la specialitatea: Pagina 2/2
Instalatii electrice aferente constructiilor - le Nivelul | g
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MEMORIU TEHNIC
Conform HG907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii fmonfc:fe din
fonduri publice,
conform CONTINUTULUI-CADRU
al documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii - Anexa 5

DOCUMENTATIE DE AVIZARE
INTERVENTII D.A

BENEFICIAR: MUNICIP UJ:AD SJUDE]
PROIECTANT GENERAL: 5.C. CONSTANESNSTRUGT
NUMAR PROIECT: 834/20237 ? 45004
Data contract: 2023 = \ 1R ':\ wit
N %%[’V ':‘o\?\' "%i
\\.?4___{18,\2,/
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LISTA DE RESPONSABILITATI

 Sef proiect: dr.ing. CACIULA STAN DRAGOS
T QRBNUL ARMITECTILOR
it ROMANIA

i __._ﬂlq_‘,_:_‘-‘l
/—FIJ

¢ Proiectant arhitectura: arh. CATALIN POPA

e Proiectant instalatii:

Ll e ems 5 EYRSUNPIES S Pa 3

"s5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L




PROIECTANT GENERAL: ) Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA | Nr.proiect
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, | 3342023
R e , MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"
str. Prof. Dumitsu Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, .

|_e-mail:constanconstruct@yahoo.com, 1e1.0751.312.479 Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Elaborator DALI:
Proiectant General : SC CONSTAN CONSTRUCT SRL

J22/546/2006, CUI' RO 18452769
Str.Prof.D.Pricop, Nr.3A, Sat Vorovesti, com.Miroslava,Jud.IASI
Tel.0751.312.479, email: constanconstruct@yahoo.com

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII
Proiect nr. 834/2023
Data elaborarii: 2023

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii:
"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA GIMNAIZIALA

MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numdrul);
mun. Adjud, jud. Vranceaq, str. Libertatii, nr. 2A

3. titularul investifiei;
mun. Adjud, JUDETUL VRANCEA.

4. beneficiarul investitiei; P
mun. Adjud, JUDETUL VRANCEA. CLALL,,
3. Crdonator principal de credite/investitor om,\

MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE SI ADM|

6. Ordonator de credite {secundar/tertiar)

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

J22/546/2006

CUI 18452769

STR.Prof.D.Pricop. Nr.3A, sat Vorovesti, comuna Mir

"S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii-

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CL
MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCE

RE%GALA GIMNAZIALA

2. Situatia existenta si necesitatea realizarii lucrar
2.1. Prezentarea contextului: politici, stratedii, legislatie, a
institutionale si financiare

Politica energetica a UE are cinci obiective princip
energie, libera circulatie a energiei prin UE, imbunatatirey g
decarbonizarea economiei si tranzitia catre 0 economie cu emisii scazute de dioxid de
carbon si promovarea cercetarii in domeniul tehnologiilor cu emisii scazute de dioxid de

carbon si al energiei curate.

In ultimii ani, strategiile si initiativele din domeniul energiei, la nivel european, s-au
subordonat noului pachet ,Preaatiti pentru 55" , propus in iulie 2021, ale carui principale
obiective sunt reducerea emisilor cu cel putin 55% pana in 2030 fata de nivelurile din
1990 si atingerea de catre UE a neutralitatii din punctul de vedere al emisiilor de dioxid
de carbon pana in 2050. Acest pachet amplu a reprezentat o revizuire a tuturor actelor

UE existente privind clima si energia.

La 18 mai 2022, ca urmare a perturbarii pietei mondiale a energiei de catre
confictul armat ruso — ucrainean, a fost prezentat si Planul Repower EU, avand ca
scopuri principale incetarea dependentei UE de combustibilii fosili rusi, precum si
realizarea de progrese suplimentare in abordarea crizei climatice.

Din punctul de vedere al celui de-al treilea obiectiv principal al politicii energetice
al UE - imbunatatirea eficientei energetice ~ strategile de reglementare si
implementare s-au bazat pe Directiva 2012/27/UE. care isi propunea ca UE sa atinga
obiectivul de 20% in materie de eficienta energetica pana in 2020, printr-un set de
masuri obligatorii. Ulterior, aceasta a fost revizuita in 2018, prin Directiva/2018/2002/UE, in
2021 - Directiva (COM(2021)0558. in 2022, ca parte a planului Repower EU, etc.

Acesteia i s-au adaugat in completare o serie de directive importante, cum ar fi :
directiva modificata privind performanta energetica o cladirilor - [Directiva  (UE)
2018/844, care propunea o serie de repere orientative pentru 2030, 2040 si 2050 si
strategii pe termen lung pentru statele membre in vederea sprijinirii renovarii parcurilor
nationale de cladiri rezidentiale si nerezidentiale in vederea crearii, pana in 2050, a unui
parc imobiliar decarbonizat si cu un nivel ridicat de eficienta energ};;}t(ce-

""\
CLAUD/

In octombrie 2020 Comisia a publicat o4 é‘sﬁﬁ‘f’é‘g@ re%lzq/dublore@.rm‘elor
anuale de renovare energetica in urmatorii ' le/Zsz '%@,, propyna o
noua directiva revizuita care sa creasca é‘rc &5; V e'ﬁ q{cumd s’rrofegufe de
renovare pe termen lung cu planuri natio &e Ele renovorg cl dﬁl@r mmﬂ:‘b ucerea
unor standarde minime de eficienta la nive \UE \ NR 103 / i .

\ /\ \e\ )
& T cr*_
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Ca stat membru al UE, Romania s-a obligat la implementarea masurilor necesare
in vederea atingerii obiectivelor Comisiei Europene, printr-o serie de acorduri
internationale si acte legislative, cum ar fi :

e legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica, cu modificarile si completarile
ulterioare;
e HG nr. 1460/2008 penfru aprobarea Strategiei nationale pentru dezvoltare

durabild - Orizonturi 2013-2020-2030;

HG nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2007-2020;

HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie

termica;

» legea 375/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Pe fondul acestui context legislativ national si european in domeniul energiei, au
avut loc cele doua evenimente importante, epidemia de Covid19 si conflictul ruso-
ucrainean, care au obligat UE si, implicit, statele membre, la un raspuns ferm si rapid,
pentru a preveni intarzierea sau, in cel mai rau caz, anularea progreselor facute in atat
in domeniul eneretic, cat si in general.

La nivel european, reactia Comisiei in domeniul energiei a venit pe doua cai :
legislativ - prin directivele din anii 2020 - 2022, amintite mai sus, si financiar, prin
infiintarea unui instrument financiar temporar ~ NextGenerationEU — menit sa ofere sprijin
statelor membre pentru a face fotd provocdrilor generate de Criza Covid19 si
consecintele sale economice si al carui pilon principal este Mecanismul de redresare si

rezilienta (MRR).

Romania s-a raliat initiativelor europene prin ,.Pianul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice 2021-2030" din 2020 si prin propriul Plan National de
Relansare si Relizienta (PNRR}, prin care poate utiliza instrumentul de finantare MRR si prin
care isi stabileste domeniile prioritare de investiti In scopul iesirii din crizd, relansérii
economice si cresteri capacitdtii de reziientd. Planul de Relansare si Rezilientd al
Romaniei reprezinta -un Document Strategic, structurat pe 6 piloni principali, ce
stabileste prioritdtile investitionale si reformele necesare pentru redresare si crestere
sustenabild, corelate tranzitiei verzi si digitale avute in vedere de Comisia Europeand.

In cadrul Pilonului 1 — Tranzitia verde, al Planului de Relansare si Rezilienta, se
gaseste si componenta § — Valul Renovarii, care isi propune propune imbundtatirea
fondului construit printr-o abordare integratd a eficientei energetice, a consoliddrii
seismice, a reducerii riscului la incendiu si a franzitiei caire cladiri verzi si inteligente,
conferind respectul cuvenit pentru estetica si calitatea arhitecturald a acestuia,
dezvollarea unor mecanisme adecvate de monitorizare a performantelor fondului
construit si asigurarea capacitatii tehnice pentru implementarea investitiitor.

Proiectul prezentat se incadreaza in obiectivele Axei de investiti 2 : Schema de
granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, respectiv Operatiunea
B.2. — Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, din cadrul
componentei 5 - Valul Renovarii.

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.RL. S |5
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2.2. Analiza situaliei existente si identificarea necesitalilor si a deficientelor

In urma inspectiel energefice pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente
majore cu influenta negativa privind performantelor energetice ale cladirii :
0 izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate

cu reglementarile in vigoare ;
O izolatia termica a elementelor de constructie spre pod nu sunt in conformitate

cu reglementarile in vigoare ; _
O placa pe sol nu are rezistenta termica minima necesara prevazuta in C107/1-

2005; ,
O corpurile de incalzire nu sunt echipate cu elemente de reglaj individuale

automate;
Imobilul prezintd o uzurd medie cauzatd de utilizarea spatiilor.

In urma analizei structurale a imobilului s-av identificat urmatoarele deficiente:
La data expertiz&rii, constructia-prezenta o stare tehnicd “corespunzdtoare", dupd

o exploatare de cca. 37 ani (PIF: 1985).

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus se recomanda:

" LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA
MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA " cu respectarea indicatiilor
din:

- Varianta de interventie propusa de Expertiza Tehnica;

- Varianta de interventie propusa de Auditul Energetic;

- Varianta de interventie functionala propusa de arhitect.

2.3. Obiective preconizale d fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul principal privind realizarea acestei investiti este cresterea eficientei
energetice a cladiri Scoli gimnaziale Maresal Averescu din municipiul Adjud, judetul
Vrancea.

Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce la imbunatatirea
conditiilor de desfasurare a activitatilor specifice:

* Cresterea eficientei energetice a cladirii in scopul reducerii emisiilor de carbon
prin sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizari
energiei din surse regenerabile in cladirile publice;

* Imbunatatirea performantelor energetice;

* Reducerea consumului termic.

Ca urmare a situatiei prezentate este hecesara si oportuna realizarea lucrarilor de
interventie asupra imobilelor cu scopul de a creste performanta energetica, respectiv
reducerea consumurilor energetice pentru incalzire, in conditile asigurarii si mentinerii
climatului termic interior, aducerea la standardele actuale a instalatiilor.

Scopul principal al proiectului este de a creste performantele ‘energetice ale
cladirii, reducand consumul anual de energie finala si imbunatatind astfel calitatea
mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

'5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. o “Te



PROIECTANT GENERAL: Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA | Nr.proiect
5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, | 8342023
grz,:r?flzD?torg:tE: :;r'izcg;sf:f;:?%alta\sl;rovesti, com.Miroslava, MU.MC]P".”' ADJUD, JUDETUL VRANCEA"
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

In acelasi timp, interventiile propuse pentru modernizarea imobilului vizeaza si
corectarea disfunctiondlitatilor spatiilor existente si imbunatatirea confortului utilizatorilor,
prin aducerea imobilului la standardele de calitate actuale precum si conformarea din
punct de vedere DSP si a sigurantei la foc conform normativelor in vigoare.

In urma andlizarii imobilului existent din punct de vedere al arhitecturii, structurii si
instalatiilor si pe baza studiilor de specidlitate intocmite - Studiv geotehnic, Audit
energetic, Expertiza tehnica - si a normelor si normativelor in vigoare, se propun
urmatoarele tipuri de interventii : ‘

Interventii pentru cresterea performantei energetice -~ vizeoza imbunatatirea
izolatiei termice a anvelopantei cladirii {pereti exteriori, ferestre si usi, plansee
peste ultimele nivele, pardoseli, sarpante si invelitori), modernizarea sistemului
de incalzire si alegerea unui sistem de producere apa calda de consum cu
eficienta ridicata, folosirea. energiei regenerabile ca aport la sistemul de
incalzire si producere apo calda de consum, intfroducerea unor sistem de
ventilare cu recuperare de caldura avond calsa energetica A+;
Interventii pentru conformarea cladirii la cerinta de calitate in constructii ,.Cc -
Securitate la incendiv = conform P118 - 99, coroborat cu Ordin 6026, 6025,
P118/2,P118/3:

a. Nu este cazvl
Interventii pentru conformarea cladirii la OMS 119 / 2014:

a. Nu este cazul
Alte aspecte urmarite in analiza spatiilor existente si in configurarea celor
propuse:

a. Interventii de natura structurala si estetica generate de soau in
completarea celor de la punctele 1 - 3 : tencuieli si ornamente
decorative de fatadaq, reparatii finisgje interioare acolo unde este cazul.

montarea unor pompe de caldura aer-apa;

moniarea unui kit fotovoltaic on-grid;

montarea de noi corpuri de incalzire, calorifere din tabla profilata tip panou
de diverse dimensiuni ;

lucrari specifice in centrala termica, lucrar specifice necesare retelei de
distributie agent termic pentru incalzire, instalatiei interioare de incalzire ; .
lucrari specifice de racordare a incalzitoarelor de apa calda instant si a
sistemului de ventilatie la instalatia fotovoliaico;

montare unui sistem de ventilatie in clase si laboratoare, compus din unitati de
ventilatie individuale, cu recuperare de caldura, cu senzor pentru dioxid de
carbon, temperatura, umiditate si substante organice volatile;

montarea unui sistem de iluminat economic; »

automatizarea instalatiei de incalzire, folosind variabile de calcul parametrii de
confort stabiliti prin normativele in vigoare, a temperaturii exterioare aferenta
zonei in care este amplasata cladirea;

interventile propuse NU modifica dimensiunile de gabarit ale imobilului si
distantele fata de limitele de proprietate.

“S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Conformare conform prevederilor ghidului de finantare:
1. Cladirea este incadrata in clasa de risc sesmic Rs il si nu se fac interventii
structurale asupra ei.
2. Cladirile nu au caracter provizoriu.
3.Din punct de vedere a crestrei eficentei erngetice:
Corp C1:
a. Cladirea nereabilitata este incadrata in clasa B de eficenta;
b. Cldirea reabilitata este incadrata in clasa A de eficienta. -

1.Din punct de vedere al reducerilor cantitatiior de CO, se observa o
economie de: '
- pentru corpul C1 - 58,80%.
2.Din punct de vedere al reducerilor de energie se observa o economie de
- pentru corpul C1 - 61,33%.

3. Descrierea constructiei existente
3.1. Particularilati ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului {localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan v
Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Adjud, jud. Vrancea.
Terenul studiat, are o suprafata de 5.477,00mp din acte, conform documentatiei
cadastrale anexate, si o suprafata masurata de 5.321,00mp.
Conform Planului de amplasament si delimitare a bunului imobil, terenul are
categoria de folosinta:
- CC (curli constructii)
Terenul descrie o forma neregulata in plan si are urmatoarele vecinatati
- la NORD - locuinte colective;
- la VEST —str. Alexandru loan Cuza si proprietati private;
- la SUD- str. 1 Mai si proprietati private;
- la EST - str. 1 Mai si proprietati private.
La momentul infocmiri documentatiei accesul pietonal pe proprietate se
realizeaza pe latura Sudica, din drumul adiacent proprietatii - str. 1 Mai.
Pe proprietate sunt edificate urmatoarele corpuri de constructii:
- C1 -scodala gimnaziala
- C2-sala de sport

Cladirea existenta Cl are o suprafata construita de 602,00mp conform

documentatiei cadastrale anexate si o suprafata desfasurata de 2.360,00mp.
Cladirea existenta C2 are o suprafata construita de 1.100,00mp conform

documentatiei cadastrale anexate si o supratata desfasurata de 1.100,00mp.

NOTE: 1. Conform ORDIN MS 119/2014 - ,Norme de igiena si sanatate publica
privind medivl de viatla al populdatiei”, prin realizarea obictivului de investitie sunt
respectate distantele minime de protectie sanitara intre teritorile protejate si o serie de
unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei,

'5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. - - " |8
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2. Conform ORDIN MS$ 1456/2020 - ,Norme de igiena din unitatile pentru
ocrotireq, educareq, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tmenlor" amplasamentul
proiectului indeplineste urmatorele cerinte:

- Cladirea se afla intr-o In zona ferita de surse de poluare a atmosferei si de

zgomote, in
afara arterelor de mare circulatie.

- Terenul aferent permite desfasurarea in aer liber a activitatitor copiilor si

tinerilor.

- Terenul este imprejmuit cu gard si este astfel sistematizat incat sa impiedice

baltirea apelor pluviale.
- Amplasamentul nu se incadreaza in zona cu riscuri naturale sau antropice.

b) relatiile cu zone nvecinate, accesuri existente sifsau cdi de acces posibile;

Adjud este un municipiu din judetul Vrancea, Moldova, Romania. Are o populatie
de 17.585 locuitori (2002). Nod feroviar cu statie de triaj care se afld langd gara de
calatori. Afiat la nord de punctul in care se intainesc réurile Siret si Trotus, orasul Adjud a
fost initial un targ.

Terenul pe care salexe afla orasul Adjud este, In general, plan, find mérginit de
colinele subcarpatice cu Indltimi padnd.la 400 m. Altitudinea generald medie a
municipiului este de circa 100-m fatd de nivelul marii. Terenul este favorabil culturilor
agricole, corespunde conditiilor de construit si are panza de apd potabild sub 10 m
addncime.

Climatul temperat corespunde asezdrii sale si se caracterizeazd prin vanturi
predominante din nord cu alternantd in sezonul cald dinspre sud si sud-est, cu
temperaturd medie .anuald de 8-10 °C, media precipitatiilor find de 500 mm/m?2 intr-un
an.

Cunoscut din vechime pentru asezarea sa la intersectia dintre provinciile
roméanesti Moldova, Tara Roméneascd si Transilvania, este si astdzi un important nod
feroviar si rutier. Suprafata municipiului era in anul 1997 de 5.911 ha, din care ocupata
de cladiri si cunti - 105 ha.

La recensdmantul din 2002, Adjudul avea o populatie de 17.585 locuitori.
Structura lor etnica era:

*roméni: 17.073 (97.08 %)

*romi {tigani): 499 (2,83%)

*alte etnii: 0,09%

Din punct de vedere confesional, majoritatea tocuitorilor sunt de religie ortodoxd
(16.692 persoane, sau 94,92%). A doua comunitate ca importantd este cea romano-
catolicd, cu 408 credinciosi sau 2,32% din populatie. Penticostalii Insumeazd 234 adepti,
sau 1,33% in timp ce alte confesiuni au o reprezentare de sub 1%.

Municipiul Adjud este strabatut de drumul national E 85 pe o distantd de 11 km,
de la km 226 aflat la Podul Trotus pand la km 237 spre Bacdu, din care intravilan 3 km.
De asemeneaq, este strabdtut de drumul national 11 A, de la Piata Agroalimentaré spre
Onesti - Bacdu, pe o distantd de 4 km, de la km 37 + 450 la km 33+450, din care
intravilan 800 m. Drumul national E 85 se ramificd spre Adjudu Vechi, acelasi drum 11 A,
care merge spre Barlad, de la km 42 pdnd la 46, pe o distantd de 4 km din care
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intravilan 1,5 km.

c) datele seismice si climatice;

Conform reglementarii tehnice “Cod de proiectare seismicd - Parlea 1 -
Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P 100-1/2013, zonarea valorii de varf
a acceleratiei terenu- lui pentru proiectare, in judetul Vrancea, municipiul Adjud,
pentru evenimente seismice avénd intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani, are

urmdatoarele valori:

Acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0.40g;

o

Fyey

wre

s

Figura 2.1. Zonarea valorii de varf a acceleratiei terenului pentru
proiectare cutre- mure avdnd IMR 225 de ani si probabilitate de
depdsire de 20% in 50 de ani
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Perioada de control (colt) TC a spectruiui de raspuns reprezintd granita dintre
zona de valorimaxime in spectrul de acceleratii absolute si zona de valori maxime in
spectrul de viteze relative. Pentru zona studiat& perioada de colt are valoarea T¢ =

1.0 sec.

. =9,

urce 2011

T B T - e e LN k™ B P

Figura 2.2 Zonarea feritorivlui Rom@niei in termeni de perioadd
de control (coly),
Tc a spectrului de rdspuns

Teritoriul judetului Vrancea este strabatut de mai multe cursuri de apd. Siretul
formeazd limita esticd a judetului, fiind din punct de vedere economic cel mai
important. RGul Putna curge de la vest la est pe o lungime de 144 km. Cu ajutorul
principalilor s&i afluenti, Putna i adun& apele din zona Curburii Carpatilor prin
intermediul Z&balei ( cu o lungime de 64 km ), Milcovului{ 68 km } si @ Ramnei {56 km )
. Ea mai primeste direct un numar de 15 afluenti, a caror lungime varicza intre § si 25
km. Milcovul primeste, la radndul sdu, 9 afluenti, iar R&mna numai 5.

Partea sudicd a judetului este strabdtutd, in parte, de cursul Raului Ramnic,
avand afluentipéraiele Ramnicelul, Motndul si Cotatcu. Zona nordicd a judetului este
dominatd de paraul Susita,lung de 68 Km, ce adund apele a 7 afluenti. Acest curs de
apd traverseczd, ca §i Puina, cele trei principale trepte de relief, multi, dealuri s
c@mpie.

Variatile conditiilor climatice, de la o treaptd de refief la alta, a determinat o
variatie a valorii scurgerii medii multianuale, in aceeasi directie. In timpul primd@verilor si
a verilor se scurge 10 — 25 % din volumul anual de apd. Cea mai micd cantitate de
apd, 3 - 7 % din volumul anual, se scurge n intervalul toamnd&-iarnd. Cand viiturile,
frecvente prima@vara, au origine pluviald, scurge-rea minimd se produce iarna, cat si
in intervalul var&-toamnd, cénd rezervele subterane sunt In mare masurd epuizate. In
toate bazinele hidrografice despddurite, versantii sunt intens desecati. lzvoarele
minerale de tipul celor sdrate se gdsesc pe vaile Poenitei, Boului, Rupturile, in jurul
Magurei Spinestilor, in Valea Cerbului.
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lzvoarele sulfuroase sunt in valea pdraului Furul, Sclifii, la Jitia, la Sarile, la
Pucioasele, invalea paraului Motndul Puturos, Motndul Mic, Valea Neagré la Poiana
Pacurii, Andreiasu de Sus, Valea Reghiorul, Valea pardului Preda si cea a pdaraului
Réscanu, la Valcdneasca.

Dispunerea reliefului in trepte, ce coboard catre est, deschide larg spatiul in
primul rGnd influentelor est-continentale dar, in acelasi timp, si climatului nordic i
sudic. Totodatd, Carpatii de curburd au functia unui deversor natural pentru masele
de aer vestice. Influenta reliefului este predominantd in traseul izotermelor. Campia
are o temperaturd medie anuald mai mare de 9 grade Celsius, dealurile
subcarpatice, inclusiv glacisul subcarpatic intre é si 9 grade Celsius, iar muntii intre 2 si
6 grade Celsius. Circulatia diferitd. a maselor de aer, de la o pericadd la altq,
- determind schimbd&ri nepericuloase ale stdrii vremii, tocmai datorita faptului ca
teritoriul judetului Vrancea este destul de deschis maselor de aer de provenienta si cu
proprietati diferite, formate in zone situate la mii de kilometri.

Aici se primeste o cantitate de precipitati mai mare de 400 mm. Relieful
determind insG, orepartitie inegald de precipitatii. Astfel, in Campia Siretului, treapta
de relief cea mai joasd, canti-tatea medie de precipitatii este mai mica de 600 mm,
in regiunea dealurilor subcarpatice, insG ea nu depdseste decat local 800 mm, pe
cand n regiunea muntoasd aceastd cantitate ajunge pénd la 1200 mm.

Din punct de vedere fehnic, raionarea climaticd a teritoriului national,
incadreaza dmplasa-mentul studiat in urm&toarele zone:

LEGENDA :

Oeo=-12°C
Bos==-15°C
Be, = —18°C
D feg=-21°C
09> =25°C

Fig. 2.6. Harta Climaticd a Romdniei
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- presiunea de referintd dinamicd a vantului, mediatad pe 10 minute gb = 0.6 kPaq,
conform CR 1- 1-2012 ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantuivi asupra

constructiilor”;

o

Figura 2.7. Valori caracteristice ale presiunii de referinta
dinamice a vantului, gb avdand 50 de ani interval mediu de

recurentd

- valoarea caracteristica a incarcdrii din zGpada pe sol s0,k = 2.5 kN/m?2, conform CR

1-1-3/2012

»Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zGpezii asupra constructiilor.”

perwt rwi e e

el L ) il ver s

awen

urce 2o

> nve 21 T

T
aceor

T v v v -
e ey oy =ise ~eo

Adancimea maxima de inghet se considerd a fi -0.80 + -0.90 m de la cota

Figura 2.8. Zonarea valorii caracteristice a incdrcdrii din zdpadd

pe sol

terenului naturalsau amenajat, conform STAS 6054-77.
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Figura 2.9. Harta cu addncimile de inghet

d} studii de teren: _
(ij studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructuri  conform

reglementarilor tehnice in vigoare;

- studiu geotehnic cu verificare Af anexat prezentei documentatii;

Studiul geotehnic nr.936/03.2023 a fost intocmit de catre S.C. INFRATECH CONSTRUCT
S.R.L. la comanda proiectantului general S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L., avand
referatul de verificare numarul 278/20.03.2023 verificator dr.ing.CHIRILA P.DANIELA

ELENA.

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate

ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupd caz;
- studiu topografic cu viza OCPI anexat prezentei documentatii cu PVR 820/2023.
- studiu geotehnic cu verificare Af anexat prezentei documentatii;

— Studiul geotehnic nr.936/03.2023 a fost intocmit de catre S.C. INFRATECH
CONSTRUCT S.R.L. la comanda proiectantului general S.C. CONSTAN CONSTRUCT
S.RL. avand referatul de verificare numarul 278/20.03.2023 verificator
dr.ing.CHIRILA P.DANIELA ELENA.

Elementele de constructii situate sub cota terenului amenajat se vor hidroizola

in concordanta cu exigentele impuse spgatilor situate sub aceasta cota cu
respectarea normativului NP 040/2002 - Normativ privind proiectarea, executia si

exploatarea hidroizolatiilor la cladiri.

Respectand normativul NP 125/2010 pentru prevenirea umeziri terenului de
fundare din pierderile retelelor exterioare de apa distanta minima de amplasare a
acestora fatd de fundatia cla-dirii va fi de 3.00 m.

Daca respectarea acestei conditii nu este posibild, conductele de ap& vor fi
montate in canivouri cu o pantd suficientd s& asigure evacuarea catre un cémin.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. - | 14
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Aceste canivouri se vor monta la o distantd minim& de 1.50 m fatd de fundatia
constructiei. -

Sapdaturile cu inditimea H < 3.00m se vor redliza conform Normativ C169/88.
Sapdtura cu pereti in taluz se poate realiza in orice fel de teren cu respectarea
urmatoarelor:

e sapatura s nu rdmand deschisé mai mult timp;
. tangenta unghivlui de inclinare fata de orizontala formaid intre inaltimea si

I&timea sapa- turii s& nu depdseascd urmatoarele valori:

o umpluturi -tgBp=h/b=1/1.25
nisip argilos - tg B = h/b = 1/0.67
argild nisipoasd - tg B = h/b = 1/0.67
argild -tg = h/b =1/0.50
loess—tg B = h/b = 1/0.50

Sapdturile cu Indltimea de H> 3.00m se vor readliza respectnd prevederile
normativului NP120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare, executie si
monitorizare a excavatiilor adénci in zone urbane.

in cazul terenurilor sensibile la actiunea apei sGpatura de fundatie se va oprila
un nivel superior cotei prevazute in proiect, astfel:

O 00O

e pentru nisipuri fine 0.20.0.30 m;
e pentru padmanturile argiloase 0.15. 0.25m;
e pentru pamanturile sensibile la umezire 0.40. 0.50 m.

Umpluturile ce se vor realiza cu pamant sortat, atestat, de preferinta argila
prafoasa-praf argilos (material local) dispuse in straturi elementare de 20cm, care se
vor compacta mecanic cu pante usoare spre exteriorul constructiei. Inaintea punerii
in lucru a pdmantului folosit la umplu- turi, acestuia i se va determina umiditatea
optimd de compactare conform STAS 1913/13-83. Com- pactarea se va considera
realizata la atingerea unui grad de compactare mediu de 92 % conform Normativ C
56/02.

Pe perioada de executie cat si in timpul exploatérii constructiilor, se vor adopta
obligatoriumasuri specifice pentru protejarea terenului contra umezirii, astfel:

Sistematizarea verlicald siin plan a amplasamentului pentru asigurarea colectdrii
si evacudrii rapide catre un emisar a apelor din precipitotii, prin prevederea unor
pante de minimum 2 %; se va realiza initial sistematizarea necesard pentru lucrdrile de
executie, urmand ca celelalte lucrdri de sistematizare s& se termine odatd cu pu-
nerea in functiune a obiectivului; In cazul platformelor de constructii pe terenuri cu
pante mai mari de 1:5, se vor prevedea masuri de protectie impotriva apelor care se
scurg de pe versanti, prin santuri de gardd a cdror sectiune s& asigure scurgerea
debitului maxim al apelor meteorice; platiormele de constructie situate pe versantise
vor nivela In terase cu pante de maximum 1:1, care se vor proteja prin diferite solutii
tehnologice (brazde, inierbare, imbracaminti din materiale locale, geosinte-tice etc.);

S L Apta——
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» Colectarea 5i evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toatd duraia
executiei sapQturilor prin amenajdri adecvate (pante, puturi, instalatii de
pompare etfc.); in situatia in care la cota de fundare se constatd
existenta unui strat de pdmant afectat de preapn‘otu acesta va fi
indepartat imediat inainte de turnarea betonului:

« Evitarea stagnarii apelor in jurul constructiilor, atat in perioada executiei
cat sipe toatd durata exploatdrii, prin amenajarea unor lucrdri adecvate
{(pante corespun- zGtoare, rigole). O atentie deosebitd se va acorda
rostului dintre trotuar si cladire care se va etansa cu mastic bituminos si se
va urmdrii mentinerea acestei etanseitdtipe tootd durata de exploatare
a constructiei.

- expertiza tehnica intocmita de expert ing. Belgun A. lonel. _
~ -audit energetic intocmit de auditor energetic pentru cladiri Pantelimon V. Viadic.

e) situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente;

Situatie existenta

Situatie propusa

Alimeniare cu
apda mendgjera

- retea existenta

- Racord la reteaua publica

Alimentare cu

- retea existenta

- Racord la reteaua publica

apa potabila

Canalizare - Retea existenta - Racord la reteaua publica

Energie - Retea existenta - Racord la reteaua publica

electrica

Gaze naturale | - Retea inexistenta - Reteainexistenta

Incalzire - centrala pe gaz - . montare de noi corpuri de

ncdlzire.

- refacere retele de distributie de
agent termic pentru Incdlzire, cu
racord In centrala termica existentd;

- auvtomatizarea instalatiei  de
incalzire;

- montare pompe de cdaldurd
aer-apa; aceastea vor substitui prin
intermediul energiei regenerabile, o
parte din necesarul de agent termic
pentru incdizire.

Sursa de agent termic este apa cald&
produsG de o centrald termicd
existenta pe combustibil gazos de 230
kW. Aceasta este amplasatd la parter
in camera tehnicd si nu se intervine.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
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lgiend, sandtate si mediu inconjurator
se realizeazd prin:

- asigurarea conditilor igienico -
sanitare in incAperi si a calitatii aerului
prin solutia adoptatd in proiect;

- temperaturi controlate ale aerului
din incdéperi;

- eliminarea poludrii mediului  prin
functionarea instalatiei in  timpul
exploatdarii.

Deseuri - europubele PP se vor colecta selectiv in europubele
PP. ‘

f} analiza vulnerabilitatiior cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdari climatice ce pot afecta investitia;

In analiza vulnerabilitatilor la factoril de risc s-a plecat de la urmatoarele ipoteze:

A. RISCURI NATURALE

A.1l. Fenomene meteorologice periculoase

A 1.1, furtuni - vant putemic si/sau precipitati masive si /sau’ caderi de
grinding;

A 1.2, inundatii;

A 1.3 tornade;

A 1.4, secetq;

A 1.5. inghet, poduri si baraje de gheatd, cdderi masive de zapada,
chiciurg, polei.

A 2. Incendii de p&dure - incendii la fondul forestier, vegetatie uscatd sau culturi
de cereale pdioase.

A 3. Avalanse

A 4. Fenomene distructive de origine geologica
A 4.1. alunecari de teren ;
A 4.2. cutremure de pamant.

Municipiul Adjud, prin amplasarea sa geograficd, nu este expus in mod expres la
furtuni si vant puternic. Din punct de vedere al precipitatilor masive, a c&derilor de
grindind sau a tornadelor satul se afld intr-o situatie de risc scdzut, in special cand ne
referim la riscurile generate asupra cladirilor si imobilelor similare cu cel ce face obiectul
investitiei.

Din punct de vedere al inundatiilor, zonele de amplasare sunt ferite de aceste
tipuri de riscuri, terenurile neaflédu-se ih zone inundabile si nici in imediata apropriere de
cursuri sau albii de ape.

Evenimentele climatice precum seceta sau evenimentele meteorologice
specifice iernii, nu sunt in masurd s& afecteze investitia.

Platforma de colectare nu se afld in aproprierea unui fond forestier si nici n
vecingtatea unor exploatatii agricole care s& ampilifice riscul unor incendi.

Arealul zonei judetul Vrancea, municipivl Adjud, se incadreazd din punct de
vedere al riscului de alunecdri de teren in zona cu risc ridicat, cu probabilitate mare

'S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.RL - ' RET;
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de producere a alu- necdarilor de teren de tip primare.,

Figura 2.11. Planui de Amenagjare a Teritorivlui Nafional - Sectivnea a
V-a - Zone
de risc natural: Alunecdri de teren

BULGAR 4

Figura 2.12. Planul de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a
V-a - Zone
de risc natural: Tipul alunecdrilor de teren
Din punct de vedere al riscului la inundatii, judetul Vrancea, municipivl Adjud
apartine zonei cu o cantitate maxima de precipitatii cazutd in 24 de ore, estimatd a fi
cuprinsa n intervalul 100-150mm cu posibilitatea aparitiei unor inundatii ca urmare a

revarsarii unui curs de apd.
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Elementele hidrologice si geomorfologice identificate pe amplasament, nu
descriv pentru suprafata de teren investigatd, un risc de inundare a zonei ca urmare a
scurgerilor masive pe cursuride réu.

Figura 2.13. Planul de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a
V-a - Zone
de risc natural: Cantitatea maximd de precipitati cdzutd in 24 de ore.

Figura 2.14. Planul de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a
V-a - Zone
de risc natural: Tipuri de inundatii

Intensitatea  seismicG a zonei amplasamentului  echivalatd pe baza
parametrilor de calcul privind zonarea seismica a teritoriului Romaniel, este VIl peniru

zona studiatd, exprimatd in grade MSK.
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Figura 2.15. Planul de Amenajare a Teritoriului National -
Sectiuvnea a V-a - Zone :
de risc natural: Cutremure de pdmdnt

B. RISCURI TEHNOLOGICE
B 1. Accidente, avarii, explozii si incendii
B 1.1. industrie
B 1.2. transport si depozitare produse periculoase
B 1.3. transporturi- transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul,
tunele si transport pe cablu
B 1.4. nucleare
B 2. Poluare ape
B 3. Prabusiri de constructii, instalatii sau amenaijdari
B4. Esecul utiittilor publice - utilitdti publice vitale si de amploare: retele
importante de radio, televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electrica, de goze,
de energie termicd, centralizatd, de alimentare cu apd, de candlizare si epurare a
apelor uzate si pluviale.
B 5. Caderi de obiecte din atmosfera sau din cosmos
B 6. Munitie neexplodatd
Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuatd pentru investitia
vizatd, reliefeazd: '
-Tn zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitéti industriole care s&
aduca riscuri activitdtii propuse, atét in faza de executie cat siin cea de exploatare;
-In zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate activitati de depozitare de
produse periculoase sau deseuri;
-In zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate retele de transport complexe
precum: transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si fransport pe

cablu;
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-In zona amplasarii investitiei nu sunt identificate activitéti nucleare;

- Investitia nu se afla in apropierea altor cladiri sau amenajari mai vechi, care sd
pund in pericol constructia prin prabusiri - tindnd cont de faptul cda toate retelele sunt
subterane.

- Din punct de vedere al cdderilor de obiecte din atmosferd sau a munitiei
neexplodate, analiza de risc s-a facut pe baza evenimentelor istorice din zond, astfel de
evenimente nefiind inregistrate pe raza municipiului Adjud.

C. RISCURI BIOLOGICE
C.1 Epidemii

C.2 Epizootii.
Riscul unor epidemii si epizootii a fost luat in calcul prin solicitarea unor avize

specifice de la Directia de Sanatate Publicd. Aceste avize au fost obtinute si reflectd ca
aceste riscuri sunt minore ih conditiile respectdrii legislatiei in vigoare.

In afara de riscurile identificate mai sus, mai sunt necesare concluzile analizei si a
urm&torilor factori de risc:

1. Riscul tehnic. ,
Riscul ca obiectivul In cauzd s nu se preteze din punct de vedere al

activitatii/destinatiei. Acest risc este eliminat datoritd bunei documentari si a experientei
specialistilor pe care beneficiarul i-a contactat in faza elabordrii listei cu necesitati.

Riscul ca utilajele si echipamentele s& se deprecieze moral. In domeniul obiectivului
proiectului, evolutia tehnicii nu este foarte rapida.

Riscul exploatdrii eronate. Personalul angajat pentru exploatare si a interventiilor
vlterioare va fi calificat si instruit pentru buna exploatare a investitiel.

2. Riscul eficientel exploatdrii. Personalul de exploatare va fi specializat iar
competentele acestora verificate si imbundatatite continuu.

3. Riscul financiar. Riscul nerentabilitatii. Mediul rural trebuie sa cunoascd o dliniere la
standardele U.E. astfel, investitia in cauzd este privitd ca un obiectiv necesar cresterii
calitatii vietii locvitorilor din zond.

4. Riscul sechestrului. Acest risc nu poate avea loc in cadrul beneficiarului, investitia
va face parte din cadrul domeniului public.

5. Riscul politic si social.

Riscul de razboi. Situatia socio - politicG a Romaniei nu supune beneficiarul la un
asemeneaq risc.

Talharii si vandalism. Obiectivele vor fi supravegheate permanent de catre personal
specializat in conformitate cu prevederile legislative in domeniul supravegherii si pozei
obiectivelor strategice locale si nationale.

- 6. Riscul demografic
- cresterea populatiei din zond peste capacitatea sistemului proiectat. La

proiectarea sistemului s-a avut Th vedere cresterea demografica. Astfel, investitia va
putea fi exploatatd in bune conditii siih cozul cresterii populatiei conform previziunilor,

- scGderea populatiei din zond. Acest risc este eliminat datorita:

a. masurilor luate de autoritati privind stabilirea si sprifinirea finerilor s& rdmand in

zong;
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b. statisticilor regionale si nationale cu privire la miscdrile demogrofice care aratd
scaderea migratiei catre zonele urbane.”

7. Riscul cerintelor obligatorii. Foarte importante ih aceastd categorie de riscuri este
riscul legat de alinierea la standardele din domeniu. Prin dotarea si achizitile vizate prin
proiect, acest risc este eliminat, beneficiarul asigurénd indeplinirea standardelor impuse.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinald; existenta conditionarilor
specifice Tn cazul existentel unor zone protejate. _
Amplasamentul NU SE AFLA in zona protejata sau in zona de protectie a unui
monument istoric, nu sunt instituite restrictii de catre Ministerul Culturii in ceea ce priveste
constructii cu valoare istorica deosebita, stabilita prin documentatii de urbanism,

3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietdtii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Imobilul apartine domenlului public al UAT Adjud conform Extrasulul de Carte
Funciara pentru informare nr 53834/ 03.02.2023; in baza H.G. nr. 978/2009.

b) destinatia constructiei exisiente:
Cladire civila publica — invatamant.

c) includerea construcliei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie dle acestora si in zone construite
protejate, dupa caz;

- Nu este cazul

d) informatii/obligatii/constréngeri extrase din documentatiile de urbanism, dupd caz.

1. REGIMUL JURIDIC:

- Imobilul compus din teren in suprafald masuratd de 5.321 mp ( 5.477 mp din
acte) si constructile C1 si C2, este situat In intravilanul Municipiului Adjud, strada
Libertdtii, nr. 2A, 162, P 2525,2526, CF 53834, in UTR 1, conform PUG aprobat cu Hotarérea
Conisilivlui Local Adjud nr.24/2005 a cdarui valabilitate a fost prelungitd cu Hotarérea

Conisilivlui Local Adjud nr. 48/2016;
- Imobilul apartine domeniului public al UAT Adjud conform Extrasului de Carte

Funciara pentru informare nr. 53834 din 03.02.2023, eliberat la cerere de catre biroul de
cadastru §i publicitate imobiliard, conform Hotarérii Guvernului nr.-979/2009 pentru
modificarea anexei nr. 3 la Hotd&rérea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea
domeniului public al judetului Vrancea, precum si @ mumopulor oraselor si comunelor
din judetul Vrancea.
- Imobilul nu figureazd in zond cu interdictie de construire, nu este grevat de

sarcini sau servituti, drept de preemtiune;

‘ - Imobilul nu este inclus in listele monumentelor istorice si/sau ale naturii ori in zona
de protectie a acestora.

- — - e T T
[

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. 22




PROIECTANT GENERAL: : [ Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA | Ni.proiect
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, | 8342023
e R e ol B ™ . MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, i

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

2. REGIMUL ECONOMIC:

- Folosinta actuald terenul are categoria de folosintd curti constructii, iar clddirea
este folosita pentru desfasurarea activitatii de invataGmant;

- Destinatia zonei stabilitG prin PUG -IS zond institutii §i servicii publice - subzond Isi
invatamant si educatie, conform PUG - Adjud aprobat cu HotarGrea Consiliviui Local
Adjud nr.24/2005 a carui valabilitate a fost prelungitd cu Hotdrarea Consiliului Local

Adjud nr. 48/2016:
- Imobilul se afld din punct de vedere al impozitarii in zona << B »;

3. REGIMUL TEHNIC: ,
- .Extras din PUG - se pot autoriza -orice fel de lucrari de intrelinere, renovare,

modernizare la nivelul fondului construit si al amenajdrilor exterioare;

- Regimul de aliniere a terenului si constructilor fatd de drumurile publice -
imobilul este daliniat la strada Libert&tii; Lucrdrile propuse nu modificd aliniamentul
existent;

- Retrageri si distante obligatorii lo amplasarea constructiilor fatd de proprietatile
vecine - Lucrarile propuse nu modificd amplasamentul existent;

- Eemente privind volumetria si/sau aspectul general al cladirilor - autorizarea
executdrii constructiilor este permisG numai daca aspectul lor exterior nu coniravine
functiunii acestora si nu depreciazd aspectul general al zonei heputéindu-se autoriza
constructii care prin aspect si volumetrie intrd In contradictie cu aspectul general al
zonei;

- Regim maxim de inGkime- nu este cazul;

- Inaltimea la comisd/coama - nu este cazul;

- Indicatori urbanistici maximi- nu este cazul;

- Echiparea cu utilitati existente - zona are retea de apd, canalizare, energie
electricq, gaze naturale, telefonie si internet;

- Circulatia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare in
zond Circulatia si accesul sunt asigurate prin Strada Libertdtii, pe aleile si trotuarele
existente in zon@;

- Lucrdarile de interventie pentru cresterea performantei energetice frebuie sa fie
fundamentate de raportul de expertiza tehnica si de audit energetic si vor avea in
vedere asigurarea cerintelor de calitate, rezistentd si stabilitate, sigurantd in exploatare,
sigurantd la foc, de igiend si protectia mediului, prevazute de legislatia in domeniu;

- Se va asigura semnalizarea corespunzatoare a lucrdrilor pe toatd durata de
executie a lucrdrilor;.

- Documentatia tehnicd pentru autorizarea executarii lucrdrilor de interventie,
proiectul tehnic si detalile de executie se verificd, in conditiile legii, de cdaire verificatori
de proiecte atestati, pentru cerinta fundamentald "securitate la incendiu”, precum si,
dupd caz, la alte cerinte fundamentale, in functie de complexitatea solutiilor tehnice
dezvoltate si se insuseste, In mod obligatoriu, prin semnare parafare de catre auditorul
energetic pentru cladir elaborator al auditului energetic, din punctul de vedere al
respectarii solutiilor stabilite prin raportul de audit energetic.

T e e T
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- Documentatia la faza D.T.A.C. va fi infocmitd in conformitate cu prevederile
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrérilor de constructii, cu modificérile si
completdrile ulterioare, a Ordinului ministrului dezvoltdrii regionale si locuintei nr.
839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991,
Legii nr. 10/1995 privind calitatea 1n constructii, HG 525/1996 privind Regulamentul
general de urbanism Ordonanta de Urgenma nr. 18/2009 privind cresterea performantei
energetice a blocurilor de locuinte si va respectalegislatia in domeniu;
. - Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat/nu poate fi utilizat in scopul
declarat pentru intrucéat:
~LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA

MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"

La baza elaborérii prezentulvi proiect au stat:

. Tema de proiectare

. Certificat de urbanism nr. 70 din 28.02.2023

Proiectarea obiectivului- s-a elaborat in conformitate cu Tema de proiectare,
Caietul de sarcini, Nota conceptuala de amenajare, cu prevederile legislative n
vigoare, precum si standardele si normativele aplicabile dintre care amintim:

Hotarare nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de
investitii finantate din fonduri publice _

Legea Nr. 50/1991 - cu modificdrile si completdrile ulterioare actualizatd 2014 si
Ordinul nr.839/2009 al ministrului dezvolidrii regionale si locuintei pentru aprobarec
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii
lucrcrilor de constructii. cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea 401/2003 si 199/2004, pentru modificarea si completarea Legii 50/1991.

* Legea Nr. 10/1995 - Privind calitatea in constructii. actualizatd prin Legea
177/2015, cu modificarile si completérile ulterioare:

Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap republicata « HG nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 .

Legea Nr. 350/2001 - Amenagjarea feritoriului’ si urbanismul republicatd cu
actualizarile la zi

(O.U.G. nr.7/2011. Legea nr. 162/2011, Legea nr.221/2011)

NC 001- Normativ cadru privind detalierea continutului cerintelor stabilite prin
Legea 10/1995 P100-1/2006 - Cod de proiectare seismicd:

P100-1/2013 - Cod de proiectare seismicd;

CR 1-1-4-2012- Cod de proiectare Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor

CR 1-1-3-2012 - Cod de proiectare. Evaluarea actiunii z&pezii asupra constructiilor

C107-2005-Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor.

NP 068/ 2002- Normativ privind proiectarea cladirilor din punct de vedere al
cerintei de sigurantd in exploatare:

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L




PROIECTANT GENERAL: ' Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA | Nrproiect
5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. ‘CLADIRE 'SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, | 3342023
J22/546/2006, CUL RO 18452769, tasl | MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, i

. e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751_._312_;1!_79_ Beneﬂﬂar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCE_A_

"NP-069-02- Normativ privind proiectareq, executia si exploatarea invelitorilor
acoperisurilor in panta la cladiri”

NP 063/ 2002 - Normativ privind criteriile de performant& specifice rampelor si
scarilor pentru circulatia pietonald in constructi;

O.U.G. nr.195/2005 privind protectia mediului, cu modificdrile si completdrile
ulterioare

Legea Nr. 481/ 2004 - Legea protectiei civile, modificatd de Legea nr.212/2006;
Legea 241/2007 si QUG 70/2009;

P118/2013-Normativ de siguranta la foc a constructiilor: _

H.G. nr. 925/1995 - Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei lucrdrilor si constructiilor;

Legea nr. 319/2006 - Legea securitdtii si sanatatii ih munca;

H.G. nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitdtii si sGnatatii In muncd nr. 319/2006 H.G. nr. 300 din 02/03/2006-
privind cerintele minime de securitate si snatate pentru santierele temporare sau
mobile;

Legea nr.307/2006privind apdrarea impotriva incendiilor;

Ordinul nr.163/2007al ministrului administratiei si internelor pentru aprobarea
Normelor generale de apdrare impotriva incendiilor;

NP 051-2012 - Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spativlui urban la
nevoile individuale ale persoanelor cu handicap exigentelor de performanta.

NP 023-97 Normativ privind proiectarea de camine de batrani si handicapati pe
baza

Legea protectiei mediului, ig. nr. 137 din 29/12/1995
Ordonanta de urgenta privind protectia mediului, OUG. nr. 195 din 22 decembrie

2005.
Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind

protectia mediului.

" Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului. Legea
350/2001 - privind amenajarea teritorivlui si urbanismul; cu modificarile si completarile
ulterioare {legea 2897 2006 precum si legea 242/2009).

H.G. nr. 525/1996-Regulamentul general de urbanism. Legea 137/1995-privind

protectia mediului.

H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu
pentru planuri si programe. _

Se impune necesitatea respectari normelor tehnice specifice executiei, de
securitate a muncii si de protectie impotriva incendiilor.

Conform legislatiei in vigoare {legea 10/1995 republicata in 2015 cu completarile si
modificarile ulterioare) proiectul se va supune verificarii la urmotoarele exigente:

A Bl Cc D E F
rezistenta si | sigurantain | securitatea | igiena si eficienta protectia la
stabilitate | exploatare | laincendiv | sanatate energetica | zgomot
DA | DA DA | DA DA | DA
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3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:

a) categoria si clasa de important&;

Situatie existenta:

Corp - C1 - scoala gimnaziala

- Categoria ,,C" de importanta (conform HGR nr. 766/ 1997) ;
- Clasa ,,II"” de importanta {conform Codului de proiectare seismica P100/1-

2013)

- Gradul I de rezistenta la foc (cf. P118/99)

Situatie propusa:

Corp -~ C1 - scoala gimnaziala

- Categoria ,,C"” de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ; _
- Clasa , I” de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-

2013)

- Gradul Il de rezistenta la foc (cf. P118/99)

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupd caz;

- Nu este cazul

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;
Conform datelor furnizate de c&ire beneficiar, corpul principal de clddire (C1) a

fost dat in folosintd in anul 1985.

d) suprafata construitd;

Existent

INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara

Situatia existenta

Suprafata teren

Suprafata construita corp existent
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Suprafata construita corp existent
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Suprafata construita TOTALA

Propunere
Suprafata teren

Suprafata construita corp existent

Din care:

C1

C2

Cl

Cladire existenta — fara termosistem

(5cm grosime)
Termosistem aplicat pe fatade

10cm vata minerala

& T e L
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St - 5.477,.00mp din acte
- {6.321,00mp) masurata
ScC1 - 602,00mp
ScC2 - 1.100,00mp
ScT  -1.702,00mp
St - 5.477,00mp din acte
- {5.321,00mp) masurata
ScC1 - 607,54mp
SCle - 596,48mp

Sct -11,06mp
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CORP PROPUS SPRE RENOVARE

Suprafata construita corp existent C2 3cC2 - 1.100,.00mp
- NUFACE OBIECTUL DOCUMENTATIE
Suprafata construita TOTALA ScT  -1.707,54mp

e) suprafata construitd desfasuratd;
- Silugtia existenta
Suprafata desfasurata construita corp existent  C1 - SdcC1 - 2.360,00mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Suprafata desfasurata construita corp existent  C2  SdcC2 - 1.100,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Suprafata desfasurata construita TOTALA SdcT - 3.460,00mp

Propunere
Suprafata desfasurata construita corp existent  C1 - SdcC1-2.382,16mp

Cladire existenta - fara termosistem

(5cm grosime) ' SCle -2.337,92mp
Termosistem aplicat pe fatade
10cm vata minerala Sct  -44,24mp

CORP PROPUS SPRE RENOVARE

Suprafata desfasurata construita corp existent  C2  SdcC2 - 1.100,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIE!

Suprafata desfasurata construita TOTALA SdeT - 3.482,16mp

f} valoarea de inventar a constructiei;
Conform inventarului domeniului public.

g} alti parameitri, ih functie de specificul si natura constructiei existente.
Situatia existenta
Suprafete exterioare:
Suprafata alei pietonale Sap - nuse intervine
Suprafata spatii verzi Ssv - nuse intervine

POT - 31.08%
CUT-0.,63

Propunere
Suprafata alei pietonale Sap - nuseintervine

Suprafata spatii verzi Ssv - nuseintervine

POT-31,17%
CUT-0,636

3.4. Andliza starii construcliel, pe baza concluzilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazulimobilelor care beneficiczd
de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate In zonele de protectie

e i B e e DU
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ale monumentelor istorice sau in zone construile proiejate. Se vor evidentia degradarile,
precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degraddari produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasdri diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structurald initiold gresita sau alte cauze identificale
prin expertiza tehnica.

Atat din analiza si examinarea documentatiei avute la dispozitie (relevee,
memoriu tehnic, planuri cu propunerile de interventie), cat si din inspectia vizuala la fata
locului, concluzia generala care se poate trage cu privire la alcatuirea de ansamblu si
detaliv a structurii cladirii construite este ca aceasta a fost proiectata in conformitate cu
normele si normativele in vigoare la acea data, conformarea find cu precadere pentru
sarcini gravitationale.

Investigatii pe teren
In scopul verificarii dimensiunilor si naturii elementelor de rezistenta si pentru a

determina tipurile si gravitatea avariilor structurii au fost realizate mai multe investigatii
pe teren. ‘

S-a redlizat un releveu fotografic al cladiri cu identificarea zonelor degradate;s-a
verificat prin sondoje daca elementele de rezistenta (fundatii,pereti, plansee)
corespund ca dimensiuni releveelor realizate de beneficiar.

Prin deplasarea la fata locului s-au stabilit masuri pentru investigarea structurii:

- Sapaturi in zone perimetrale diferite pentru a determina:

v natura terenului de fundatie

v adancimea de fundare fata de terenul amenajat

v dimensiunile fundatiilor

vsondaje in peretii de inchidere existenti pentru determinarea caracteristicilor
mecanice a componentelor sale

In‘'urma efectuarii RLV-elor s-a constatat ca:
- Structura de rezistenta a constructiei este solicitata la actiunea greutatii
proprii,a sarcinilor climatice din vant si zapada si la actiunea seismica.

Anul constructiei este 1985.

Suprafata construita 601,53m - DIN ACTE

Suprafata desfasurata 2.357,35mp - DIN ACTE

STRUCTURA DE REZISTENTA A CONSTRUCTIEI ESTE DIN PANOURI PREFABRICATE DIN

BETON ARMAT.
Suprastructura este realizata din pereti structurali BETON ARMAT, plaseele sunt din

placa de beton armat.
Fundatiile sunt de tip continue din beton simplu cu centuri din beton armnat la

partea superioara a soclului. _
Acoperis tip sarpanta din lemn, iar invelitoarea tabla.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural st analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundameniale aplicabile, potrivit legii.

TS e S = —— TSRS |
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CLADIREA CORESPUNDE CERINTELOR ACTUALE SI ESTE O CLADIRE CE ARE
ASIGURATE NIVELURILE DE PROTECTIE (REZISTENTA MECANICA Si STABILITATE )BUNE SI
ADMISIBILE DIN PUNCT DE VEDERE AL RISCURILOR SOCIALE SI ECONOMICE IN

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupd caz.
- Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare*2): Not&

*2) Studiile de diagnosiicare pot fi: studii de identificare a alcatuirior constructive ce
ulilizeazd substante nocive, studii specifice peniru monumente istorice, peniru
monumente de for public, situri arheologice, analiza compatibilitatii conformdrii spatiale
a cladirii existente cu normele specifice functiunii §i a mdasurii In care aceasta r@spunde
cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

Verificarea funddtiilor s-a realizat cu metode simplificate. Metodele simplificate
sunt cele in care conlucrared intre fundatie si teren nu este luata in considerare, iar
diagrama de presiuni pe talpa se admite, a fi cunoscuta.

Pentru verificare s-a aplical metoda grinzii continue. Acceptand ca materialul
folosit in redlizarea fundatiilor este doar beton simplu, deducem ca acest tip de fundatie
nu poate prelua in totalitate solicitarile capabile de tipul M {moment) si V{taictoarc),
solicitari cc imprima efecte de intinderi si clementele de rezistenta-fundatii.

Pentru verificarea fundatiilor s-a considerat o presiune conventional Pconv-17
t/mp (170 Kpay), o latime de fundare de 50 cm si o inaltime totala a grinzii de 150.

Eforturile aplicate fundatiei existente corespund dezvoltari mecanismului de
plastificare, al structurii, cu zone plastic la baza elementelor vertical.

Din verificarile realizate se pot observa urmatoarele:

- Nedepasirea presiunilor acceptate pe terenul de fundare;

- Capacitatea fundatiilor, in forma actuala, de a prelua efortul de intindere:

- Baza de rezemare suficienta (50 cm). si ca urmare, presiunii reduse pe talpa de

fundare neexistand pericol potential de rotiri remanente mari {rofiri in domeniul
post-elastic), sau chiar risc de rasturnare.

a) clasa de risc seismic

Conform expertizei tehnice anexate prezentei documentatii, imobilul se
incadreaza in clasa de risc seismic RS III.

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;

e S Do
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Scenariul | — "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA
GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA" - cu
interventii structurale _maxime

Scenariul Il - "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA
GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA" - cu
interventii structurale minime

c) solutiile tehnice si masurile propuse de cdtre expertul tehnic si, dupd caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a lucrdrilor de

interventii;

Solutiile prezentate de experul tehnic:

1.Solutie minimala:
Finisajele exterioare se vor desface si reface in totalitate manual fara a folosi

aparatura cu percutie, constructia se va izola cu termoizolatie conform standardelor in
vigoare.

Schimbarea in totalitate a tamplariei manual cu una de clasa superioara.fara a
modifica dimensiunea golurilor.

Refacere termoizolatie peste planseu subsol si planseu superior.

2. Solutie maximala:
Finisajele exterioare se vor desface si reface in totalitate manual fara a folosi

aparatura cu percutie, constructia se va izola cu termoizolatie conform standardelor in
viguarea.

Schimbarea in totalitate a tamplariei manual cu una de clasa superioara,fara a
modifica dimensiunea golurilor.

Retacere termoizolatie peste planseu subsol si planseu superior.

Refacera in totalitate a trotuarului si hidroizolatiei de protectie a constructiei cu

latimea de é60cm.

Solutia propusa de auditorul energetic:

Corp C1:
Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori

Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de fatada
de 0.10 m grosime, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 0.05 m grosime
aomplasat pe suprafata exterioara a soclului pana la o cota de -0.05 m fata de cota
terenului sistematizat, protejat cu o masa de spaclu de minim 0.01 m grosime, tencuiala
decorativa si a conturului tamplariei cu polistiren extrudat XPS de 0.03 m grosime;

Solutia prezinta urmatoarele avantaje:
- corecteaza majoritatea puntilor termice;
- conduce la o alcatuire favorabila su aspectul difuziei la vaporii de apa si dl
stabilitatii termice
- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in
ansamblu,de efectele variatiei de temperatura a mediului exterior:

o zmr e
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- nu conduce la micsorarea ariilor utile:

- permite realizareq, prin acceiasi operatie, a renovarii peretilor si a tencuielii;

- permite utilizarea cladiri in timpul executari lucrarilor de reabilitare si
modernizare

- nu dafecteaza pardoselile tencuielile, zugravelile si vopsitorile interioare
existente;

Solutii de reabilitare pentru planseul - terasa sub pod

Se propune aplicarea unui strat termoizolant pe fata exterioara a stratului suport. Se
recomanda ca solutia de izolare termica sa se redlizeze cu un strat de polistiren
expandat ignifugat de 0.300 m grosime si protejarea acestuia cu o sapa din beton slab
armata de 0.07 m grosime;

Solutii de reabilitare pentru placa peste subsol

Se propune aplicarea unui strat termoizolant pe fata exterioara a stratului suport.Se
recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un sirat de polistiren
expandat ignifugat de 0.1 m grosime si protejarea acestuia cu o masa de spaclu de

minim 0.01 m grosime,

Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara

Se propune inlocuirea tamplariei existente din PVC cu una noua din Aluminiu cu
rezistenta termica R'min>0,50m2K/W.

Dupa schimbarea tamplariei trebuie avute in vedere urmatoarele:

- etansarea la infillratile de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dinfre
toc si glafurile golului din-perete, completarea spatiilor ramase dupa montarea
ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala :

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale
speciale; ‘

- eventual, prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea
superioara a golurilor din peretii exteriori;

- inlocuirea (sau remedierea) solbancurilor pe glaful orizontal exterior de la
partea inferioara a golurilor din pereti, urmarindu-se asigurare de panta,
existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc, etansarea fata de
perete, eic;

- destundarea (sau crearea daca nu exista) a gaurilor de la partea inferioara a
tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre cercevele;

Schimbarea tamplariei conduce la marirea rezistentei termice, efectul favorabil al
acestei masuri se manifesta substantial atat in ceea ce priveste conditile de confort,
prin eliminarea curentilor reci, cat si sub aspectul necesarului de caldura, prin
micsorarea volumului de aer care patrunde in exces in incaperi si care trebuie incalzit.

Adoptarea solutiei de inlocuire totale a tamplariei existente cu tamplarie etansa
implica etansarea spativlui interior si reducerea numarului de schimburi de aer sub
valoarea necesara diluarii concentratiei CO» si a umiditatii interioare.

Consecintele nefavorabile ale acestor aspecte ar fi:

e e e
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- disconfort in ceea ce priveste conditile de ocupare (aer viciat, umiditate
mare, $.Q.)

- riscul aparitiei condensului pe suprafetele interioare ale elementelor de
constructie perimetrale; 7

- cresterea cantitatii de vapori de apa care condenseaza in anotimpul rece in
interiorul elementelor de constructie care fac parte din anvelopa ;

Pentru preintampinarea acestor consecinte nefavorabile trebuie realizata o
improspatare a aerului din cladire prinir-o ventilatie corespunzatoare.

Solutii pentru instalatii _
Solutile de modernizare a instalatiei de incalzire si de preparare a apei calde de

consum, climatizare, ventilare si iluminat se aleg tinand sea starea actuala a -

. " . . Cili
instalatiilor din cladire. 20T
Astfel se propune: 5 e N
[ A QH\AN,\ o
- montarea unor pompe de caldura aer-apa; I UL AN e
- montarea unui kit fotovoltaic on-grid; ’g ] ﬁy\
N « . . . . «l A
- montarea de noi corpuri de incalzire, caloriferg din \dﬁfa Hefitiartip ipanou
de diverse dimensiuni; L% 'JV /k
- lucrari specifice in centrala termica, lucrari speEi recgielel de

distributie . : _

- agent termic pentru incalzire, instalatiei interioare de inc ~0crari specifice
de racordare a incalzitoarelor de apa calda instant si a sistemului de ventilotie
la instalatia fotovoltaica;

- montare unui sistem de ventilatie in clase si laboratoare, compus din unitati de
ventilatie individuale, cu recuperare de caldura, cu senzor pentfru dioxid de
carbon, temperatura, umiditate si substante organice volatile;

- montarea unui sistem de iluminat economic :

- automatizarea instalatiei de incalzire, folosind variabile de calcul parametrii de
confort stabiliti prin normativele in vigoare, a temperaturii exterioare aferenta
zonei in care este amplasata cladireaq;

Nota:

e Pompa de caldura aer-apa substituie prin intermediul energiei regenerabile, o
parte din necesarul de agent termic pentru incalzire ;

¢ Panourile fotovoltaice, substituie prin intermediul energiei regenerabile o parte
din consumul de energie electrica necesar pentru apa calda de consum
ventilatie si iluminat;

¢ Ipoteze de calcul:

o Energia necesara pentru incalzire este produsa in proportie de 80% cu
pompele de caldura si in proportie de 20% cu centralo termica utilizand
combustibil gaze naturale

o Energia necesara pentru prepararea apei calde de consum este
produsa in proportie de 80% cu instalatia fotovolfaica si in proportie de
20% cu energie electrica preluata din SEN

T TS A R T - AL X W W e ppt e e
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o Energia necesara pentru unitatile de ventilare este produsa in proportie
de 60% cu instalatia fotovoltaica si in proportie de 40% cu energie
electrica preluata din SEN

o Energia necesara iluminat este produsa in proportie de 60% cu instalatia
fotovoltaica siin proportie de 40% cu energie electrica preluata din SEN -

» Integrarea wunui sistem BMS - (Building Management Systems) pentru
administrarea consumului energetic al cladirii;

d) recomandarea interventilor necesare pentru asigurarea functiondri conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate.

Interventii functionale

Nu este cazul

5. ldentificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza

detaliatd a acestora
5.1, Solutia tehnicd, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic, cuprinzand:
a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentru:
- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

- Nu este cazul

- prolejareq, repararea elementelor nestructurale sifsau restaurarea elementelor

arhitecturale si a componentelor artistice, dupd caoz;
Sub acest aspect solutia de interventie va avea in vedere pastrarea si

conservarea arhitecturii si plasticii exterioare specifice ansamblului.

Finisajele exterioare se vor desface si reface in totalitate manual fara a folosi
aparatura cu percutie, constructia se va izola cu termoizolatie conform standardelor in
viguareaq,refacerea termoizolatiei soclului de la fundatie.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente

valoroase, dupd caz;
Nu este cazul.
Cladirile nu se ofla in roza de influenta a vreunui monumet istoric.

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nesiructurale, cu/fard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei;

Sub acest aspect solutia de interventie cuprinde:

Schimbarea in totalitate a tamplariei manual cu una de clasa superioara Lfara o

modifica dimensiunea golurilor.

- infroducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimeniare;
Nu este cazul

- infroducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic al

constructiei existente;
Nu este cazul.
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b) descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucréri incluse in solutia tehnica de

interventie propusa, respectiv:

- hidroizolatii:

- se vareface sistemul de preluare si evacuare a apelor pluviale;

- montarea unei folii anticondens sub invelitoare;

- montarea unei folii de protectie antivapori a termoizolatiei aferente planseului;

- sub cota terenului amengajat, perimetral la nivelul fundatiilor se va realiza un
sistem termo - hidroizolant corespunzdtor, protejat cumembrane din HDPE.

- termoizolatii:
Corp C1
Nr. N . . Grosime
>y Solutii de modernizare Material strat
(cm)
Izolatie termica pereti exteriori pe suprafata exterioard | Vata minerala 10
a peretilor existenti, protejatd cu tencuiald armatd bazaltica
Izolatie termica pereti exteriori pe suprafata exterioard | Polistiren 5
a soclului peretilor existenti, protejata cu tencuiald extrudat
armata
lzolatie termica pereti exteriori pe conturul golurilor de | Polistiren 3
tamplarie pe 30 cm Iatime, protejaid cu tencuiald extrudat
armatd
Polistiren 10
Izolatie termica la placa peste subsol expandat
ignifugat
Polistiren 30
lzolare termicd la planseul de sub acoperisul sarpantd | expandat
: ignifugct

Pree

Solutii pentru instalatii

a.
b.
c.

d.

e.

montarea unor pompe de caldura aer-apa; . Q"
montarea unui kit fotovoltaic on-grid; O (" ?1 i
montarea de noi corpuri de incalzire, colonfere Alm fobl% ?3‘? ﬂot tip
panou de diverse dimensiuni ; z- ’LG,\ :

lucrari specifice in centrala termica, lucrari spe }{ ﬁ{e?z"e”am‘é Jél de
distributie agent termic pentru incalzire, ms‘folohe\rfér logire:d -GIE olz:re
lucrari specifice de racordare a incalzitoarelor de apa calda instant sia
sistemului de ventilatie la instalatia fotovoltaica;

montare unui sistem de ventilatie in clase si laboratoare, compus din
unitati de ventilatie individuale, cu recuperare de caldura, cu senzor
pentru dioxid de carbon, temperatura, umiditate si substante organice
volatile;
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g. montarea unui sistem de iluminat economic;

h. automatizarea instalatiei de incalzire, folosind variabile de calcul
parametrii de confort stabiliti prin normativele in vigoare, a temperaturii
exterioare aferenta zonei in care este amplasata cladireq;

i. integrarea unui sistem BMS pentru administrarea consumului energetic al

cladirii.
MEMORIU INSTALATII

INSTALATH ELECTRICE

Obiectivul este alimentat cu energie electricd din Sistemul Energetic National din
zona. :

Tipuri de instalatii tratate prin prezentul proiect:

- modernizare sistem iluminat (inclusiv iluminatul de siguranta / securitate):
prevederea de corpuri de iluminat LED, inlocuire frasee de iluminat din
tablourile electrice existente si inlocuire aparate de comutatie;

- montare kit fotovoltaic on-grid. Acesta va substitui prin intermediul energiei
regenerabile, o parte din consumul de energie electricd necesar pentru apa
caldd de consum, ventilatie si iluminat;

- alimentarea cu energie elechica a unitatilor de ventilare cu recuperare de
caldur@, a chillerelor cu functionare in pompd de cdldurd, tratate prin
prezentul proiect si a pompei de circulatie din centrala termicd. Pentru a
putea alimenta cu energie electicd aceste echi em‘e de incdlzire si
ventilare se propune alimentarea lor direct di 'fb‘cﬁ‘ électric general al
cladirii, Inlocuirea -tabloului electric general al mlog:unreo racordului
electric de alimentare g cladiri. LPg 7

- integrarea unui sistem BMS pentru administ onsumu
cladirii.

Dimensionarea sistemelor de iluminat aferente

concordanid cu prevederile NP 061-2002 si NP 010-2022.

e‘hergehc al

3 f ctuat in

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri electrice fard degajare
de halogeni, cu rezistenta sporita la propagarea fidcarilor de tip N2XH.

Toate circuitele de iluminat se vor proteja cu intrerupatoare diferentiale 30mA,
realiznd o protectie sporitd atat la socuri electrice, cét si la prevenirea incendiilor.

Cablurile se monteazd ingropat n tencuiald, sapd sau pereti din gips carton sau
aparent (in caz ca nu se pot executa ingropat) dar numai in tuburi de protectie fard
halogeni.

Comanda iluminatului se va face local, de la intrarea in spatiile respective.
_ Se vor monta corpuri de iluminat echipate cu lampi LED tubulare, plafoniere
rotunde LED si aplice interioare si exterioare LED.

Comanda iluminatului se face cu intrerupdtoare cumpdnd, comutatoare
cumpand, intrerupdioare cap scard si senzori de prezentd 180 grade si 360 grade, IP20 si
P44, montate numai pe conducioarelé de fazd, avénd In=10A / 230V,
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Inaltimea de montaj a intrerup&toarelor si a comutatoarelor va fi stabilita de
comun acord cu beneficiarul in limitele 0,8 m si 1,2 m de la pardoseald.

Pe Tinvelitoarea cladiii se va monta un sistem de panouri fotovoltaice
dimensionate astfel incat s& asigure un aport de energie pentru iluminat, apd calda de
consum si ventilatie.

lpoteze de calcul:

- energia electricd necesard pentru prepararea apei calde de consum se va
produce in proportie de 80% cu instalatia fotovoltaica siih proportie de 20% cu
energia electrica preluatd din SEN;

- energia electricd necesard pentru unitdtile de ventilare se va produce in
proportie de 60% cu instalatia fotovoltaica si in proportie de 40% cu energia
electrica preluatd din SEN;

- energia electricd necesard pentru iluminat se va produce In proportie de 60%
cu instalatia fotovoltaica si In proportie de 40% cu energia electricd preluata
din SEN.

Se prevede un sistem fotovoltaic cu amplasare pe invelitoarea cladini cu o putere
instalata de 18,00 kW. Aceastd putere se realizeazd din 50 panouri solare fotovoltgice
monocristaline, cu puterea de varf / panou de 360 Wp.

Elementele principale aoferente instalatiei fotovoltaice sunt panourile solare,
invertorul, un contor inteligent tifazat bidirectional, un tablou electric complet echipat si
structura de prindere pe acoperis. Celelalte componente sunt aparatajul de conectare,
de protectie si de masura.

Invertorul de retea se monteaza 1angd tabloul electric general existent. lesirea
invertorului se leagd la reteaua internd (instalatia de utilizare), pnnfr—un contor inteligent
bldlrechonol care va masura energlc produsa de snstemul solar_si_prin intermediul unui

un consumator pe barele retelei interne de utilizare, lo

electric general. ’ 2,
Din tablourile electrice existente se vor alime <zf U r‘h&‘orii ?ece tori|\ electrici:

iluminatul normal, iluminatul de siguranta / de securi i uah‘q*@g ilare cu
recuperare de caldurd tratate prin prezentul proiect.

lluminat normal inferior \ﬁ,\

Dimensionarea sistemelor de iluminat aferente fleQ'&ry "‘m feciuot in

concordanta cu prevederile NP 061-2002 si NP 010-2022. 4TOR 12 AN
Toate corpurile de iluminat se vor conecta la nulul de protectie.
Circuitele de iluminat se vor redliza cu cabluri electrice din cupru f&ré degajare
de halogeni, cu rezistenta sporita la propagarea flacrilor de tip N2XH.
Toate circuitele de iluminat se vor proteja cu intrerupdtoare diferentiale 30maA,
realizand o protectie sporitd atdt la socuri electrice, cat si la prevenirea incendiilor.
Cablurile se monteozd ingropat Tn tencuiald (daca se poate), aparent, sapd sau
pereti din gips carton, dar numai in tuburi de protectie fard halogeni.
Comanda iluminatului se va face local, de la intrarea in spatiile respective.
Se vor monta corpuri de iluminat echipate cu lampi LED tubulare, plafoniere
rotunde LED, aplice interioare si exterioare LED si corpuri LED compacte.

2 IO e e e s
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Comanda iluminatului se face cu intrerupdtoare cumpdnd, comutatoare
cumpand, infrerupdtoare cap scard si senzori de prezentd 180 grade si 360 grade, IP20 si
IP44, montate numai pe conductoarele de fazd, avand In=10A / 230V.

Indltimea de montaj a intrerupdtoarelor si a comutatoarelor va fi stabilitd de
comun acord cu beneficiarul in fimitele 0.8 m si 1,2 m de la pardoseaid.

Sistem de iluminat de siguranta de securitate

lluminat de securitate pentru evacuare

Corpurile de iluminat pentru evacuare se amplaseazd astfel incat s& se asigure un
nivel de iluminare adecvat (conform reglementdarilor specifice referitoare la proiectarea
si executarea sistemelor de iluminat artificial din cladiri) 1anga fiecare usd de iesire si in
locurile unde este necesar s& fie semnalizat un pericol potential sau amplasamentul unui
echipament de sigurantd, dupd cum urmeazd:

- langa scari, astfel incat fiecare treqptd sa fie iluminatd direct;

- I&ngd orice altd schimbare de nivel;

- la fiecare usa de iesire destinata a fi folositd in caz de urgentd;

- la fiecare schimbare de directie;

- in exteriorul si langa fiecare iesire din cladire;

- lngd fiecare echipament de interventie impotriva incendiului (sting&atoare) si
fiecare punct de alorm& (declansatoare manuale de alarma in caz de incendiu).

De-a lungul cdilor de evacuare, distanta dintre corpurile de iluminat pentru
evacuare este de maxim 15 medri.

lluminatul de evacuare se realizeazd cu corpuri de iluminat ‘compacte, tip
luminobloc, 3H autonomie, fiind echipate cu sursG LED 4W, tip permcnent montg;j
aparent/suspendat si marcate conform locului de monta;.

lluminat de securitate pentru circulatie

Se prevede iluminat de securitate pem‘ru circulatie p

casele de scari.
Pe holuri si pe. cosele de scari pentru ocesf sis'rem dei

cv kit de iluminat de 5|guram‘o EM, autonomie 1H, kit ce co %{\
18W / corp. "’/,6

Corpurile de iluminat de securitate pentru circulatie se folos
normal. ey

lluminat de securitate impotriva panicii -

luminatul de securitate Tmpotriva panicii se prevede in incdperile cd suprofafo
mai mare de 60 m2, conform planselor anexate la prezentul proiect.

Pentru acest sistem de iluminat se folosesc spoturi aparente, sursd LED, 18W, IP40,
minim 1400 Im, echipate cu kit pentru iluminat de siguranta EM, autonomie TH. Aceste
corpuri de iluminat se folosesc doar pentru iluminatul impotriva panicii.

La readlizarea iluminatului impotriva panicii s-a considerat un nivel de iluminare de
10% din nivelul de iluminare normat pentru iluminatul general, dar nu mai mic de 20 Ix.

lluminatul impotriva panicii se comandd doar de personal instruit in acest scop,
butoanele fiind accesibile numai acestui personal.
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Pentru comanda locald de punere sub tensiune o iluminatului Impotriva panicii s-
a prevazut in fiecare incdpere deservita de iluminat de securitate Impotriva panicii
butoane normal deschis bistabile. -

Pentru scoaterea de sub tensiune a iluminatului impotriva paonicii se monteazd in
cancelarie un buton normal inchis unic.

lluminat de securitate pentru marcarea hidrantilor interiori

Acesta este destinat identificdrii hidrantilor In lipsa iluminatului normal.

Corpurile de iluminat pentru marcarea hidrantilor sunt de tip compact, sursa LED,
autonomie 1H, 4W, regim permanent. Ele se vor amplasa aparent in afara hidrantului
(alaiuri sau deasupra) la maxim 2 m si se vor inscriptiona cu litera ,H” de culoare rosie.

lluminat de securitate pentru interventie se prevede in camera tehnica,

Pentru iluminatul de securitate pentru interventie se fo n corp de iluminat
cu montaj aparent, echipate cu 2 Idmpi tubulare LED ' i
lHuminat de siguranta EM, autonomie 1H; kit ce comandé

Instalatiile de iluminat de securitate / siquranid

Protectia impofriva supracurentilor: curenfi de G
scurlcircuit Jrog

Conductoarele active ale circuitelor de iluminatl se vo
supracurentilor datorate suprasarcinilor sau scurtcircuitelor.

Prin prezentul proiect se vor utiliza urmdtoarele tipuri de aparate de protectie:

- intrerupGtoare automate cu protectie magneto-termica;

Protectia impotriva efectelor termice: protectia impotriva producerii incendiului
de catre echipamentele electrice in functionare normald, de avarie sau manevrare
gresitd; acestea nu trebuie s& prezinte pericol de incendiu pentru materialele din
apropiere.

Faia de prevederile normativului 17/2011 se respectd si instructiunile relevante ale

producdatorului. |
Pentru diminuarea. riscului de incendiu se prevad dispozitive de protectie cu

curent diferential rezidual 30mA pe toate circuitele de iluminat.

INSTALATII DE INCALZIRE

T+ » - -~ - ~ - A . L ‘-“‘."\

In prezent energia termicd este asiguratd de o centrald 1 cheﬁggmt& e
combustibil gazos de 230 kW. Aceasta este amplasatd la parter *'@?&%ﬁ@hﬁe«b”@@%i
NU se intervine. AL S IV e }

\ @)

Prin prezentul proiecf se modernizeaza sistemul de incélzre, -_33#%!: 2
- montare de noi corpuri de Incdlzire: | NR. 10004 | ol

) S ) . - — i\ A
- refacere retele de distributie de agent termic pentru lnq\otzcrggil GY [ggér&% i

centrala termica existentd; B, e 51on0 gﬁ«
- automatizarea instalatiei de incdizire prin prevedered\,f‘%@,{,B Z %e O
temperaturd exterioard cu racord la controler: TS /

A
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- montare chillere cu functionare in pompd de cdldurd aer-apa; acestea vor
substitui prin intermediul energiei regenerabile, 80% din necesarul de agent
termic pentru incalzire;

- lucrdri specifice in centralo termicd necesare retelei de distributie agent termic
pentru incdlzire: prevederea unei vane de derivatie cu servomotor DN 45,
inlocuirea pompei de circulatie la radiatoare cu o pompd de circulatie cu
turatie variabila, convertizor de frecventa si conectivitate BMS avand
Qmin=9,20 mc/h si Hmin=5,00mCA si prevederea unui controler pentru
cascadare 2 chillere in pompd de cdidurd aer-apd, conectarea senzorului de
temperaturG exterioard, conectare vand de derivatie, conecaire pompd de
circulatie la radiatoare si conectare o sursa aditionala de incalzire.

Ipoteze de calcul:

- energia necesard- pentru incdlzire se va produe in proportie de 80% cu
chillerele In pompd de cdldurda si in proportie de 20% cu centrala teimica
existentd utilizand combustibil gaze naturale.

Din calcule a rezuitat un necesar de calcul pentru incdlzirea cu radiatoare de

cca. 175.00 kW.

Pentru substituirea prin intermediul energiei regenerabile a 80% din necesarul de
agent termic pentru ihcdlzire, prin prezentul proiect se prevad doud chillere cu
functionare in pompd de cdldurd aer-apd, cu montare in cascadd, avand fiecare o
capacitate de incdlzire de 71.4 kW. Chillerele se vor folosi doar pentru perioada de
incalzire.

Sursa principald de incdlzire vor fi chilerele in pompd de caldurd aer-apd si sursa
aditionald va fi centrala existentd pe combustibil gazos. Trecerea se va face automat
atunci cand chilerele In' pompd& de cdldurd aer-apa nu pot furniza debitul necesar pe
apd caldd prin comanda unei vane cu trei cdi cu servomotor, de deviatie, de catre un
controler. _

Pentru redlizarea conditiilor de confort in perioada de iarnd, sistemul de incdlzire
este cel cu apa caldd (80/60°C), iar pentru cedarea cdldurii in incaperi se uhllzeozcn
radiatoare din otel tip panou tip 11 si 22.

. Radiatoarele se echipeazd cu robinet cu cap termostatic pe tur, robinet cu reglaj
fix pe retur si ventil manuale / automate de desaerisire.

Instalatia de Incdlzire se realizeazd n sistem bitubular cu distributie inferioard Ia
nivelul pardoselii, de tip ramificat, utilizadnd agent termic cu circulatie fortata.

La trecerea prin pereti tevile se protejeazd in tevi din otel.

La trecerea tevilor de incdlzire prin pereti rezistenti la f {@m\%mcsun
corespunzatoare de etansare a golurilor din jurul acestora cu fﬂ%é%m rems?éfn la foc
potrivit normativului P118 / 1999. Astfel golurile se etanseGZﬁ éu mq;enﬁte\ ,ACA])

[

Fd
care s@ asigure o rezistentd la foc egald cu cea a peretelui. g -/ 7\ o,
Desaerisirea instalatiei se realizeazd prin: ' f@ ;

i
- ventile manuale de desaerisire montate pe fiecare ra iator;, R. 10004 A— Ly
- dezaerisitoare automate montate pe coloane. \% AN e ‘g\ (0 /
Tipuri de tevi utilizate pentru incdilzire: 4’» NER mp\,o <3

- feava din PPR cu insertie de Al cu montqj aparent Ic ﬂ{VEJI:{I p@n'a"bs i’ 5| in
coloane.

e
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INSTALATH SANITARE
in prezent apa caldd de consum se produce cu ncdlzitoare de apd caldd

instant, electrice, cu montaqj local. Acestea se mentin pe pozitie si nu se intervine.

Cu ajutorul kit-ului fotovoltaic on-grid prevdzut prin prezentul proiect, se va
substitui prin intermediul energiei regenerabile, o parte din consumul de energie
electrica necesar pentru apa calda de consum, ventilatie si iluminat.

NU se intervine la instalatiile sanitare interioare si instalatiile sanitare exterioare.

INSTALATI DE VENTILARE \

Se monteaza un sistem de ventilatie in clase si laboratoare, compus din unitati de
ventilatie individuale, cu recuperare de caldura, cu senzor pentru dioxid de carbon,
temperatura, umiditate si substante organice volatile.

In sdlile de clasd si laboratoare se vor monta unitati de ventilare cu recuperare de
caldurd si control automat al nivelului de COz, cu limita admisibild a nivelului de zgomot
de 35 dB, cu montqj pe pardoseald, tip dulap, cu capacitatea maximéa de 500 mc/h si
700 mc/h. |

Fiecare unitate include 2 ventilatoare, un schimbdator cu recuperarea caldurii in
contracurent, 3 fillre de aer, clapete de bypass, clapete de inchidere actionate
autonom, atenuatoare de zgomot si o cutie de comandd. Tavita de condens fard
scurgere este incalzita folosind o celula electrica cu functie de comutare automata.

Avantaje unitate ventilare:

- zgomot redus, maxim 35 dB;

- complet autonome bazate pe concentratia de COz;

- un sistem f&rd conducte fard a fi necesard tubulaturd in

- scurgerea condensului este eliminatd;

- sistem digital de control furnizat ca dofore standarg

de la distanta prin internet;

- eficienta de recuperare a caldurii de pana la 95%:

- un preincdlzitor electric integrat.

Se va utiliza tubulatura rigidd din 1ob|é de otel galvanix

bozolhco ocopem‘c cu folie de aluminiu 40mm grosime, clo o
termoizolatia se protejeazd cu tabla zincatd de 0,35mm.

In capatul tubulaturilor, pe fatade, se prevad grile circulare de exterior din otel
inoxidabil D=180mm, pentru introducerea sau evacuarea aerului in si din instalatiile de

ventilare.

INSTALATII DE CLIMATIZARE
-Cladirea dispune de instalatie de climatizare realizatd cu aparate de aer

conditionat cu montagj local. NU se intervine.

- demonté&ri/montari, debransari/bransdri:

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se va asigura prin bransamentul existent ia RETEAUA ‘PUBLICA

AUTORIZATA A MUNICIPIULUI ADJUD. SE PASTREAZA SI NU SE INTERVINE.

s ey
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Evacuarea apelor uzate

Infreaga instalatie de canalizare interioara se va dimensiona conform STAS
1795/87, in ipoteza folosirii tuburilor si pieselor de legatura din polipropilena.

Canadlizarea a fost prevazuta in sistem divizor, cu colectarea si evacuarea apelor
din precipitatii prin lucrarile de sistematizare verticala catre exteriorul incintei.

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare vor fi colectate si evacuate
gravitational intai catre camine exterioare si apoi catre RETEAU PUBLICA AUTORIZATA A
MUNICIPIULUI ADJUD. Nu se intervine asupra retelei de alimentare cu apa si canalizare.

Asigurarea apei tehnologice
Nu este cazul.

Asigurarea agentului termic

Alimentarea cu apa calda

Incalzitoare electrice instant — NU SE INTERVINE.

Se monteaza un kit fotovoltaic on-grid, ce va substitui prin intermediul energiei
regenerabile, o pon‘e din consumul de energie electricd necesar pentru apa caldd de
consum, ventilatie si iluminat.

Incalzire.

Prin prezentul proiect se modernizeazd sistemul de incélzire, astfel:

- montare de noi corpuri de incalzire.

- refacere retele de distributie de agent termic pentru incdizire, cu racord in

centrala termicd existenta;

- automatizarea instalatiei de incalzire;

- montare pompe de cdldur@ aer-apa; aceastea vor substitui prin intermediul

energiei regenerabile, o parte din necesarul de agent termic pentru incdlzre.

Sursa de agent termic este apa caldd produsd de o centrald termica existentd
pe combustibil gazos de 230 kW. Aceasta este amplasatd la parter in camera tehnicé si
nu se intervine.

Igiend, sandtate si mediu inconjurdtor se realizeaza prin:

- asigurarea condifiilor igienico — sanitare in incaperi si a calitatii aerului prin solutia
adoptatd in proiect;

- temperaturi controlate ale aerului din incdperi;

- eliminarea poludrii mediului prin functionarea instalatiei in timpul exploatdrii.

Alimentarea cu energie electrica _
Obiectivul este alimentat cu energie electrica din Sistemul Energetic National din

zona.
Tipuri de instalatii tratate prin prezentul proiect:
- modernizare sistem iluminat: prevederea de corpuri de iluminat LED, inlocuire
trasee de iluminat si inlocuire aparate de comutatie;
- montare kit. fotovoltaic on-grid. Acesta va substitui prin intermediul energiei
regenerabile, o parte din consumul de energie electricd necesar pentru apa
caldd de consum, ventilatie si iluminat.
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- integrarea unui sistem BMS pentru administrarea consumului energetic al
cladirii.

Dimensionarea sistemelor de iluminat aferente fiecdrui spativ s-a efectuat in

concordantd cu prevederile NP 061-2002 si NP 010-2022.

Toate corpurile de iluminat se vor conecta la nulul de protectie.

Circuitele de iluminat se vor realiza cu cabluri electrice din cupru fard degajare
de halogeni, cu rezistenta sporita-la propagarea flacdrilor de tip N2XH.

Toate circuitele de iluminat se vor proteja cu IntrerupQtoare diferentiale 30maA,
realizéind o protectie sporitd atét la socuri electrice, cdt si la prevenirea incendiilor.

Cabilurile se monteaza ingropat in tencuiald, sapd sau pereti din gips carton, dar
numai in tuburi de protectie fard halogeni.

Comanda iluminatului se va face local, de la intrarea n spatiile respective.

Se vor monta corpuri de iluminat echipate cu Idmpi LED tubulare, plafoniere
rotunde LED si aplice interioare si exterioare LED.

Comanda iluminatului se face cu intrerupdtoare cumpdnd, comutatoare
cumpand, intrerupatoare cap scard si senzori de prezenta 180 grade si 360 grade, 1P20 si
IP44, montate numai pe conductoarele de fazd, avand In=10A / 230V.

naltimea de montaj a intrerupdtoarelor si a comutatoarelor va fi stabilitd de
comun acord cu beneficiarul in limitele 0,8 m si 1,2 m de la pardoseald.

Pe invelitoarea cladiri se va monta un sistemm de panouri fotovoltaice
dimensionate astfel incét sa asigure un aport de energie pentru iluminat, apd calda de
consum si ventilatie.

Ipoteze de calcul:

- energia necesard pentru ihcdizire este produsd in proportie de 80% cu
pompele de cdldurd si in proportie de 20% cu cenftrala termicd utilizand
combustibil gaze naturale;

- energia necesarQ pentru prepararea apei calde de consum este produsd in
proportie de 80% cu instalatia fotovoltaica si in proportie de 20% cu energia
electrica preluatd din SEN;

- energia necesard pentru unitatile de ventilare este produsd in proportie de
60% cu instalatia fotovoltaica si in proportie de 40% cu energia electrica
preluata din SEN;

- energia necesard pentru iluminat este produsd in proportie de: 60% cu
instalatia fotovoltaica si in proportie de 40% cu energia electrica preluata din
SEN. - '

Se prevede un sistem fotovoliaic cu amplasare pe invelitoarea cladiri cu o putere
instalata de 18,00 kW. Aceastd putere se reaglizeazd din 50 panouri solare fotovoltaice
monocristaline, cu puterea de varf / panou de 360 Wp.

Elementele principale aferente instalatiei fotovoltaice sunt panourile solare,
invertorul, un contor inteligent trifazat bidirectional, un tablou electric complet echipat si
structura de prindere pe acoperis. Celelalte componente sunt aparatajul de conectare,
de protectie si de masura.

Invertorul de retea se monteaza langd tabloul electric general existent. lesirea
invertorului se leagd la reteaua internd (instalatia de utilizare), printr-un contor inteligent
bidirectional, care va masura energia produsa de sistemul solar si prin intermediul unui
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intrerupator automat care are rol si de separator. Instalatia solara se cupleaza la fel ca
un consumator pe barele retelei interne de utilizare, locul de cuplare fiind n tabloul
electric general.

Evacuarea desevrilor menajere
Se va face catre punctul gospodaresc amenajat pe proprietate, in pubele

ecologice. Ridicarea deseurilor va fi efectuata de o societate specializata, in urma unui
contract cu beneficiarul.

Platforma destinata pentru depozitarea recipientelor de coleciare selectiva a
deseurilor menagjere, va fi amengjata la distanta de minimum 10 m de imobil, va fi
imprejmuita, impermeabilizata, cu asigurarea unei pante de scurgere si va fi prevazuta
cu sistemn de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi dimensionata pe
baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a -acestuia si va
fi intretinuta in permanenta stare de curatenie.

Asigurarea colectdarii, depozitarii §i evacudrii deseurilor solide

- deseurile reciclabile - se colecteazd si se depoziteazd distinct pe platforme
speciale, izolate;

- deseurile nereciclabile — gunoiul menajer se colecteazd la sursa in recipienti
inchisi si se depoziteazd n incaperi special amendjate prevazute cu instalatii de apa si
canglizare pentru curatenie si igienizare — gunoiul menajer poate fi evacuat prin serviciul
de salubritate locald;

- finisqje la interior/exterior:
INCHIDERI EXTERIOARE
Situatie existenta:
PO1 - PERETE EXTERIOR DIN ZIDARIE 30CM + 5§ cm polistiren expandat(RF>90min)
- termosistem din polistiren expandat 5cm
- pereti din zidarie de caramida GVP 25cm
- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila

Situatie propusa:

PO1 - PERETE EXTERIOR DIN ZIDARIE SI TERMOSISTEM DIN VATA MINERALA BAZALTICA
PE O SINGURA FATA 35CM (RF>20min)

- termosistem din vata minerala bazaltica 10cm

- pereti din zidarie de carGmidd GVP 35cm

- tencuiola interioara + glet + zugraveala lavabila

COMPARTIMENTARI INTERIOARE

Situatie existenta:

P02 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 25CM (RF>90)

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5¢cm
- pereti din zidarie de cardmidd GVP 25cm

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5cm
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Situatie propusa:

PO2 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 25CM {RF>90)

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5¢cm
- pereti din zidarie de cardmida GVP 25cm

- tencuiala interioara + glet + zugraveald lavabila - 2,5cm

FINISAJE INTERIOARE
Situatie existenta:
SPATII COMUNE (holuri, casa scarii)

- PARDOSEALA - placi ceramice portelanate;

- PLINTA — din placi prefabricate de gresie portelanata:

- PERETI - vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- Usi PVC/LEMN,;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre PVC:

- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton

- GLAF EXTERIOR - inexistent

ZONA ADMINISTRATIVA (birouri)

- PARDOSEALA - parchet laminat frafic intens pe suport de polistiren
extrudat de 5- 6mm; '

- PLINTA. - baghete din PVC;

- PERETI - vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom:

- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PVC/lemn:
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre PVC:

- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton
- GLAF EXTERIOR - inexistent
SALI DE CLASA
- PARDOSEALA - parchet laminat trafic intens pe suport de polistiren
¢ extrudat de 5- émm;
- PLINTA - baghete din PVC;
- PERETI ~ vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom:;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PVC/lemn;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si feresire PVC:

- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton

- GLAF EXTERIOR - inexistent

LABORATOARE

- PARDOSEALA - parchet laminat trafic intens pe suport de polistiren
extrudat de 5- 6mm;

- PLINTA - baghete din PVC;

- PERETI — vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom:

-TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet:

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PVC/lemn;
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- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre PVC;

- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton
- GLAF EXTERIOR - inexistent
LABORATOR FIZICA CHIMIE
- - PARDOSEALA - placi ceramice 30x30;
- PLINTA : - nu este cazul;
- PERETI - vopsea lavabila de interior — culoare alb ;
- placi ceramice pe o inaliime de 210cm ;
- TAVANE - placi de gips-carton pe support din profile metalice;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PYC/lemn;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre PVC;

- - GLAF INTERIOR - prefabricate din beton
- GLAF EXTERIOR - inexistent

GRUPURI SANITARE

- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30;
- PLINTA - nu este cazul;
- PERETI - vopsea lavabila de interior — culoare alb ;
- ploci ceramice pe o inaltime de 210cm ;
- TAVANE - placi de gips-carton pe support din profile metalice;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PVC/lemn;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre PVC;

- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton

- GLAF EXTERIOR - inexistent

SPATI ANEXE (deporzite, centrala termica)

- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30;

- PLINTA — din placi prefabricate de gresie portelanata;

- PERET! - vopsea lavabila de interior.— culoare alb ;

- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn;

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre PVC;
- GLAF INTERIOR - inexistent

- GLAF EXTERIOR - inexistent

Situatie propusa:
SPATII COMUNE (holuri, casa scarii)

- PARDOSEALA - placi ceramice portelanate;

- PLINTA - din placi prefabricate de gresie portelanata;

- PERETI - vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PVC/LEMN;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre Aluminiu cu geam termopan;
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- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton
- GLAF EXTERIOR - inexistent
ZONA ADMINISTRATIVA (birouri)
-PARDOSEALA - parchet laminat trafic intens pe suport de polistiren
extrudat de- 5- émm;
- PLINTA - baghete din PVC;
- PERETI - vopsea lavabila de interior — culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet:
- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PVC/lemn;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre Aluminiu cu geam termopan;
- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton
- GLAF EXTERIOR - inexistent
SALI DE CLASA
- PARDOSEALA - parchet laminat trafic intens pe suport de polistiren
extrudat de 5- 6mm;
- PLINTA - baghete din PVC;
- PERETI - vopsed lavabila de interior — culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;
- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PYC/lemn;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre Aluminiu cu geam termopan;
- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton
- GLAF EXTERIOR - inexistent
LABORATOARE
- PARDOSEALA - parchet laminat trafic intens pe suport de polistiren
extrudat de 5- 6mm;
- PLINTA - baghete din PVC;
- PERET! - vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;
- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PYC/lemn;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre Aluminiu cu geam termopan;
- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton
- GLAF EXTERICR - inexistent
LABORATOR FIZICA CHIMIE
- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30;
- PLINTA - nu este cazul;
- PERETI —vopsea lavabila de interior — culoare alb ;
- placi ceramice pe o inaltime de 210cm ;
- TAVANE - placi de gips-carton pe support din profile metalice;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PYC/lemn;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre Aluminiu cu geam termopan;
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- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton

- GLAF EXTERIOR - inexistent

GRUPURI SANITARE

- PARDOSEALA - placi ceramice-30x30;
- PLINTA - nu este cazul;
- PERETI - vopsea lavabila de interior - culoare alb :
7 - placi ceramice pe o inaltime de 210cm :
- TAVANE - placi de gips-carton pe support din profile metalice:

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PVC/lemn;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre Aluminiu cu geam termopan;

- GLAF INTERIOR - prefabricate din beton

- GLAF EXTERIOR - inexistent

SPATII ANEXE (depozite, centrala termica) -

- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30;

- PLINTA - din placi prefabricate de gresie portelanata:

- PERETI - vopsed lavabila de interior ~ culoare alb ;

- TAVANE — vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn;
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si ferestre Aluminiu cu geam termopan;

- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent
NOTE TAMPLARIE:

Vitrgjele de pe calea de evacuare vor fi din geam securizat si marcate vizual
conform NP0é48 si NP051-2012.

Suprafete intergral vitrate (pereti, usi fara cadru), precum si cele a caror vilrgj
incepe la mai putin 0,90m de la sol, trebuie sa fie realizate din geam de siguranta.

Suprafetele infregral vitrate se vor semnaliza cu marcaje de atentionare:
amplasate intre 0,70-1,50m de la sol si avamd diametrul, sau latimea, de cca.20em.

Executantul are obligatia de” a verifica dimensiunile golurilor ingintea executiei
tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului  si proiectantului  detdlile, mostrele
materialelor si accesoriilor inainte de executie pentru avizare.

Punerea in opera a materialelor, precum si a sistemelor de constructie va
respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor precum si normele legale in vigoare.

~ Toate usile de evacuare vor fi echipate cu bare antipanica.
Toate moterialele vor fi insotite de agrement tehnic si cerificate de calitate

valabile la data punerii in opera.

FINISAJE EXTERIOARE

Situatie existenta

1. Termosistem fatada tencuiala de exterior, culoare bej

2. Termosistem fatada tencuiala de exterior, culoare maro-roscat

ey e
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3. Invelitoare din tigla metalica, culoare maro-roscat - existent

4. Jgheaburi si burlane din tabla vopsita multistrat in camp electrostatic - culoare
rosu aprins

5. Tamplarie exterioara din PVC culoare alb cu geam termoizolant

6. Glafuri din tabla - culoare alb

7. Terasa, trepte si rampa - gresie antiderapanta - culoare rosiatica

8. Soclu - tencuiala de exterior pentru soclu, culoare maro-roscat

9. Trotuare din dale dale de beton

10. Cos fum metallic

Situatie propusa
1. Termosistem fatada tencuiala de exterior silicatica, culoare alb

2. Termosistem fatada tencuiala de exterior silicatica, culoare maro-roscat - RAL
8017

3. Invelitoare din tigla metalica, culoare maro-roscat - existent

4, Jgheaburi si burlane din tabla vopsita multistrat in camp electrostatic - culoare
maro - RAL 8017

5. Tamplarie exterioara din aluminiv culoare alb cu geam termoizolant

6. Glafuri din tabla - culoare alb

7. Terasaq, trepte sirampa - gresie antiderapanta - culoare crem

8. Soclu - tencuiala de exterior pentru soclu - granulatie medie - RAL 8017

9. Trotuare din dale dale de beton

10. Paozie din lemn invelita in tabla vopsita multistrat in camp electrostatic -
culoare maro - RAL 8017

11. Balustrada metalica - vopsita culoare alb

Finisgjele se vor realiza in conformitate cu indicatile din plansele de fatadd.
Inainte de inceperea finisajelor se vor realiza de constructor probe etalon ce vor fi
omologate de beneficiar si proiectant.

ACOPRISUL SI INVELITOAREA

Situatie existenta:
Acoperis tip "sarpanta” din lemn si invelitoare din tabla ondulata.

Situatie propusa:
Nu se intervine

AMENAJARI EXTERIOARE

- asigurarea circulatiei pietonale realizata cu tfrotuare din beton;

- amengjarea unei rampe de acces in interior pentru persoane cu dizabilitati;
- amenagjare trepte si terase din beton armat;

Accese pietonale si auto
Se pastreaza accesele existente — NU SE INTERVINE.

Sistematizarea vedicala
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Problemele de miscdari de terasamente (s@pdturi, umpluturi, transport ) vor fi
evitate sifsau rezolvate' prin respectarea recomandarilor privind proiectareq,
amplasarea pe teren si executia lucrarilor propuse, din studiul geotehnic.,

Imobilul va fi protejat de trotuare perimetrale din beton, ior panta naturala a
terenului va gjuta la indepartarea apelor acumulate din precipitatii de cladire.

Candilizarea a fost prevazutd in sistem divizor, cu colectarea si evacuarea apelor
din precipitatii prin lucrarile de sistematizare verticald catre exteriorul incintei.

Trotuarele perimetrale constructiei se vor realiza cu o panta minima de 2% pentru
indepartarea apelor pluviale de aceasta si evacuarea lor prin lucrari de amenajare a
terenului catre exieriorul incintei.

- dupa caz, imbunaidtirea terenului de fundare:
Nu este cazul.

- lucrdari strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei reabilitate:

Situatie existenta
In_urma_anaglizei din _punct de vedere energetic a imobilelor C1 - Scoala

Gimnarzialg, s-au identificat urmatoarele deficiente :

» termoizolatie insuficienta pentru peretii exteriori, precum si la nivelul planseelor
inferior si superior;

¢ soclu neizolat termic;

¢ trotuare degradate si nerational realizate ce favorizeaza infiltrarii de apa la nivelul

soclului;
¢ sisteme de instalatii uzate moral si fizic.

In urma anglizei din punct de vedere structural a imobilelor C1 - Scoala
Gimnarziala, s-a constatat :

e constructia nu va suferi interventii din punct de vedere al compartimentarilor atat
peretilor structurali cat si a celor nestructurali

¢ cladirea corespunde cerintelor actuale si este o cladire ce are asigurate nivelurile
de protectie (rezistenta mecanica si stabilitate) bune si admisibile din punct de
vedere al riscurilor sociale si economice in comparatie cu exigentele (cerintele)

tehnice actuadle reglementate. ,
in urma _andlizei_din _punctul de vedere al rezistentei mecanice si stabilitatii

imobilelor C1- Scoala Gimnaziala i, s-a constatat ca :

e imobilele andlizate satisfac exigenta de rezistenta mecanica si stabilitate,
conform Legii 10 sin 1995 actualizata si completata cu Legea 177 din 2015, Legea
163 din 2016 si Legea 97 din 2019.

Avand in vedere concluziile analizelor prezentate anterior, se recomanda :
Implementarea proiectului: ,LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA

CLADIRE SCOALA GIMNAIZIALA MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA", cu respectarea indicatiilor din :

wrm T
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e Varianta de interventie propusa de Expertiza Tehnica;
*» Varianta de interventie propusa de Auditul Energetic;
¢ Variantele de interventie propuse de proiectantii de specialitate
Scopul principal al proiectului este de a creste performantele energetice ale
cladirilor, reducand consumul anual de energie finala si imbunatatind astfel calitatea
mediului prin reducerea emisilor de gaze cu efect de sera. Implementarea masurilor de
eficienta energetica va duce la imbunatatired conditilor de desfasurare a activitatilor

specifice:

- cresterea eficientei energetice a cladirilor in scopul reducerii emisiilor de carbon
prin sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in cladirile publice;

- imbunatatirea performantelor energetice;

- reducerea consumului termic.

Ca urmare a situatiei prezentate este necesara si oportuna realizarea lucrarilor de
interventie asupra imobilului cu scopul de a creste performanta energetica, respectiv
reducerea consumurilor energetice pentru incalzire, in conditiile asigurarii si mentinerii
climatului termic interior, aducerea la standardele actuale a instalatiilor.

In urma andlizarii imobilului existent C1, din punctele de vedere ale arhitecturii,
structurii si instalatilor si pe baza studilor de specialitate intocmite - Ridicare
topografica, Audit energetic, Expertiza tehnica - si @ normelor si normativelor in vigoare,
se propun urmatoarele tipuri de interventii :

* Interventii pentru cresterea performantei energetice :

Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopantelor cladirilor : soclu, pereti exteriori,
ferestre si usi exterioare, planseu peste ultimul nivel

Modernizarea si imbunatatirea instalatiilor :

» |nstalatii sanitare

» Instalatii electrice

Instalatii termice

Structura functionala a imobilului este:

| Nivel | Marca | - Denumire spatiu SU:);Z::;ITO Pardoseala
PARTER |
P.01 HOL 126,97 | pard: gresie
P.02 CASA SCARII PRINCIPALA 11,37 | pard: gresie |
P.03 | CASA SCARII SECUNDARA 16,37 | pard: gresie
| P04 | HOL ACCES SECUNDAR 9.42 | pard: gresie
P.O5 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
P06 SALA DE CLASA INFORMATICA 50,55 | pard: parchet
| P.07 | ANEXA CANCELARIE | 1635 pard: parchet |
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P.08 CANCELARIE PROFESORI 34,84 | pard: parchet
P.09 | CABINET MEDICAL 9,42 | pard: gresie
P.10 | CORN SI LAPTE 5,08 | pard: gresie
P.11 CAMERA TEHNICA 10,86 | pard: gresie
P.12 LABORATOR FIZICA CHIMIE 69,62 | pard: gresie
P.13 DEPOZITARE LABORATOR 9,69 | pard: gresie
P.14 NISA 1,84 | pard: gresie
P.15 | ARHIVA 4,07 | pard: gresie
P.16 SALA DE CLASA 32,59 | pord: parchet
P.17 HOL 10,99 | pard: gresie
P.18 G.S. PROFESORI 7.95 | pard: gresie
P.19 G.S.PERS.DIZAB. 4,24 | pard: gresie
P.20 HOL 4,83 | pard: gresie
P.21 MAGALIE 14,63 | pard: gresie
P.22 MAGCAIZIE SCULE 4,46 | pard: gresie
ard: gresie
TO1 | TERASA 4,37 | B2 de?cpon’rcl
. ard: gresie
T02 | TERASA 311 gnﬁ degrapanto
ard: gresie
TO3 | TERASA 3,99 gnﬁ de?oponic
517.89 m?
ETAJ 1
E1.01 | CASA SCARI PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E1.02 | CASA SCARIl SECUNDARA 16,37 | pard: gresie
E1.03 |HOL 91,6 | pard: gresie
E1.04 | BIBLIOTECA 50,28 | pard: parchet
E1.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E1.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E1.08 | ARHIVA 8.34 | pard: parchet
E1.09 | MAT. INTRETINERE 7.85 | pard: gresie
E1.10 | LABORATOR FONIC 69,63 | pard: parchet
E1.11 | CABINET PSIHOLOG 16,35 | pard: parchet
E1.12 | SECRETARIAT | 16,87 | pard: parchet
E1.13 | DIRECTOR 16,62 | pard: parchet
E1.14 | G.S.F. ELEVI 22,02 | pard: gresie
E1.15 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
E1.16 | HOL 4,83 | pard: gresie
E1.17 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
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E1.18 | G.S.B. ELEVI 14,1 | pard: gresie
E1..07 | CONTABILITATE 33,81 | pard: parchet
492,29 m?
ETAJ 2
E2.01 | CASA SCARII PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E2.02 | CASA SCARII SECUNDARA 15,49 | pard: gresie
E2.03 |[HOL 103,04 | pard: gresie
E2.04 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E2.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E2.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E2.07 | SALA DE CLASA 52,28 | pard: parchet
E2.08 | LABORATOR BIOLOGIE 51,4 | pard: parchet
E2.09 | DEP. MAT. BIOLOGIE 16,89 | pard: gresie
E2.10 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E2.11 | G.S.F. ELEVI 17.59 | pard: gresie
E2.12 | DEP. MAT, INTRETINERE 1,69 | pord: gresie
E2.13 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E2.14 | G.S.B. ELEVI 13,92 | pard: gresie
| 495.89 m?
ETAJ 3
E3.01 | CASA SCARI PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E3.02 | CASA SCARII SECUNDARA 15,49 | pard: gresie
E3.03 | HOL 103,04 | pard: gresie
E3.04 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E3.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E3.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E3.07 | SALA DE CLASA ) 52,28 | pard: parchet
E3.08 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E3.09 | CANCELARIE INVATATORI 16,89 | pard: parchet
E3.10 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E3.11 | G.S.F. ELEVI 17,59 | pard: gresie
E3.12 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
E3.13 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
. |E3.14 | G.SB.ELEVI 13,92 | pard: gresie
495.89 m?
2,001.96
mz
Propunere
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In abordarea studiului se vor avea in vedere:
Conformarea cladirilor la exigentele de proiectare privind calitatea in constructii,
Organizarea si dispunerea pe planul de situatie a intregului ansamblu de functiuni
(cladiri, spatii verzi, accese pietonale si auto,)
. Dimensionarea corecta a constructiilor, functiunilor, circulatilor si acceseior
pietonale si auto pentru functiunea propusa.
Protejarea vecinatdtilor existente, a spatiilor verzi si a circulatiilor pietonale.
Respectarea distantelor intre fronturile construite propuse pentru obtinerea
orientarii si gradelor de insorire favorabile .
Respectarea aliniamentelor impuse prin cerificatul de urbanism.
Protejarea mediului.
Proiectul va respecta in fotalitate exigentele de expertizare, proiectare legislative
in vogoare.
Propunerea prezentata consta in renovarea energetica a corpului C1 - scoala
gimnaziala si conformarea acesteia la exigentele actuale.

Categorii de lucrari propuse
* Interventii funcﬁonale‘ i

BPPRIN FEEIE

e Interventii de Renovare energetica - Arhitectu

- se vor aplica fIHISCJ] = core punzotoare -
tencuiala+glet+var;
b. Se va termoizola soclul cladirii .
Tehnologie: - se vor desface trotuarele perimetrale;
- s va apiica un strat de hidroizolatie peste fundatiile din
beton;
- se va oplica un strat de termoizolatie de 5cm din
polistiren axtrudat;
- s& va monta membrana de protectie a termoizolatiei:
- se vor reface trotuarele perimetrale, platformele,
treptele si
rampele de acces;
c. Se vor termoizola peretii exteriori
Tehnologie: - se vor desface toate tencuielile exterioare si polistirenui
existent;
- se va aplica un strat de termoizolatie de 10cm din vata
minerala bazaltica;
- se vor reface tencuielile extericare;
d. Se va termoizola planseul sub pod (ultimul nivel)
Tehnologie: - se vor desface straturile existente aplicate la partea
superioara a planseului de sub pot;
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f.

- se va monta stratul de difuzie si bariera de vapori;
- se va monta stratul termoizolant - polistiren expandat
ignifugat — 25cm:;
- se va turna stratul de protectie a termoizolatiei - sapa
din beton slab armat in grosime de minim 7cm.
Se va termoizola planseul sub pod (acces parter)
Tehnologie: - se vor desface straturile existente aplicate la partea
superioara a planseului de sub pot;
- se va monta stratul de difuzie si bariera de vapori;
- se va monta stratul termoizolant — polistiren expandat
ignifugat - 30cm;
- se va turna stratul de protectie a termoizolatiei - sapa
din beton slab armat in grosime de minim 7cm
Se propune inlocuirea tamplariei exterioare existente:
Dupa schimbarea tamplariei trebuie avute in vedere urmatoarele:
i. etansarea la infiltratile de cer rece a rosturilor de pe conturul
tamplariei, dintre foc si glafurile golului din perete, completarea
spatilor ramase dupa montarea ferestrelor noi cu spuma
poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala:;

ii. etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului
cu materiale speciale;

ii. eventual, prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exterior de la
partea superioara a golurilor din peretii exteriori;

iv. inlocuirea {sau remediereq) solbancurlor pe glaful orizontal
exterior de la partea inferioara a golurilor din pereti, urmarindu-se
asigurare de panta, existenta si forma lacrimarului, etansarea fata
de toc, etansarea fata de perete, eic;

v. desfundarea (sau crearea daca nu existajia gaurilor de la-partea
inferioara a tocurilor, destinate indepartarii apei condensate intre
cercevele;

¢ Interventii de Renovare energetica - instalatii

a.
b.
c.

g.

montarea unor pompe de caldura aer-apa;

montarea unui kit fotovoltaic on-grid;

montarea de noi corpuri de incalzire, calorifere din tabla profilata tip
panou de diverse dimensiuni ;

lucrari specifice in centrala termica, lucrari specifice necesare retelei de
distributie agent termic pentru incalzire, instalatiei interioare de incalzire :

lucrari specifice de racordare a incalzitoarelor de apa calda instant si a
sistemului de ventilatie la instalatia fotovoltaica;

montare unui sistem de ventilatie in clase si laboratoare, compus din
unitati de ventilatie individuale, cu recuperare de caldura, cu senzor
pentru dioxid de.carbon, temperatura, umiditate si substante organice
volatile;

montarea unui sistem de iluminat economic;

S i e g s e ot b e
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h. automatizarea instalatiei de incalzire, folosind variabile de calcul
parametiii de confort stabiliti prin normativele in vigoare, a temperaturii
exterioare aferenta zonei in care este amplasata cladireq:

« Alte interventii conexe care contribuie la implementarea proiectului;
a. repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezint& potential

pericol de desprindere si/sau afecteazd functionalitatea cladirii;

b. retacerea finisajelor interioare in zonele de interventie;
c. crearea de facilitali/ adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu
dizabilitdti (rampe de acces) si alte mdsuri suplimentare de dezvoltare
durobild;

Distributia spatiilor in cadrul imobilului, dupa renovare, devine:

Nivel | Marca Denumire spatiuv Su?:;;:ia Pardoseala
PARTER
P.O1 HOL 126,97 | pard: gresie
P.02 CASA SCARII PRINCIPALA 11,37 | pard: gresie
P.03 CASA SCARII SECUNDARA 16,37 | pard: gresie
P.04 HOL ACCES SECUNDAR 9.42 | pard: gresie
P.05 SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
P.06 SALA DE CLASA INFORMATICA 50,55 | pard: parchet
P.07 ANEXA CANCELARIE 16,35 | pard: parchet
P.08 CANCELARIE PROFESORI 34,84 | pard: parchet
P.09 CABINET MEDICAL 9,42 | pard: gresie
P.10 | CORN SI LAPTE 5,08 | pard: gresie
P.11 CAMERA TEHNICA 10,86 | pard: gresie
P.12 LABORATOR FIZICA CHIMIE 69.62 | pard: gresie |
P.13 DEPOIZITARE LABORATOR 9.69 | pard: gresie
P.14 NISA 1,84 | pard: gresie
P.15 ARHIVA 4,07 | pard: gresie
P.16 SALA DE CLASA 32,59 | pard: parchet
P.17 HOL 10,99 | pard: gresie
P.18 G.S. PROFESORI 7,95 | pard: gresie
P.19 G.S.PERS.DIZAB. 4,24 | pard: gresie
P.20 HOL - 4,83 | pard: gresie
P.21 | MAGAIZIE 14,63 | pard: gresie |
| P.22 | MAGAIZIE SCULE 4,46 | pard: gresie
ard: gresie
| TO1 [ TERASA 4y i de?gpqnm
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N

T02 | TERASA 3,11 | Pard: gresie
antiderapanta
103 |TERASA 3,99 | Pard: gresie
antiderapanta
517.89 m?
ETAJ 1
E1.01 | CASA SCARII PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E1.02 | CASA SCARII SECUNDARA 16,37 | pard: gresie
E1.03 | HOL 91.6 | pard: gresie
E1.04 | BIBLIOTECA 50,28 | pard: parchet
E1.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E1.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E1.08 | ARHIVA 8.34 | pard: parchet
E1.09 | MAT. INTRETINERE 7.85 | pard: gresie
E1.10 | LABORATOR FONIC 69,63 | pard: parchet
E1.11 | CABINET PSIHOLOG 16,35 | pard: parchet
E1.12 | SECRETARIAT 16,89 | pard: parchet
E1.13 | DIRECTOR 16,62 | pard: parchet
E1.14 | G.S.F. ELEVI 22,02 | pard: gresie
E1.15 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
E1.16 | HOL 4,83 | pard: gresie
E1.17 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E1.18 | G.S.B. ELEVI 14,1 | pard: gresie
E1..07 | CONTABILITATE 33,81 | pard: parchet
B 492.29 m?
ETAJ 2
E2.01 | CASA SCARIIPRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E2.02 | CASA SCARII SECUNDARA 15,49 | pard: gresie
E2.03 | HOL 103,04 | pard: gresie
E2.04 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E2.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
£2.06 |SALADECLASA 50,28 | pard: parchet
E2.07 | SALA DE CLASA 52,28 | pard: parchet
E2.08 | LABORATOR BIOLOGIE 51,4 | pard: parchet
| E2.09 | DEP. MAT.BIOLOGIE 16,89 | pard: gresie
E2.10 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E2.11 | G.S.F. ELEVI 17,59 | pard: gresie
£2.12 | DEP. MAT. INTRETINERE | 1,67 | pard: gresie
E2.13 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie |
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E2.14 | G.S.B. ELEVI 13,92 | pard: gresie
495.89 m?
ETAJ 3
E3.01 | CASA SCARII PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E3.02 | CASA SCARI SECUNDARA 15,49 | pard: gresie
E3.03 | HOL 103,04 | pard: gresie
E3.04 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E3.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E3.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E3.07 | SALA DE CLASA 52,28 | pard: parchet
E3.08 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E3.09 | CANCELARIE INVATATORI 16,89| pard: parchet
E3.10 | SALA DE CLASA 51.4 | pard: parchet
E3.11 | G.S.F. ELEVI 17,59 | pard: gresie
E3.12 | DEP. MAT. INTRETINERE 1.69 | pard: gresie
E3.13 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E3.14 | G.S.B. ELEVI 13,92 | pard: gresie
495.89 m?
2,001.96 m?

Sistemul constructiv
Situatie existenta

Fundatiile constructiei sunt de tip continue din beton simplu cu centuri din beton

armat la partea superioara a soclului.

Suprastructura este realizata din pereti structurali din beton armat, plansee din

placi de beton armat.

Acoperisul este tip sarpanta din lemn, iar invelitoarea din tabla.

Situatie propusa

Prin prezentul proiect nu se propun interventii structurale.

Organizarea de santier si masuri de protectie a muncii
Pentru perioada executliei, constructorul impreund cu beneficiarul vor lua toate
masurile necesare pentru evitarea unui incendiu. Punctul de lucru va fi dotat
corespunzator pentru anihilarea oricarui inceput de incendiu.
Personalul de executie si supraveghere a lucrdrilor va fi instruit din punct de
vedere al PS.L si al Protectiei muncii in conformitate cu normativele si legislatia in

vigoare.

Conducerea punctului de lucru este obligatd sa verifice cunostintele de N.T.S.M. si
P.S.l. ale personalului de executie si supraveghere a lucrdrilor.
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in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, conducerea punctului de lucry
este obligatd sd asigure conditile tehnico-economice si organizatorice pentry buna
desfasurare a lucrdrilor, respectarea N.T.S.M. si P.S.I

Organizarea executiei se va face conform proiectului atasat, faza DIOE

(Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei).

DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII
In acest scop se vor amendja in incinta santierului, pe terenul neconstit,
urmatoarele:
- Caile de acces din strada;
- Platforma pentru depozitarea materialelor:
- Surse de energie;
- Vestiare, apa potabila, grup sanitar;
- Organizarea spatiilor -pentru  depozitarea temporara a materialelor, masuri
specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor:
- Masuri de protectie a vecinatatilor (transmisie a vibratiilor si socurilor puternice,
degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesore);
- Deporzitarea uneiltelor, sculelor necesare;
- Imprejmuirea, accesele si aleile;
Accesul pietonal si auto se realizeaza pe latura nordica a proprietatii din calea
de acces adiacenta.
Materialele de constructie cum sunt nisipul, pietrisul, otelul beton se vor depozita
in aer liber fara masuri speciale de protectie.
Pentru depozitarea sculelor si a materialelor ce nu pot fi depozitate in aer liber se
va realiza o baraca din lemn.
Materialele vor fi procurate de beneficiar de la furnizorii specializati.
Executia constructiei se va realiza de catre o firma specializata.
Pentru asigurarea apei potabile si a energiei electrice pe perioada execuhel se
va folosi bransamentul provizoriu pentru Organizarea de Santier.
Pe toatd perioada realizdrii lucrdrilor se va pasira ordinea in santier, materialele
de contructie rezultate din demoiarile partiale (car@mizi, lemn) se vor depozita in

interiorul proprietatii.

CIRCULATIA N INTERIORUL SANTIERULUI

intreg personaiul care desfGsoard activitati pe santier, precum si vizitatorii au
urmatoarele
obligatii:

1. In incinta santierului sa poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii s& nu circule neinsotiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite; :

4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricarei persoane in
raza de actiune a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer,
excavator, 1Gngd materiale depozitate si stivuite, In zone de lucru - fara sarcina de

munca, etc.
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5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu fitiu de execeptie fumatul este
admis numai In locurile special amencjate. Este sirict interzis fumatul in timpul
deplasdrilor lucrdtorilor sau vizitatorilor in incinta santierului sau la punctele de lucru.

6. Limita maxim& de vitezd pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor
si utilajelor este de 10 km/h . Tn spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza
de circulatie este de 5 km/h, iar in prezenta lucratorilor squ cand vizibilitatea este redusa
circulatia se va face numai cu pilota;.

7. Orice manevrd de intoarcere a unui autovehicul sau utilaj se va executa numai
sub supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotareq, cu
exceptia cazului In care conducédtorul auto are vizibilitate totald si certitudinea faptului
ca prin execularea manevrei nu se poate accidenta o persoand sau produce o

pagubd materiald.

ALIMENTARE CU UTILITATI: ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de santier se propune a se
rezolva de la reteaua existenta in zona. De la B.M.PT. energia electrica se distribuie la
tabloul electric al santierviui amplasat n apropierea containerelor care compun
organizarea de santier. Tabloul electric al organizérii de santier are o putere instalatd de
15 kW. Tabloul electric de distributie pentru organizare de santier este prevazute cu
circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si alimentare la 380 V. Transportul
energiei la tabloul organizdrii santier se face prin cablu electric cu protectie exterioara
dimensionat corespunzdtor puterii instalate i amplasat conform proiectului de
alimentare cu energie electrica. Toate tablourile electrice se vor lega cu platband&
metalica din otel zincat la centura de impdmantare. Se va asigura continuitatea
circuitului de legare la centura de Imp&mantare pe tot traseul de alimentare cu energie
electrica. La punerea in functiune si periodic se vor efectua mésurdtori PRAM a
rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pamant.

ASIGURAREA ILUMINATULUI TN INCINTA SANTIERULUL.

Pentru iluminatul perimetral - periferic al santierului pe timp de noapte sunt
prevazute un numar suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat
corespunzator. lluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii
temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distributie. Acestea
vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfasurarii proceselor de
munca in conditi de securitate. Ne se admit instalati de iluminat improvizate sau
improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua electrica de alimentare.

Toate instalatile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozilive de

protectie.

DOTARI SOCIAL-SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate. Se va asigura o parcare
temporara pentru masinile personalului, executata si delimitata corespunzator.

Pentru lucratori sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt
special amenajate In containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop ~

iluminat si incalzit.
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LucrGtorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia
si efectele personale sunt pdstrate in sigurania prin incuierea baracamentelor.

santierul este organizat si dotat astfel incat lucrdtorii au acces facil la:

-Apa potabild; un numar corespunzator de cabine WC si chiuvete pentru spalare.

In organizarea de santier se va amplasa un grup sanitar ecologic .

Apa potabild este asigurata periodic prin infermediul unei firme specializate de
ambalare si umplere si distributie apd potabild in baza unui contract de servicii.

- DOTAREA $ANTIERULUI CU TRUSE SANITARE SI DE PRIM-AJUTOR.

in incinta santierului vor exista In mod permanent un numar suficient de tuse
sanitare si primajutor, dotate corespunzator si in termen de valabilitate. Obligatia
asigurarii de materiale igienicosanitare si truse de prima interventie revine fiecarui
angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede
altfel. Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii
personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform
reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi
descrise in planul propriu de SSM . )

DOTAREA SANTIERULUI CU MIJLOACE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR.

In incinta santierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI| dotate cu
mijloace de stins incendii. Pichetele vor avea in componentd minimal urmatoarele
mijloace de interventie :

- 2 extinctoare tip Pé ;

-2rangi;

-2cangi;

- 2 topoare psi ;

- 2 galeti tip psi ;

- 1 buc. lada cu nisip ;

Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa organizarea de santier.
Se vor prevedea puncte de interventie specifice - dotate cu stingatoare
corespunzatoare, in zona spatiilor de depozitatare a materialelor, in special a celor
inflamabile si/sau explozibile. Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub conirol, iar
stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale si in
termen de valabiliiate. Modul de organizare a interventiei si evacuarii in caz de
incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii
personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform
reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi
descrise in Planul propriu de SSM .

Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu,
precum si componenta echipelor de interventie.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spatii si incinte special organizate si
amenagjate in acest scop., imprejmuite si asigurate impotriva accesului neautorizat.
Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces
dotate cu sisteme de inchidere si incuiere — pentru materialele care permit depozitarea
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in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice — pentfru materiale si alte
bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si
produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor
prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate
conditile de securitate corespunzatoare. Depozitarea materialelor se va face ordonat,
pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de rasturnare,
rostogolire, incendiu, explozi etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura
stabilitatea acestora .

Pentru efectuarea operatilor de manipulare, fransport si  depozitare,
conducatorul locului de munca care conduce operatile, stabileste masurile de
securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand
prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca
nr. 319/2006. '

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducereq
unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate si
sandatate in muncd. Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se

dupa specificul lor in gramezi sau stive.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Deseurile rezultate din activitatea proprie se vor colecta din frontul de lucru, se vor
transporta si depozita temporar lo punctul de colectare propriu din incinta santierului.
Activitalea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat
cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce
factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii' si sanatati muncii .
Evacuarea deseurilor din incinta santierului se va face numai cu mijloace de transport
adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incdlcarea acestei
prevederi revine in exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o
raspundere in acest caz. Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai
Care genereaza deseuri, fie acestea de natura industiala sau mandjera si este obligat
sa asigure gestiuneaq, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu
prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate
- generate in procesele si activitatile destasurate, modalitatea de gestionare si control a
acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de interventie in caz de
accident de mediu. Zonele de deporzitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi
amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii -
neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de
capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.
Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor peniru care

se impune acest lucru.

ECHIPAMENTE DE MUNCA PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR IN SANTIERUL
Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-
montaj, in incinta santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente

tehnice diverse :
» Utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate

— excavare, incarcare, impins, compactare, etc
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utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini
utilaje si echipamente pentru fransport si turnat beton
mijloace de transport auto
scule de mana si echipamente de mica mecanizare
scule, unelte si dispozitive diverse
Echipamentele de munca au actionari diverse — termice, electrice, hidraulice,
pneumatice, manuale si/sau combinate si funcf;onahfoh adecvate operatiilor pentru

care au fost concepute.

MASURI DE PROTECTIE A MUNCII:

Masuri specifice de protectie a muncii precum si de prevenire si de stingere a
incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in
documentatia de executie a obiectivului. La executia lucrarilor se vor respecta masurile
de protectie a muncii specifice domeniului constructiilor civile.: legea 319/2006 si HG
1425/2006, modificata de HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdtii si sandtdti in muncad nr.
319/2006, aprobate prin Hotardrea Guvernului nr.1425/2006 si HG 1242/2011 pentru
modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdtii si
sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin Hotdrdrea Guvernului nr. 1425/2006.

ALTE OBLIGATII ALE BENEFICIARULUL:

Beneficiarul va afisa la loc vizibil panoul de identificare a santierului, conform
anexa 8 la Ord. 83%/2009 modificat de Ord.1867/2010 al ministrului dezvoltdrii regionale si
turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, aprobate prin
Ordinul ministrului dezvoltdrii regionale si locuintei nr.839/2009 si Ord.3451/2013 al
viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, peniru
modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului
dezvoltdrii regionale si locuintei nr.83%9/2009.

La terminarea lucrarilor de executie, beneficiarul va intocmi un proces verbal de
receptie si va informa, in termen de 5 zile, Primaria municipivlui Adjud si Inspectoratul

Judetean in Constructii Vrancea.

Valorificarea proiectului

Prezentul proiect nu reprezintd un proiect de executie, ci doar documentatia de
avizare a lucrarilor de interventii. Anterior.executiei se va intocmi un proiect tehnic si
documentatie pentru obtinerea avizelor si auforizatiei de conshuire. Prin grija
proiectantului general de la proiectul tehnic se vor respecta tfoate normele in vigoare ia
momentul iInceperii executiei, chiar daca acestea vor modifica unele aspecte tehnice
ale acestui studiu.

Proiectul tehnic se va supune prin grija beneficiarului verificdrilor A1, B1, Cc, D, E, F,
precum sils, It, le, urmand a respecta toate conditile impuse de avizatori.
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Executia se va redliza doar in baza unui proiect tehnic pentru fiecare din
specialitatile din proiect, a detdlillor de executie si respecténd graficul de urmdrire a
executiei. _

Conform legii este obligatia beneficiarului sa, anunte autoritatea care ‘a eliberat
autorizatia de construire si inspectoratul de Stat in Constructii la incepereas si finalizarea
lucr@rilor, precum si pentru fiecare din fazele determinante prezentate in Programul de
urmarire si control a executiei.

Beneficiarul isi va angaja un Diriginte de santier autorizat care sa urmdreascd buna
executare a lucrdrilor si respectarea proiectului, precum si pentru intocmirea tuturor
documentelor necesare pe perioada executiei.

‘Executia se va face de o firma autorizata cu respectarea tuturor prevederilor din
proiect, a normelor de siguranta si securitate a muncii si a futuror legilor, normativelor si
reglementarilor in vigoare privind executia lucrarilor de constructii si instalatii.

Orice modificare fatd de proiectul avizat se va face numai cu avizul proiectantului.
n momentul inceperii executiei lucrdrii executantul, prin grija beneficiaruiui, va convoca
la santier proiectantul pentru fazele determinante de executie. (Graficul fazelor
determinante . de executie se va infocmi la faza de Detali de executie).
c) anadliza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antfropici si naturali, inclusiv de
schimbdari climatice ce pot afecta investifia; -

Factorii de risc care ar putea sa afecteze investitia sunt atat interni, cat si externi.
Riscurile interne sunt direct legate de proiect si pot aparea in timpul si/sau ulterior fazei
de implementare. Factorii de rist externi se afla intr-o stransa legatura cu mediul socio-
economic, cel politic, precum si conditile de mediu, avand o influienta considerabila

asupra proiectului propus.

Riscuri interne Riscuri externe

Riscuri tehnice executarea necorespunzatoare | Deteriorarea infrastructurii
a unora dintre lucrarile de cauzata de o intretinere sifsau
constructii; nerespectarea exploatare necorespunzatoare;

graficului de executie;
nerespectarea clauzelor
contractuale a unor

, contractanti/ subcontractanti.
Riscuri de mediu | Poluarea factorilor de mediu, pe | Deteriorarea obiectului de

| durata lucrarilor de constructii; investiie cauzata de calamitati
(ex: seism);

Riscuri financiare | Valoare subdimensionata a Scaderea numarului de
lucrarilor de executie si de beneficiari sub valoarea
intretinere si/sau aparitia unor prognozata; Cresterea inflatiei
cheltuieli neprevazute; Lipsa si/fsau  deprecierea monedei
capacitatii financiare a nationale; Cresterea preturilor la
beneficiarului de a suporta materile prime si  energie;
costurile operationale Cresterea costurilor fortei de

munca. - |
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Riscuri Organizarea deficitara a fluxului | Nefunctionalitatea

insfitutionale informational intre diferitele aranjamentelor institutionale
entitati implicate in pentru exploatarea si intretinerea
implementarea proiectului; corespunzatoare a investitiei;
Riscuri legale: Nu este cazul (sunt
riscuri de tip extern).

Riscuri legale Modificari legislative in domeniul
administratiei publice care pot
ofecta si reorganiza activitatea
consililor . locale. Restructurarea
unor compartimente, modificarea
sarcinilor si atributiilor personalului
etc.; Potentiale modificari ale
prescriptilor tehnice (legate de
solutia tehnica etc) si
standardelor de calitate.

In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul masurilor de
natura administrativa - cum ar fi: selectarea adecvata a companiei de constructii,
intocmirea unui contract clar si stict, selectarea unui Inginer cu experienta in domeniu si
cu o reputatie excelenta etc. ~ riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult
cu cat ele se produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect
{beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinald; existenta conditiondirilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate;

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate In urma realizdrii

lucrarilor de interventie.
Conform ORDIN MS 119/2014 - ,Norme de igiend si sanatate publica privind

mediul de viatG al populdfiei”, prin realizarea obictivului de investitie sunt respectate
distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care
produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei.

A. Capacitate

Propunere
Suprafata teren St - 5.477.00mp din acte
- {5.321,00mp) masurata
Suprafata construita corp existent C1 ScC1 - 607,.54mp
Din care:
Cladire existenta - fara termosistem
(5cm grosime) SCle - 596,48mp
Termosistem aplicat pe fatade _
10cm vata minerala Sct -11,06mp

CORP.PROPUS SPRE RENOVARE

R P, T RSO, D4 S
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Suprafata construita corp existent  C2
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIE

$cC2 - 1.100,00mp

Suprafata construita TOTALA ScT - 1.707,54mp
Suprafata desfasurata construita corp existent  C1 SdeCl —2.382,16mp
. Cladire existenta - fara termosistem
-(6em grosime) SCle -2337.92mp
Termosistem aplicat pe fatade
10cm vata minerala _ Sct -4424mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Suprafata desfasurata construita corp existent  C2  SdeC2 - 1.100,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Suprafata desfasurata construita TOTALA SdcT - 3.482,16mp
Suprafata alei piefohqle Sap - nu se intervine
Suprafata spatii verzi Ssv - nu se intervine
POT-31,17%
CUT- 0,636
B. Redlizarea functionala
Propunere
In interior, distributia spatiilor devine ;
Nivel | Marca Denumire spativ Su;(:rr:;?fa Pardoseala
PARTER
P.01 HOL 126,97 | pard: gresie
P.02 CASA SCARII PRINCIPALA 11,37 | pard: gresie
P.03 CASA SCARII SECUNDARA 16,37 | pard: gresie
P.04 HOL ACCES SECUNDAR 9.42 | pard: gresie
P.05 SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
P.06 IS,\’;\FL(';R[:E ACT:IE’:?A 50,55 | pard: parchet
P.07 ANEXA CANCELARIE 16,35 | pard: parchet
P.08 CANCELARIE PROFESORI 34,84 | pard: parchet |
P.0? CABINET MEDICAL 9.42 | pard: gresie
P.10 | CORN SI LAPTE ) 5,08 | pard: gresie
P.11 CAMERA TEHNICA 10,86 | pard: gresie |
P.12 LABORATOR FIZICA CHIMIE 69,62 | pard: gresie
P.13 DEPOZITARE LABORATOR ) 9.69 | pard: gresie
P.14 NISA 1,84 | pard: gresie |
P.15 | ARHIVA ) 4,07 | pard: gresie
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P.16 SALA DE CLASA 32,59 | pard: parchet
P.17 HOL 10,99 | pard: gresie
P.18 |G.S. PROFESORI 7.95 | pard: gresie
P.19 G.S.PERS.DIZAB. 4,24 | pard: gresie
P.20 HOL 4,83 | pard: gresie
P.21 MAGALIE 14,63 | pard: gresie
P.22 MAGAZIE SCULE 4,46 | pard: gresie
ard: gresie
TOl  |TERASA 4,37 gnﬁ de?qpamo
ard: gresie
T02 | TERASA 3.11 gnﬁ degr;cponia
ard: gresie
103 | TERASA 3.99 gm deﬁ’o‘;amo
517.89 m?
ETAJ 1
E1.01 | CASA SCARII PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E1.02 | CASA SCARI SECUNDARA 16,37 | pard: gresie
E1.03 | HOL 91,6 | pard: gresie
E1.04 | BIBLIOTECA 50,28 | pard: parchet”
E1.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E1.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E1.08 | ARHIVA 8,34 | pard: parchet
E1.09 | MAT. INTRETINERE 7.85 | pard: gresie
E1.10 | LABORATOR FONIC 69.63 | pard: parchet
E1.11 | CABINET PSIHOLOG 16,35 | pard: parchet
E1.12 | SECRETARIAT 16,89 | pard: parchet
E1.13 | DIRECTOR 16,62 | pard: parchet
Ei.14 | G.S.F. ELEVI 22,02 | pard: gresie
E1.15 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
E1.16 | HOL B 4,83 | pard: gresie
E1.17 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
| E1.18 | G.S.B. ELEVI 14,1 | pard: gresie
E1..07 | CONTABILITATE 33.81 | pard: parchet
492.29 m?
(ETAJ2 o
[E2.01 | CASA SCARII PRINCIPALA | 16,62 | pard: gresie
E2.02 | CASA SCARII SECUNDARA 15,49 | pard: gresie
E2.03 | HOL o 103,04 | pard: gresie
(E2.04 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet

R ———
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E2.05 |SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E2.06 |SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E2.07 | SALA DE CLASA 52,28 | pard: parchet
E2.08 | LABORATOR BIOLOGIE 51,4 | pard: parchet
E2.09 | DEP. MAT. BIOLOGIE 16,89 | pard: gresie
E2.10 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E2.11 | G.S.F. ELEVI 17,59 | pard: gresie
E2.12 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
E2.13 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E2.14 | G.S.B. ELEVI 13,92 | pard: gresie
495.89 m?
ETAJ 3
E3.01 | CASA SCARII PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E3.02 | CASA SCARI SECUNDARA 15,49 | pard: gresie
E3.03 | HOL 103.04 | pard: gresie
E3.04 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E3.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard; parchet
E3.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E3.07 |SALA DE CLASA 52,28 | pard: parchet
E3.08 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E3.09 | CANCELARIE INVATATORI 16,89 | pard: parchet
E3.10 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E3.11 | GS.F.ELEVI 17.59 | pard: gresie
E3.12 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
E3.13 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E3.14 | G.S.B. ELEVI 13,92 | pard: gresie
495.89 m?
2,001.96 m?

C. Caracteristici imobil
Corp C1:

Infrastructura

Fundatii beton armat

Suprastructura

"~ Cadre din beton armat

Regim de inaltime imobil existent
Inaltime la coama

Inaltime la sireosino/corﬁis?n_
Suprafata construita C1

_S{fehnic)_fP+3E

17.67m

13,75m

© 402,00mp

Suprafata desfasurata C1

Suprafata utila.

- ~2.360,00mp
.001,96mp (conform releveu)
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5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depdsirea consumurilor initiale
de utilitati st modul de asigurare a consumurilor suplimentare
Consumuri de ufilitali:
a) necesarul de ufilitali rezulfate, dupd caz in situatia execultdrii unor lucrdri de
modernizare; '
In prezent cladirea este racordata la energie electrica.

Alimentared cu apa
Alimentarea cu apa se va asigura prin racord la RETEAUA PUBLICA AUTORIZATA A

municipivivi ADJUD-EXISTENT SE PASTREAZA.

Evacuarea apelor vzate

Nu se infervine.

b) estimdri privind depdsirea consumurilor inifiale de utilitafi.
Conform breviarelor de calcul rezulta un consum mediu anual de utilitdti dupd

cum urmeazd:
Conform audit energetic.

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevazute in graticul
orientativ de realizare a investiliei, detalial pe etape principale

Durata de realizare si etapele principale:
- graficul de redlizare a investitiei:
Lucrarile pentru etapele 1, 2 si 3 se estimeaza a se finaliza in 12 luni de la
demararea acestora. '

Durata totala estimata este de 12 juni. o
NR.CRT | ETAPELE  PRINCIPALE  DE GRAFICUL DE REALIZARE A INVESTITIE!

REALIZARE A INVESTIE! T

1 CAPITOLUL 1 Chelivieli pentru
obtinerea s amenagjarea | el I |

T men s eI

e ey s T

[ e
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terenului
2 CAPITOLUL 2 Cheliuieii peniru
asigurarea utilitdyilor
necesare obiectivului  de
invesiii
3 CAPIOLUL 3 Cheltuieli pentru
proieciare si asistent@
tehnica
4 CAPIFOLUL 4 Cheltuieli pentru
investitio de bazd
5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli A3
6 CAPITOLUL 6 Cheluieli pentru
probe tehnologice siteste

5.4. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea investitiet, cu luarea in considerare a costurilor unor

investitii similare;
Valoarea de investitie estimata este de 6.164.130,73 lei exclusiv TVA.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitiei

5.5.8ustenabilitatea realizdrii investitiei:

a) impactul social si cultural;

' Uniunea Europeana si-a bazat strategia in domeniul energiei pe trei piloni
fundamentali, climatul, securitatea aprovizionarii si competitivitatea, ceea ce a condus
la stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse pang in 2020, respectiv 20/20/20
(reducerea cu 20% a emisiilor de CO» fata de 1990, 20% energie din surse regenerabile si
cresterea cu 20% a eficientei energetice).

Aplicate Rornaniel, indeplinirea acestor obiective asigura convergenta catre
media europeana. Recent, Europa a decis sa consolideze activnile in domeniul
eficientei energetice prin Directiva 20 12/27/EU (DEE), care trebuie transpusa acum in
fiecare Stat Membru. Avand In vedere performantele actuale din Romania, mai mult
decat peniru alte tari, eficienta energetica reprezinta un mijloc important pentru
dezvoltare durabila, Intrucat aceasta permite accelerarea procesului de atingere a
diferitelor obiective: consolideaza securitatea alimentarii cu energie, reduce consumul
de energie primara, contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera intr-un
mod viabil, imbunatateste competitivitatea industriei, rentabilizeaza investitile datorita
economiilor totale, asigura dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca si
conduce la facturi de energie suportabile.

Eficienta energetica este, prin urmare, o conditie absolut necesara, daca
Romania doreste sa atinga aceste obiective ambitioase in domeniul energetic, la un
cost acceptabil. Este, de asemenea, o miza majora pentru protejarea puterii de
cumparare a populatiei. De fapt, cresterile preturilor la energie reprezinta un fenomen
inevitabil in urmatorii ani, datorita tendintei reglementarilor in vigoare (privind C02,
energiile regenerabile, piata unica a energiei etc.). Preturile trebuie sa respecte anumite
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reguli de formare, iar structura lor nu mai poate include protectia sociala, asa cum a
fast cazul pana acum.

Responsabilitatea autoritatilor publice este de a pregati Romania pentru aceste
schimbari, prin transformarea subventiilor in investitii sau stimulente financiare; deoarece
acestea trateaza cauzele si nu efectele de a pune la dispozitie mijloacele pentru
gestionarea facturilor de energie pentru reducerea consumului si nu a preturilor.

Acest obiectiv de investiti este prevazut in “Strategia 'in domeniul eficientei
energetice a Judetului Vrancea pentru perioada 2016-2020", ’

Eficienta energetica trebuie sa devina o prioritate fundamentala pentru Romania.

Obiectivul de investiti face parte din Strategia de Dezvoltare a Judetului
Vrancea.

' Acorduri internationale ale statului care obliga partea romana la redlizarea
obiectivului de investitii transpuse in:

/' Legea nr. 12112014 privind eficienta energetica

/' HG nr. 1460/2008 - Strategia nationala pentru dezvoltare durabila a Rornaniei -
Orizonturi 2013-2020-2030

/' HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetica a Rornanlei 2007 - 2020, actualizata
pentru perioada 2011- 2020

/' HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie
termica Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata

b} estimdri privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei: in faza de realizare,
in faza de operare;
Estimari privind forta de muncd ocupatd prin realizarea investitiei:
1. numar de locuri de muncd create in faza de executie si proiectare:;
30 locuri de munca

2. numdr de locuri de muncé create in faza de operare.
In faza de operare : se pastreaza personalul existent.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitdtii si a siturilor

prolejate, dupd coz.
Impactul asupra faunei si florei : ‘
Lucrarile de executie nu afecteaza vegetatia herbacee de pe mailurile apelor

curgatoare. Padurile nu sunt ofectate de executia lucrdrilor, deoarece lucrérile sunt
amplasate in ofara zonei impddurite. Pentru implementarea proiectului nu vor fi
defrisate absolut deloc suprafete impadurite, nu vor fi excavate suprafete acoperite de
pajisti sau- asociatii ierboase care constituie habitate de interes comunitar. Activitatea
de transport a materialelor necesare si a deseurilor nu va afecta covorul vegetal
deoarece utilojele se vor deplasa pe drumuri vicinale si drumuri comunale existente ce
au Iatime suficientd pentru deplasarea acestora.

Amplasarea santierului nu afecteazd speciile de pdsdri, deoarece acestea sunt
mobile si evitd suprafetele puternic antropizate cum sunt vecinatatile drumurilor intens
circulate, de-a lungul cdruia sunt si proprietati particulare, amplasament pe care se vor
desfdsura lucrarile de constructii.
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Datoritd antropizdrii zonei adiacente drumurilor pe care se desfasoara lucrarea,
nu sunt prezente specii de amfibieni, reptile, mamifere.

impactul asupra solului : _

Pot fi posibile poludri accidentale, prin pierderi de hidrocarburi sau /si uleiuri
minerale, ca urmare a unor defectiuni la utilaje. Pentru prevenirea acestui tip de
poluare accidentald se recomandad: :

- Efectuarea regulatd a reviziilor tehnice la mijloacelor auto ;
- Schimbarea uleiurilor la utilaje doar in unitdti specializate ;
- Alimentarea cu carburanti numai in statii de alimentare..

Impactul asupra cadlitatii apelor :

Apele subterane si de suprafatd nu sunt influentate negativ de executia lucrdrilor.

Impactul asupra aeruvlvi ;

Din activitatea desf8suratd nu sunt noxe care sd se disperseze n aer. Pe tot
parcursul derularii lucrarilor se iau masuri de reducere la maximum a prafului prin udarea
acestuia si manevrarea cu grija a utilajelor.

Pentru reducerea emisiilor de la motoarele mijloacelor de transport si reducerea
emisiilor de pulberi in atmosferd, se recomandad :

Deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare sa se facd cu viteza
de maxim 30 km/h, ceea ce se poate respecta cu usurintd datoritd configuratiei

drumului.
- Efectuarea regulata a reviziilor tehnice a mijloacelor auto

Impactul asupra zgomotului si vibratiilor :

Investifia propusa pentru avizare nu creeazd surse de zgomot. In timpu! executiei
lucrarilor sursele de zgomot sunt utilajele de sGpat mecanizat. Se vor utiliza scule cu un
grad sporit de silentiozitate, prevazute cu atenuatoare de vibrati.

impactul asupra peisajului si mediului vizval :

Inainte de inceperea oricarei activitdti, antreprenorul va face impreund cu
reprezentantii autoritatilor locale un proces verbal asupra stdrii suprafetei oricarui teren
privat sau public pe care se va face accesul la amplasament (santier). Antreprenorul va
face ca toate aceste suprafete sa fie accesibile si le va mentine intr-o stare
corespunzatoare In timpul executiei lucrarilor. La terminarea folosirii de catre
antreprenor a acestei cai de acces el va reface starea suprafetelor, factnd ca acestea
sa fie cel putin la fel de bune ca inainte de inceperea lucrului. Antreprenorul va mentine
amplasamentul intr-o stare curatd, sanatoosa.

El va controla vegetatia de asa naturd incdt sG nu deprecieze conforiul si
aspectul vecinGtdti amplasamentului. Dupd executia lucrarilor in orice parte a
amplasamentului, in alt scop decdt in legdturd cu ingrijirea .si Intretinerea lucrdrilor,
antreprenorul va curdta numita parte de amplasament. Materialele rezultate din
eliberarea terenului vor fi proprietatea beneficiarului. Antreprenorul le va indepdrta de
pe santier si le va amplasa ntr-un anumit mod si pe un teren conform aprobdrii
prealabile a beneficiarului. Antreprencrul nu va intra n nici o parte a santierului situata
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pe teren privat fard a fi obtinut consimi@mantul proprietarului. Antreprenorul se va
asigura ca toate drumurile pe care le foloseste nu sunt murddarite ca urmare a acestei
folosiri si Tn cazul in care éle se murd@resc, antreprenorul va lua imediat masurile
necesare pentru a le curdti. Anfreprenorul va remedia prompt orice deteriorare a
drumurilor, cdilor de apd si structurilor, cauzate de operatile executate de el.
Antreprenorul va da in orice moment, personalului si agentilor beneficiarului, precum si
oric@ror alti antreprenori care lucreazd pe santier pentru beneficiar, folosinta liberd a
accesului conform necesitatilor pentru executia lucrdrilor si instalarea utilajelor. La
finalizarea lucrarilor, executantul va preda drumul de exploatare in care se amplaseazd
conducta de aductiune, in stare bund de functionare. PGmantul excedentar rezultat
din sGpd&turd va fi evacuat intr-un loc ales de cdire beneficiar. Tn fimpul executiei

lucrarilor nu se vor realiza lucrdri de defrisare.

impactul asupra patrimoniului istoric si cultural :
Nu este afectat,

5.6. Andliza financiard si economicd aferentd redlizGrii lucrdrilor de  inferventie:
a) prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinia si
prezentarea scenarivlui de referintd;

Analiza cost beneficiv anexata prezentei documentatii.

b) anadliza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung;
Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

c) analiza financiard; sustenabilitatea financiard;
Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

d) analiza economicd; analiza cost-eficacitate;
Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

e} analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Analiza cost beneficiu anexata prezentei documentatii.

6. Scenarivl/Optiunea tehnico-economic(a) optim|(d), recomandat(q)
6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere iehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

Incadrarea financiara a proiectului

Valoarea proiectului propus este 6.164.130,73 lei cu TVA. Conform prevederilor art
39, din Documentul de lucru nr. 4 (UE}, proiectele din sectorul transporturilor care
depasesc valoarea totala de 25 milioane de euro, sunt considerate « proiecte majore ».
In cazul proiectului nostru, acesta nu poate fi considerat a fi un proiect major.

Variantele care pot fi luate in considerare sunt urmatoarele:
e Scenarivl | - "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE

SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
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VRANCEA" ~ cu interventii structurale maxime si masuri recomandate de
auditor

» Scenarivl I - "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE
SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA" - cu interventii structurale minime

Scenariul | - solutia maxima

Aceasta optiune presupune redlizarea si implementarea scenariului propus de
catre proiectant si anume, "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE
SCOALA GIMNALZIALA MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA" -
interventii structurale maxime si masurile recomandate de auditor - Scenunul
recomandat de catre elaborator

Interventii structurale

Solutie maximala:

Finisojele exterioare se vor desface si reface in totalitate manual fara a folosi
aparatura cu percutie, constructia se va izola cu termoizolatie conform standardelor in
viguareq.

Schimbarea in totalitate a tamplariei manual cu una de clasa superioara,fara a
modifica dimensiunea golurilor.

.Retacere termoizolatie peste planseu subsol si planseu supetior.

Refacera in totalitate a trotuarului si hidroizolatiei de protectie a constructiei cu

latimea de 60cm.

Interventii functionale:
Nu este cazul

Solutia propusa de auditorul energetic:

Corp C1:

Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori

Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de fatada
de 0.10 m grosime, termoizolarea soclului cu polistiren extrudat de minim 0.05 m grosime
amplasat pe suprafata exterioara a soclului pana la o cota de -0.05 m fata de cotg
terenului sistematizat, protejat cu 0 masa de spaclu de minim 0.01 m grosime, tencuiala
decorativa si a conturului tamplariei cu polistiren extrudat XPS de 0.03 m grosime:

Solutia prezinta urmatoarele avantaje:

- corecteaza majoritatea puntilor termice;

- conduce la o dlcatuire favorabila su aspectul difuziei la vaporii de apa si al
stabilitatii termice

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in
ansamblu,de efectele variatiei de temperatura a mediului exterior;

- nu conduce la micsorarea ariilor utile:

- permite realizarea, prin acceiasi operatie, a renovarii peretilor si a tencuielii:

- permite utilizarea cladiri in timpul executarii lucrarilor de reabilitare i
modernizare

e A —— e g e e —
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- nu afecteaza pardoselile,tencuielile, zugravelile si vopsitorile interioare
existente; .

Solutii de reabilitare pentru plangeul - terasa sub pod

Se propune aplicarea unui strat termoizolant pe fata exterioara a stratului suport. Se
recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de polistiren
expandat ignifugat de 0.300 m grosime si protejarea acestuia cu o sapa din beton slab

armata de 0.07 m grosime;

Solutii de reabilitare pentru placa peste subsol

Se propune aplicarea unui strat termoizolant pe fata exterioara a stratului suport.Se
recomanda ca solutio de izolare termica sa se realizeze cu un strat de polistiren
expandat ignifugat de 0.1 m grosime si protejarea acestuia cu o masa de spaciv de

minim 0.01 m grosime,

Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara

Se propune inlocuirea tamplariei existente din PVC cu una noua din Aluminiu cu
rezistenta termica R'min>0,50m2K/W.

Dupa schimbarea tamplariei trebuie avute in vedere urmatoarele:

- etansarea la infiliratile de aer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre
toc si glafurile golului din perete, completarea spatiilor ramase dupa montarea
ferestrelor noi cu spuma poliuretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala :

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale
speciale;

- eveniual, prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exierior de la partea
superioara a golurilor din peretii exteriori;

- inlocuirea (sau remedierea) solbancurilor pe glaful orizontal exterior de la
partea inferioara a golurilor din pereti, urmarindu-se asigurare de panta,
existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc, etansarea fota de
perete, eic;

- desfundarea (sau crearea daca nu exista) a gaurilor de la partea inferioara a
tocurilor, destinate indepartarii apei condensate infre cercevele:

Schimbarea tamplariei conduce la marirea rezistentei termice, efectul favorabil al
acestei masuri se manifesta substantial atat in ceea ce priveste conditile de confort,
prin eliminarea curentilor reci, cat si sub aspectul necesarului de caldura, prin
micsorarea volumului de aer care patrunde in exces in incaperi si care trebuie incalzit.

Adoptarea solutiei de inlocuire totale a tamplariei existente cu tamplarie etansa
implica etansarea spatiului interior si reducerea numarului de schimburi de aer sub
valoarea necesara diluarii concentratiei CO» si a umiditatii interioare.

Consecintele nefavorabile ale acestor aspecte ar fi:

- disconfort in ceea ce priveste conditile de ocupare (oer viciat, umiditate

mare, s5.q.)

- riscul aparitiei condensului pe suprafetele interioare ale elementelor de

constructie perimetrale;
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- cresterea cantitatii de vapori de apa care condenseaza in anotimpul rece in
interiorul elementelor de constructie care fac parte din anvelopa ;
Pentru preintampinarea acestor consecinte nefavorabile trebuie realizata o
improspatare a aerului din cladire printr-o ventilatie corespunzatoare.

Solutii pentru instalatii N
Solutile de modernizare a instalatiei gd&u i :‘ preparare a apei calde de

instalatiilor din cladire.

Astfel se propune: 4

- montarea unor pompe de col ura éﬂbd@no ) |

- montarea unui kit fotovoltaic o AN \ ‘sx

- montarea de noi corpuri de in iréye J ‘tabla profilata tip panou
de diverse dimensiuni; /

- lucrari specifice in centrala termica,—tocH """speciﬂce necesare retelei de
distributie

- agent termic pentru incalzire, instalatiei interioare de incalzire ; lucrari specifice
de racordare a incalzitoarelor de apa calda instant si a sistemului de ventilatie
la instalatia fotovoltaica;

- montare unui sistem de ventilatie in clase si laboratoare, compus din unitati de
ventilatie individuale, cu recuperare de caldura, cu senzor pentru dioxid de
carbon, temperatura, umiditate si substante organice volatile;

- montarea unui sistem de iluminat economic :

- automatizarea instalatiei de incalzire, folosind variabile de calcul parametrii de
confort stabiliti prin normativele in vigoare, a temperaturii exterioare aferenta
Zonei in care este amplasata cladirea;

Nota:

¢ Pompa de caldura aer-apa substituie prin intermediul energiei regenerabile, o
parte din necesarul de agent termic pentru incalzire ;

¢ Panourile fotovoltaice, substituie prin intermediul energiei regenerabile o parte
din consumul de energie electrica necesar pentru apa calda de consum
ventilatie si iluminat;

¢ Ipoteze de caicul:

o Energia necesara pentru incalzire este produsa in proportie de 80% cu
pompele de caldura si in proportie de 20% cu centrala termica utilizand
combustibil gaze naturale

o Energia necesara pentru prepararea apei calde de consum este
produsa in proportie de 80% cu instalatia fotovoltaica si in proportie de
20% cu energie electrica preluata din SEN

o Energia necesara pentru unitatile de ventilare este produsa in proportie
de 60% cu instalatia fotovoltaica si in proportie de 40% cu energie
electrica preluata din SEN

o Energia necesara iluminat este produsa in proportie de 60% cu instalatia
fotovoltaica siin proportie de 40% cu energie electrica preluata din SEN
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e Integrarea unui sistem BMS (Building Management Systems) pentru
administrarea consumului energetic al cladirii;

Scenariului Il - optivnea minima
Aceasta optiune presupune "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA

CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA" - cv interventii structurale minime

interventii structurale:

Solutie minimala:

Finisajele exterioare se vor desface si reface in totalitate manual fara a folosi
aparatura cu percutie, constructia se va izola cu termoizolatie conform standardelor in
viguareaq.

Schimbarea in totalitate a tamplariei manual cu una de clasa superioara,fara
a modifica dimensiunea golurilor.

Refacere termoizolatie peste planseu subsol si planseu superior,

Interventii functionale:
Nu este cazul

Solutia propusa de auditorul energetic:

Corp C1:

Solutii de reabilitare pentru peretii exteriori

Se propune solutia izolarii peretilor exteriori cu vata minerala bazaltica de fatada

de 0.10 m grosime si a conturului tamplariei cu polistiren extrudat XPS de 0.03 m grosime;

Solutia prezinta urmatoarele avantaje:

- corecteaza majoritatea puntilor termice;

- conduce la o dlcatuire favorabila su aspectul difuziei la vaporii de apa si al
stabilitatii termice

- protejeaza elementele de constructie structurale precum si structura in
ansambilu,de efectele variatiei de femperatura a mediului exterior:

- hu conduce la micsorarea ariilor utile;

- permite realizareaq, prin acceiasi operatie, a renovarii peretilor si a tencuielii;

- permite utilizarea cladiri in timpul executarii lucrarilor de reabilitare s
modernizare.

- nu dafecteaza pardoselile, tencuielile. zugravelile si vopsitoriile interioare
existente;

Solutii de reabilitare pentru planseul - terasa sub pod

Se propune aplicarea unui strat termoizolant pe fata exterioara a stratului suport. Se
recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de polistiren
expandat ignifugat de 0.300 m grosime si protejarea acestuia cu o sapa din beton slab
armata de 0.07 m grosime;
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Solutii de reabilitare pentru placa peste subsol

Se propune aplicarea unui strat termoizolant pe fata exterioara a stratului suport.Se
recomanda ca solutia de izolare termica sa se realizeze cu un strat de polistiren
expandat ignifugat de 0.1 m grosime si protejarea acestuia cu o masa de spaclu de

minim 0.01 m-grosime,

Solutii de reabilitare pentru tamplaria exterioara

Se propune inlocvirea tamplariei existente din PVC cu una noua din Aluminiv cu
rezistenta termica R’'min>0,50m2K/W.

Dupa schimbarea tampilariei trebuie avute in vedere urmatoarele:

- etansarea la infiltiratile de cer rece a rosturilor de pe conturul tamplariei, dintre
toc si glafurile golului din perete, completarea spdatiilor ramase dupa montarea
ferestrelor noi cu spuma polivretanica si inchiderea rosturilor cu tencuiala ;

- etansarea hidrofuga a rosturilor de pe conturul exterior al tocului cu materiale
speciale; '

- eventuadl, prevederea lacrimarelor la glaful orizontal exterior de la partea
superioara a golurilor din peretii exteriori;

- inlocuirea (sau remedierea) solbancurilor pe glaful orizontal exterior de la
partea inferioara a golurilor din pereti, urmarindu-se asigurare de panta,
existenta si forma lacrimarului, etansarea fata de toc, etansarea fata de
perete, etc;

- desfundarea (sau crearea daca nu exista) a gaurilor de la partea inferioara a
tocurilor, destinate indepariarii apei condensate intre cercevele;

Schimbarea tamplariei conduce la marirea rezistentei termice, efectul favorabil al
acestei masuri se manifesta substantial atat in ceea ce priveste conditile de confort,
prin eliminarea curentilor reci, cat si sub aspectul necesarului de caldura, prin
micsorarea volumului de aer care patrunde in exces in incaperi si care trebuie incalzit.

Adoptarea soluliei de inlocuire totale a tamplariei existente cu tamplarie etansa
implica etansarea spativlui interior si reducerea numarului de schimburi de aer sub
valoarea necesara diluarii concentratiei CO3 si a umiditatii interioare.

Consecintele nefavorabile ale acestor aspecte ar fi:

- disconfort in ceea ce priveste conditile de ocupare (aer viciat, umiditate

mare, s.Q.)

- riscul aparitiei condensului pe suprafetele intericare ale elementelor de

constructie perimetrale;

- cresterea cantitatii de vapori de apa care condenseaza in ono’rlmpul rece in

interiorul elementelor de constructie care fac parte din anvelopa ;

Pentru premtamplnoreo ocesfor consecmte nefovorobnle _lrebuie realizata o

o
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Solutile de modernizare a instalatiei de incalzire si /de pr pc?ore"ﬂ’ apelXalde de
consum, climatizare, ventilare si iluminat se aleg nnon{:l‘-%eoma,d%afﬂ o] actuolo a
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Astfel se propune:

- montarea unor pompe de caldura aer-apa;

- montarea unui kit fotovoltaic on-grid;

- montarea de noi corpuri de incalzire, calorifere din tabla profilata tip panou
de diverse dimensiuni;

- lucrari specifice in centrala termica, lucrari specifice necesare retelei de
distributie

- agent termic pentru incalzire, instalatiei interioare de incalzire ; lucrari specifice
de racordare a incalzitoarelor de apa calda instant si a sistemului de ventilatie
la instalatia fotovoltaica;

- montare unui sistem de ventilatie in clase si laboratoare, compus din unitati de
ventilatie individuale, cu recuperare de caldura, cu senzor pentru dioxid de
carbon, temperatura, umiditate si substante organice volatile;

- montarea unvi sistem de iluminat economic :

- automatizarea instalatiei de incalzire, folosind variabile de calcul parametrii de
confort stabiliti prin normativele in vigoare, a temperaturii exterioare aferenta
zonei in care este amplasata cladireaq;

Nota:

¢ Pompa de caldura aer-apa substituie prin intermediul energiei regenerabile, o
parte din necesarul de agent termic pentru incalzire ;

e Panourile fotovoltaice, substituie prin intermediul energiei regenerabile o parte
din consumul de energie electrica necesar pentru apa calda de consum
ventilatie si iluminat;

e |poteze de calcul:

o Energia necesara pentru incalzire este produsa in proportie de 80% cu
pompele de caldura si in proportie de 20% cu centrala termica utilizand
combustibil gaze naturale

o Energia necesara peniru prepararea apei calde de consum este
produsa in proportie de 80% cu instalatia fotovoltaica si in proportie de
20% cu energie electrica preluata din SEN

o Energia necesara pentru unitatile de ventilare este produsa in proportie
de 60% cu instalatia fotovoliaica si in proportie de 40% cu energie
electrica preluata din SEN

o Energia necesara iluminat este produsa in proportie
fotovoltaica siin proportie de 40% cu energie elegifi

s Integrarea unui sistem BMS (Building Managerignt ,.%y@g

9% <y instalatia
refidtitagig SEN
s) ‘c;}g‘gpfru

administrarea consumului energetic al cladirii; '{Lé}' )/ by fg’v\ B
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Avantagjele scenariului recomandat sunt urmatoarele: St
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Avantajele minore ale Scenariului Il - optiunea minima
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- costuri mai mici decat in cazul scenariului 1.

Dezavantajele majore ale Scenarivlui Il - optivnea minima
Directe:

- protectie termica redusa a soclului

- protectie hidrofuga redusa a infrastructurii.

Avantajele majore ale Scenarivlui | - opliunea maxima
- protectie termica corespunzatoare a soclului
- protectie hidrofuga a infrastructurii.

Dezavaniajele minore ale Scenariulvi | - optiunea maxima

Directe:
- costuri mai mari decat in cazul scenariului i

Selectareas si justificarea scenarivlui/optiunii optim(e) recomandat(e)
Analiza comparativa a opfivnilor avute la dispozitie

Linile generale avute in vedere la redlizarea analizei comparative optiunilor

sunt urmatoarele:
- Contributia la imbunatatirea serviciilor de invatamant locale
- Cresterea confortului termic
- Cresterea eficientei energetice
- Contributia la dezvoltarea zonelor din Romania
- Contributia la dezvoltarea economica a zonei
- Contributiua la reducerea emisiilor de COz in timpul exploatarii

- Contributia la reducerea consumului de energie in timpul exploatarii

- complexitatea lucrarilor de interventie

- Contributia la conservarea fondului architectural existent
- Nivelul investitional pe care il implica.

- perioada de executie

-~~~ CRITERHDEANALUZA
Contributia la imbunatatirea serviciilor de ik 10
invatamant locale i
Cresterea confortului termic 10
Cresterea eficientei energetice D
Contributia la dezvoltarea zonelor din Romania 10
Contributia la dezvoltarea economica a zonei 10
Contributiva la reducerea emisiifor de COz in timpul ' 19
exploatarii f el
Con’rribpﬁo la reducerea consumuiui de energie in 10
timpul exploatarii :

e
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complexitatea lucrarilor de interventie
Contributia la conservarea fondului architectural
existent

Nivelul investitional pe care il implica.

perioada de executie

In urma analizei celor 2 scenarii se recomanda SCENARIUL 1.

6.2. Selectarea si justificarea scenarivlui/optiunii optim{e), recomandat(e)

Scenariul recomandat de catre elaborator, si avantajele acestuia

e Scenariul recomandat de elaborator este Scenarivl 1 - "LUCRARI DE
RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL
AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA" - cu interventii structurale
maxime si masuri recomandate de auditor

Avantajele SCEANRIULUI |:
Cresterea confortului termic

Cresterea eficientei energetice
Contributiva la reducerea emisiilor de COz in fimpul exploatarii
Contributia la reducerea consumului de energie in timpul exploatarii

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea folald a obiectivului de investitii, exprimala in
lei, cu TVA si, respectiv, fard TVA, din care constructii-montaj {C+M), In conformitate cu

devizul general;

Valoarea de investitie estimata este de 5.187.201,71 lei fara TVA respectiv
6.164.130,730 lel inclusiv TVA.

Din care C+M valoarea estimata este de 3.679.093,85 lei fara TVA respectiv
44.378.121,69 let inclusiv TVA.

b) indicator minimali, respectiv indicalori de performanta - elemente fizice/capacitaii
fizice care s indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupd caoz, calitativi, in
conformitate cu standardele, normativele si reglementdrile tehnice n vigoare;

1. CAPACITATI GENERALE:

suprafaia construita;

Existent

INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Exiras de Carte Funciara

Situatia existenta
Suprafata teren St - 5.477,00mp din acte

s nan iy mem metem o lge o wepmene s s sz
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- (6.321,00mp) masurata

Suprafata construita corp existent  Cl ScC1 - 602,00mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Suprafata construita corp existent  C2 ScC2 - 1.100,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIE!
Suprafata construita TOTALA ScT - 1.702,00mp
Propunere
INDICATORI FIZICO SPATIALI REZULTATI
Suprafata teren St - 5.477,00mp din acte
- {5.321,00mp) masurata
Suprafata construita corp existent C1 ScC1 - 607,54mp
Din care:
Cladire existenta - fara termosistem
(5cm grosime) SCle -596,48mp
Termosistem aplicat pe fatade
10cm vata minerala Sct -11,06mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Suprafata construita corp existent C2 ScC2 -1.100,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Suprafata construita TOTALA ScT  -1.707,54mp

suprafata construitd desfasuratd;

Situatia existenta
Suprafata desfasurata construita corp existent  C1 - SdcC1 - 2.360,00mp

CORP PROPUS SPRE RENOVARE

Suprafata desfasurata construita corp existent  C2 SdeC2 - 1.100,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI

Suprafata desfasurata construita TOTALA SdcT - 3.460,00mp

Propunere ‘
Suprafata desfasurata construita corp existent  C1 SdcCl - 2.382,16mp

Cladire existenta — fara termosistem

(5cm grosime) SCle -2.337,92mp
Termosistem aplicat pe fatade
10cm vata minerala Sct - 44,24mp

CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Suprafata desfasurata construita corp existent  C2 SdcC2 - 1.100,00mp

NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Suprafata desfasurata construita TOTALA SdeT - 3.482,16mp

alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existenie.

Situatia existenta
Suprafata alei pietonale Sap - nu se intervine
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83412023

Suprafata spatii verzi

POT - 31,08%
CUT-0.63

Propunere
Suprafata alei pietonale

Suprafata spatii verzi

POT-31,17%
CUT-0,636

Ssv - nu se intervine

Sap - nuseintervine
Ssv - nuse intervine

1. CARACTERISTICI IMOBIL C1/C2 - Primarie:

Situatie existenta:
Corp -C1

- Categoria ,,C" de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;
- Clasa ,II'" de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-

2019)

- Gradul Il de rezistenta la foc (cf. P118/99)

Situatie propusa:
Corp-C1

- Categoria ,,C” de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;
- Clasa ,II"” de importanta {conform Codului de proiectare seismica P100/1-

2019)

- Gradul ll de rezistenta la foc {cf. P118/99)

3. REALIZAREA FUNCTIONALA

existent
Distributia spatiilor in cadruf imobilului este:
Nivel | Marca Denumire spativ Suprafata (mp) Pardoseala
PARTER
P.01 HOL 126,97 | pard: gresie
P.02 CASA SCARII PRINCIPALA 11.37 | pard: gresie
P.03 CASA SCARI SECUNDARA 16,37 | pard: gresie
P.04 HOL ACCES SECUNDAR 9,42 | pard: gresie
P.05 SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
P.06 SALA DE CLASA INFORMATICA - 50,55 | pard: parchet
P.07 ANEXA CANCELARIE 16,35 | pard: parchet

P.08 CANCELARIE PROFESORI 34,84 | pard: parchet

"S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA
CLADIRE 5COALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU,
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"
Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Nr.proicet
834/2023

P.09 CABINET MEDICAL 9,42 | pard: gresie
P.10 | CORN $I LAPTE 5,08 | pard: gresie
P.11 CAMERA TEHNICA 10,86 | pard: gresie
P.12 | LABORATOR FIZICA CHIMIE 69,62 | pard: gresie
P.13 DEPOIZITARE LABORATOR 9.69 | pard: gresie
P.14 NISA 1,84 | pard: gresie
P.15 ARHIVA 4,07 | pard: gresie
P.16 SALA DE CLASA 32,59 | pard: parchet
P.17 HOL 10,99 | pard: gresie
P.18 G.S. PROFESORI 7.95 | pard: gresie
P.19 G.S.PERS.DIZAB. 4,24 | pard: gresie
P.20 |HOL ’ 4,83 | pard: gresie
P.21 MAGALIE 14,63 | pard: gresie
P.22 MAGAIIE SCULE 4,46 | pard: gresie
ard: gresie
TO1 | TERASA 4,37 Znﬁ degrcpcm’fo
ard: gresie
1.02 TERASA 311 2nﬁde?apanto
ard: gresie
TO3 | TERASA 399 | P degrcrnpanto
517.89 m?
ETAJ 1
| E1.01 | CASA SCARII PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E1.02 | CASA SCARI SECUNDARA 16,37 | pard: gresie
E1.03 | HOL: 91,6 | pard: gresie
E1.04 | BIBLIOTECA 50,28 | pard: parchet
E1.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E1.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E1.08 | ARHIVA 8,34 | pard: parchet
E1.09 | MAT. INTRETINERE 7,85 | pard: gresie
| E1.10 | LABORATOR FONIC 69,63 | pard: parchet
E1.11 | CABINET PSIHOLOG 16,35 | pard: parchet
E1.12 | SECRETARIAT 16,89 | pard: parchet
E1.13 | DIRECTOR 16,62 | pard: parchet
E1.14 | G.S.F. ELEVI - 22,02 | pard: gresie
E1.15 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
El.16 |HOL ) 4,83 | pard: gresie
E1.17 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E1.18 | G.S.B. ELEVI 14,1 | pard: gresie |

S i SR —
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834/20

23

E1..07 | CONTABILITATE 33.81 | pard: parchet
492.29 m?
ETAJ 2
E2.01 | CASA SCARIl PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E2.02 | CASA SCARII SECUNDARA 15,49 | pard: gresie
E2.03 |HOL 103,04 | pard: gresie
E2.04 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet.
E2.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E2.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E2.07 | SALA DE CLASA 52,28 | pard: parchet
E2.08 | LABORATOR BIOLOGIE 51,4 | pard: parchet
E2.09 | DEP. MAT. BIOLOGIE 16,89 | pard: gresie
E2.10 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E2.11 | G.S.F. ELEVI 17,59 | pard: gresie
E2.12 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
E2.13 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E2.14 | G.S.B. ELEVI 13,92 | pard: gresie
495.89 m?
ETAJ 3
E3.01 | CASA SCARII PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E3.02 | CASA SCARII SECUNDARA 15,49 | pard: gresie
E3.03 |[HOL 103,04 | pard: gresie
E3.04 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E3.05 | SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E3.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E3.07 | SALA DE CLASA 52,28 | pard: parchet
E3.08 | SALA DE CLASA 31,4 | pard: parchet
E3.09 | CANCELARIE INVATATORI 16,89 | pard: parchet
E3.10 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E3.11 | G.S.F. ELEVI 17,59 | pard: gresie
E3.12 | DEP. MAT. INTRETINERE 169 | pord: gresie |
E3.13 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E3.14 | G.S.B. ELEVI 13,92 | pard: gresie
49589 m?
| 2,001.96 m? B
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Project; " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA | Nr.proiect

CILADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU,
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"
Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Propunere
In interior, distributia spatiilor devine :
Nivel | Marca Denumire spatiu Suprafata (mp) Pardoseala
PARTER
P.01 HOL 126,97 | pard: gresie
P.02 CASA SCARII PRINCIPALA 11,37 | pard: gresie
P.03 CASA SCARII SECUNDARA - 16,37 | pard: gresie
P.04 HOL ACCES SECUNDAR 9.42 | pard: gresie
P.O5 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
P.06 SALA DE CLASA INFORMATICA 50,55 | pard: parchet
P.07 ANEXA CANCELARIE 16,35 | pard: parchet
P.08 CANCELARIE PROFESORI 34,84 | pard: parchet
P.09 CABINET MEDICAL 9,42 | pard: gresie
P.10 | CORN SI LAPTE 5,08 | pard: gresie
P.11 CAMERA TEHNICA 10,86 | pard: gresie
P.12 LABORATOR FIZICA CHIMIE 69,62 | pard: gresie
P.13 DEPOZITARE LABORATOR 9.69 | pard: gresie
P.14 NISA 1,84 | pard: gresie
P.15 ARHIVA 4,07 | pard: gresie
P.16 SALA DE CLASA 32,59 | pard: parchet
P.17 | HOL 10,99 | pard: gresie
P.18 | G.S. PROFESORI 7.95 | pard: gresie
P.19 G.S.PERS.DIZAB. 4,24 | pard: gresie
P.20 HOL 4,83 | pard: gresie
P.21 MAGALZIE 14,63 | pard: gresie |
P.22 MAGAZIE SCULE 4,46 | pard: gresie
ard: gresie
TO1 | TERASA 4,37 gnﬁ de?apomo
- ard: gresie
T02 | TERASA 311 gnﬁ de?qpcnm
rd:
I T.03 | TERASA 3,99 ggtge%e;fm
517.89 m?
ETAJ 1 : .
E1.01 | CASA SCARII PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie .
E1.02 | CASA SCARI SECUNDARA B 16,37 | pard: gresie
E1.03 |HOL 91.6 | pard: gresie
E1.04 |BBLUOTECA | 50,28 | pard: parchet

e
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Prolect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA
CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU,
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"
Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Nr.proiect
8342023

E1.05 |[SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E1.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E1.08 | ARHIVA 8.34 | pard: parchet
E1.09 | MAT. INTRETINERE 7.85 | pard: gresie
E1.10 | LABORATOR FONIC 69,63 | pard: parchet
E1.11 | CABINET PSIHOLOG 16,35 | pard: parchet
E1.12 | SECRETARIAT 16,89 | pard: parchet
E1.13 | DIRECTOR 16,62 | pard: parchet
E1.14 | G.S.F. ELEVI 22,02 | pard: gresie
E1.15 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
E1.16 | HOL 4,83 | pard: gresie
E1.17 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E1.18 | G.S.B. ELEVI 14,1 | pard: gresie
E1..07 | CONTABILITATE 3381 | pard: parchet |
492.29 m?
ETAJ 2 o
E2.01 | CASA SCARII PRINCIPALA i 16,62 | pard: gresie
E2.02 | CASA SCARII SECUNDARA 15,49 | pard: gresie
E2.03 | HOL 103,04 | pard: gresie
E2.04 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E2.05 |SALA DE CLASA 50,55 | pard: parchet
E2.06 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E2.07 | SALA DE CLASA 52,28 | pard: parchet
E2.08 | LABORATOR BIOLOGIE 51,4 | pard: parchet
E2.09 | DEP. MAT. BIOLOGIE 16,89 | pard: gresie
E2.10 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E2.11 | G.S.F. ELEVI 17.59 | pard: gresie
E2.12 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
E2.13 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E2.14 | G.S.B. ELEVI B 13,92 | pard: gresie
495.89 m?
ETAJ 3

E3.01 | CASA SCARII PRINCIPALA 16,62 | pard: gresie
E3.02 | CASA SCARII SECUNDARA 15,49 | pard: gresie
E3.03 | HOL 103,04 | pard: gresie
E3.04 | SALA DE CLASA 50,28 | pard: parchet
E3.05 | SALA DE CLASA | 50,55 | pard: parchet
E3.06 | SALA DE CLASA | 50,28 | pard: parchet
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E3.07 | SALA DE CLASA 52,28 | pard: parchet
E3.08 | SALA DE CLASA 51.4 | pard: parchet
E3.09 | CANCELARIE INVATATORI 16,89 | pard: parchet
E3.10 | SALA DE CLASA 51,4 | pard: parchet
E3.11 | G.S.F. ELEVI 17,59 | pard: gresie
E3.12 | DEP. MAT. INTRETINERE 1,69 | pard: gresie
E3.13 | VESTIAR PERSONAL 4,46 | pard: gresie
E3.14 | G.S.B. ELEVI 13,92 | pard: gresie
495.89 m?
2,001.96 m?

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Se ataseaza analiza cost beneficiv.

d) durata estimaia de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni.
12 luni'perioada de executie.
15 luni perioada de implementare.

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdarile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnic.

Cerinta de calitate ,A" - REZISTENTA MECANICA S$I STABILITATE Pentru scenariul
recomandat se propune mentinerea cladiri in clasa de RISC SEISMIC RS I, FARA

INTERVENTII DE CONSOLIDARE.

Cerinta de cdlitate ,C" - SECURITATEA LA INCENDIU Sunt asigurate principalele
cerinte privind securitatea la incendiu in principal a pachetului de normative P 118, cu
cele trei componente principale:

- Normativul de sigurantd la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999;
- Normativul pentru securitatea la incendiv a constructiilor, partea a Il a - Instalatii

de stingere, indicativ P 118/2;

- Normativul pentru securitatea la incendiu a constructiilor, partea a lll a - Instalatii
de detectare, semnalizare si avertizare incendiu, indicativ P 118/3.

Cerinfa de calitate a constructilor ,SIGURANTA LA FOC" impum ca solutiile
adoptate prin proiect, realizate si mentinute Ih exploatare in caz de incendiu s& asigure:
- protectia ocupantilor, finGnd seama de vérsta, starea lor de sdndtate s riscul
de incendiu;
- limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale;
- Impiedicarea extinderii incendiului la obiectivele invecinate;
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- prevenirea avariilor la constructiile si instalatile invecinate, in cdzu prabusirii

constructiei;

- protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingere incendiilor,

evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiale.

Pentru realizarea acesiora, principalele performante se asigurd pe intreaga
durata de utilizare a constructiilor, pe baza unor scenarii d sigurantd intocmite pentru
fiecare situatie concretd, avand in vedere:

- riscul de izbucnire a incendiilor;

- conditile de sigurant& a utilizatorilor in caz de incendiu;

- comportarea la foc a constructiei In ansamblu §i a principalelor e parti

componente;

- caracteristicile specifice ale elementelor si materialelor utilizate;

- posibilitatile de interventie pentru stingerea incendiilor.

Cerinta de calitate , D" - IGIENA. SANATATE Sl MEDIU Cladirile respecta normele de
igiena, sanatate si mediu.
Asigurarea utilitatilor: : L

Situatie existenta Situatie propusa

Alimentare cu | - Racord la reteaua publica |- se pastreaza Racordul la reteaua

apa publica

Canalizare - Racord la reteaua publica | - se pastreaza Racordul la reteaua
publica

Energie - Racord la reteaua publica |- se pastreaza Racordul la reteaua

electrica publica si se suplimenteaza daca este
cazul

Gaze naturale | - Racord la reteaua publica |- se pastreaza Racordul la reteaua
publica

Incalzire Centrala pe gaz - montare de noi corpuri de
incalzire.

- refacere retele de distributie de
agent termic . pentru incdlzire, cu
racord in centrala termica existentd;

- automatizarea instalatiei  de
incdizire;

- montare pompe de cdaldurg aer-
apa; aceastea vor substitui  prin
intermediul energiei regenerabile, o
parte din necesarul de agent termic
pentru incalzire.

Sursa de agent termic este apa caldd
produsd de o centrald termicd
existentd pe combustibil gazos de 230
kW. Aceasta este amplasata la parter
in camera tehnica si nu se intervine.
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PROIECTANT GENERAL: Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA | Nr proiec
$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, | 8342023
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e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

[ Igiend, sandtate si mediu inconjurator

se realizeazda prin:

- asigurarea  condifilor igienico -
sanitare in Incdperi si a calitdfii aerului
prin solutia adoptatda in proiect;

- temperaturi controlate ale aerului din
incaperi;

- eliminarea poludrii medivlui  prin
functionarea instalatiei  1n  timpul
exploatdrii.

Deseuri - se vor colecta selectiv in europubele
PP.

Se vor respecta cu strictete normele de igiena. Cladirile nu ridica probleme legate
de protectia mediului, neconstituind sursa de poluare. Este interzisa depozitarea
necontrolata a gunoiului. Se prevede un spatiu - platforma pentru depozitare deseuri
prevazut cu pubele de gunoi. cu capac.

Aceastea se vor mentine permanent in stare buna de functionare, asigurandu-se
evacuarea corespunzatoare a gunoiului, printr-un contract cu o firma de specialitate. .

Cerinta privind igiena, sdndtatea oamenilor si protectia mediului presupune
conceperea si executarea spatiilor si a elementelor componente ostfel incat s& nu fie
periclitate sandtatea si igiena ocupantilor, urmarindu-se In acelasi timp i protectia
medivlui inconjurator.

Toate incaperile sunt ventilate si iluminate natural.

lgiena aerului.

in toate sdlile se va asigura uri volum de aer de minimum 5 m3/pers..

Se recomandd, urmdatoarele concenirati admisibile in aerul incaperilor, ale

noxelor emise in clddirile destinate scolilor.

- Dioxidul de carbon provenit din respiratie, nu trebuie s& depaseascd
concentratia de 0,010% din volum, sau 100 ppm, sau 180g/ms3.

- Monoxidul de carbon provenit din arderi incomplete, scdpdri de gaze nu
trebuie s depaseasca: 345 mg/m3 (300 ppm} - timp de 5 minute;

- 100 mg/m3 (88 ppm] - timp de 15 minute nerepetabil in 24h; 10 mg/m3 (10
ppm) -expunere continud.

- Formaldehida provenitd din materialele de constructi nu  trebuie sa
depdseascd 120 mg/m3 (0,1 ppm).

- Radonul provenit din materialele de constructii si din padmant nu trebuie sa
depdseasca concentratia de 140 Bg/m3 in medie pe an.

Cerinta de calitate ,B" - SIGURANTA IN EXPLOATARE Prin reparatii la finisajele
interioare se considera indeplinita cerinta. Accesul persoanelor cu dezabilitati
locomotorii este asigurata numai la nivelul parterului.

T Ry T —— —_
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PROIECTANT GENERAL: Prolect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA | Nr.proiect
S.C. CONSTAN CONSTRUCT SR.L. CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, | 8342023
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str. Prof. Dumitru Pricop, Ni.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, o

|_e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

In functionarea cladirlor administrative se va respecta ‘normativul  privind
proiectarea clddirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurantd in exploatare
indicativ CE 1-95 care se refera la mdasuri necesare pentru: '

- siguranta circulatiei pedestre;

- siguranta cu privire la instalatii;

- siguranta in timpul lucrdrilor de intretinere;

- siguranta la infruziune §i efractii.

Siguranta circulatiei pedestre.

- Laiesirea din incinta se vor monta balustrade de protectie la limita troturarului,
care sd limiteze iesirea bruscd n carosabil;

- Platformele de acces in cladire vor fi prevazute cu balustradd de protectie,.
indiferent de indltimea denivelarii;

- Cadile de evacuare vor fi dimensionate conform reglementdrilor generale,
asiguréndu-se Iatimi de trecere.

- Caile de circulatie si evacuare vor fi luminate si ventilate natural:

- In zone cu diferente de nivel, este interzisd prevederea a mai putin de trei
trepte.

- Usile coridoarelor nu trebuie sd fie batante, ele trebuie s& se deschidd in sensul
iesirii din cladire, vor fi dotate cu mecanisme (resorturi) de autoinchidere lentd
si alcdtuite din panouri pline, cu ochiuri de lumind la partea superioard
protejate cu ramda metalica.

- Usile vitrate vor fi prevGzute cu geam securizat pentru a evita posibila
accidentare;

- Scara trebuie astfel rezolvata incat s asigure un spativ liber de trecere fara
risc de lovire;

- Balustradele scarilor trebuiesc astfel redlizate inct s& nu constituie o sursa
potentiald de accidentare:

Siguranta cu privire la instalatii.

Siguranta cu privire la instalatii presupune asigurarea protectiei utilizatorilor
impotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii
prin:

- electrocutare;

- arsuri sau opdrire;

- explozie;

- intoxicare;

- contaminare;

- contactul cu elemente de instalatii;

- consecinte ale descdrcdrilor atmosferice.

Siguranta in timpul lucrarilor de intretinere.

Siguranta n timpul lucrdrilor de intrefinere presupune protectia utilizatorilor in
timpul activitatilor de curdtire sau reparatii a unor parti din cladire (ferestre, scdri, pereti,
acoperisuri, luminatoare, etc.) pe durata exploatarii acestora.

s S———— - —— = S —
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PROIECTANT GENERAL: Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA | Nrprotect
5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, | 8342023
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Siguranta la infrusivne si efractie.

Pnetru cladirile publice administrative se vor realiza si urmé&toarele:

- gardurile perimetrale incintei vor fi dublate de garduri vii;

- la partea superioard .a gardului se vor prevedea elemente metalice ascutite
sau sarmd ghimpata; o

- accesele n incintd vor fi asigurate cu sisteme speciale de inchidere si luminate
pe timp.de noapte;

- atat gardul cat si portile vor fi prevézute pand la h = 70 cm cu elemente
opace de protectie la intrusiunea animalelor mici.

Masuri pentrv exploatarea in  sigurantd a cladirilor administrative frecventate si
de persoane cu handicap motor.

La proiectarea si functionarea cladirii se va tine cont de mdsurile prevazute de
normativul pentru  adaptarea  constructilor de locuit, a constructiilor si localurilor
publice la cerintele persoanelor handicapati; indicativ NPO51/2000.

Se propune amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizbilitati.

Cerinta de calitate ,E' - PROTECT/A IMPOTRIVA ZGOMOTULUI Cladirile respecta
normele in ceea ce priveste protectia impotriva zgomotului.

Cerinta de calitate ,F* - ECONOMIE DE ENERGIE S| IZOLARE TERMICA Lucrarile
propuse prin prezenta documentatie au ca tinta cresterea economiei de, energie si
imbunatatirea izolarii termice prin urmare se considera cerinta satisfacuta.

Masuri de renovare energetica:

- izolarea termica a peretilor exteriori
o vata minerala bozaltica - 10cm
- izolarea termica a soclului
o polistiren extrudat - 5cm
- izolarea termica a placii peste subsol
o polistiren extrudat - 10cm
- izolarea termica a planseului sub pod
o -polistiren expandat ignifugat ~ 30cm

6.5. Nominalizarea surselor de finantare o investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocalii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite exiemne garaniate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

Sursele de finantare a investitiei

e Fonduri europene aferente PNRR in cadrul apelurlor de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 si PNRR/2022/C5/2/8.2.2/1 - Componenta C5 - Valul
Renovarii — Axa 2 - Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in
cladiri publice - Operatiunea B.2 : Renovarea energetica moderata sau

aprofundata a cladirilor publice.
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PROIECTANT GENERAL: Proiect: " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA | Nr.proicct
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, | 334203
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- Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

|_e-maikiconstanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479

¢ Bugetlocal

7. Urbanism, acorduri si avize conforme

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
CERTIFICAT DE URBANISM _ 70 din 28.02.2023

7.2. Studiu topografic, vizat de caire Oficiul de Cadasiru si Publicitate imobiliard

Anexat prezentei documentatii.

7.3. Extras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevdzute de lege
Anexat prezentei documentatii.

7.4. Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

- Nu este cazul

7.5. Aciul administrativ al autoritdtii competente pentru protectia mediuvlui, mésuri de
diminuare a impactulvi, masuri de compensare, moddlitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, In documentatia tehnico-economica

- clasarea nofificarii atasata prezentei documentatii;

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiite tehnice,
precum: '

a) studiu privind posibilitatea utilizari unor sisteme aliernative de eficienté ridicatd pentru
cresterea performantei energetice;

- audit energetic

b) studiu de trafic si studiv de circulatie, dupd caz;

'5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. S Toe2




PROIECTANT GENERAL:
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
J22/546/2006, CUI: RO 18452769, lasi

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava,

e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479

Proiect: ” LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA | Nr.proiect
CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, | 334/2023
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"

Beneficior: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL %’ B

- Nu este cazul

PROIECTANT,
S.C. CONSTAN
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DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENRGETICA MODERATA
CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

TOTALIZATOR
N Valoare (fa Yilore
e Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli h TVA (inclusiv
ert. TVA)
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00| - 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 :;;:?:Jan pentru protectia medului s1 aducerea la starea 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Retea de canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu epergie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 A]ime:ntare Cu gaze naturale : 0.00 0.00 0.00
D P SRR T ' SHOTALCATITOTR | | )00 (R =R
CAPITOLUL 3
3.1. i 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Documentatii-suport i chetuieli pentru abtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
|acorduri si autorizatii
3.3.|Expertizare tehnics 0.00 0.00 0.00




a4, E;r;;:;icl:::ea periormantei energefice st auditul energetic al 15,000.00 2.850.00 17,850.00
3.5.|Proiectare 295,562.00]  56,156.78] 351,718.78
3.5.1.Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00]
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii i deviz general 122,312.00| 23,239.28| 145,551.28
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obginerii )
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00| 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a
detalilor de executie 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.5.6. Proiect fehnic si detalii de execitie 146,250.00| 27,787.50] 174,037.50
3.5.6.1. Proiect tehnic 146,250.00] 27,787.50]  174,037.50
3.5.6.2.Detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00| 0.00 0.00
3.7.|Consultania 15,000.00 2,850,00 17,850.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00| 17,850.00
3.8.|Asistenta tehnica 71,000.80] 13,490.00]  84,490.00
3.8.1. Asistents tehnic din partea proiectantufui: 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00] 0.00 0.00
3.8.1.2. pentu participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérifor de executie, avizat de cétre 1,000.00 190.00 1,190.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 70,000.00]  13,300.00 83,300.00
R e TOTLCAPITONS [F7396,562.00 119534678 [ 1871190578
I
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de boza
4.1.|Constructii si instalatii 3.454,174.55| 656,293.16| 4.110.467.71
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 3,454,174.55| 656,293.16| 4,110,467.71
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 180.842.20] 34,360.02] 215,202.21
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 180,842.20| 34,360.02| 215,202.21
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1,004,678.87| 190,888.98| 1.195.567.85
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 1,004,678.87| 190,888.98| 1,195,567.85
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5.|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6.| Active necorporale 0.00 0.00 0.00
(DAL APy B 63069551 IBR158247 | 5h21.23108




CAPITOLUL §

Probe tchnologice si teste

Alte cheltuieli
5.1.1. Lucrari de constructii 44,077.11 8,374.65 52,451.76
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 - 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferents ISC pentru controlul calitaii lucrarilor de l
constructi 1839547 0.00 18,395.47
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlu! statului in amenajarea
|teritoriufui, urbanism §i pentru autorizarea lucrérilor de constructii SO 0'001 S67208
5.2.4. Gota aferents Casei Sociale a Constructorilor - GSC 18,395.47| 0.00 18,395.47
5.2.5. Taxe peniru acorduri, avize conforme i autorizatia de
construire/desfiintare 5,000.00 0.00 5,000.00
(21 £, 1,944 31§ 1,040 1 (,984
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru proBe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00| 0.00] 0.00
6.2 0.00 0.00 0.00

din care: C+M| 3,679,093.85|' 699,027.83| 4.378,121.69)

BENEFICIAR,

MUNICIPIUL ADJUD, JUD. VRANCEA



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENRGETICA MODERATA
CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

ELIGIBIL
Valoare
e Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Vaarefara TVA (inclusiv
crt. TVA)
- TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 |Obtinerea terenului

1.2 |Amenajarea terenuhuii
Amenajan pentru protectia mediuhn s1 aducerea la starea

initiala

tru relocarea/protectia utilitatilor _
S o S O T A TITOLS) s

E B

CAPITOLUL 2

-

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Retea de canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00

2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00

3.1/ Studll 0.00 0.00 0.00]
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

3.2, Docume_nt?:il-su?orl. .§I cheltvieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si aulorizatii

3.3.|Expertizare tehnic3 0.00 0.00 0.00

rlifi i i tice si audit tic al .

24, Certificarea performantei energetice si auditul energetic a 15,000.00 2.850.00 17,850.00
cladirilor

3.5.|Proiectare 295,562.00 56,156.78| 351,718.78
3.5.1.Tem3 de proiectare . 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentasie de avizare a lucrarilor 122.312.00 23.230.28 14555128

de interventii si deviz general




3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizagiilos 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a .
detalilor de executie 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.5.6. Project tehnic si detalii de executie 146,250.00 27,787.50]  174,037.50
3.5.6.1. Proiect tehnic 146,250.00 27,787.50] 174,037.50
3.5.6.2.Detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consuftanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 000 0.00 0.00
3.8.|Asistenta tehnica 71,000.00 13,490.00 84,490.00|
3.8.1. Asistent& tehnic din partea proiectantului: 1,000.00 190.00 1,190.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00| 0.00] 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de catre 1,000.00 190.00 1,190.00
Inspectoratul de Stat in Constructji

3 8.2. Dmgemle de §gmler :

70000 00,
L TOTAINAPITOLS 361 e

330000

__83,300.00

I3 '.'1 Tt e L

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii 3.454,174.55 656,293.16| 4,110,467.71

OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 3,454,174.55 656,293.16| 4,110,467.71
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 180.842.20 34,360.02| 215.202.21

OBIECT NR.I - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 180,842.20 34,360.02| 213,202.21
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1,004.678.87 190,888.98] 1,195,567.85

OBIECT NR.I - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 1,004,678.87 190,888.98 '1,195,567.85
4.4_|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5.|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6.| Active necorporale 0.00 0. 00 0 00

T e | R 42.




CAPITOLUL §

Alte cheltuieli

5.1.1. Lucrari de constructii , 44,077.11 8,374.65 52.451.76
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
gozn sztr:c?;? aferent I1SC pentru controlul calititii lucrarilor de 0.00 0.00 0.00

5.2.3. Gota aferents ISC pentru controlul statulisi in amenajarea

teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucririlor de constructii e 0.00 0.0¢

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de

construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
é 0047406 90 07,664
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00|
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

000 1RIIN 1L
TOTAL GENERAL | 5111,731.68 971,229.02| 6,082,960.70

din care: C+M| 3.679,093.85| 699,027.83] 4,378,121.69)|

BENEFICIAR,
MUNICIPFIUL ADJUD, JUD. VRANCEA




DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENRGETICA MODERATA
CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

NEELIGIBIL
N Val o Valoare
T | Denumirea capitolelor si subcapitolclor de cheltaieli | Y hoare(faral Gnclusly
ert. TVA) TV
A)
lei ] lei
1 2 3 4 5
CAFITOLUL 1
Cheluieli pentru obii si 7je fe fui
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |A 1 lui 0.00 0.00 0.00
A
1.3 |Amena pentru p meaiulul §1 aduceres la starea 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru re rolectia utilitatilor 0.00 0,00 0.00,
i T = L3 =
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Retea de canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu encrgie electrica 0.00 .00 0.00
2.4 |Alimentare cu naturale 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 3
3.1, 60 100 0.00]
3.1.1. Studil de teren .00 .00 D.00]
.00 0.00 .00
.00 0.00 .00
Documenriatil-suport ¢ cheltuieli pentru obtineres de avize,
3.2. acorduri gl sutorizansi . 0.00 0.00 8.00
3.3.‘% tehnicd - 0.00 0.00 0.00
Certificarea perfermantel energetice
34| ciginior el i audnul energetic ol 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 D.00|
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucriritor
de imerventli g deviz genera 0.00 0.00 0.0
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/atorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectuludi tehnic gi a '
detalilor de executie 0.00 0.00 0.0
3.5.6. Proiect tehnic =i detali de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6.1. Project tefmic 0.00 .00 0.00
3.5.6.2.Deialii de executie .00 .00 0.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.0 .00 0.00
3.7.|Consulianta 15,000.00 2,850.00 17,850.00
|3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiyii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financlar i 15,000,00 2,850.00 17,850.00
3.8.|Asistenia tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asisten1s tehnic din partea proiectantului: 0.00 0.00 0,00
3.8.1.1. pe perioada de execuyie a Jucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea protectantului fa fazele incluse in
programul de control al lucririlor de executie, avizat de catre 0.00 0.00 0.00
inspecioratul de Stat in Constructil
3.8.2. Dirigentie de gantier 0.00 0.00 0.00
A RNy i £ adrn)




CAPITOLUL 4

Cheltuieli peritru investitia de baza
4.1.[Constructii si instalatii 0.00 0.00| oggl
4.2.|Montaj utilsje tehnologice 0.00 0.00] 0.00
4.3.|Utitaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.60
4.4,|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 4.00 0.00 0.00
4,5.|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6.| Active necorporale .0.00 0.00 0.00

A g0 . (] oy
ErHd



CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.1. Lucrari de constructii 0.00

5,1.2. Cheltuleli conexe organlzarii santierulut 0.00 0,00 0.00

5.2 1, Comisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00

5.2.2. Cola aferents ISC pentru controlul caktash lucrasior de

construcyi 18,395.47 0.00 18,395.47

6.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statulyi in amenajasea

ltemuriului. urbanism §i pentru autorizarea luorarior de construcyi| 6720 gy Semds
,2.4. Cota aferent’ Casei Sockale a Constructorilor - CSC 18,395.47 0.00 18,395.47

5.2.5, Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de

construire/désfiingare . 5,000.00 5,000.00

CAPITOLUL 6
Cheltaleli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Prepatirea personalului de exploatare
Probe tehnologice si teste

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL ADJUD, JUD. VRANCEA




"LUCRARI DE RENOVARE ENRGETICA MODERATA CLADIRE
SCOALA GIMNAZIALA MARESAL ALEXANDRU AVERESCU,
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

LISTA DOTARI SI UTILAJE CU MONTA.

ELIGIBIL

Nr. Canti-| Pret unitar .
Crt. Denumire UM tate LEI Pret total lei

obiect.1. 4.3.1 Utilaj tehnologic cu montaj

Kit sistem fotovoltaic on-grid 18 kW: 50 panouri de 360W,
sistem de sustiere, invertor, contor intéligent bidirectional,
1 |tablou electric AC/DC) sistem| 1 98,896.78 98,896.78

2 |Sistem BMS sistem| 1| 13559520]  135,605.20
Unitate de ventilare cu recuperare de caldura, descentralizata,
montaj pe pardoseala, tip dulap, 700 mc/h, cu senzor pentru

3 __|dioxid de carbon, temperatura, umiditate si substante organice | buc. 20 21,162.57 423,251.40

Unitate de ventilare cu recuperare de caldura, descentralizata, | buc. 1
montaj pe pardoseala, tip dulap, 500 mcth, cu senzor pentru

dioxid de carbon, temperatura, umiditate si substante organice
4 |volatile 19,288.03 19,288.03

Chiller in pompa de caldura aer - apa 71.4 kW inclzire, cu
modul hidraulic dotat cu pompa de circulatie cu inverter, vas de

expansiune, supapa de siguranta, robineti, presostat diferential,
5 |manometru buc. 2 152,134.58 304,269.15

6 |vana cu 3 cai de derivatie cu servomotor DN 65 buc. 1 3,802.50 3,802.50
Pompa de circulatie cu turatie variabila, convertizor de
frecventa si conectivitate BMS, avand Qmin=9.20 mc/h si
7 |Hmin=5.00mCA buc. 1 10,246,50 10,246.50
Controler cascadare 2 chillere in pompa de caldura aer-apa,
conectare senzor temperatufa exterioara, conectare vana de
derivatie, conectare o pompa de circulatie Ia radiatoare si

8 |conectare o sursa aditionala de incalzire buc. 1 9,329.30 9,329.30

TOTAL FARATVA|  1,004,678.87

Nota: Preturile folosite pentru evalua azen de date a proiectantului sau corespund preturifor existente

pe piata locala la principalii furnizori.
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ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 2 la HCL nr. £7-din 04.07.9922

DEVIZ GENERAL

pentru Projectul nr. C5-B2.1.a-1810, intitulat,,Lucrari de renovare energeticd
moderata cladire Scoala gimnaziald Maresal Alexandru Averescu, Municipiul
Adjud, judetul Vrancea”

FAZA DE PROIECTARE:
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII D.A.L.L.

Presedinte de sedinti, Contrasemneazi
Consilier Secretar al Municipiului Adjud
Marcu /C'ﬂ%]iﬁ \ jr. Sibisan Andrs)Genoveva



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENRGETICA MODERATA
CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

ELIGIBIL
Nr Valoare (f Valoare
;| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli e Loy TVA (inclusiv
ert. TVA)
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00|
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 ;:1?:;?:13“ pentru protectia mediului st aducerea |a starea 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
- [ ' AR OTAL CAPIT f—ﬂ y 0.00 0000 000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Retea de canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
WIS R SN TOTAL CAPITOL 2 000 0,00 [ 0.00
CAPITOLUL 3
3.1.|Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2, Docume.nlfltll-su?orl_ _gsl cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3.|Expertizare tehnic3 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice i auditul energetic al
34, RO ICRIOEe s ’ 15,000.00 285000  17,850.00
cladirilor
3.5.|Proiectare 295,562.00 96,156.78)  351,718.78
3.5.1.Temé de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventi si deviz general 122,312.00 23,239.28 145,551.28




3.5.4. Documentatjile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnic de calitate a proiectului tehnic gi a
detalilor e executie 27,000.00 5,130.00 32,130.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 146,250.00 27,787.50] 174,037.50
3.5.6.1. Proiect tehnic 146,250.00 27,787.50]  174,037.50
3.5.6.2.Detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consultania 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.|Asistenta tehnica 71,000.00 13,490.00 84,490.00
3.8.1. Asistent tehnica din partea proiectantului: 1,000.00 190.00 1,180.00
3.8.1.1. pe perioada de executie & lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrérilor de executie, avizat de citre 1,000.00 190.00 1,190.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 70,000.00 13,300.00 83,300.00
B it = (OTAL CAPITOL 3| 381.562.00| 7249678 454,058.76
CAPITOLUL 4
Chelruieli pentru investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii 3.454.174.55 656,293.16| 4,110.467.71
OBIECT NR.] - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 3,454,174.55 656,293.16| 4,110,467.71
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 180,842.20 34,360.02 215.202.21
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 180,842.20 34,360.02 215,202.21
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 1,004,678.87 190,888.98| 1,195.567.85
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 1,004,678.87 190,888.98| 1,195,567.85
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5,|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6.|Active necorporale 0.00 0.00
== e L ALCAPITOL Y | 4§ B81,542.17 | 5.521,237.78




CAPITOLUL S
Alte cheltuieli

44,077.11| 837465  52,451.76
0.00 0.00 0.00

5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheftuieli conexe organizarii santigrului

5.2.1. Gomisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
5.2.2. Cota aferent3 ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii 0.00 0.00 0.60
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii ‘ : ) :
5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizagia de
construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00
() I Ub 1K) 17 bh
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

[} i J.00 1K 0. 00
TOTAL GENERAL| 5,111,731.68 971.229.02| 6,082,960.70

din care: C+M| 3,679,093.85] 699,027.83| 4.378,121.69)

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL ADJUD, JUD. VRANCEA




DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENRGETICA MODERATA
CLADIRE SCOALA GIMNAZIALA MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

NEELIGIBIL
N Val £ Valoare
% Denumirea capitolelor si subeapitolelor de cheltuleli aoaE(fara TVA (inclusiv
crt. TVA)
TVA)
Il _ lei Iei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL t
Cheltuieli pentru obti si yjarea terenul
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0,00
1.2 |Amenajarea terenulii 0.00 0.00 0.00
13 fu_n_majnn pentru protectia mediulun s1 aducerca [a starea 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
1] A .11
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitetilor necesare ebiectivului
2.1 |Ali cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Reteade li 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
¢ 1\ ALL L
CAPITOLUL3 =
3.1.|Shud 6.00 0.00 0.0D
3.1.1. Studil de teren 0.00 .00 0.00
3.1.2. Raport privind impactu! asupra mediuluj 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
|Dockmentatil-suport §i cheltulell pentru obtinerea de avize,
3.2. acorduri §) autosiza 0.00 0.00 0.00
33. riizare tebricy 0.00 0.00 0.00
Certificarea rmantel energetice $i auditul energetic al
St e ImENEl irpbon e 0.00 0.00 0.00
3.5.|Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1.Tem3 de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitale 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a fucrarilor
de Interventli §l deviz general N 0.00 0.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilorfautorizagiilor 0.0 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnicy de calitate a projectului tehnic gi a
detaliilor de executie 0.00 Ll 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie - 0.00 0.00 0.00
3.5.6.1. Profect tehnic 0.00 .00 0.00
3.5.6.2.Detalii de executie i 0.00 0.00 0.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7,/Consulianta 15,000.00/  2,850.00 17.850.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 15,000.00 2,850.00 17,850.00
3.8.|Asistenta tehnica 0.00 D.00 0.00
3.8.1, Asistentd tefnica din partea proiectantului: 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perivada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea profectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre 0.00 0,00 0.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Ditigentie de santier 0.00 0.00 0.00




CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza
4,1.|Constructii si instalatii 0.00 0,00 0.00
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 0.00 _0.00 0.00
4.3.| Utilaje, echiy tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00/
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5.|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6.|Active necorporale _ 0.00 0.00 0.00
T s e S O CAPITOL [ L omng (e 000 {107 1000




CAPITOLUL §

Alte cheltuieli
5.1.1. Lugrari de constructii 0.00 0.00 0.00
5.1.2. Cheftuleli conexe organizarit santierului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele i dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
6.2.2. Cota aferents ISC pentru contralul calitati lucrarilor de
construcil 18.395.47 0.00 18,395.47
5.2.3. Cota aferents ISC pentru comtrolul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism i pentru autorizarea lucrarilor de construcyii L UL 3,679.09
5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructarilor - GSC 18.395.47 0.00 18,395.47
5.2.5, Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizatia de
construire/desfiinare 5,000.00 0.00 5,000.00
i .\ (.00 .0

CAPITOLUL 6
Cheltuleli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 |Preg P Jului de expl 0.00 0.00 0.00

2 |Probe tehnologice si teste

0.00

din care: C+M |

0,00} 0.00] 0.00/

BENEFICIAR,
MUNICIPIUL ADJUD, JUD. VRANCEA



"LUCRARI DE RENOVARE ENRGETICA MODERATA CLADIRE
SCOALA GIMNAZIALA MARESAL ALEXANDRU AVERESCU,
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

LISTA DOTARI Sl UTILAJE CU MONTAJ

ELIGIBIL

Nr. Canti-| Pret unitar !
Crt. Denumire UM tate LEI Pret total lei

obiect.1. 4.3.1 Utilaj tehnologic cu montaj
Kit sistem fotovoltaic on-grid 18 kW: 50 panouri de 360W,

sistem de sustiere, invertor, contor inteligent bidirectional,
1 |tablou electric AC/DC) sistem 1 98,896.78 98,896.78

2 [Sistem BMS sistem| 1 13550520  135,595.20

Unitate de ventilare cu recuperare de caldura, descentralizata,
montaj pe pardoseala, tip dulap, 700 mc/h, cu senzor pentru

3 |dioxid de carbon, temperatura, umiditate si substante oraanice | buc. | 20 21,162.57 423,251.40
Unitate de ventilare cu recuperare de caldura, descentralizata, | buc. 1

montaj pe pardoseala, tip dulap, 500 mc/h, cu senzor pentru

dioxid de carbon, temperatura, umiditate si substante organice
4 |volatile 19,288.03 19,288.03

Chiller in pompa de caldura aer - apa 71.4 kW incélzire, cu
modul hidraulic dotat cu pompa de circulatie cu inverter, vas de

expansiune, supapa de siguranta, robineti, presostat diferential,
rmanometru buc. 2 152,134.58 304,269.15

Vana cu 3 cai de derivatie cu servomotor DN 65 buc. 3,802.50 3,802.50
Pompa de circulatie cu turatie variabila, convertizor de
frecventa si conectivitate BMS, avand Qmin=9.20 mc/h si
7 |[Hmin=5.00mCA buc. 1 10,246.50 10,246.50
Controler cascadare 2 chillere in pompa de caldura aer-apa,
conectare senzor temperatura exterioara, conectare vana de
derivatie, conectare o pompa de circulatie la radiatoare si

8 |conectare o sursa aditionala de incalzire buc. 1 9,329.30 9,329.30

oo
Y

TOTAL FARATVA|  1,004,678.87




'ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 3 la HCL nr. & 7din 04,00, 2,692

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-1810, intitulat ,,Lucrari de renovare energetica
moderatd clddire Scoala gimnaziald Maresal Alexandru Averescu, Municipiul
Adjud, judetul Vrancea”

FAZA DE PROIECTARE:
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII D.A.L.I.

Presedinte de sedinti, Contrasemneazi

Cons%\»\ Secretar al Municig’ul i Adjud
Marcu Ci = g\ jr. Sibisan Andra/Génoveva



INDICATORI TEHNIC ECONOMICE PENTRU OBIECTIV

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA MODERATA CLADIRE
SCOALA GIMNAZIALA MARESAL AVERESCU, MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA"

BENEFICIAR:
PROIECTANT GENERAL:
NUMAR PROIECT:

Data contract:

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. IASI
834/2023

2023

Tyt



INDICATORI TEHNICI

1. CAPACITATI GENERALE:
suprafata construitd;

Existent
INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara

Situatia existenig

Suprafata teren St - 5.477,00mp din acte
- (5.321,00mp) masurata
Suprafata construita corp existent C1 ScC1 - 602,00mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Suprafata construita corp existent C2 ScC2 - 1.100,00mp
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIEI
Suprafata conshruita TOTALA ScT - 1.702,00mp
Propunere

INDICATORI FIZICO SPATIALI REZULTATI

Suprafata teren St - 5.477,00mp din acte
- (6.321,00mp) masurata

Suprafata construita corp existent  C1 ScCl - 607,54mp

Din care:
Cladire existenta - fara termosistem

{5cm grosime) SCle -5%96,48mp

Termosistem aplicat pe fatade

|M



10cm vata minerala
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Suprafata construita corp existent  C2
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIE!
Suprafata construita TOTALA

suprafata construitd desfdsuratd;

Situatia existenta

Suprafata desfasurata construita corp existent
CORP PROPUS SPRE RENOVARE

Suprafata desfasurata construita corp existent
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIE

Suprafata desfasurata construita TOTALA

Propunere
Suprafata desfasurata construita corp existent

Cladire existenta - fara termosistem
(5cm grosime)
Termosistem aplicat pe fatade
10cm vata minerala
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Suprafata desfasurata constiuita corp existent
NU FACE OBIECTUL DOCUMENTATIE!

Suprafata desfasurata construita TOTALA

Sct - 11,06mp

ScC2 - 1.100,00mp

SeT - 1.707,54mp

Cl  SdcC1 -2.360,00mp

C2 SdcC2-1.100,00mp

SdeT - 3.460,00mp

Cl1  SdcCl-2.382,16mp

SCle -2.337.92mp

Sct  -44,24mp

C2  SdcC2-1.100,00mp

SdcT - 3.482,16mp

I;..! I -i



alfi parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Situatia existenta
Suprafata alei pietonale Sap -nuseintervine

Suprafata spatii verzi Ssv - nu se intervine

POT - 31,08%
CuUT-0,63

Propunere
Suprafata dlei pietonaie Sap - nu se intervine

Suprafata spatii verzi Ssv - nu seintervine

POT-31,17%
CUT-0,636

1. CARACTERISTICI IMOBIL C1/C2 - Primarie:
Situatie existenta:

Corp - C1

- Categoria ,,C" de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;
- Clasa , II" de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-2019)

- Gradul Il de rezistenta la foc (cf. P118/99)

Situatie propusa:

Corp - C1

- Categoria,,C" de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;
- Clasa ,,II” de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-201 9)
- Gradul ll de rezistenta la foc {cf. P118/99)

&



INDICATORI ECONOMICI TOTALIZATORI

Nr Valoare Valoare
' | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA (inclusiv
crt. (fara TVA) _
TVA) |
lei lei lei |
TOTAL GENERAL | 5,187,201.71 | 976,929.02 | 6,164,130.73
I |
din care: C+M | 3,679,093.85 | 699,027.83 4,378,121.69 |
INDCIATORI ECONOMICI ELIGIBILI
Nr. Valoare Yslnace
* | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA (inclusjv
crt. (fara TVA)
TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL | 5,111,731.68 | 971,229.02 | 6,082,960.70
I
| din care: C+M | 3,679,093.85 | 699,027.83 | 4,378,121.69
INDCIATOR! ECONOMICI NEELIGIBILI
Nr. Valoare Valoaxs
" | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA (inclusiv
o (fara TVA) TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL 75,470.03 5,700.00 81,170.03
|
din care: C+M 0.00 0.00 0.00
PROIECTANT

SC CONSTAN CONSTR

ln





