ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

HOTARAREA Nr. _///]
din_3) OS\ 2623

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-1878, intitulat
»Lucrdri de removare energetici pentru clidire Cinematograf Doina,
Municipiul Adjud, judeful Vrancea”, in cadrul Apelului de proiecte de
renovare energeticA moderati a clidirilor publice, titlu apel:
PNRR/2022/C5/B.2.1/1

Consiliul Local al Municipiului Adjud intrunit in sedintd extraordinarii convocati de
indatd, prin convocarea Primarului Municipiului Adjud, analizand:

- Referatul de necesitate nr. 7/38399/(RU)38400 din 25.05.2023 si Raportul de specialitate
al Compartimentului Managementul Proiectelor si Investitii nr. 7/38402/(RU)38403 din
25.05.2023 privind aprobarea documentatiei -tehnico-economice (faza DALI) si a
indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-1 878, intitulat ,,Lucriri de
renovare energeticd pentru clidire Cinematograf Doina, Municipiul Adjud, judetul
Vrancea”, in cadrul Apelului de proiecte de renovare energeticd moderatd a clidirilor
publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1;

- Expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul nr.
C5-B2.1.a-1878, intitulat ,,Lucriri de renovare energeticd pentru cladire Cinematograf
Doina, Municipiul Adjud, judeful Vrancea”, in cadrul Apelului de proiecte de renovare
energeticd moderati a cladirilor publice, titlu apel: PNRR/2022/C5/B.2.1/1;

- Luind act de Raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al
Municipiului Adjud pentru activititi economico-financiare si administrarea serviciilor
publice furnizate;

- Conform prevederilor art.10 alin (4) lit. a) din Hotirirea Guvernului nr. 907/2016 privind
etapele de leborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economici aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice cu modificirile si
completdrile ulterioare;

- In temeiul art.41, art44 alin.(1), art.45 alin.(1), art.46 din Legea 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- In temeiul art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionald in administratia
publicd, republicatd, cu modificarile si completarile ulterioare;



- In conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. b) si alin.(4) lit. d) , art.139 alin.(1) si
alin.(3) lit. g), art.243 alin.(1) lit.,,a” din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ.

HOTARASTE:

ART. 1 Se aproba documentatia tehnico - economici (faza DALI) pentru Proiectul nr.
C5-B2.1.a-1878, intitulat ,,Lucriri de renovare energeticd pentru clidire Cinematograf Doina,
Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, conform anexei 1, parte integranti a prezentei hotarari;

ART. 2 Se aprobi valoarea totalii a Proiectul nr. C5-B2.1.2-1878, intitulat ,,Lucriri de
renovare energetica pentru clidire Cinematograf Doina, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in
cuantum de 1.341.961,83 lei (firda TVA), respectiv 1.595.480,32 lei (inclusiv TVA), din care
valoarea maximi acordati prin PNRR este de 1.481.407,13 lei (inclusiv TVA), respectiv
1.244.879,94 lei valoare eligibils prin PNRR si 236.527,19 lei valoarea TVA aferenti

cheltuielilor eligibile finantate prin PNRR;

ART. 3 Se aprobi contributia proprie in proiect a Municipiului Adjud, reprezentind
cheltuieli neeligibile a Proiectul nr. C5-B2.1.a-1878, intitulat , Lucriri de renovare energetici
pentru cladire Cinematograf Doina, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”, in cuantum de
97.081,89 lei (fird TVA), respectiv 114.073,20 lei (inclusiv TVA);

ART. 4 Sumele reprezentand cheltuieli neeligibile/conexe ce pot apirea pe durata
implementirii Proiectului nr. C5-B2.1.a-1878, intitulat , Lucriri de renovare energeticd pentru
clidire Cinematograf Doina, Municipiul Adjud, judeful Vrancea”, se vor asigura din bugetul
local;

ART. 5 Se aprobi Devizul general al investitiei, conform anexei 2 la prezenta hotirare.

ART. 6 Se aprobid indicatorii tehnico-economici in conformitate cu documentatia
tehnico-economici (faza DALI), conform anexei 3 la prezenta hotarire;

ART. 7 Se imputerniceste Primarul Municipiului Adjud - dnul. Nechifor Florin si
semneze toate actele necesare implementirii Proiectului, in numele Municipiului Adjud;

ART. 8 Prezenta hotéréreAse comunicd de citre Secretarul General al Municipiului prin
Serviciul Administratie Publicd Locali in termenul prevazut de lege cétre Primarul Municipiului
Adjud si Prefectul Judetului Vrancea.

Presedinte de sedinti, Contrasemneazi
Consilier Secretar al Munjcipiyplui Adjud
Matei Gheorghe jr. Sibisan 4 dra/Genoveva



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 11a HCL or. /| A(din 51. 05 . 2023

MEMORIU TEHNIC
Conform HG907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de in vestitif finanfate din fonduri
_ publice,
conform CONTINUTULUI-CADRU
al documentatiei de avizare a lucrrilor de interventii - Anexa 5

T

FAZA DE PROIECTARE: )
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII D.A.L.I.

Presedinte de sedinti, Contrasemneaz
Consilier Secretar al MunicipjyluijAdjud
Matei Gheorghe jr. Sibisan Andrid/ Géhaveva



Verificator de proiect  Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA Nr. Data/Ed./Rev.

Serie/Nr. atestat: A V/10843 A6 BRLHINE. 1/Rev0
Adresa: Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni,
Com.Miroslava, Jud.lasi
Telefon: 0741.438.642
Email: capatinaclaudiu@gmail.com
REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate la cerintele fundar 'tS%&:&Iﬁ’,E,F);
Instalatii electrice aferente constructiilor - lg‘i@ﬂ L=
FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I.

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI
DENUMIREA OBIECTIVULUI:  LUCRARI DE RENOVARE ENRGETICA PENTRU CLADIRE CINEMATOGRAF
DOINA,MUNICIPIUL ADJUD JUDETUL VRANCEA
AMPLASAMENT:  MUNICIPIUL ADJUD JUDETUL VRANCEA
INVESTITOR/BENEFICIAR:  U.A.T MUNICIPIUL ADJUD JUDETUL VRANCEA
PROIECTANT GENERAL:  $.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
PROIECTANT INSTALATII/SPECIALITATE:  S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
DATA PREZENTARII LA VERIFICARE:  15.05.2023
NUMAR PROIECT: 837/2023
2, CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI/CONSTRUCTIE!
CATEGORIA DE IMPORTANTA : C-NORMALA conform HG 766/97
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: 11l conform P11 8/99
RISC DE INCENDIU:  RISC MIC DE INCENDIU conform P118/99
CLASA DE IMPORTANTA: 1l - conform P100-1/2013
TIP CLADIRE/DESTINATIE:  CLADIRE CIVILA /CULTURA
REGIMUL DE INALTIME : P+E
3. PRECIZARI PRIVIND INSTALATIILE UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTIE}
Instalatii electrice Clidirea analizata este echipata tehnic cu instalatii electrice de iluminat general,
iluminat de securitate, instalatii electrice de prize si forta,panouri fotovoltaice
Instalatii de protectie- paratarasnet Clidirea analizata NU este echipata tehnic cu instalatii de protectie impotriva
supratensiunilor atmosferice - paratrasnet
Instalatii de legare la priza de  Clidirea analizata este echipata tehnic cu instalatii de legare la priza de pamant
pamant artificiala.
4. INSTALATH DE DETECTARE, SEMNALIZARE S| ALARMARE LA INCENDIU
Instalatii de detectare, semanlizare Cladirea analizata NU se incadreaza in prevederile P118/3-2015 (modificat prin
si alarmare incendiu  Ordinul 6025/ 19.11.2018) art. 3.3.1. alin. (1) privind necesitatea echipérii tehnice
cu instalatii de detectare, semnalizare si alarmare incendiu.
5. INSTALATH ELECTRICE PENTRU ILUMINATUL DE SIGURANTA SI SECURITATE
lluminatul de siguranta pentru  Cladirea analizata NU este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru
continuarea lucrului  continuarea lucrului conform 17-2011 art. 7.23.5.1 avand durata de comutare de pe
sursa de baz& pe sursa de rezervi de 0,5-5 secunde $i timpul de functionare pan la
terminarea activitatii cu risc (conform 17-2011 tab. 7.23.1 )
Huminatul de securitate pentru  Cladirea analizata este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru interventii
interventii  conform 17-2011 art. 7.23.6.1 avand durata de comutare de pe sursa de baza pe
sursa de rezerva de 0,5-5 secunde si timpul de functionare de cel putin th (conform
17-2011 tab. 7.23.1)
lluminatul de securitate pentru  Cladirea analizata NU este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru
evacuare evacuare conform 17-2011 art, 7.23.7.1 avand durata de comutare de pe sursa de
baz3 pe sursa de rezervi de 5 secunde $i timpul de functionare de cel putin 2h
(conform 17-2011 tab. 7.23.1)
lluminatul de securitate pentru  Cladirea analizata NU este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru
circulatii  circulatii conform 17-2011 art. 7.23.7.1 avand durata de comutare de pe sursa de
baza pe sursa de rezervi de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin 1h
(conform [7-2011 art. 7.23.8.1). .
ltuminatul de securitate pentru  Cladirea analizata NU este echipata tehnic cu iluminat de securitate impotriva
impotriva panicii  panicii conform 17-2011 art. 7.23.9.1, avand durata de comutare de pe sursa de
bazd pe sursa de rezerva de 5 secunde $i timpul de functionare de cel putin 1h
(conform 17-2011 tab. 7.23.1)
lluminatul de securitate pentru Cladirea analizata NU este echipata tehnic cu iluminat de securitate pentru veghe
-veghe conform 17-2011 art. 7.23.10.1. :
lluminatut de securitate pentru  Cladirea analizata NU este echipata cu iluminat de securitate pentru marcarea
marcarea hidrantilor interiori  hidrantilor conform 17-2011 art. 7.23.7.1 avand durata de comutare de pe sursa de
baza pe sursa de rezervi de 5 secunde si timpul de functionare de cel putin
Th(conform [7-2011 art. 7.23.11.1)
6. INSTALATH ELECTRICE ALIMENTAREA RECEPTOARE CU ROL DE SECURITATE LA INCENDIU
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Verificator de proiect  Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA Nr.Referat/Data/Ed./Rev.

Serie/Nr. atestat; CA V/10843 231/16.05.2023/Ed. 1/Rev0
Adresa: Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni,
Com.Miroslava, Jud.lasi Semnatura,
Telefon: 0741.438.642 _
Email: capatinaclaudiu@gmail.com
Alimentare cu energie electrice Alimentarea cu energie electrica din sursa de baza se realizeaza din sistemul
sursa de baza(S.E.N) energetic national(SEN) de la reteaua de joasa tensiune a furnizorutui prin

intermediul firidei de bransament sau tabloul electric general de distibutie cu
energie electrica in conformitate cu prevederile NP 17/2011 art.7.22.2.
Alimentare cu energie electrice Alimentarea corpurilor de iluminat pentru iluminatul de securitate/siguranta se va
sursa de rezerva realiza din doua surse astfel:
* sursa de baza reprezentata reteaua de distributie publica a SEN prin intermediul
circuitelor distincte fata de iluminat normal alimentate din tabloul electric de
distributie pentru receptori normali;
+ sursa de securitate(de rezerva) reprezentata de surse locale continute in corpul
de itluminat normal(corp de iluminat de tip autonom). Comanda de punere in
functiune a iluminatului de securitate/siguranta se va realiza automat la disparitia
sursei de baza(SEN).
7. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIF ICARE

. Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru
respectarea cerintelor fundamentale de calitate aferente cerintei de verificare ,le”: Conform bordeou piese scrise
specialitatea instalatii electrice.
® Piese desenate instalatil elaborate de proiectantul de specialitate in care se prezinta solutia tehnica si
constructiva adoptata pentru respectarea cerintei fundamentale pentru instalatii electrice,le”:conform borderou piese
desenate specialitate instalatii electrice;

8. CONCLUZIl ASUPRA VERIFICARH

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator conform HGR 742/2018 privind modificarea Hotararii
Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare §i expertizare tehnici de calitate a proiectelor, a

autorizarea de securitate la incendiu §i protectie civila respectandu-se cerintele fundamentale aplicabile in conformitate
cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii pentru faza de verificare(D.A,L.l.)semnandu-se si stampilandu-se.

Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei lucrarilor, se va prezenta pentru verificare la cerinta
»le” inaintea executarii fizice a modificarii respective, verificatorul de proiect fiind exonerat de orice raspundere in
situatia nerespectarii proiectului.

Am primit 3 exemplare Amp@d&&ﬁx@mpdare

Investitor/ Bénaficiar/Proiectant /@“&W}g .ﬁrqi é&}:?\}m' e”
Ké.v-rljlﬁf‘?u ﬁ‘:‘ﬂn!‘-:r X &.k'n 'A
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Verificator de Proiecte  Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA Nr.Referat/Data/Ed./Rev.

Serie/Nr. atestat: CA V/10004 3?'&?3&%%5??11’7ii‘it,-a 1/Roy(
Adresa: Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni, Com.
Miroslava, Jud.lasi
Telefon: 0741.438.642
Email; capatinaclaudiu®@omail.com
REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate la cerintele fundan‘i'é@p_lg‘t'li;"gggﬂ‘ﬂi;?)z
Instalatii termice aferente constructiilor - It Nivelti— —

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.I

1. DATE DE IDENTIFICARE A PROIECTULUI

DENUMIREA OBIECTIVULUI:  LUCRARI DE RENOVARE ENRGETICA PENTRU CLADIRE CINEMATOGRAF
DOINA,MUNICIPIUL ADJUD JUDETUL VRANCEA
AMPLASAMENT:  MUNICIPIUL ADJUD JUDETUL VRANCEA
INVESTITOR/BENEFICIAR  U.A.T MUNICIPIUL ADJUD JUDETUL VRANCEA
PROIECTANT GENERAL:  5.C CONSTAN CONSTRUCT 5.R.L
PROIECTANT INSTALATII:  S.C CONSTAN CONSTRUCT S.R.L
DATA PREZENTARI LA VERIFICARE:  15.05.2023
NUMAR PROIECT 837/2023
2. CARACTERISTIC! ALE PROIECT ULUKCONSTRUCTIEI

CATEGORIA DE IMPORTANTA  C-NORMALA conform HG 766/ 97
GRADUL DE REZISTENTA LA FOC: 1l conform P118/99
RISC DE INCENDIU:  MIC conform P118/99
CLASA DE IMPORTANTA:  {ll- conform P100-1/2013
TIP CLADIRE/DESTINATIE  CLADIRE CIVILA /CULTURA
REGIMUL DE INALTIME  P+E

3. SISTEME DE INCALZIRE

3.1 INSTALAT! DE INCALZIRE - RADIATOARE
Pentru asigurarea necesarului de incalzire s-a adoptat solutia de incalzire cu radiatoare din otel tip panou montate

la parapetul ferestrelor, Distributia agentului termic se va realiza in sistem ramificat bitubular de la centrala termica la
fiecare radiator. Fiecare corp de inciilzire (radiator) va fi dotat cu robinete coltar cu cap termostatat pentru reglaj
cantitativ (pe tur), pozitionat in partea de sus a radiatorului §i robinet cu reglaj pentru echilibrare hidraulici (retur),
pozitionat in partea de jos.

4, SURSE DE ENERGIE

4.1 SURSA AGENT TERMIC INCALZIRE
Agentul termic pentru incilzire api caldi cu parametrii de temperatura 80/60°C, va fi furnizat de un cazan mural

si 0 pompa de caldura sol-apa, amplasat in camera centralei termice.
5. RETELE DISTRIBUTIE AGENT TERMICE

5.1 INSTALATII DE INCALZIRE
Distributia agentului termic de la centrala termica a fiecare distribuitor-colector se va realiza in sistem ramificat

bitubular montat ingropat/aparent De la fiecare distribuitor/colector se va alimenta fiecare radiator in parte prin
intermediul conductelor din polipropilena tip PPR montat ingropat in sapa.
6. INSTALATIH DE VENTILARE

6.1. INSTALATII VENTILARE
Pentru realizarea conditiilor de confort interioare din punct de vedere al normelor igienico-sanitare s-a proiectat

o instalatie de ventilare pentru asigurarea debitului de aer proaspat necesar ocupantilor (cu agregat de tratare a aerului).
Pentru spatiile interioare care necesiti climatizare aceasta va fi asigurata prin intermediul sistemului de ventilatie cu
recuperare de caldura. ’

6.2 INSTALATH EVACUARE AER VICIAT GRUPURI SANITARE

Nu este cazul.
7. DOCUMENTE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE
Piese scrise elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica adoptata pentru

respectarea cerintelor fundamentale de calitate aferente cerintei de verificare ,,It”: conform borderou piese scrise

specialitatea instalatii termice;
Piese desenate elaborate de proiectantul de specialitare in care se prezinta solutia tehnica si constructiva

adoptata pentru respectarea cerintelor esentilale de calitate aferente cerintei de verificare ,,It":conform borderou piese
desenate specialitatea instalatii termice. -
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Verificator de Proiecte  Ing.Claudiu-Grigore CAPATINA Nr.Referat/Data/Ed./Rev.

Serie/Nr. atestat: CA V/10004 396/16.05.2023/Ed.1/Rev0
Adresa: Str.Principala, Nr.1D, Sat.Gaureni, Com.

Miroslava, Jud.lasi Semnatura,
Telefon: 0741.438.642 R R
Email: capatinaclaudiu@gmail.com

8. CONCLUZII ASUPRA VERIFICARII

In urma verificarii se considera proiectul corespunzator respectandu-se cerintele fundamentale aplicabile in
conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea Jin constructii pentru faza de verificare(D.A.L.l) semnandu-se si
stampilandu-se conform indrumarului.

Proiectarea, dimensionarea si amplasarea instalatiilor s-a facut astfel incat sa fie asigurate cerintele
reglementarilor tehnice”Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 privind
calitatea in constructii pentru instalatii de ventilare si climatizare - Indicativ GT-058-03" si "Ghid privind criteriile de
performanta ale cerintelor de calitate conform Legii 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatii de incazire
centrala - Indicativ GT-060-03",

Beneficiarul va urmari prin personal de specialitate autorizat(diriginte de santier, responsabil tehnic cu executia,
etec) conform normelor si legislatiei in vigoare, respectarea in executie a proiectului in ansambiu si in mod special
asigurarea cerintelor fundamentale de calitate conform Legii 10/1995 cu completarile si modificarile ulterioare.

Orice modificare ce se va face la proiect pe timpul executiei lucrarilor, se va prezenta pentru verificare la cerinta
»It” inaintea executarii fizice a modificarii respective, verificatorul de proiect fiind exonerat de orice raspundere in

situatia nerespectarii proiectului,

i~ g ,./_-".3"_1:- ’ ;J-;- Ty
”’Ami-)i\ﬁj;gg3 exemplare gfn@rﬁhét 5 Ié&@mp{are
InvEstitor/Benaficiar/ Projectant Verliﬁqa*for deyProiecte 'Gi_e}inta I | e
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Numele si prenumele verificatorului atestat:
Dr. ing. ILEANA CRISTINA CAPATU
Nr atestate MDRAP: 09662, 09650, 09732, 09860

Adresa, telefon, email: Iasi, str. ZORILOR nt.5 0740-202588, 0232-266661 neo cons@vyahoo.com

_nr. 1107/23.05.2023

REFERAT

Privind verificarea de calitate la cerintele: B1, Cc, D, E, F a proiectului:

~LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE .
CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

MUN. ADJUD., JUD. VRANCEA, STR. VASILE ALECSANDRI NR. 1
Faza: DALI

1. DATE DE IDENTIFICARE:

Proiectant Generai: CONSTAN CONSTRUCT SRL, = s
Proiectant de Specialitate: arh. CATALIN POPA
Investitor: MUN. ADJUD, JUD. VRANCEA
Amplasament: MUN. ADJUD., JUD. VRANCEA,
STR. VASILE ALECSANDRI NR.
Numar proiect: 837/2023 -

2. CARACTERISTICI PRINCIPALE ALE PROIECTULUI Si CONSlcvwnsara. f-of ,
Se propune reabilitarea energetica a cladirii existente (neutilizatd, instare deﬁggg_:?a’fe) prin’
ldri

termoizolarea anvelopei, a placii pe sol si a planseului peste ultimul nivel, inloébirf—:a tamplarigi extefidare cu una
eficienta termic respectiv reabilitarea instalatiilor deficitare. Sistemul structural identificat egte-de tip pereti portanti
din zidarie de cdrémida confinat cu stalpisori din beton armat. Planseul peste parter este realizat din beton armat.
Acoperisul cladirii este de tip teras3 necirculabild cu atic din zid3rie de cirimids perimetral. Prezenta verificare se
referd la indeplinirea cerintelor de calitate aferente lucririlor propuse, respectiv reabiltiarea termics

Categoria de important3 C - normala - conf, HG 766/1997

Clasa de importanta III — conf. Cod de proiectare seismica P100-1/2013 .
Gradul de rezistents la foc  III, risc mic de incendiu — conf. Normativ P118/1999.
Zona climatica III, cu Te jama = - 18grd C, cota CTS deasupra CTA.
Cladire pentru proiectii cinematografice, fir3 sala aglomerata.

Date tehnice:

Acpop= 412,00 mp; Aocprp= 584,74 mp

Regim de indltime = P+E Hmax = 7,55m

Functional:

Holuri, circulatii, birouri, grupuri sanitare, depozite, anexe spatii tehnice, sili proiectie. Din punct de vedere
functional, proiectul nu prevede modificari la nivelul structurii functionale existente,
Finisaje interioare:
Timplarii interioare PVC, pardoseli pl3ci ceramice, parchet laminat in functie de inc3peri. Zugréveli lavabile la
pereti si tavane. Placari ceramice h=2,10m la grupuri sanitare.
Finisaje exterioare:
Sorturi tabla prevopsitd, jgheaburi/ burlane tabli prevopsits electrostatic, tmplarii PVC culoare maro,
zugraveli lavabile de exterior, balustrade confectii metalice, elemente decorative.
Mésuri de termo-hidroizolare
Pereti exteriori cu vata minerald bazaltich 10cm, planseul superior cu polistiren celular 30cm, soclu cu 8cm
vata minerala bazalticd, placa pe sol cu polistiren extrudat Scm, sistem de preluare ape pluviale prin jgheaburi si
burlane, trotuare etanse.

CERINTA DE CALITATE FUNDAMENTALA, B1: Siguranta in exploatare

Se respecta prevederile normativului NPO68-2002 respectiv NP002-1996+P87-1085 privind sdlile de
spectacol si cdminele culturale. Atit la amenajérile exterioare cat si la interior, prin lucrdrile propuse nu sunt
afectate conditiile existente pentru: Siguranta circulatiei pietonale interioard clidirii si la exterior, siguranta cu
privire ia instalatii, siguranta privind lucririle de intretinere, siguranta cu privire la intruziuni si efractie.
“CERILITA DE CALYTATE FUNDAMENTALE Cc: Securitates la incenciu :

Prin lucrdrile propuse se respectd prevederile P118/99 atit cele generale cat si cele specifice cladirilor pentru
cultura, féra sali aglomerate si care nu sunt inalte precum si NP002-1996. Lucrarile propuse nu afecteaza situatia
existentd dpdv al sigurantei la incendiu si conformarea clidirii la aceasta cerintd nu este obiectul verificarii. 1
compartiment de incendiu amplasat la distante de siguranta cf. tab 2.2.2. Masuri constructive cf. gradul IIT de
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MEMORIU TEHNIC
Conform HG907 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare si confinutul-cadru al doc umentafiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice,
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al documentatiei de avizare o lucrdrilor de inferventii - Anexa 5
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTI

Proiect nr. 837/2023
Data elaborarii: 2023

Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;
"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA,

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"

2. amplasamentul (judetul, localitateq, strada, numdrul;
mun. Adjud, jud. Vranceaq, str. Vasile Alecsandri, nr. 1

3. fitularul investitiei;
mun, Adjud, JUDETUL VRANCEA.

4. beneficiarul investitiei;

mun. Adjud, JUDETUL VRANCEA.
if Ordonator principal de credite finvestitor ;DF““ .

MINISTERUL DEZVOLTARII LUCRARILOR PUBLICE S| ADMINIST) éﬁﬂ{ __'G"?"/;;,-fjﬁl
6. Ordonator de credite (secundar/ tertiar) X/

mun. Adjud, JUDETUL VRANCEA.

7. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrarifor de it
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
J22/546/2006
CU) 18452749

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. . ' 3



| PROIECTANT GENERAL: o
5.C. CONSTAN CONSTRUCT 5.R.L,
122/546/2008, CUI: RO 184527689, lasi
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava,
_e-mail:constanconstruct@yahoo.com, 1el.0751.312.473

|
|

Proiect: "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU | Nrproicet
CLADIRE CINEMATROGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, | 83712023
JUDETUL VRANCEA"

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

N S—

-

A. PIESE SCRISE
1. Informatii generale privind obiectivul de investitii \
1.1. Denumirea obiectivului de investiti (= . \

" LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE ivemaiuwrAf DOINA,
MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA " v [¢:.% T<} j

e d 4

2. Situatia existentd si necesitatea reqlizarii lucrariRyy déinte,r.vep,fﬁ' .
2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, ocofégﬂjelevo_nte,»{ﬁucfuri

institutionale si financiare T Tl
Politica energetica a UE are cinci obiective principale : diversificareq surselor de

energie, libera circulatie: g energiei prin UE, imbunatatirea eficientei energetice,
decarbonizarea economiei si franzitia catre O economie cu emisii scazute de dioxid de
carbon si promovarea cercetarii in domeniul tehnologiilor cu emisii scazute de dioxid de
carbon si al energiei curate.

In ultimii ani, strategiile si initiativele din domeniul energiei, la nivel european, s-au
subordonat noului pachet , Pregatiti pentry 55" , propus in iulie 2021, ale carui principole
obiective sunt reducerea emisiilor cu cel putin 55% pana in 2030 fata de nivelurile din
1990 si atingerea de catre UE a neutralitatii din punctul de vedere al emisiilor de dioxid
de carbon pana in 2050. Acest pachet amplu a reprezentat o revizuire g tuturor actelor
UE existente privind clima si energia. A

La 18 mai 2022, ca urmare q perturbarii pietei mondiale g energiei de catre
confictul armat ruso - ucrainean, a fost prezentat si Planul Repower EU, avand ca
scopuri principale incetarea dependentei UE de combustibili fosili rusi, precum si
redlizarea de progrese suplimentare in abordarea crizei climatice.

Din punctul de vedere al celui de-al treilea obiectiv principal al politicii energetice
al UE - imbunatatirea eficientei energetice - strategile de reglementare i
implementare s-au bazat pe Directiva 2012/27/UE, care isi propunea ca UE sa atinga
obiectivul de 20% in materie de eficientq energetica pana in 2020, prinir-un set de
masuri obligatorii. Ulterior, aceasta g fost revizuita in 2018, prin Directiva/2018/2002/UE, in
2021 - Directiva (COM(2021)0558, in 2022, ca parte a planului Repower EU, etc.

Acesteia i s-au adaugat in completare o serie de directive importante, cum ar fi :
directiva modificata privind performanta energetica a cladirilor - (Directiva (UE)
2018/844, care propunea o serie de repere orientative pentru 2030, 2040 si 2050 si
strategii pe termen lung pentru statele membre in vederea sprijinirii renovarii parcurilor
nationale de cladiri rezidentiale s nerezidentiale in vederea crearii, pana in 2050, a .unui
parc imobiliar decarbonizat si cu un nivel ridicat de eficienta energetica.

In octombrie 2020 Comisia a publicat o noua strategie care viza dublarea ratelor
anuale de renovare energetica in urmatorii 10 ani, pentru ca, in ivlie 2021, sa propuna o
noua directiva revizuita care sa creasca rata de renovare, inlocuind strategiile de
renovare pe termen lung cu planuri nationale de renovare a cladirilor si infroducerea
unor standarde minime de eficienta la nivel UE.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. 4
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Ca stat membru al UE, Romania $-a obligat la implementarea masurilor necesare
in vederea atingerii obiectivelor Comisiei Europene, prinir-o serie de acorduri
internationale si acte legislative, cum ar fi :

e Llegea nr. 121/2014 privind eficientq energetica, cu modificarile sj completarile
ulterioare;
* HG nr. 1460/2008 pentru aprobarea  Strategiei nationale pentru dezvoltare

durabil@ - Orizonturi 2013-2020-2030:

* HG nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei energetice a Romaniei 2007-2020:

e HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cerereq de energie
termica;

* legea 375/2005 privind performanta energetica q cladirilor, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Pe fondul acestui context legislativ national si european in domeniul energiei, au
avut loc cele doua evenimente importante, epidemia de Covid19 si conflictul ruso-
ucrainean, care au obligat UE si, implicit, statele membre, Ia un raspuns ferm si rapid,
pentru a preveni intarzierea sau, in cel mai rau caz, anularea progreselor facute in atat
in domeniul eneretic, cat siin general.

La nivel european, reactia Comisiei in domeniul energiei a venit pe doua cdai ;
legislativ - prin directivele din anii 2020 - 2022, amintite mai sus, si financiar, prin
infiintarea unui instrument financiar temporar - NextGenerationEU — menit sa ofere sprijin
statelor membre pentru a face fatd provocdrilor generate de Criza Covidl9 si
consecintele sale economice si al carui pilon principal este Mecanismul de redresare si

rezilienta (MRR).

Romania s-a raliat initiativelor €uropene prin ,,Planul National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbdrilor Climatice 2021-2030" din 2020 s prin propriul Plan National de
Relansare si Relizienta (PNRR), prin care poate utiliza instrumentul de finantare MRR si prin
care isi stabileste domeniile prioritare de investitii in scopul iesirii din crizd, relansdrii
economice si cresterii Capacitatii de rezilientd. Planul de Relansare si Rerzilientd ql
Romaniei reprezinta un Document Strategic, structurat Pe 6 piloni principali, ce
stabileste prioritatile investitionale si reformele necesare pentru redresare si crestere
sustenabild, corelate tranzitiei verzi si digitale avute in vedere de Comisia Europeand.

In cadrul Pilonului 1 - Tranzitia verde, al Planului de Relansare s Rezilientq, se
gaseste si componenta 5 — valul Renovarii, care isi pPropune propune Imbundgtdtireq
fondului construit printr-o abordare integratd a eficientei energetice, a consoliddrii
seismice, a reducerii riscului Ig incendiu si g tranzitiei catre cladiri verz si inteligente,
conferind respectul cuvenit penfru esteticd si calitatea arhitecturalg g acestuia,
dezvoltarea unor mecanisme adecvate de monitorizare g performantelor fondului
construit si asigurarea capacitdtii tehnice pentry implementarea investitillor,

Proiectul prezentat se incadreaza in obiectivele Axei de investitii 2 Schema de
granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in cladiri publice, respectiv Operatiunea
B.2. - Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice, din cadrul
componentei 5 - Valul Renovari.
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2.2. Andliza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficienielor

In urma inspectiei energetfice pe teren s-au constatat urmatoarele deficiente
majore cu influenta negativa privind performantelor energetice ale cladirii :

O izolatia termica a elementelor exterioare de constructie nu este in conformitate
cu reglementarile in vigoare ;

0 placa pe sol nu are rezistenta termica minima necesarq;

0 planseul superior nu are rezistenta termica minima necesarq;

O rezistenta termica a tamplariei exterioare nu este corespunzatoare;

0 corpurile de incalzire nu sunt echipate cu elemente de reglgj individuale

automate;
Imobilul prezintd o uzurd medie cauzatd de utilizarea spatiilor.

In urma analizei structurale a imobilului s-au identificat urmatoarele deficiente:
» Degraddri fizice ale materialelor structurii
Nu se observa desprinderi ale tencuieliior de pe fatadede, infiltratii de apa
sl degraddri ale finisajelor peretilor structurali; degradari ale elementelor din lemn
la nivelul sarpantei; -
> degradarea ziddrilor prin: ascensiunea capilard a apei, efecte de inghet
dezghet degradarea mortarului - Nu se observd.
» degradarea planseelor din lemn prin: putrezirea lemnului, crépaturi in lemn,
prezenta microorganismelor si a ciupercilor - Nu existd.
» Cedarea terenului de fundare - Nu se observa.
»Deteriorarea planseelor din incdrcari  verticale {ruperi locale, deformatii
excesive, vibratii)- Nu se observa,
» Afectarea structurii din cauze neseismice
- Identificarea si descrierea stdrii de fisurare, prin clasificarea fisurilor pe
baza tipologiei specifice (separare, rotire, lunecare, iesire din plan) sau
prin identificarea deformatiilor aparente: iesire din plan vertical, umflare,
deformarea boltilor etc.

Nu se observa infiltratii si desprinderi la nivelul tencuielii fatadelor, igrasie, instalatii
depdsite din punct de vedere al duratei de viata.

Nu se observa degraddri la nivelul sarpantei/acoperis tip terasa datorate de lipsa
etanseitdtii invelitorii pe durata de exploatare a cladirii.

Nu se observa instalati electrice montate de elementele neignifugate ale
sarpantei/acoperis tip terasa, acestea prezentand un risc ridicat de incendiu.

Nu se observa fisurarea si dislocarea partiald a trotuarelor perimetrale si @
finisajelor treptelor exterioare.

» Degraddri din cauze seismice/interventii structurale executate anterior - Nu se
observa fisuri pronuntate ale peretilor structurali de ziddrie.

Avand in vedere aspectele prezentate mai sus se recomanda:

" LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA,

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA " cu respectarea indicatiilor din:
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- Varianta de interventie propusa de Expertiza Tehnica:
- Varianta de interventie propusa de Auditul Energetic:
- Varianta de interventie functionala propusa de arhitect,

2.3. Obiective preconizate g fi atinse prin realizareq invesiitiei publice

Obiectivul principal privind realizareq acestei investitii este cresterea eficientej
energetice a cladirii Cinematografului Doina din municipiul Adjud, judetul Vrancea.

Implementarea masurilor de eficienta energetica va duce Ig imbunatatireq
conditiilor de desfasurare a activitatilor specifice:

* Cresterea eficientei energetice a cladiri in scopul reducerii emisiilor de carbon
prin sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente g energiei si a utilizarii
energiei din surse regenerabile in cladirile publice;

* Imbunatatirea performantelor energetice;

* Reducerea consumulyi termic.

interventie asupra imobilelor cu scopul de a creste performanta energetica, respectiv
reducerea consumurilor energetice pentru incalzire, in conditiile asigurarii si mentinerii
climatului termic interior, aduceread la standardele actuale ainstalatiilor.

Scopul principal al proiectului este de a creste performantele energetice ale
cladirii, reducand consumul anual de energie finalq si imbunatatind gstfel calitatea
mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera.

In urma analizarii imobilulyi existent din punct de vedere al arhitecturii, structurii si
instalatilor si pe baza studiilor de specialitate intocmite - Studiu geotehnic, Audit
energetic, Expertiza tehnica - s a normelor si normativelor in vigoare, se propun
urmatoarele tipuri de interventii -

* Interventii pentru crestereq performantei energetice — vizeaza imbunatatireg
izolatiei termice q anvelopantei cladirii (pereti exteriori, ferestre si usi, plansee
peste ultimele nivele, pardoseli, sarpante si invelitori), modernizareq sistemului
de incalzire si alegerea unui sistem de producere apa calda de consum cu
eficienta ridicata, folosireq energiei regenerabile cq aport la sistemul de
incalzire si producere apa calda de consum, intfroducerea unor sistem de
ventilare cu recuperare de caldura avand calsa energetlica A+;

* Alte aspecte urmarite in analiza spatiilor existente si in configurarea celor
propuse:

Q. Interventi de naturg structurala si esteticq generate de sau in
completarea celor de Ig punctele anterioare: tencuieli si ornamente
decorative de fatada, reparatiic / inlocuiri / adaugari  elemente
constructive, acolo unde este cazul, schimbari finisaje interioare, umpleri
de goluri existente, desfaceri structuri existente, consolidari structuri
existente si / sau realizari de structuri noi.

* Masuri propuse pentru instalatii;
reabilitarea si modernizareq instalatiei electrice de lluminat
inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
montare centrala pe gaz
Pompa de caldura sol-apa cu COP > 4

o000
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f. sistem de ventilatie cu recuperare de caldura

g. sistem fotovoltaic

h. sistem integrat de monitorizare, masurare si reglare al intregului consum
energetic tip Building Energy Management Sustems — BEMS.

Interventile propuse NU modifica dimensiunile de gabarit ale imobilului si
distantele fata de limitele de proprietate.
Conformare conform prevederilor ghidului de finantare:
1. Cladirea este incadrata in clasa de risc sesmic Rs IV si nu se fac interventi
structurale asupra ei.
2. Cladirite nu au caracter provizoriu.
3.Din punct de vedere a crestrei eficentei erngetice:
Corp C1:
a. Cladirea nereabilitata este incadrata in clasa C de eficenta:
b. Cidirea reabilitata este incadrata in clasa A de eficienta.
4.Din punct de vedere al reducerilor cantitatilor de CO; se observa o
economie de:
- pentru corpul C1 - 87,412%.
5.Din punct de vedere al reducerilor de energie se observa o economie de
energie de:
- pentru corpul C1 - 33,513%.

Sinteza consumurilor de energie

Consumul de cdldurd specific anual pentru incdlzire ginc = 98,10 [kWh/m2an];

Consumul de energie pentru incélzire , Qih = 46447,23 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru incdlzire : 63,10 %

Consumul de cdaldurd specific anual pentru apa caldd gacm = 17,89
[kWh/m2an];

Consumul de energie pentru apd caldd , Qacm = 8472,09 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru apd caldd : 4,55%

Consumul de cdldurd specific anual pentru iluminat LENI= 23,14 [kWh/m2an];

Consumul de energie pentru iluminat , Wil = 10955,34 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru iluminat : 48,42 %

Consumul de cdldura specific anual pentru ventilare qv= 30,44 [kWh/m2an];

Consumul de energie pentru iluminat . Qv = 14415,02 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru ventilare : - %

Consumul anual total specific de energie, gt = 169,57 [kWh/an]:

Consumul fotal de energie, Qt = 8028948 [kWh/an];

Scaderea consumului total de energie : 48,53 %

Consumul de energie primara totalg ufilizénd surse regenerabile Ig inceputul
implementarii proiectului 0,00 [kWh/m2an];

‘ Consumul total de energie primard, Ep = 141826,44 [kWh/an];

Reducerea procentuald a consumului de energie primarg : 33,513 % :

Indicele de emisii ICO2 = 9,03 [kgCO2/m2an];

Reducerea procentuald anuald estimatd a gazelor cu efect de serd : 87,412 %
3. Descrierea constructiei existente

3.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. 8



| PROIECTANT GENERAL: - _; Project: "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU | Nr.project
S-C/- C?NSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE CINEMATROGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJup, | 33712023
122/546/2006, CUI: RO 18452769, lasi "
: : { JUDETUL VRANCEA
str. Prof. Dumitruy Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, g '
e-mail:constanconstruct @yahoo.com, tel0751.312479 ) Be"ef’cl'f’f * MUNICIPIUL ADJUD, JUDE T__ULE"AN CEA — |

3.1. Particularitéli ale amplasameniului:
a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Adjud, jud. Vrancea.

Terenul studiat, are o suprafata de 298,00mp din acte, conform documentatiei
cadastrale anexate, si o suprafata masurata de 482,00mp.

Conform Planului de amplasament si delimitare g bunului imobil, terenul are

categoria de folosinta:
- CC {curti constructii)
Terenul descrie o forma neregulata in plan si are urmatoarele vecinatati:
- la NORD-VEST - domeniu public - Str. Vasile Alecsandri:
- la SUD-VEST - proprietate privata;
- la SUD-EST- biserica Sfantul Dumitru;
-la NORD-EST - domeniu public — Str. Libertatii.

La momentul intocmirii documentatiei accesul pietonal pe proprietate se
realizeaza pe latura Nord-Vestica.

Pe proprietate sunt edificate urmatoarele corpuri de constructii:

- C1 - Cladire - cinematograf Doina— PROPUSA SPRE RENOVARE

Cladirea existenta CI1 are O suprafata construita de 402,00mp conform
documentatiei cadastrale anexate si o suprafata desfasurata de 574,74mp.

NOTE : 1. Conform ORDIN M$ 119/2014 - ,Norme de igiend si sanatate
publica privind mediul de viala al populatiei”, prin realizarea obictivului de investitie sunt
respectate distantele minime de protectie sanitara intre feritoriile protejate si o serie de
unitati care produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei.

- Cladirea se afla intr-o in zong ferita de surse de poluare a atmosferei si de
zgomote, in afara arterelor de mare circulatie,

- Amplasamentul nu se incadreaza in zona cu riscuri naturale sau antropice.

b) relatile cu zone invecinate, accesuri existente sifsau cdi de acces posibile;

Adjud este un municipiu din judetul Vranceaq, Moldova, Romania. Are o populatie
de 17.585 locuitori (2002). Nod feroviar cu statie de trigj care se aflg lGngd gara de
cdlatori; Aflat la nord de punctulin care se intdinesc raurile Siret si Trotus, orasul Adjud o
fost initial un targ.

Terenul pe care se afly orasul Adjud este, in general, plan, fiind marginit de

municipivlui este de circa 100 m fotd de nivelul mérii. Terenul este favorabil culturilor
agricole, corespunde conditilor de construit si are panza de apd potabild sub 10 m
adancime.

Climatul temperat corespunde asezdrii sale si se caracterizeazd prin vanturi
predominante din nord cu alternantd in sezonul cald dinspre sud si sud-est, cu
temperaturd medie anuald de 8-10 °C, mediag precipitatiilor find de 500 mm/m?2 intr-un
an.

Cunoscut din vechime pentru asezarea sa Ig intersectia dintre provinciile
roménesti Moldova, Tara Roméneascd si Transilvania, este si astdzi un important nod
feroviar si rutier, Suprafata municipiului era in anul 1997 de 5.911 ha, din care ocupatd

3.C.'CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. 9
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de cladiri si curti - 105 ha.

La recensdmantul din 2002, Adjudul avea o pPopulatie de 17.585 locuitori.
Structura lor etnicd era:

*romani: 17.073 (97.08 %)

*romi (tigani): 499 (2,83%)

*alte etnii: 0,09%

Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt de religie ortodoxd
(16.692 persoane, squ 94.92%). A doua comunitate ca importantd este cea romano-
catolicd, cu 408 credinciosi sau 2,32% din populatie. Penticostalii insumeazd 234 adepti,
sau 1,33% in timp ce alte confesiuni au o reprezentare de sub 1%.

intravilan 1,5 km.

c) datele seismice si climatice:

Conform reglementdrii tehnice “Cod de proiectare seismicg - Partea 1 -
Prevederi de proiectare pentru cladiri” indicativ P 100-1 /2013, zonarea valorii de varf
a acceleratiei terenu- lui pentru proiectare, in judetul Vranceaq, municipiul Adjud,
pentru evenimente seismice avand intervalul mediu de recurentd IMR = 225 ani, are
urmatoarele valori:

Acceleratia terenului pentru proiectare: ag = 0.40g;

Figura 2.1. Zonarea valorii de varf a accelerafiei terenului pentru
proiectare cutre- mure avand IMR 225 de ani si probabilitate de
depdsire de 20% in 50 de ani

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. 110
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Figura 2.2 Zonarea teritoriului Romdniei in termeni de perioadd
de control (coly),
Tc a spectrului de rdspuns

Teritoriul judetului Vrancea este strabatut de mai multe cursuri de apa. Siretul
formeazd limita esticd o judetului, find din punct de vedere economic cel mai
important. Raul Putna curge de la vest lo est pe o lungime de 144 km. Cu ajutorul
principalilor s&i afluenti, Putna isi adund apele din zona Curburii Carpatilor prin
i lungime de 64 km ). Milcovului( 68 km } si a R&mnei ( 56 km )
n numar de 15 afluenti, a caror lungime variaza intre 5 si 25
km. Milcovul primeste, la randul sau, 9 afluenti, iar Rdmna numai 5.

Partea sudicd a judetului este strabatutd, in parte, de cursul RAUIU] R&mnic,
avand ofluentiparaiele Ramnicelul, Motndul si Cotatecu. Zona nordicd a judetului este
dominatd de paraul Susita,lung de 68 Km, ce adund apele a 7 afluenti. Acest curs de
apa fraverseazd, ca si Putna, cele trei principale trepte de relief, multi, dealuri Si
cdmpie.

Variatile conditiilor climatice, de Ia o treaptd de relief Ia alta, determinat o
variatie a valorii scurgerii medii mulfianuale, in aceeasi directie. In timpul primaverior si
a verilor se scurge 10 ~ 25 % din volumul anual de apd&. Cea mai mica cantitate de
apa, 3 - 7 % din volumul anual, se scurge in intervalul toamnd-iarnd. Cand viiturile,
frecvente primdavara, au origine pluviald, scurge-rea minimd se produce iarna, cat si
in intervalul vard-toamna, cand rezervele subterane sunt in mare masurg epuizate. In
toate bazinele hidrografice despddurite, versantii sunt intens desecali. lzvoarele
minerale de tipul celor sdrate se gdsesc pe vdile Poenitei, Boului, Rupturile, in jurul
Magurei Spinegtilor, in Valea Cerbului.
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lzvoarele sulfuroase sunt in valea péréului Furul, Sclifii, Ia Jitia, la Sarile, Ia
Pucioasele, invalea paraului Motndul Puturos, Motnaul Mic, Valea Neagrd la Poiana
P&curii, Andreiasu de Sus, Valea Reghiorul, Valea paraului Preda s$i cea a paraului

Rascanu, la Véalcdneasca,

Dispunerea reliefului in trepte, ce coboard catre est, deschide larg spatiul in
primul rand influentelor est-continentale dar, in acelasi timp, si climatului nordic Si
sudic. Totodata, Carpatii de curburd au functia unui deversor natural pentru masele
de aer vestice. Influenta reliefului este predominanta in traseul izotermelor. Campia
are o temperaturd medie anuald mai mare de 9 grade Celsius, dealurile
subcarpatice, inclusiv glacisul subcarpatic intre 4 $i 9 grade Celsius, iar muntii intre 2 si
é grade Celsius. Circulatia diferitd o maselor de aer, de la o perioadd la altg,
determind schimbari nepericuloase ale starii vremii, tocmai datoritd faptului cd
teritoriul judetului Vrancea este destul de deschis maselor de aer de provenientd si cu

proprietdti diferite, formate in zone situate la mii de kilometti.

Aici se primeste o canfitate de precipitati mai mare de 400 mm. Relieful
determind insg, orepartitie inegald de precipitatii. Astfel, in Campia Siretului, treapta
de relief cea mai joasa, canti-tatea medie de precipitatii este mai micd de 600 mm,
in regiunea dealurilor subcarpatice, insd ea nu depdseste decat local 800 mm, pe

cand in regiunea muntoasd aceastd cantitate ajunge pand la 1200 mm.

Din punct de vedere tehnic, raionarea climaticd g teritoriului  national,

incadreazd amplasa-mentul studiat In urmd&toarele zone:
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Fig. 2.6. Harta Climaticd a Romdniei
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- presiunea de referintd dinamicd a van

conform CR 1-1-2012 ,Cod de proiect
constructiilor”;

tului, mediaté pe 10 minute qb = 0.6 kPa,
are. Evalvarea actiunii vantului asupra

Figura 2.7. Valori caracteristice al

e presiunii de referintd
dinamice a vantului,

gb avénd 50 de ani interval mediu de
recurentd

- valoarea caracteristicd a incdrcdrii din zGpadd pe sol s0,k = 2.5 kN/m2, conform CR
1-1-3/2012

»Cod de proiectare. Evaluarea actiuni
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i zGpezii asupra constructiilor.”
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Figura 2.8, Zonarea valorii carqcteristic
pe sol

e 4

e a incdarcdrii din zdpadd

Adancimea maximé& de inghet se considerd a fi -0.80 +

-0.90 m de la cotqa
terenului naturalsau amenajat, conform STAS 6054-77.
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Figura 2.9. Harta cu addncimile de inghet

d) studii de teren:

(i) studiv geotehnic pentru  solutia de consolidare g infrastructurii  conform
reglementdarilor tehnice in vigoare;

- studiu geotehnic cu verificare Af anexat prezentei documentatii:

Studiul geotehnic nr.961/02.2023 a fost intocmit de catre S.C. INFRATECH CONSTRUCT
S.R.L.-la comanda proiectantului general S§.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L., avand
referatul de verificare intocmit de verificator dr.ing.CHIRILA P.DANIELA ELENA.

(i) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate
ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupd coz;

- studiu topografic cu viza OCPI anexat prezentei documentatii cu PVR 974/2023.

- studiu geotehnic cu verificare Af anexat prezentei documentatii:

Studiul geotehnic nr.961/02.2023 a fost intocmit de catre S.C. INFRATECH
CONSTRUCT S.R.L. la comanda proiectantului general $.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.,
avand referatul de verificare de verificare intocmit verificator dr.ing.CHIRILA P.DANIELA
ELENA.

Elementele de constructii situate sub cota terenului omengaijat se vor hidroizolg
in concordanta cu exigentele impuse spatilor situate sub aceastq cota cu
respectarea normativului NP 040/2002 — Normativ privind proiectarea, executia si
exploatarea hidroizolatiilor la cl&dir,

Respecténd normativul NP 125/2010 pentru prevenirea umezirii terenului de
fundare din pierderile retelelor exterioare de apa distanta minima de amplasare a
acestora fatd de fundatia cla-dirii va fi de 3.00 m.

Daca respectarea acestei conditii nu este posibild, conductele de apd vor fi
montate n canivouri cu o pantd suficientd sg asigure evacuarea catre un camin.

S5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. ' 14
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Aceste canivouri se vor monta la o distantd minim& de 1.50 m fatd de fundatia
constructiei.

Sapdturile cu indltimeg H < 3.00m se vor realiza conform Normativ C169/88.
Sapdtura cu pereti in taluz s& poate realiza in orice fel de teren cu respectareq
urmatoarelor;

* sapdtura s& nu riAdmand deschisd mai mult timp;
* tangenta unghivlui de fnclinare fatd de orizontala formatd intre indltimea si

IGtimea s&pa- turii s& nu depdseascd urmdatoarele valori:

o umpluturi -tg B =h/b=1/1.25
nisip argilos —tg B =h/b = 1/0.47
argila nisipoasd —tg B = h/b = 1/0.67
argild —tg B = h/b = 1/0.50
loess-tg B =h/b=1/0.50

Sapdiurile cu indltimea de H> 3.00m se vor realiza respectand prevederile
normativului NP120-2014 Normativ privind cerintele de proiectare, executie si
monitorizare a excavatiilor adénciin zone urbane.

In cazul terenurilor sensibile la actiunea apei sapdtura de fundatie se va opri g
un nivel superior cotei prevazute in proiect, astfel:

e pentru nisipuri fine 0.20. 0.30 m:
* pentru pdmanturile argiloase 0.15. 0.25 m;
* pentru pamanturile sensibile Ja umezire 0.40. 0.50 m.

0 0 oo

Umpluturile ce se vor realiza cu paémant sortat, atestat, de preferintd argila
prafoasd-praf argilos (material local) dispuse in straturi elementare de 20cm, care se
VOr compacta mecanic cu pante Usoare spre exteriorul constructiei, Inainteq punerii
in lucru o pamantului folosit Ia umplu- turi, acestuia i se va determina umiditateq
optim& de compactare conform STAS 1913/13-83. Com- pactarea se va considera
realizata la atingerea unui grad de compactare mediu de 92 % conform Normativ C
56/02.

Pe perioada de executie cat siin timpul exploatarii constructiilor, se vor adopta
obligatoriumdsuri specifice pentru protejarea terenului contrg umezirii, astfel:

Sistematizarea verticalg si in plan a amplasamentului pentru asigurareq
colectdriisi evacudrii rapide cdtre un emisar a apelor din precipitatii, prin
prevederea ‘unor pante de minimum 2 %: se va redliza initial
sistematizarea necesarg pentru lucrdarile de executie, urmand ca
Celelalte lucrdri de sistematizare s& se termine odatd cu pu- nerea in
functiune a obiectivului; in cazul platformelor de constructii pe terenuri cu
pante mai mari de 1:5, se vor prevedea mdsuri de protectie impotriva
apelor care se scurg de pe versanti, prin santuri de gardd a caror
sectiune s asigure scurgerea debitului maxim al apelor meteorice:
platformele de constructie situate pe versantise vor nivela in terase cu

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L s
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pante de maximum 1:1, care se vor proteja prin diferite solutii
tehnologice (brazde, inierbare, imbracaminti din materiale locale,

geosinte-tice etc.);

e Colectarea si evacuarea rapida a apei din precipitatii pe toatd durata
executiei sapdturilor prin amenaqjdri adecvate (pante, puturi, instalatii de
pompare etfc.); in situatia in care la cota de fundare se constata
existenta unui strat de pamant afectat de precipitatii, acesta va fi
indepartat imediat inainte de turnareq betonului;

 Evitarea stagnérii apelor in jurul constructiilor, atat in perioada executiei
cdt sipe toatd durata exploatdrii, prin amenajarea unor lucrdr adecvate
{pante corespun- z&toare, rigole). O atentie deosebitd se vg acorda
rostului dintre trotuar si cladire care se va etansa cu mastic bituminos si se
va urmarii mentinerea acestei etanseitdtipe toatd durata de explootare
a constructiei.

- expertiza tehnica intocmita de expert ing. Belgun lonel.
- audit energetic inftocmit de auditor energetic pentru cladiri Monor Mihai.

e) situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

[ _rSifuoﬁe existenta Siiuotie_propusa -
Alimentare cu | - Racord Ia reteaua publica |- se pastreaza Racordul Ig reteo?oﬂ
apa publica
Candalizare |- Racord Ia reteaug publica |- se pastreaza Racordul la reteaua
' publica
Energie - Racord lareteaua publica |- se _pasheaza Racordul la reteaua
electrica publica
Gaze naturale | - Racord la reteaua puon |- se pastreaza Racordul la reteaua
publica )
'Incalzire | Centrala pe gaz si pompa - Sursa pentru incalzire va fi formoté)
de caldurd sol-apa dintr-o central@ termica pe gaz si
Pompa de cdldurd sol-apd.

se vor colecta selectiv in euvropubele
PP.

f == —

' Deseuri L

!

L —  — - — —— e —— i e

f) analiza vulnerabilitatior cauvzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbdri climatice ce pot afecta investitia;
in analiza vulnerabilitatilor la factorii de risc s-a plecat de la urmatoarele ipoteze:
A. RISCURI NATURALE
A.1. Fenomene meteorologice periculoase

A 1.1, furtuni - vant puternic si/sau precipitatii masive si /sau cAderi de
grinding;
A 1.2, inundatii;

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. 16
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A 1.3 tornade;

A 1.4, secetd;

A 1.5. inghet, poduri si baraje de gheatd, caderi masive de zdpadg,
chiciurd, polei.

A 2. Incendii de padure - incendii la fondul forestier, vegetatie uscatd sau culturi
de cereale p&ioase.

A 3. Avalanse

A 4. Fenomene distructive de origine geologicd

A 4.1. alunecdri de teren :
A 4.2. cutremure de pamant.

Municipiul Adjud, prin amplasarea sa geograficd, nu este expus in mod expres Ia
furtuni si vant puternic. Din punct de vedere al precipitatilor masive, a caderilor de
grinding sau a tornadelor satul se ofl& intr-o situatie de risc sc&zut, in special cand ne
referim la riscurile generate asupra cladirilor si imobilelor similare cu cel ce face obiectul
investitiei.

Din punct de vedere al inundatiilor, zonele de amplasare sunt ferite de aceste
tipuri de riscuri, terenurile neafladu-se in zone inundabile si nici in imediatg apropriere de
cursuri sau albii de ape.

Evenimentele climatice precum seceta sau evenimentele meteorologice
specifice iernii, nu sunt in masurd s& afecteze investitia.

Retelele de canalizare nu se afld in aproprierea unui fond forestier si nici in
vecinatatea unor exploatatii agricole care s& ampilifice riscul unor incendi.

Arealul zonei judetul Vrancea, municipiul Adjud, se incadreazd din punct de
vedere al riscului de alunecdr de teren in zona cu risc ridicat, cu probabilitate mare
de producere a alu- necérilor de teren de tip primare.

Figura 2.11. Planul de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea o
. V-a - Zone
de risc natural: Alunecdri de teren
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Figura 2.12. Planul de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea a
V-a - Zone
de risc natural: Tipul alunecdrilor de teren
Din punct de vedere al riscului Ia inundatii, judetul Vranceaq, municipiul Adjud
apartine zonei cu o cantitate maximd de precipitatii cdzutd in 24 de ore, estimatd g fi
cuprinsG in intervalul 100-150mm cu posibilitatea aparitiei unor inundatii ca urmare a
revarsarii unui curs de apad.

Elementele hidrologice si geomorfologice identificate pe amplasament, nu
descriv pentru suprafata de teren investigatd, un risc de inundare a zonei ca urmare q

scurgerilor mdsive pe cursuride rau.

J

Figura 2.13. Planul de Amenajare a Teritoriului Nafional - Sectiunea a
V-a - Zone
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de risc natural: Cantitatea maximd de precipitatii cdzutd in 24 de ore.

—
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Figura 2.14. Planul de Amenajare a Teritoriului National - Sectiunea o
V-a - Zone
de risc natural: Tipuri de inundatii

Intensitatea  seismicd a  zonei amplasamentului  echivalatd pe baza
parametrilor de calcul privind zonarea seismicd a teritoriului Romaniei, este VIIl pentru
zona studiatd, exprimatd in grade MSK.

LEGENDA

SOME DL TLISITATE 36THACA P SCARA MY~
SHPERIOLA IEDK OF REVENARE

[ wen s860m
[Ar} eca 3o

| 721 wa w6 am
Bl s som

182} cea woune

B sen 180 oo

gl EA

A i 2

INC HEPS DE STk

A

LBHTA BVITA IS ADET DY ma
B UsaLE

Figura 2.15. Planul de Amenajare g Teritoriului Nafional -
Secftivnea a V-a - 7one
de risc natural: Cutremure de pamdant

B. RISCURI TEHNOLOGICE
B 1. Accidente, avarii, explozii si incendiii
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B 1.1. industrie
B 1.2. fransport si depozitare produse periculoase
B 1.3. transporturi- transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul,
tunele si fransport pe cably:
B 1.4. nucleare
B 2. Poluare ape
B 3. Prébusiri de constructii, instalatii sau amenaijari
B4. Esecul utilitGtilor publice - utilitdti publice vitale si de amploare: retele
importante de radio, televiziune, telefoane, comunicatii, de energie electricd, de gaze,
de energie termicd, centralizatd, de alimentare cu apd, de canalizare si epurare a
apelor uzate si pluviale.
B 5. C&deri de obiecte din atmosfera sau din cosmos
B 6. Munitie neexplodata
Analiza din punct de vedere al riscurilor tehnologice, efectuata pentru investitia
vizala, reliefeazd:

-In zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate activitati industriale care s&
aduca riscuri activitatii propuse, atat In faza de executie cat siin cea de exploatare:

-Tn zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate activitati de depozitare de
produse periculogase sau deseuri;

-in zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate retele de transport complexe
precum: transporturi terestre, aeriene si navale, inclusiv metroul, tunele si transport pe
cablu;

- In zona amplasdrii investitiei nu sunt identificate activitdti nucleare:

- Investitia nu se afld in apropierea altor cl&diri sau amenajari mai vechi, care s&
pund in pericol constructia prin prabusiri - tindnd cont de faptul c& toate retelele sunt
subterane.

-Din punct de vedere al caderilor de obiecte din atmosferd sau a munitiei
neexplodate, analiza de risc s-a facut pe baza evenimentelor istorice din zonq, astfel de
evenimente nefiind inregistrate pe raza municipiului Adjud.

C. RISCURI BIOLOGICE

C.1 Epidemii

C.2 Epizootii.

Riscul unor epidemii si epizootii a fost luat in calcul prin solicitarea unor avize
specifice de la Directia de Sanatate Publica. Aceste avize au fost obtinute sireflecta cd
aceste riscuri sunt minore in conditiile respectdarii legislatiei in vigoare.

In afara de riscurile identificate mai sus, mai sunt necesare concluzile analizei si a
urmatoritor factori de risc:

1. Riscul tehnic.

Riscul ca obiectivul n cauza sG nu se preteze din punct de vedere al
activitatii/destinatiei. Acest risc este eliminat datoritd bunei documentéri sl a experientei
specialistilor pe care beneficiarul i-a contactat in faza elabordrii fistei cu necesitati.

Riscul ca utilajele si echipamentele sg se deprecieze moral. In domeniul obiectivului

proiectului, evolutia tehnicii nu este foarte rapidad.
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Riscul exploatdrii eronate. Personalul angajat pentru exploatare si a interventiilor
ulterioare va fi calificat si instruit pentru buna exploatare a investitiel.

2. Riscul eficientei exploatdrii. Personalul de exploatare va fi specializat iar
competentele acestora verificate si imbundatdtite continuu.

3. Riscul financiar. Riscul nerentabilitatii. Mediul rural trebuie s& cunoascd o aliniere la
standardele U.E. astfel, investitia in cauzd este privitd ca un obiectiv necesar cresterii
calitatii vietii locuitorilor din zond.

4. Riscul sechestrului. Acest risc nu poate avea loc in cadrul beneficiarului, investitia
va face parte din cadrul domeniului pubilic.

5. Riscul politic si sociall.

Riscul de razboi. Situatia socio - politicd a Romaniei nu supune beneficiarul la un
asemened risc.

Talnhrii si vandalism. Obiectivele vor fi supravegheate permanent de céatre personal
specializat in conformitate cu prevederile legislative in domeniul supravegherii si pazei
obiectivelor strategice locale si nationale.

é. Riscul demografic
- cresterea populatiei din zond peste capacitatea sistemului proiectat. La

proiectarea sistemului s-a avut in vedere cresterea demograficd. Astfel, investitia va
putea fi exploatatd in bune conditii si in cazul cresterii populatiei conform previziunilor.

- scOderea populatiei din zond. Acest risc este eliminat datorita:

Q. masurilor luate de autoritdti privind stabilirea si sprijinirea tinerilor s& ramand in
zong;

b. statisticilor regionale si nationale cu privire la miscdrile demografice care aratd
scaderea migratiei caire zonele urbane.

7. Riscul cerintelor obligatorii. Foarte importante in aceastd categorie de riscuri este
riscul legat de dlinierea la standardele din domeniu. Prin dotfarea si achizitile vizate prin
proiect, acest risc este eliminat, beneficiaryl asiguréind indeplinirea standardelor impuse.

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd; existenta condifiondrilor
specifice In cazul existentei unor zone protejate.

Amplasamentul SE AFLA in zona protejata a monumentului istoric din strada Vasile
Alecsandri nr. 7, Primdria orasului Adjud, cod VN-II- m-B-06493, inc. sec. XX.

3.2. Regimul juridic:
a) natura proprietatii sau titul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de

preemptiune;
Imobilul apartine domenlului public al UAT Adjud conform Exirasulul de Carte

Funciara pentru informare nr 50949/; in baza H.G. nr. 979 din 05.11.2009

b) destinatia constructiei existenie:
Cladire civila publica — cinematoaraf.

¢} includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice. situri arheologice, arii
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naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestorg si in zone construite
protejate, dupa caz:

Amplasamentul SE AFLA in zona protejata a monumentului istoric din strada Vasile
Alecsandri nr. 7, Primdria orasului Adjud, cod VN-II- m-B-06493, inc. sec. XX.

d) informctii/obligotii/consfréngeri extrase din documentatiile de urbanism, dup& caz.
1. REGIMUL JURIDIC:

- Imobilul compus din teren in suprafatd de 482 mp si constructia C1-Cladire
Cinematograf,.Doina", este situal in intravilanul - Municipiului Adjud, strada Vasile
Alecsandri, nr. 6, T 63, P 2523, CF 30949, in UTR 1, conform PUG Adjud aprobat prin
Hotarérea Consiliviui Local Adjud nr. 24/2005, a cérui valabilitate g fost prelungita cu

Hotdrérea Consiliului Local Adjud nr. 48/2016;
Imobilul apartine domeniuluj public al Municipiului Adjud, conform extras CF 50949

peniru informare eliberat la cerere de catre biroul de cadastru si publicitate imobiliard si
n baza Hotaréri Guvernului nr, 979/05.11.2009 pentru modificareq anexei nr. 3 Ila
HotarGrea Guvernului nr. 908/2002 privind atestarea domeniului public al judetului
Vrancea, precum si a municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vrancea,

Imobilul nu figureazd in zone cu interdictie de construire, nu este grevat-de sarcini
sau servituti, drept de preemtiune, fiind de utilitate publica:

Imobilul nu figureazd in lista monumentelor istorice si/sau ale naturii;

Terenul se afl& in zona de protectie a monumentului din strada Vasile Alecsandri
nr. 7, Primd@ria orasului Adjud, cod VN-II- m-B-06493, inc. sec. XX.

2. REGIMUL ECONOMIC

Folosinta actuala terenul are categoria le folosintd curti constructii, iar Cl-
constructie administrativé si social culturale:

Destinatia zonei stabilitd prin PUG - zond pentru institutii si servicii publice:

Cladirea C1 asupra cdreia se va interveni cu lucrdri de renovare energetica, in
suprafatd construitd la sol de 402mp, are destinatia de cinematograf..Doing™ '

Imobilul se ofld din punct de vedere al impozitarii in zona Ay

Alte prevederirezultate din hotararile consilivlui local sau judetean cu privire la
zona in care se afla imobilul = NU SUNT

3. REGIMUL TEHNIC:
Extras din PUG - se pot autoriza orice fel de lucrari de intretinere, renovare,

modernizare la nivelul fondului construit si al amenaijarilor exterioare.
Regimul de aliniere a terenului §i constructiilor fatd de drumurile publice - imobilul
este alina la strada Vasile Alecsandri si strada Libertatii: Nu sunt permise modificdri ale

aliniamentului existent cu exceptia termoizoldrii:

Retrageri si distante obligatorii la amplasarea constructiilor fotd de proprietdtile
vecine - Lucrdrile propuse nu modificd amplasamentul existent, cu exceptia micsordrii
distantelor fatd de limitele de proprietate datorit® lucrdrilor de termoizoldri exterioare: iar
in situatia cand lucrdrile de termoizolare modificd distantele fatd de limitele de
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proprietate la mai putin de 60 de cm, se vq prezenta la DTAC acordul vecinilor direct
afectati.

Elemente privind volumetria si/sau aspectul general al cladirilor - aqutorizarea
executarii constructiilor este permiséd numai dacd aspectul lor exterior nu contravine
functiunii acestora si nu depreciazd aspectul general al zonei neputandu-se autoriza
constructii care prin aspect si volumetrie intrd in contradictie cu aspectul general al
zonei;

Sunt permise doar modificari la regimul maxim de ndltime, indltimea minimag,
inaltimea maximd, la cornisG/coamad si indicatorii urbanistici maximi, survenite Tn urma
lucrarilor de eficientizare energeticd;

Echiparea cu utilitati existente - zona are retea de apd, canalizare, energie
electricq, gaze naturale, retea telefonie si infernet RCS-RDS, VODAFONE, TELEKOM;

Circulatia pietonilor si a autovehiculelor, accesele auto si parcajele necesare in
zond - circulatia si accesul sunt asigurate din strada Vasile Alecsandri, strada Libertétii,
pe dleile si trotuarele existente in zond, iar parcajele nu fac obiectul lucrdrilor propuse;

Lucrdrile de interventie pentru cresterea performantei energetice trebuie sg fie
fundamentate de raport de expertizd tehnica si de audit energetic si vor avea in vedere
asigurarea cerintelor de calitate, rezistenta si stabilitate, sigurantd in exploatare,
sigurantd la foc, de igiend si protectia mediului, prevazute de legislatia in domeniu: Se
va asigura semnalizareq corespunzatoare a lucrdrilor pe toatd durata de executie a
lucrdrilor;

Documentatia tehnicd pentru autorizareq executdrii lucrarilor de interventie,
proiectul tehnic si detalile de executie se verificd, in conditiile legii, de catre verificatori
de proiecte atestati, pentru cerinta fundamentald "securitate Ig incendiu", pentru
cerinta fundamentald,.economie de energie si izolare termicd”, precum si. dupd caz, la
alte cerinte fundamentale, in functie de complexitatea solutiilor tehnice dezvoltate si se
insuseste, in mod obligatoriu, prin semnare si parafare de catre auditorul energetic
pentru cladiri elaborator al auditului energetic, din punctul de vedere ql respectdrii
solutiilor stabilite prin raportul de audit energetic.

Documentatiile la fazele D.T.A.C. si D.T.O.E. vor fi infocmite in conformitate cu
prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrdrilor de constructii, cu
modificarile si completdrile ulterioare, a Ordinului ministrului dezvoltarii regionale si
locuintei nr. 839/2009, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
50/1991, a Legii nr. 10/1995 privind cdlitatea n constructii, HG 525/1996 privind
Regulamentul general de urbanism si va respecta legislatia in domeniu.

3.3. Caracteristici iehnice si parametri specifici:
a) categoria si clasa de importania;.
Situatie existenta:
Corp-C1
- Categoria ,,C" de importanta (conform HGR . 766/1997) .
- Clasa ,,Il” de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-
2013)
- Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P1 18/99)
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Situatie propusa:
Corp-Ci1

- Categoria ,,C" de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;

- Clasa " de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-
2013)

- Gradul il de rezistenta la foc {cf. P1 18/99)

b) cod n Lista monumentelor istorice, dupd caz;

- Nu este cazul
Terenul se afld Tn zona de protectie a monumentului istoric din strada Vasile

Alecsandri nr. 7, Primaria orasului Adjud, cod VN-II- m-B-06493, inc. sec. XX.
c} an/ani/perioade de construire pentru flecare corp de constructie;

Conform datelor furnizate de catre beneficiar, corpul principal de cladire (C1) a
fost dat in folosintd in anul 1959.

d) suprafata construitd:

Existent
INDICATORI FIZICO SPATIALl conform Exiras de Carte Funciara
Arie teren At - 482,00mp
Arie construita corp existent  C1 AcCl - 402,00mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Arie construita TOTALA AcT - 402,00mp
Propunere
INDICATOR! FIZICO SPATIALI REZULTATI
Arie teren At - 482,00mp
Arie construita corp renovat  C1
— cinematograf AcCl - 412,00mp
Din care:
- Cladire existenta Ace - 402,00mp
- termosistem aplicat la fatade
10cm vata minerala bazaltica Act - 10,00mp
Arie construita TOTALA AcT - 412,00mp

e) suprafala construitd destasurald:
Situatia existenta
Arie desfasurata construita corp existent  C1 AdcCl - 574,74mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 574,74mp

Propunere
Arie desfasurata construita corp renovat Ci

- cinematograf AdcCl - 584,74mp
Din care:
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PROIECTANT GENERAL:

- cladire existenta Ace - 574,74mp

- termosistem aplicat la fatade

10cm vata minerala bazaltica Act -10,00mp
Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 584,74mp

f) valoarea de inventar a constructiei;
Conform inventarului demeniului public.

g) alti parametri, in functie de specificul sl natura constructiei existente.
Situatia existenta
Suprafete exterioare:

Arie alei pietonale Aap - NU SE INTERVINE
Arie alei betonate (carosabile) Aab - NU SE INTERVINE
Arie spatii verzi Asv - NU SE INTERVINE
POT - 83,40%

CuUtT-1,19

Propunere

Arie alei pietonale Aap - NU SE INTERVINE
Arie dlei betonate (carosabile) Aab - NU SE INTERVINE
Arie spatii verzi Asv - NU SE INTERVINE
POT - 85.47%

CuUT-1,21

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei iehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazd
de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie
ale monumentelor istorice sau in zone construite protejale. Se vor evidentia degraddrile,
precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: degraddri produse de
cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasari diferentiate, cele rezultate din lipsa de
intretinere a constructiei, conceptia structural® initiald gresitd sau alte cauze identificate
prin expertiza tehnicd.

Amplasamentul SE AFLA in zona protejata a monumentului istoric din strada Vasile
Alecsandri nr. 7, Priméria orasului Adjud, cod VN-ll- m-B-06493, inc. sec. XX.

Constructia analizata C1 - Cinematograf prezinta o formd& neregulatd in plan, un
regim de indlfime P+1E i addposteste functiuni specifice cladirilor - publice de ,
cinematograf. Conform datelor furnizate de Beneficiar, cladirea a fost construitd in anul
1959 si reabilit ulterior in anul 2012 '

INFORMATII INITIALE

DATE GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA

Infrastructura ‘
In urma sondajelor si releveelor realizate in teren, funddtiile sunt realizate din beton

simplu continui sub peretii perimetrali si de compartimentare, fundatile cu bloc din
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beton de 50 cm grosimea si de 2,20 m adancime din care 1,20 m in teren. Terenul pe
care este fundatd cladirea are caracteristici determinate prin studiul geotehnic si sunt
intr-o stare tehnic& bund.

Suprastructura

Sistemul structural identificat este de tip pereti portanti din ziddrie de c&ramidd cu
grosimea de 25cm, ziddrie confinatd cu stélpisori din beton armat.

Plangeul peste parter este realizat din beton armat finisat cu tencuieli. Functionalul
este prezentat in releveele atasate raportului de expertizéd.

Dotarea cu instalatii interioare a cladinii s-a realizat treptat, fiind actualizatd odatd
Cu lucrdrile de intrefinere si modernizare efectuate in decursul timpului.

Acoperisul cladirii este de tip terasd cu atic din zid&rie de caramida

Date tehnice:

Regim de indltime existent: Parter+1 etqj
ACexistenta=402 m?

Auvexistenta =465,10m?

Adexistenta =574,74m?2,

Hmexexistent = 7.55 m la atic

Indltimea utila este de cca. 3,40 m in zona sali de proiectare inGltimea utild este
de 7,35. Forma in plan a cladirii este neregulatd, avand dimensiunile maxime 12,10 m x
28,38 m.

Compartimentari
Peretii de compartimentare sunt realizati din zidarie de cardmidd cu o grosime de

cca. 25 cm cu tot cu finisaje.

Finisaje existente
Exterioare
- Tencuiald decorativéy de exterior.
- Tampldria ferestrelor este realizata din PVC.
- Tampldaria usilor exterioare este realizatd din PVC.

Interioare
- Spoieli de var
- Faianta
- Usidin din PVC

Pereti
- Zid&rie de c&ramidd

Pardoseli
- Parchet din lemn

Tamplarie
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- Tamplaria interioard este din PVC.

Functional

Functiunile existente sunt corespunzatoare unui cinematograf.

Cladirea este incadratd in clasa a li-a de importantd si expunere la cutremur
conform P100- 1/2006 valabil pentru evaluarea seismicé a cladirilor existente, iar
categoria de importantd este C, importantd normald cf. Regulamentului aprobat prin

HG.766-1997 actualizatd 2008- anexa 3,

DATE PRIVIND STAREA FIZICA A CONSTRUCTIEL

In prezent cladirea se afl& intr-o stare bund fiind in exploatare $i nU prezintd
degradari vizibile. Pe parcursul duratei de viata cladirea nu a suportat actiunea
seismelor semnificative dar a fost restaoratd $i modernizatd de-a lungul vremii.

Conform anexei D, pct. D.2.2 din Normativul P1 00-3/2019, s-au investigat:

» Degraddri fizice ale materialelor structurii

Nu se observa desprinderi ale tencuielilor de pe fatadede, infiltrati de apd ]
degraddri ale finisajelor peretilor structurali: degradari ale elementelor din lemn la nivelul
sarpantei;

» Degradarea ziddarilor prin: ascensiunea capilard a apei, efecte de inghet
dezghet

» Degradarea mortarului: - Nu se observd.

» Degradarea planseelor din lemn prin: putrezirea lemnului crépdturi in lemn,
prezenta microorganismelor si a ciupercilor. - Nu exista.

» Cedarea terenului de fundare - NU se observa.

» Deteriorarea planseelor din incarcar verticale (ruperi locale, deformatii
excesive vibratii). - Nu se observd.

Afectarea structurii din cauze neseismice
o identificarea si descrierea stdrii de fisurare prin clasificarea fisurilor pe baza

fipologiei specifice (separare rotire, lunecare lesire din plan) sau prin
identificarea deformatiilor aparente: iesire din plan vertical, umflare
deformarea_boltilor etc.

Nu se observa infiltratii si desprinderi la nivelul tencuielii fatadelor, igrasie, instalatii
depdsite din punct de vedere al duratei de viata.
Nu se observa degradari la nivelul sarpantei datorate de lipsa etanseitatii invelitorii

pe durata de exploatare a cl&dirii.
Nu se observa instalati electrice moniate de elementele neignifugate ale

sarpantel, acestea prezenténd un risc ridicat de incendiu.

Nu se observa fisurarea si dislocarea parliald a trotuarelor perimetrale si @
finisajelor treptelor exterioare si a rampei de acces pentru persoane cu dizabilitati.

» Degraddri din cauze seismice/interventii structurale executate anterior

Nu se observa fisuri pronuntate ale peretilor structurali de ziddrie.

DATE PRIVIND GEOMETRIA STRUCTURII
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Avand in vedere observarea atét in ansambiu cat sitn amanunt a structurii se pot
observa urmatoarele:

Pozitionarea peretilor in plan este regulatd, cu o distantd interax ce variazd intre
280 m si 13,95 m pentru peretlii transversali si intre 3,65 m si 15,68 m pentru cej
longitudinali. Pe verticald, peretii structurali sunt continui. Golurile de usa si fereastrd sunt
uniform asezate pe nivel. Structurg prezintd o regularitate din punctul de vedere al
distributiei rigidit&tilor si maselor pe ambele directi. Planseul peste parter este realizat din

beton armat si sprijin& pe grinzi si centuri.

DETALI CONSTRUCTIVE SPECIFICE STRUCTURILOR DIN ZIDARIEL

In urma unei inspectii in teren extinse (cca. 60% din pereti) s-au putut constata
urmatoarele:

Tipul si cdlitatea legaturilor intre pereti la colturi ramificatii si intersectii: sunt
asigurate prin ziddrie tesutd.

Tipul si calitatea legaturilor dintre plansee si pereti (existenta sau lipsa centurilor la
nivelul planseului, existenta sau lipsa ancorelor si tirantilor): planseul este realizat din
beton armat, au fost itentificate grinzi si centuri pentru rigidizarea planseului

Tipul bulandrugilor: Tn prezent nu sunt vizibil datorita finisajelor, se considerd
buiandrugi rezistenti la incovoiere.

Alcatuirea elementelor structurale care genereaza impingeri si a elementelor
care pot prelua Impingerile(contraforti pilastri firanti): Nu exist& elemente care pot creq
Impingeri la nivelul sarpantei, aceasta reazemd direct pe planseul superior din beton

armat,
Existenta zonelor de zidarie slabite de nise cosuri de fum. slituri etc: nu exist& cosuri

de fun care sldbesc calitateqa zidariei.

Detalii privind interventiile in timp asupra constructiilor: S-au realizat lucrdri de
intretinere curenta, instalatii termice, electrice, inlocuirea tampldrirei
interioare/exterioare cu taGmpldrie din PVC.

Au fost realizate interventii de consolidare structuralg prin efectuare de camasueli
la nivelul peretilor perimetrali.

Modificarea porzitiei si/sau dimensiunile golurilor din peretii structurali; nu se

observa,

Crearea de goluri noi: nu se observd

Desfiintarea de goluri: umpluturi din zidarie sau alte materiale cu sau fara tesere:
Nu se observa.

Spargereas sliturilor verticale pentru instalatii: Nu se observa.

Alcatuirea elementelor structurale cu vulnerabilitate ridicata: Nu existd elemente
structurale cu vulnerabilitate ridicaté:

Elemente majore de zidarie situate Ia ultimul nivel (pod sau mansarda), ancorate
sau neancorate: frontoane, timpane, calcane: nu existq

Elemente minore de zidarie situate pe fatade (parapete, elemente decorative)
sau la nivelul acoperisului (atice, cosuri de fum si de ventilatie). Nu exista.

Alcatuirea planseelor:

Planseul peste parter este alcatuit din beton armat si sprijind direct pe grinzi si

centuri
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Alcatuirea infrastructurii si fundatiilor:

Tn urma sonddielor si releveelor realizate in teren, fundatiile sunt redlizate din beton
simplu continui sub peretii perimetrali si de compartimentare, fundatile cu bloc din
beton de 50 cm grosimea si de 2,20 m adéncime din care 1.20 m in teren. Terenul pe
care este fundatd cladirea are caracteristici determinate prin studiul geotehnic $i sunt
intr-o stare tehnica bund.

Existenta hidroizolatiilor - Nu existd.

3.5. Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundameniale aplicabile, potrivit legii.

La data expertizarii, constructia prezenta o stare tehnica ‘corespunzatoare”
dupd o exploatare de cca. 64 ani (PIF: 1959), cu exceptia unor deficiente constatate
la coltul cladirii din sud-est, unde s-a observat o fisura in fundatii, ce poate fi eliminatd
Cu ocarzia lucrarilor de reabilitare termica a cladirii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupd caz.
- Nu este cazul.

4. Concluziile expertizei tehnice $i, dupa caz, ale auditului energetic,
concluziile studiilor de diagnosticare*2): Nota

*2) Studiile de diagnosticare pot fi: studii de identificare a alc&tuirilor constructive ce
utilizeaza substanie nocive, studii specifice pentru monumente istorice, pentru
monumente de for public, situri arheologice, analiza compaitibilitatii conformarii spatiale
a cladirii existente cu normele specifice functiunii si @ masurii in care aceasta raspunde
cerintelor de calitate, studiu peisagistic sau studii, stabilite prin tema de proiectare.

Aspecte generale ale activitatii de evaluare conform Expertizei tehnice:

Evaluarea seismicd a cladirilor este efectuatd de experti tehnici atestati pentru
astfel de lucrari. Activitatea desf@suratd pentru evaluarea cladirii, rezultatele examindrii
si studiilor efectuate in vederea evaludri, precum si concluziile referitoare la siguranta
seismicd a structurii si eventuala necesitate a interventiilor de consolidare structurald si
nestructurald, inclusiv natura si proportile acestor interventii, sunt prezentate in raportul
de evaluare {expertizd) a constructiei.

» Evaluarea implicd urmdatoarele categorii de activitati:

- Colectarea informatiilor despre constructia existentd referitoare Ia istoria i
functiunea cladiri, caracteristicile structurale, ale terenului de fundare, ale
elementelor nestructurale si ale finisgjelor, instalatiilor i echipamentelor
adapostite;

- Stabilrea proprietdtilor mecanice ale materialelor, cu un grad adecval de
incredere; :

- Identificarea starii de afectare fizicd $i chimica a constructiei;

- Stabilrea Impreund cu beneficiarul lucrdrii o obiectivelor de performantd urmdrite
si, pe aceastd bazd, a starilor imitd si a cerintelor seismice ce decurg:

- Stabilirea metodologiei de evaluare in corelare cu informatiile disponibile §i starile
limita selectate:
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Evaluarea calitativa si evaluarea prin calcul a constructiei;
Intfocmirea raportului de evaluare cu formularea concluzilor si precizarea
masurilor necesare.
> Procesul de evaluare propriu-zisd cuprinde:
Verificarea exigentelor de conformare si alcatuire structurald, potrivit materialelor

structurale utilizate; :
Verificarea conditilor pe care trebuie s& le indeplineascd elementele

nestructurale;
Cuantificarea stdrii de degradare a constructiei produse de actiuni seismice si
neseismice;
Verificarea condiiilor de rezistentd structurald:
Verificarea condiitiillor de deformabilitate structurala
» Pe baza rezultatelor evaludrii calitative si a evaludrii prin calcul se stabileste
vulnerabilitatea constructiei-in ansamblu si a partilor acesteia, in raport cu
cutremurul de proiectare - riscul seismic, ca indicator al efectelor probabile
ale cutremurelor caracteristice amplasamentului  asupra constructiei
analizate.
> Stabilirea riscului seismic:

a) clasa de risc seismic

Conform experlizei tehnice anexate prezentei documentatii, imobilul se

incadreaza in clasa de risc seismic RS IV.

b) prezentarea a minimum doud solutii de interventie;

S.C.

Solutiile prezentate prin auditul energetic:
Corp C1
Varianta 1 - minimala - recomandata
izolarea termica a peretilor exteriori

o vata minerald bazalticd - 10cm

izolarea termica a soclului

o vata minerald bazalticd - 8cm
izolarea termica a placii pe sol

o polistiren celular extrudat ~ 5cm
izolarea termica planseului superior

o polistiren celular - 30cm
inlocuirea tamplariei exterioare

o montare tamplarie tripan
reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice de iluminat
inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente Cu corpuri tip LED
reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
montare centrald pe gaz
pompa de caldura sol-apa cu COP > 6
sistem de ventilatie cu recuperare de caldura
sistem fotovoltaic
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sistem integrat de monitorizare, masurare si reglare al infregului consum energetic
tip Building Energy Management Sustems — BEMS.

Varianta 2 - maximala - nerecomandata

- izolarea termica a peretilor exteriori

o vata de sticla - 15cm
- izolareq termica a soclului

o vata de sticla - 10cm
- izolarea termica a placii pe sol

o polistiren celular - 10cm
- izolarea termica planseului superior

o polistiren celular - 40cm
- inlocuirea tamplariei exterioare

o montare tamplarie tripan
- reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice de iluminat
- inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
- reabilitare si reglgj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
- montare panouri solare + boiler pentru preparare apa calda
- montare centrald pe gaz
- pompa de caldura sol-apa cu COP > ¢
- sistem de ventilatie cu recuperare de caldura
- sistem fotovoltaic

Solutiile prezentate prin expertiza tehnica:
Solutia minimalé - recomandata:
Se vor tine cont de prevederile din auditul energetic si se vor executa lucrdrile de

eficientizare propuse in acesta.

Solutia maximala:

Se va reface trotuarul perimetral al cladini cu beton C20/25 armat cu plasd
sudatd, montat pe o folie de polietilend si un strat de balast compactat cu grosimea
minima de 10cm. La interfata cu socliul cladiri se va executa un cordon din bitum

filerizat pe tot perimetrul cladirii iar acesta va fi acoperit de termosistemul aplicat pe
soclu.,

Se vor reface finisajele scarilor de acces in cladire.

Se vor repara sau reface pardoselile si finisajele interioare ale clddirii (pardoseli
uzate, t&mpldria din PVC, finisaje neconforme etc).

Se vor repara toate fisurile zidarei cu deschiderea pand la 3,0 mm, care vor
deveni vizibile odatd cu desfacereq tencuielilor, prin inject@ri manuale cu mortar de
injectie sau rasini epoxidice; astfel se vor reface peretii din punct de vedere al integritGtii
sectiunilor si volumul acestora astfel incat se vor restabili caracteristicile de rigiditate si
rezistentd.

Se vor executa tencuieli noi la nivelul tavanelor si peretilor

Tencuiala exterioara din PVC se va inlocui

Inlocuirea instalatiilor electrice
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¢) solutiile tehnice si masurile propuse de cdire expertul tehnic si, dupd caz, auditorul
energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare g lucrérilor de

interventii;

Solutia propusa de expertul tehnic :

Solutia minimalg
Se vor tine cont de prevederile din auditul energetic si se vor executq lucrdrile de

eficientizare propuse in acesta.

Solutia propusa de auditorul energetic:
Varianta 1 - minimala
izolarea termica a peretilor exteriori
o vata minerald bazalticd - 10cm
- izolarea termica a soclului
o vata minerald bazalticd - 8cm
- izolarea termica a placii pe sol
o polistiren celular extrudat - 5cm
- izolarea termica planseului superior
o polistiren celular - 30cm
- inlocuirea tamplariei exterioare
o montare tamplarie tripan
- reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice de iluminat
- inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
- reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
- montare centrala pe gaz
- Pompa de caldura sol-apa cu COP > 6
- sistem de ventilatie cu recuperare de caldura
- sistem fotovoliaic
- sistem integrat de monitorizare, masurare si reglare al intregului consum energetic
tip Building Energy Management Sustems — BEMS.

d} recomandarea inferventilor necesare peniru  asigurarea functiondarii  conform
cerintelor si conform exigenielor de calitate.

Interventii functionale

Nu se propun interventii din punct de vedere functional.

5 Identificarea scenariilor/opfiunilor tehnico-economice (minimum doud) si analiza

detaliaid a acestora
5.1, Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, iehnic, functional-

arhitectural si economic, cuprinzand:
a) descrierea principalelor lucrdri de interventie pentry:
consolidarea elemenielor, subansamblurilor sau a ansamblului structurgl:

- Nu este cazul

piotejaieq, 1epararea elemenielo nestructurale sifsau 1estaurareq elementelor
arhitecturale si @ componentelor artistice, dupa caz:
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- Nu este cazul

I

. N : / I : .
intervenlii de protejare/conservare a elemenpfelor nEsurale. i 'zgn‘i\roplce existente
valoroase, dupd caz; | s \

Nu este cazul. . < |
Interventiile propuse nu vor afecta cladirea -monwmenunveg;fnaia din strada

Vasile Alecsandri nr. 7, Primdria orasului Adjud, cod\-\\{NﬁlHkpB-()/éAS’g,ﬁ?fht} sec. XX.
N PR
o ~ / o 4 e o r
- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nesigcturate!” cu/tard modificarea
configuratiei si/sau a functiunii existente o constructiei;
Nu este cazul.

- infroducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare:
Nu este cozul

- infroducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea raspunsului seismic o

constructiei existente;
Nu este cazul.

b} descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrdri incluse n solutia tehnicd de
interventie propusd, respectiv:
- hidroizolatii:
- se vareface sistemul de preluare si evacuare a apelor pluviale;
- montarea unei folii anticondens sub invelitoare;
- montarea unei folii de protectie antivapori a termoizolatiei aferente planseului;
- sub cota terenului amenajat, perimetral la nivelul fundatiilor se va realiza un
sistem termo - hidroizolant corespunzdtor, protejat cu membrane din HDPE.

- termoizolatii:
Corp C1

- izolorea termica a peretilor exteriori

o vata minerald bazalticd - 10cm

- izolarea termica a soclului

o vata minerald bazalticd - 8cm
izolarea termica a placii pe sol

o polistiren celular extrudat — 5cm
izolarea termica planseului superior

o polistiren celular - 30cm
inlocuirea tamplariei exterioare

o montare tampilarie tripan

- repararea/inlocuirea instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei:
Solutii pentru instalatii

- reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice de iluminat
- Inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
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- reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire

- montare centrald pe gaz

- Pompa de caldura sol-apa cu COP > é

- sistem de ventilatie cu recuperare de caldura

- sistem fotovoltaic

- sistem integrat de monitorizare, masurare si reglare al intregului consum energetic
tip Building Energy Management Sustems — BEMS.

MEMORIU INSTALATII
INSTALATH ELECTRICE

Prezentare generala

La elaborarea proiectului de instalatii electrice s-au respectat prevederile
"Normativului pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor”, 1.7 - 2011, ale legislatiei tehnice in vigoare (normative, prescriptii tehnice,
standarde), cele ale Legii nr. 319 din 14.07.2006 cu privire la sandtafeasi-securitatea
muncii si ale Legii nr. 307 din 12.07.2006 cu privire Ia apdrarea "__.-”’goirﬁb"é"ih%%@f&g
altor reglementdri legate de acesteq. o {m}\ "'73(\-

Instalatile  electrice  trebuie  s& infruneascd ¢ _{:_:gel, ‘x\q‘,yﬁﬂcmenfol“ de
performantd prevdzute in Legea nr.10/1995 cu modificarik

s "@ﬁﬁplsgqp@ Litgbare,

privind calitatea in constructii si anume: -
- rezistentd mecanicd si stabilitate; ‘\_.O \' ‘N\ N
- securitate la incendiu; Nl Veiner
- igiend, sGnatate i mediu inconjurator: Yric ATC

- siguranid si accesibilitate in exploatare;
- protfectie iImpotriva zgomotului:

- €economie de energie si izolare termicé:
- utilizare sustenabild a resurselor naturale.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electricd a obiectivului se face din Sistemul Energetic
National in zond, in baza documentatiei tehnice de obtinere a avizului de racordare ce
va fi solicitat de beneficiar si se va face numai conform solutiei tehnice si conditiilor din
avizul tehnic de racordare emis de autoritatea de energie electrica din zona.

In acest proiect se considerd cd alimentarea cu energie electrica se face printr-un
bransament existent din refeaua electricd existentd in zond si nu se intervine.

Pentru_asigurarea exigentelor de calitate se propune montarea unui_sistem
fotovoltaic (2 kW) on-arid complet echipat cu panouri fotovoltaice, invertor fotvoltaic,
Cofrete cu sigurante, sisteme sustinere panouri, conectica, contor bidirectional, etc.

Prin prezentul proiect se va implementa si un sistem de monitorizare, masurare si
reglare al intregului consum enegetic de tip Building Energy Management Systems —
BEMS.

Distributia energiei electrice

Din tabloul electric existent se alimenteazd circuitele de iluminat sj forta.

Tabloul electic general existent se va completa cu toate echipamentele
necesare unei bune functionari ale instalatiilor nou proiectate.

In cazul in care nu va fi suficient spatiu pentru noile echipamente, se va inlocui

tabloul electric.
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Elementele aferente tablourilor electrice se vor monta Tn tablouri ce vor
corespunde in totalitate normelor SR EN 60439-1:2001. Receptorii electrici din instalatia
electricd ai consumatorului nu vor produce perturbatii in refeaua furnizorului.

Instaldtlii electrice interioare de lluminat normal

Se propune modernizarea energetica a instalatilor electrice prin inlocuirea
corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat echipate cu lampi LED iar pentru
holuri, grupuri sanitare sau zone de tranzitie se propun corpuri de iluminat cu lampi LED si
senzor de prezenta.

Instalatia de iluminat s-a proiectat functie de destinatia cladiri pentru niveluri de
iluminare conform “Normativului pentru proiectarea si executarea sistemelor de iluminat
artificial din cl&diri, NP 061-2002 si 2022".

Amplasarea corpurilor de iluminat si tipul acestora sunt orientative, acestea
putand fi modificate la solicitarea beneficiarului, cu respectarea schemelor electrice si
ancarcarii admise pentru circuitul de iluminat (conf. art. 5.4.5. dipw‘é’@mm,f; 2011).

Comanda iluminatului se va redliza cu intrerupdtoa eCmontate T i
conductoarele de fazd si care vor avea un curent nominal In#J LY i{i{‘q i

Protectia la scurtcircuit a circuitelor de iluminat se v ,’_feoi('rg‘%%u intray
avtomate echipate si cu dispozitive de protectie diferenti GL30MA, dgo egiza_@ zul,
tabloul existent se va modifica conform normelor in vigoare, \\ < \ \.\?v f

Indltimea de montaj a intrerupdtoarelor se va siq
beneficiarul, in limitele 0,6 msi 1,5 m de la pardoseald (art. 5.4.22.4

Instalatii electrice interioare de liuminat de securitate care™s
tipuri de iluminat:

- luminat de securitate pentru interventii: se prevede pentru interventia la

tabloul general si in incaperea centralei termice.

Corpurile de iluminat vor fi compuse din materiale cu clasa B de reactie la foc.

Timpii de punere in functiune a sistemelor de iluminat de sigurantd la intreruperea
iluminatului normal sunt:

- iluminat pentru interventii: in 0,5, timpul de functionare este de cel putin 1h.

Instalatia de legare la pdmant

Prin prezentul proiect se realizeazd legaturi la priza de pamant existenta.

Verificarea instalatiei electrice

Verificarea instalatiei electrice se va face conform prevederilor capitolului 8 din
Normativul 1.7.-2011, sub forma verific&rilor inifiale In timpul executiei si inainte de
punerea in functiune si a verificdrilor periodice in timpul exploatdrii (vezi si caietul de
sarcini - instalatii electrice, din cadrul acestui proiect).

<

INSTALATII SANITARE
Prezentare generalé
La elaborarea proiectului s-au respectat prevederile legislatiei tehnice Tn vigoare -

normative, prescriptii tehnice, standarde.
La alegerea solutiilor tehnice s-a tinut cont de caracteristicile constructiei, de

destinatia constructiei, o incdperilor si a conditillor de mediu.
La elaborarea prezentului proiect s-a utilizat proiectul pe partea de arhitecturg,

planul de situatie cu amplasarea constructiei si caietul de sarcini.
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Descrierea lucrarii
In prezenta documentatie sunt tratate:
» instalatii sanitare interioare
Premize de proiectare
Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:
o Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate:
o Teme de specidiitate: instalatii sanitare, elaborate de proiectantul general si
beneficiar. ‘
Exigente de calitate
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si
trebuie sa corespunda celor sase exigente esentiale de performanta conf. cu legea
10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
- rezistent& mecanicd si stabilitate:
- securitate la incendiu;
- igiend, sdnatate si mediu inconjurdtor;
- siguranta si accesibilitate in exploatare; _ -
s protectie impotriva zgomotului; Z o\’ Dilh.g é/

- economie de energie si izolare termica; /e %
- utilizare sustenabild o resurselor naturaie /XA Lg Iq %\
Racord apa: 5 2Oa0HP4 ©

In zona exista retea stradala de apa potabila. Alimentarea’cu apd rqgeﬂ& Iédiﬁi

se asigurd de la caminul de apometru existent. S L wR
Racord canalizare: \ ) Wb e
In zona exista retea stradala de canalizare mendagjera. N\ b, YoNER O
Situatia proiectata '- -_f"f{cﬁm_ﬁg}/ .

Se propune inlocuirea instalatiei de distributie a apd rece/caldd de consum cu
teava de PPR.

INSTALATII DE INCALZIRE, VENTILARE S| CLIMATIZARE

In prezent sursa de agent termic este apa caldd produsa Ia temperatura de 80 /
60 C, de la cazanele murale existente.

Se propune inlocuirea cazanelor existente cu un cazan mural nou si o pompa de
caldura sol-apa.

Instalatia de incalzire cu radiatoare:

- inlocuirea corpurilor - de incdlzire existente cu radiatoare din otel; (inclusiv
demontarea radiatoarelor si a tevilor existente);

- inlocuirea instalatiei de distributie a agentului termic pentru incalzire: teava de
PPR cu insertie;

- montaj centrald termicd murald cu combustibil gQzos.

Instalatia de ventilare

Pentru realizarea confortului termic interior, pentru mentinerea unei ambiante
interioare sanatoase, a capacitati de munca, pentru inlaturareg imbolnavirilor
profesionale, pentru ridicarea productivitati muncii si q gradului de satisfactie al
ocupantilor cladirii se propune instalarea unor sisteme de ventilare cu recuperare de
caldura.Deoarece caldura aerului evacuat afara s€ recupereaza si se intoarce in
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cladire nu se mai pierde caldura prin deschiderea geamurilor pentru aerisire. Ceea ce
inseamna ca se pastreaza caldura in incapere si se fac economii cu incalzirea in timpul
iernii si cu energia consumata de aerul conditionat in timpul verii.
Pentru incaperile P.10, P.07 si E.O1, se va asigura climatul interior atat pe timpul
verii cat si pe timpul iemii cu o instalatie de ventilare mecanicd dublu flux, proprie.
Elementele terminale ale instalatiei de ventilare sunt dispusg__,@afjejﬁﬁjpﬁt_\ atat
introducerea aerului proaspat, cat si evacuarea aerului vicial /s,eefﬁbe pe [dipartea

superioard. /A AN
. . . /] / A5 N \
Instalatia de climatizare /[ 2 o::o\F‘A

00
Se vor monta ventiloconvectoare cu agent termic ogb’*?é:ak%/recga(g%ﬁ ‘var
asigura confortul termic in cladire atat in anotimpul rece cat si in, el calgk 3 kol
Agentul termic in anotimpul de rece va fi asigurat de coz’t;ﬁul mural s\pom‘bgﬁ;{é
caldura (sol-apal) iar in anotipul cald va fi asigurat doar de pompa.de dalduriclss, P4
5 Q,_.ICA 02 ;

- demontari/montari, debransari/bransdri:
Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se va asigura prin bransamentul existent la RETEAUA PUBLICA

AUTORIZATA A MUNICIPIULUI ADJUD. SE PASTREAZA $I NU SE INTERVINE.

Evacuarea apelor vzate

Intreaga instalatie de canalizare interioara se va dimensiona conform 19/2022, in
ipoteza folosirii tuburilor si pieselor de legatura din polipropilena.

Canalizarea a fost prevazuta in sistem divizor, cu colectared si evacuarea apelor
din precipitatii prin lucrarile de sistematizare verticala catre exteriorul incintei.

Apele uzate menajere de la grupurile sanitare vor fi colectate si evacuate
gravitational intai catre camine exterioare si opoi catre RETEAU PUBLICA AUTORIZATA A

MUNICIPIULUI ADJUD.

Asigurarea apei tehnologice

Nu este cazul.

Asigurarea agentului termic

Energia termica se asigurd de cdtre o centrald termicd propusa prin prezentul
proiect, ce se amplaseazd la parter, intr-o Incapere proprie.

Sursa de agent termic va fi apa caldd si va fi produsd de o centrala murala, n
condensatie, cu functionare pe gaz, in completare cu o pompad de cdldurd sol-apd.

Centrala si pompa de cdldurd sol-ap& va produce agent termic pentru incalzirea
cu radiatoare si ventiloconvectoare.

Alimentarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica este asigurata de racordul existent la RETEAUA

PUBLICA AUTORIZATA A MUNICIPIULUI ADJUD.
Corpurile de iluminat existente se vor inlocui cu corpuri de iluminat cu Idmpi
performante energetic (LED sau similar) si montarea de senzori de prezentd in grupurile

sanitare si holuri,
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Evacuvarea deseurilor mengjere

Se va face catre punctul gospodaresc amenajat pe proprietate, in pubele
ecologice. Ridicarea deseurilor va fi efectuata de o societate specializata, in urma unui
contract cu beneficiarul,

Platforma destinata pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a
deseurilor menajere, va fi amenagjata la distanta de minimum 10 m de imobil, va fi
imprejmuita, impermeabilizata, cu asigurareq unei pante de scurgere si va fi prevazuta
cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare, va fi dimensionata pe
baza indicelui maxim de producere a gunoiului si a ritmului de evacuare a acestuia si va
fi intretinuta in permanenta stare de curatenie.

Asigurarea colectarii, depozitarii si evacudrii deseurilor solide

- deseurile reciclabile - se colecteazd si se depoziteazd distinct pe platforme
speciale, izolate;

- deseurile nereciclabile — gunoiul menajer se colecteazd la sursa in recipienti
inchisi si se depoziteaza in incaperi special amenagjate prevazute cu instalatii de apa si
canalizare pentru curdtenie si igienizare - gunoiul menajer poate fi evacuat prin serviciul
de salubritate locald;

- finisaje la interior/exterior:
INCHIDERI EXTERIOARE
Situatie existenta:
PO1 - PERETE EXTERIOR DIN ZIDARIE 35CM (RF>90min)
- pereti din zidarie de caramida 35cm
- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila

Situatie propusa:
PO1 - PERETE EXTERIOR DIN ZIDARIE S| TERMOSISTEM DIN VATA MINERALA BAZALTICA

PE O SINGURA FATA 45CM (RF>90min)

- termosistem din vata minerala bozaltica 10em

- pereti din zidarie de c&ramidd 35cm

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila

COMPARTIMENTAR! INTERIOARE

Situatie existenta:

P02 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 30CM (RF>90)

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,.5cm
- pereti din zidarie de caramidd 25cm

- fencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2.5cm

P03 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 35CM (RF>90)

- fencuiala intericara + glet + zugraveala lavabila ~ 2.5cm
- pereti din zidarie de caramidda 50cm

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila = 2,5¢m
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P04 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 15CM (RF>90)

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5cm
- pereti din zidarie de cardmiddé GVP 15cm

- fencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5¢m

POS - PERETE INTERIOR DIN GIPS CARTON DUBLU PLACAT PE DOUA FETE 15CM
(RF>60)

- glet + zugraveala lavabila

- placi din gips-carton 2 straturi 2x1.25¢cm

- schelet metalic + vata minerala 10cm

- placi din gips-carton 2 straturi 2x1.25cm

- glet + zugraveala lavabila

Situatie propusa:

P02 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 30CM (RF>90)

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5cm
- pereti din zidarie de caramidd 25cm

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5cm

PO3 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 35CM (RF>90)

- fencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5¢cm
- pereti din zidarie de carédmidd 50cm

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5cm

PO4 - PERETE INTERIOR DIN ZIDARIE 15CM (RF>20]

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5¢m
- pereti din zidarie de c&ramidd GVP 15cm

- tencuiala interioara + glet + zugraveala lavabila - 2,5cm

POS5 - PERETE INTERIOR DIN GIPS CARTON DUBLU PLACAT PE DOUA FETE 15CM
(RF>60)

- glet + zugraveala lavabila

- placi din gips-carton 2 straturi 2x1.25cm

- schelet metalic + vata minerala 10cm

- placi din gips-carton 2 straturi 2x1.25cm

- glet + zugraveala lavabila

FINISAJE INTERIOARE

Situatie existenta:

SPATII COMUNE (holuri, casa scarii, zone asteptare)

- PARDOSEALA - placi ceramice portelanate 60x40:

- PLINTA - din placi prefabricate de gresie portelanata:
- PERETI — vopsea lavabila de interior — culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PVC;
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- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

ZONA ADMINISTRATIVA (birouri)
- PARDOSEALA - parchet laminat trafic intens pe suport de polistiren extrudat

de 5- 6mm;

- placi ceramice portelanate 60x60;
- PLINTA - baghete din PVC;
- PERETI - vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsed lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn:

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

GRUPURI SANITARE
-PARDOSEALA - placi ceramice 30x30:

- PLINTA - nu este cazul;
- PERETI — vopsea lavabila de interior — culoare alb :
- placi ceramice pe o inaltime de 210cm ;
- TAVANE — placi de gips-carton pe support din profile metalice;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn;

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

SPATII ANEXE (depozite, spatii tehnice)

- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30;

- PLINTA — din placi prefabricate de gresie portelanata:
- PERETI - vopseda lavabila de interior — culoare alb ;
- TAVANE ~ vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn:
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:

- GLAF INTERIOR - inexistent

- GLAF EXTERIOR - inexistent

SALI

- PARDOSEALA - parchet laminat trafic intens pe suport de polistiren extrudat
de 5- 6mm;

- placi ceramice portelanate 60x40:
- mocheta trafic intenss

- PLINTA - baghete din PVC:
- PERETI ~ vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn;
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- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

Situatie propusa:
SPATI COMUNE (holuri, casa scarii, zone asteptare)
- PARDOSEALA - placi ceramice portelanate 60x60;

- PLINTA - din placi prefabricate de gresie portelanatq;
- PERETI - vopsea lavabila de interior — culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi PVC:

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

ZONA ADMINISTRATIVA (birouri)
- PARDOSEALA - parchet laminat frafic intens pe suport de polistiren extrudat

de 5- 6mm;

- placi ceramice portelanate 60x60;
- PLINTA - baghete din PVC;
- PERET!I — vopsea lavabila de interior - culoare alb sau policrom;
- TAVANE — vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn:

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

GRUPURI SANITARE
- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30:

- PLINTA - nu este cazul;
- PERETI — vopsea lavabila de interior - culoare aib :
- placi ceramice pe o inaltime de 210cm :
- TAVANE — placi de gips-carton pe support din profile metalice;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn:

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

SPATII ANEXE (depozite, spatii tehnice)
- PARDOSEALA - placi ceramice 30x30:

- PLINTA — din placi prefabricate de gresie portelanata;
- PERET! — vopsed lavabila de interior - culoare alb :
- TAVANE — vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn:
- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
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- GLAF EXTERIOR - inexistent

SALI

- PARDOSEALA - parchet laminat trafic intens pe suport de polistiren extrudat
de 5- 6mm;

- placi ceramice portelanate 60x40;
- mocheta trafic intenss

- PLINTA - baghete din PVC;
- PERETI "~ —vopsed lavabila de interior — culoare alb sau policrom;
- TAVANE - vopsea lavabila de interior aplicata pe suport glet;

- TAMPLARIE INTERIOARA- usi lemn:

- TAMPLARIE EXTERIOARA- usi si PVC:
- GLAF INTERIOR - inexistent
- GLAF EXTERIOR - inexistent

NOTE TAMPLARIE:

Vitrajele de pe calea de evacuare vor fi din geam securizat si marcate vizual
conform NP068 si NP051-2012,

Suprafete intergral vitrate (pereti, usi fara cadru), precum si cele a caror vitraj
incepe la mai putin 0,90m de la sol, trebuie sa fie realizate din geam de siguranta.

Suprafetele intregral vitrate se vor semnaliza cu marcaje de atentionare:
amplasate intre 0,70-1,50m de la sol si avamd diametrul, sau latimea, de cca.20cm.

Executantul are obligatia de a verifica dimensiunile golurilor indintea executiei
tamplariei.

Executantul va furniza beneficiarului s proiectantului  detadlile, mostrele
materialelor si accesoriilor inainte de executie pentru avizare.

Punerea in opera a materialelor, precum si o sistemelor de constructie va
respecta specificatiile tehnice ale furnizorilor precum si normele legale in vigoare.

Toate materialele vor fi insotite de agrement tehnic si certificate de calitate
valabile la data punerii in opera.

FINISAJE EXTERIOARE

Situatie existenta

1. Invelitoare din panouri tip sandwich termoizolante - culoare gri

2. Jgheab din tabla zincata - culoare gri

3. Burlan din tabla zincata - culoare gri

4. Tamplarie din PVC si geamuri termoizolante - culoare maro

5. Elemente decorative din tencuiala - culoare alba

é. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare alb
7. Lugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare galben
8. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare roz
9. Trepte si terase exterioare din beton

Situatie propusa
1. Sort din tabla prevopsit electrostatic - culoare gri
2. Jgheab din tabla prevopsit electrostatic- culoare gri
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3. Burlan din tabla prevopsit electrostatic - culoare gri

4. Tamplarie din PVC si geamuri termoizolante - culoare maro

3. Glaf din talbla vopsita electrostatic - culoare maro

6. Solbanc cu sort din talbla vopsita electrostatic - culoare alba

7. Elemente decorative - culoare alba

8. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare alb
9. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare crem
10. Tencuiala pentru soclu - culoare crem

11. Balustrada confectie metalica - culoare gri

12. Trepte si terase exterioare

13. Trotuare din beton

Finisajele se vor realiza in conformitate cu indicatile din plansele de fatada.
e de inceperea finisajelor se vor realiza de constructor probe etalon ce vor fi

omologate de beneficiar si proiectant.

ACOPRISUL SI INVELITOAREA
Situatie existenta:
Acoperis tip terasa.

Situatie propusa:
Se pastreaza acoperisul tip terasa cu refacerea straturilor de termoizolatie si

hidroizolatie.

evitat

AMENAJARI EXTERIOARE

- asigurarea circulatiei pietonale realizata cu trotuare din beton:

- amenajarea unei rampe de acces in interior pentru persoane cu dizabilitati:
- amenaijare trepte si terase din beton armat:

- amenajarea de spatii verzi decorative si cu rol de agrement;

- mobilarea si dotarea incintei cu mobilier si dotdri specifice functiunii.

Accese pietonale si auto
- accesul pietonal se va realiza de pe latura Nord-vestica:

Sistematizarea verticala
Problemele de miscari de terasamente (s&pdaturi, umpluturi, transport ) vor fi
e si/sau rezolvate prin respectarea recomandarilor privind  proiectareaq,

amplasarea pe feren si executia lucrarilor propuse, din studiul geotehnic.

Imobilul va fi protejat de trotuare perimetrale din beton, iar panta naturala a

terenului va ajuta la indepartarea apelor acumulate din precipitatii de cladire.

Canalizarea a fost prevdzutd in sistem divizor, cu colectarea si evacuarea apelor

din precipitatii prin lucrarile de sistematizare verticald cétre exteriorul incintei,

Trotuarele perimetrale constructiei se vor realiza cu o panta minima de 2% pentru

indepartarea apelor pluviale de aceasta si evacuarea lor prin lucrari de amenajare a
terenului catre exteriorul incintel. -
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- dupa caz, Imbundidtirea terenului de fundare:
Nu este cazul.

- lucrdri strict necesare pentru asigurarea functionalit&tii constructiei reabilitate:
Nu se intervine din punct de vedere functional

Structura functionala
La momentul intocminii prezentei documentatii cladirea nu este functionala.

Imobilul are un regim de inaltime P+M-partial. Legatura infre cele doua niveluri se
realizeaza prin intermediul unei scari din beton armat.

Structura functionala a imobilului este:

TABLOU FINISAJE
Nivel | Marca Denumire spatiu Su?:;;:fa pa:élrg:.:ja -
Plan Parter, suprafete utile
P.O1 HOL ACCCES 25,51 |  gresie
P.02 GARDEROBA 12,4 gresie
P.03 BIROU ADMINISTRATIV 12,583 gresie
P.04 C.S. B 7.09 nozait
P.05 FOAIER ) 55,65 gresie
P.0é G.S. PERS. DIZAB. 3,94 gresie
P.07 SPATIU TEHNIC 73,99 | parchet
P.08 G.S. 7,06 gresie
P.09 SALA. 124,93 | parchet
P.10 SPATIU TEHNIC 8.23 gresie
331.33 m?
Plan Parter, suprafete utile terase
T.01 TERASA ACOPERITA 1,87 | marmura
T.02 TERASA NEACOPERITA 517 mozaic J
[ 7.04 m?
' Plan Etaj 1, suprafete utile
EO1 |G.sS. 7.58 | gresie
E.02 HOL 22,2 | mocheta |
E.03 SPATIU TEHNIC 4,15 gresie
E.04 Cs. - 3.47 | mozaic
EO5 | SALA 62,72 | mocheta
E.06 BIROU ADMINISTRATIV 28,81 | mocheta
B E.07 OFICIU N | 4,84 gresie
o - ) ) 133.77 m? N
‘suprafata utila totala ) ]
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Propunere

| 465,1

In abordarea studiului se vor avea in vedere:

Conformarea cladirilor la exigentele de proiectare privind calitatea in constructii.
Organizarea si dispunerea pe planul de situatie a intreguiui ansamblu de functiuni

(cladiri, spatii verzi, accese pietonale si auto,)

Dimensionarea corecta a constructiilor, functiunilor, circuldtillor si acceselor

pietonale si auto pentru functiunea propusa.

Protejarea vecinatatilor existente, a spatiilor verzi si a circulgtiilor pietonale.
Respectarea distantelor intre fronturile construite propuse pentru obtinerea

orientarii si gradelor de insorire favorabile .

Protejarea mediului.

in vogoare.

Respectarea aliniamentelor impuse prin certificatul de urbanism.

Proiectul va respecta in totalitate exigentele de expertizare, proiectare legislative

Propunerea prezentata consta in renovarea energetica a corpului C1 - cladire
civild publica - cinematograf si conformarea acesteia Ia exigentele functionale actuale.

Categorii de lucrari propuse

e Interventii functionale
a. NU SE INTERVINE

¢ Interventii de Renovare energetica - Arhitectura
a. Se va termoizola placa pe sol

Tehnologie:

- s& vor desface toate straturile pardoselilor de la parter,
pana la nivelul placii de beton;

- se va aplica un strat de termoizolatie de 5cm din
polistiren celular extrudat, peste placa de beton:

- se va turna o sapa suport in grosime maxima de 5cm;

- s& vor aplica finisajele corespunzatoare -
gresie/parchet;

b. Se va termoizola soclul cladirii

Tehnologie:

- se vor desface trotuarele perimetrale:

- se va aplica un strat de hidroizolatie peste fundatiile din
beton;

- se va gplica un strat de termoizolatie de 8cm din vatd
minerald bazaltic;

- & va monta membrana de protectie a termoizolatiei:

- se vor reface tfrotuarele perimetrale, platformele,
treptele si rampele de acces;

c. Se vor termoizola peretii exteriori

Tehnologie:

- s& vor desface toate tencuielile exterioare:
- se va aplica un strat de termoizolatie de 10cm din vata

minerald bazalticd:; '
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- s& vor reface tencuielile exterioare;

d. Se va termoizola acoperisul tip terasa

Tehnologie: - se vor desface straturile existente inclusiv jgheaburile si

burlanele;
- se va monta bariera impotriva vaporilor;
- se va turna o sapa de panta;
- se va monta stratul de termoizolatie ~ 30cm polistiren
celular;
- se vor monta straturile de hidroizolatie;
- se vor inlocui sorturile din table ale corniselor/aticelor:
- se vor inlocui jgheaburile si burlanele.

e. Inlocuirea tamplariei exterioare

* Interventii de Renovare energetica - instalatii

reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice de iluminat

inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire

montare centrala pe gaz

pompa de caldura sol-apa cu COP > 6

sistem de ventilatie cu recuperare de caldura

sistem fotovoltaic

sistem integrat de monitorizare, masurare si reglare al intregului consum
energetic tip Building Energy Management Sustems — BEMS.

Se@™mea0oa

¢ Alte interventii conexe care contribuie la implementarea proiectului:

a. repararea elementelor de constructie ale fatadei care prezintd potential
pericol de desprindere si/sau afecteazd functionalitatea cladirii:

b. refacerea finisajelor interioare n zonele de interventie;

c. inlocuirea pardoselilor in zonele d einterventie;

d. crearea de facilitati/ adaptarea infrastructuri pentru persoanele cu
dizabilitati {rampe de acces) si alte mdasuri suplimentare de dezvoltare
durabild;

Distributia spatiilor in cadrul imobilului, dupa renovare, devine:

__TABLOU FINISAJE

Suprdfata | _Finisaj
‘ (mp) | pardoseala |

' Nivel ‘ Marca

Denumire spatiu

| Plan Parter, suprafete utile | - - -

| P01 | HOL ACCCES | 2551 gresie |
'P.02 | GARDEROBA 124 | gresie |
' P.03 | BIROU ADMINISTRATIV 1253 gresie |

1

[P.04 JCS. : | 7.09] nozait |
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P.05 | FOAIER | 5565] gresie |
| P.06 | G.S. PERS. DIZAB. 3.94| gresie |
P07 |SPATUTEHNIC 73,99 | parchet
PO8 |GS. 706 gresie |
P09 | SALA - 124,93 | parchet
(P10 | SPATIU TEHNIC 823| gresie
[ _ | 331.33m?|
 Plan Parter, suprafete utile terase - B |
101 | TERASA ACOPERITA ' 1,87 | marmura |
102 | TERASA NEACOPERTA 517 | mozaic |
| 704m*| |
Plan Etqj 1, suprafete utile - N
EO1 | GS. / 7.58| gresie
E02 | HOL _ | 22,2 | mocheta
E.03 SPATIU TEHNIC | 415 gresie
E04 |Cs. | 3,47 | mozaic
|E05 | SALA 62,72 | mocheta
(E06 | BIROU ADMINISTRATIV 28,81 | mocheta |
| EO7 |OFICIU ] 484 | gresie |
1 ) | 13377 m? |
suprafata ufila totala o B
| | | 465,1 |

Sistemul constructive
Nu se infervine

Organizarea de santier si masuri de protectie a muncii

Pentru pericada executiei, constructorul impreund cu beneficiarul vor lua toate
masurile necesare pentru evitarea unui incendiu. Punctul de lucru va fi dotat
corespunzdator pentry anihilarea oricarui inceput de incendiu.

Personalul de executie si supraveghere a lucrdrilor va fi instruit din punct de
vedere al P.S.I. si al Protectiei muncii in conformitate cu normativele si legisiatia in
vigoare. ' :
Conducerea punctului de lucru este obligatd s& verifice cunostintele de N.T.S.M. si
P.S.l. ale personalului de executie si supraveghere a lucrérilor.

In conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995, conducerea punctului de lucru
este obligatd sG asigure conditile tehnico-economice si organizatorice pentru bung
desfasurare a lucrdrilor, respectarea N.T.S.M. si P.S.I

Organizarea executiei se va face conform proiectului atasat, faza DTOE
(Documentatie Tehnica pentru Organizarea Executiei).
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DESCRIEREA LUCRARILOR PROVIZORII
In acest scop se vor amenaja in incinta santierului, pe ferenul neconstruit,
urmatoarele:
- Caile de acces din strada;
- Platforma pentru depozitarea materialelor:
- Surse de energie;
- Vestiare, apa potabila, grup sanitar;
- Organizarea spatiilor pentru  depozitarea temporara a materialelor, masuri
specifice pentru conservarea pe timpul depozitarii si evitarea degradarilor;
- Masuri de protectie a vecinatatilor (transmisie a vibratiilor si socurilor puternice,
degajari mari de praf, asigurarea acceselor necesare);
- Deporzitarea uneltelor, sculelor necesare:
- Imprejmuirea, accesele si aleile; ‘
Accesul pietonal si auto se realizeaza pe latura nordica a proprietatii din calea
de acces adiacenta.
Materialele de constructie cum sunt nisipul, pietrisul, otelul beton se vor depozita
in aer liber fara masuri speciale de protectie.
Pentru deporzitarea sculelor si a materialelor ce nu pot fi depozitate in aer liber se
va realiza o baraca din lemn.
Materialele vor fi procurate de beneficiar de la furnizorii specializati.
Executia constructiei se va realiza de catre o firma specializata.
Pentru asigurarea apei potabile si a energiei electrice pe perioada executiei se
va folosi bransamentul provizoriu pentru Organizarea de Santier.- '
Pe toatd perioada realizarii lucrérilor se va pdstra ordinea in santier, materialele
de contructie rezultate din demolarile partiale (cQrGmizi, lemn) se vor depozita in

interiorul proprietdtii.

CIRCULATIA TN INTERIORUL SANTIERULUI

Infreg personalul care desfGsoard activitali pe santier, precum si vizitatorii au
urmatoarele
obligatii:

1. In incinta santierului s& poarte permanent echipamentul individual de protectie;

2. Vizitatorii s& nu circule neinsotiti;

3. Pentru deplasare se vor utiliza numai caile de circulatie stabilite;

4. Se interzice deplasarea sau stationarea chiar si temporar a oricdrei persoane in
raza de activne a unui echipament tehnic - mijloc de transport, macara, buldozer,
excavator, 1Gngd materiale deporzitate si stivuite, in zone de lucru - fara sarcina de
munca, etc.

5. In incinta santierului fumatul este interzis. Cu titlu de execeptie fumatul este
admis numai in locurile special amenajate. Este strict interzis fumatul in timpul
deplasdarilor lucratorilor sau vizitatorilor in incinta santierului sau la punctele de lucru.

6. Limita maxim& de vitezd pentru circulatia in incinta santierului, a autovehiculelor
si utilajelor este de 10 km/h . Tn spatii inguste, unde manevrabilitatea este limitata, viteza
de circulatie este de 5 km/h, iar in prezenta lucratorilor sau cand vizibilitatea este redusa
circulatia se va face numai cu pilotq;.
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7. Orice manevrd de intoarcere a unui autovehicul squ utilaj se va executa numai
sub supraveghere, cu amplasarea in lateral a persoanei care executa pilotarea, cu
exceptia cazului in care conducatorul auto are vizibilitate totald si certitudinea faptului
cd prin executarea manevrei nu se poate accidenta o persoand sau produce o

paguba materiald.

ALIMENTARE- CU UTILITATI: ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea cu energie electrica pentru organizare de santier se propune g se
rezolva de la reteaua existenta in zona. De la B.M.P.T. energia electrica se distribuie Ia
tabloul electric al santierului amplasat in apropierea containerelor care compun
organizarea de santier. Tabloul electric al organizdrii de santier are o putere instalatd de
15 kW. Tabloul electric de distributie pentru organizare de santier este prevazute cu
circuite separate pentru iluminat, alimentare la 220 V si dlimentare la 380 V. Transportul
energiei la tabloul organizdrii santier se face prin cablu electric cu protectie exterioara
dimensionat ‘corespunzdtor puterii instalate i amplasat conform proiectului de
alimentare cu energie elecitica. Toate tablourile electrice se vor lega cu platbandd
metalicd din otel zincat la centura de iImpamantare. Se va asigura continuitatea
circuitului de legare la centura de impamantare pe tot fraseul de alimentare cu energie
electrica. La punerea in functiune si periodic se vor efectuq masuratori PRAM a
rezistentei de dispersie a prizelor de legare la pamant.

ASIGURAREA ILUMINATULUI IN INCINTA SANTIERULUI.

Pentru iluminatul perimetral - periferic al santiervlui pe timp de noapte sunt
prevazute un numar suficient de reflectoare, astfel incat sa fie asigurat un iluminat
corespunzator. lluminatul in zonele de lucru se asigura prin executarea de instalatii
temporare locale sau zonale de iluminat, racordate la tablourile de distributie. Acestea
vor asigura o intensitate luminoasa necesara si suficienta desfasurarii proceselor de
munca in conditi de securitate. Ne se admit instalatii de iluminat improvizate sau
improvizatii de bransare a instalatiilor la reteaua electrica de alimentare.

Toate instalatile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de

protectie.

DOTARI SOCIAL-SANITARE IN INCINTA SANTIERULUI

Caile de acces pietonale si platformele vor fi betonate. Se va asigura o parcare
temporara pentru masinile personalului, executata si delimitata corespunzator.

Pentru lucratori sunt prevazute spatii pentru echipare/dezechipare. Acestea sunt
special amenajate In containerul vestiar, utilat si dotat corespunzator acestui scop -
iluminat si incalzit.

Lucrdtorii isi pot usca imbracamintea de lucru, daca este cazul, iar vestimentatia
si efectele personale sunt pdstrate in sigurantd prin Incuierea baracamentelor.

santierul este organizat si dotat astfel incat lucratorii au acces facil la:

-ApG potabild; un numar corespunzator de cabine WC si chiuvete pentru spalare.

In organizarea de santier se va amplasa un grup sanitar ecologic .

Apa potabild este asiguratd periodic prin intermediul unei firme specializate de
ambalare si umplere si distributie apd potabild in baza unui confract de servicii.
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DOTAREA SANTIERULUI CU TRUSE SANITARE S! DE PRIM-AJUTOR.

In incinta santierului vor exista In mod permanent un numar suficient de fruse
sanitare si primajutor, dotate corespunzator- si in termen de valabilitate. Obligatia
asigurarii de materiale igienicosanitare si truse de prima interventie revine fiecarui
angajator pentru lucratorii proprii, daca prin contractele dintre parti nu se prevede
altfel. Modul de organizare a interventiei in caz de necesitate, precum si a instruirii
personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform
reglementarilor inferne ale acestora, cu respectarea minimala o cerintelor legale si vor fi
descrise in planul propriu de SSM ,

DOTAREA SANTIERULUI CU MIJLOACE PENTRU STINGEREA INCENDIILOR.

In incinta santierului se vor organiza pichete si puncte de interventie PSI dotate cu
mijloace de stins incendii. Pichetele vor avea in componentd minimal urmatoarele
mijloace de interventie :

- 2 extinctoare tip Pé ;

-2rangi;

-2cangi;

- 2 topoare psi ;

- 2 galeti tip psi ;

- 1 buc. lada cu nisip ;

Pichetul va fi amplasat intr-un loc accesibil si vizibil, langa organizarea de santier.
Se vor prevedea puncte de interventie specifice dotate cu stingatoare
corespunzatoare, in zona spatilor de depozitatare a materialelor, in special a celor
inflamabile si/sau explozibile. Aceste materiale vor fi identificate si tinute sub control, iar
stingatoarele vor fi adecvate, suficiente din punct de vedere numeric, functionale siin
termen de valabilitate. Modul de organizare a interventiei si evacuari in caz de
incendiu, a asigurarii materialelor si mijloacelor de interventie, precum si a instruirii
personalului in acest scop este obligatia fiecarui angajator si se face conform
reglementarilor interne ale acestora, cu respectarea minimala a cerintelor legale si vor fi
descrise in Planul propriu de SSM .

Se va anexa lista si amplasarea mijloacelor de interventie in caz de incendiu,
precum si componenta echipelor de interventie.

DEPOZITAREA MATERIALELOR IN INCINTA SANTIERULUI

Depozitarea materialelor se face in spati si incinte special organizate si
amenajate in acest scop, imprejmuite si asigurate impoftriva accesului neautorizat.
Depozitele constau in spatii libere, delimitate prin imprejmuire cu gard si porti de acces
dotate cu sisteme de inchidere si incuiere — pentru materialele care permit depozitarea
in spatii deschise, precum si din containere magazii metalice - pentru materiale si alte
bunuri care necesita astfel de conditii de inmagazinare. Produsele chimice, precum si
produsele inflamabile si/sau explozibile vor fi identificate, iar pentru acestea se vor
prevedea spatii separate si conditii specifice de depozitare astfel incat sa fie asigurate
conditile de securitate corespunzatoare. Depozitarea materialelor se va face ordonat,
pe sortimente si tipo-dimensiuni, astfel incat sa se excluda pericolul de rdsturnare,
rostogolire, incendiu, explozii etc, dimensiunile si greutatea stivelor vor asigura

stabilitatea acestora .
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Pentru efectuarea operatilor de manipulare, transport i depozitare,
conducatorul locului de munca care conduce operatile, stabileste masurile de
securitate necesare si supravegheaza permanent desfasurarea acestora respectand
prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca
nr. 319/2006.

Operatiunile de incarcare-descarcare se vor executa numai sub conducereq
unui resposabil, instruit pentru acest scop si cunoscator al masurilor de securitate si
sandtate in muncd. Descarcarea se va face in mod ordonat, materialele asezandu-se
dupa specificul lor in gramezi sau stive.

EVACUAREA DESEURILOR DIN INCINTA SANTIERULUI

Desevurile rezultate din activitatea proprie se vor colecta din frontul de lucru, se vor
transporta si depozita temporar la punctul de colectare propriu din incinta santierului.
Activitatea se va organiza si desfasura controlat si sub supraveghere, astfel incat
cantitatea de deseuri in zona de lucru sa fie permanent minima pentru a nu induce
factori suplimentari de risc din punct de vedere al securitatii si sanatatii muncii .
Evacuarea deseurilor din incinta santierului se-va face numai cu mijloace de transport
adecvate si numai la gropi de gunoi autorizate. Raspunderea pentru incdlcarea acestei
prevederi revine n exclusivitate persoanei fizice sau juridice, beneficiarul neavand nici o
raspundere in acest caz. Fiecare antreprenor raspunde pentru sine si subantreprenorii sai
care genereaza deseur, fie acestea de natura industriala sau mandijera si este obligat
sa asigure gestiunea, evacuarea si eliminarea/valorificarea acestora in conformitate cu
prevederile legale . In acest sens se va prezenta beneficiarului lista deseurilor identificate
- generate in procesele si activitatile desfasurate, modalitatea de gestionare si control a
acstora, in special a celor periculoase, precum si modul de inferventie in caz de
accident de mediu. Zonele de depozitare intermediara/temporara a deseurilor vor fi
amenajate corespunzator, delimitate, imprejmuite si asigurate impotriva patrunderii
neautorizate si dotate cu containere / recipienti / pubele adecvate de colectare, de
capacitate suficienta si corespunzatoare din punct de vedere al protectiei mediului.
Conform prevederilor legale se va asigura colectarea selectiva a deseurilor pentru care

se impune acest lucru.

ECHIPAMENTE DE MUNCA PENTRU REALIZAREA LUCRARILOR iN SANTIERUL
Conform specificului si tehnologiilor de executie pentru lucrari de constructii-
montaj, in incinta santierului, pe perioada realizarii proiectului se vor afla echipamente
tehnice diverse :
« Utilaje pentru constructii pe senile si pneuri, destinate diverselor lucrari mecanizate
— excavare, incarcare, impins, compactare, etc
utilaje pentru ridicare, transport si manipulat sarcini
utilaje si echipamente pentru fransport si turnat beton
mijloace de transport auto
scule de mana si echipamente de mica mecanizare
¢ scule, unelte si dispozitive diverse
Echipamentele de munca au actionari diverse — termice, electrice, hidraulice,
pneumatice, manuale si/sau combinate si functionalitati adecvate operatiilor pentru

care au fost concepute.
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MASURI DE PROTECTIE A MUNCII:

Masuri specifice de protectie a muncii precum si de prevenire si de stingere a
incendiilor, decurgand din natura operatiilor si tehnologiilor de constructie cuprinse in
documentatia de executie a obiectivului. La executia lucrarilor se vor respecta masurile
de protectie a muncii specifice domeniului constructiilor civile..- legea 319/2006 si HG
1425/2006, modificata de HG 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sandatdatii in. muncd nr.
319/2006, aprobate prin Hotdrarea Guvernului nr.1425/2006 si HG 1242/2011 pentru
modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitdtii si
sanatdtii in muncd nr. 319/2006, aprobate prin Hotarérea Guvernului nr. 1425/2006.

ALTE OBLIGATII ALE BENEFICIARULUL

Beneficiarul va afisa la loc vizibil panoul de identificare o santierului, conform
anexa 8 la Ord. 839/2009 modificat de Ord.1867/2010 al ministrului dezvolidrii regionale si
turismului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, aprobate prin
Ordinul ministrului dezvoltdrii regionale si locuintei nr.839/2009 si Ord.3451/2013 al
viceprim-ministrului, ministrul dezvolt&rii regionale i administratiei publice, pentru
modificarea si complelarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991
privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii, aprobate prin Ordinul ministrului

dezvoltdrii regionale si locuintei nr.839/2009.
La terminarea lucrarilor de executie, beneficiarul va intocmi un proces verbal de

receptie si va informa, in termen de 5 zile, Primaria municipiului Adjud si Inspectoratul
Judetean in Constructii Vrancea.

Valorificarea proiectului

Prezentul proiect nu reprezintd un proiect de executie, ci doar documentatia de
avizare a lucrarilor de interventii. Anterior executiei se va htocmi un proiect tehnic si
documentatie pentru obtinerea avizelor si autorizatiei de construire. Prin grija
proiectantului general de la proiectul tehnic se vor respecta toate normele in vigoare la
momentul inceperii executiei, chiar daca acestea vor modifica unele aspecte tehnice
ale acestui studiu. ‘

Proiectul tehnic se va supune prin grija beneficiarului verificarilor Al,B1,Cc, D, E F,
precumsils, It, le, urmand a respecta toate conditile impuse de avizatori.

Executia se va redliza doar in baza unui proiect tehnic pentru fiecare din
specialitatile din proiect, a detdliilor de executie si respectand graficul de urmdrire a
executiei.

Conform legii este obligatia beneficiarului sa anunte autoritatea care a eliberat
autorizatia de construire si Inspectoratul de Stat in Constructii la inceperea si finalizarea
lucrdrilor, precum si pentru fiecare din fazele determinante prezentate in Programul de

urmarire si control a executiei.
Beneficiarul Isi va angaja un Diriginte de santier autorizat care sa urmdreascd buna

executare a lucrdrilor si respectarea proiectului, precum si pentru intocmirea tuturor
documentelor necesare pe perioada executiel,
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Executia se va face de o firma autorizata cu respectarea tuturor prevederilor din
proiect, a normelor de siguranta si securitate a muncii si a tuturor legilor, normativelor si
reglementarilor in vigoare privind executia lucrdrilor de constructii si instalatii.

Orice modificare fatd de proiectul avizat se va face numai cu avizul proiectantului.
In momentul inceperii executiel lucrdrii executantul, prin grija beneficiarului, va convoca
la santier proiectantul pentru fazele determinanie de executie. (Graficul fazelor
determinante de executie se va intocmi la faza de Detalii de executie).

c) analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Factorii de risc care ar putea sa afecteze investitia sunt atat interni, cat si externi.
Riscurile interne sunt direct legate de proiect si pot aparea in timpul sifsau ulterior fazei
de implementare. Factorii de rist externi se afla intr-o stransa legatura cu mediul socio-
economic, cel politic, precum si conditile de mediu, avand o influienta considerabila

asupra proiectului propus.

Riscuri interne

Riscuri externe

Riscuri tehnice

executarea necorespunzatoare
a unora dintre lucrarile de
constructii; nerespectarea
graficului de executie;
nerespectarea clauvzelor
contractuale a unor
contractanti/ subcontractanti.

Deteriorareq infrastructurii |
cauzata de o intretinere sifsau
exploatare necorespunzatoare;

Riscuri de mediu

Poluarea factorilor de mediu, pe
durata lucrarilor de constructii;

Riscuri financiare

Valoare subdimensionata a
lucrarilor de executie si de
intretinere si/sau aparitia unor
cheltuieli neprevazute; Lipsa
capacitatii financiare a
beneficiarului de a suporta
costurile operationale

Riscuri
institutionale

Organizarea deficitara a fluxului
informational intre diferitele
entitati implicate in
implementarea proiectului;
Riscuri legale: Nu este cazul {sunt
riscuri de tip extern)

Riscuri legale

'5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
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Deteriorarea obiectului de
investitie cauzata de calamitati
(ex: seism);

Scadereaq numarului de
beneficiari sub valoarea
prognozata; Cresterea inflatiei
sifsau  deprecierea monedei
nationale; Cresterea preturilor Ia
materile  prime si  energie;
Cresterea costurilor fortei de
munca. - N
Nefunctionalitatea
aranjamentelor institutionale

pentru exploatarea si intretinerea
corespunzatoare a investitiei:

| Modificari legislative in domeniul
|odminis’rroﬁei publice care pot
| afecta si reorganiza activitatea |

| 53




PROIECTANT GENERAL: B Project: "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU | Nrproect
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE CINEMATROGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, | 83712023
122/546/2006, CUI: RO 18452769, lasi JUDETUL VRANCEA"

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, . .
e-mail:constanconstru_ct@yahuo.com, tel.07§1.312.479 B Benef iciar: MUNICIPIUL ADJ UD, JUDETUL VRANCEA B ‘

consililor locale. Restructurarea
unor compartimente, modificarea
sarcinilor si atributilor personalului
efc.; Potentiale modificari ale
prescripfilor tehnice (legate de
solutia tehnica etc) Si
standardelor de cdilitate. |
In timp ce riscurile interne pot fi atenuate/prevenite prin intermediul masurilor de
natura administrativa - cum ar fi; selectarea adecvata g companiei de constructii,
intocmirea unui contract clar si strict, selectarea unui Inginer cu experienta in domeniu si
cu o reputatie excelenta etc. - riscurile externe sunt dificil de anihilat, cu atat mai mult
cu cat ele se produc independent de actiunile intreprinse de managerul de proiect
(beneficiarul) sau de celelalte entitati implicate.

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturd sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinatd: existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate:;

Nu este cazul.

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma realizarii
lucrarilor de interventie.

Conform ORDIN MS 119/2014 - ,Norme de igiena si sanatate publica privind
mediul de viata al populatiei”, prin realizarea obictivului de investitie sunt respectate
distantele minime de protectie sanitara intre teritoriile protejate si o serie de unitati care
produc disconfort si riscuri asupra sanatatii populatiei.

A. Capacitate

Propunere
Arie teren At - 482,00mp
Arie construita corp renovat  C1

- cinematograf AcCl1 - 412,00mp

Din care:

- cladire existenta Ace - 402,00mp

- termosistem aplicat la fatade

10cm vata minerala bazaltica Act - 10,00mp
Arie construita TOTALA AcT - 412,00mp
Arie desfasurata construita corp renovat C1

- cinematograf AdcCl1 - 584,74mp

Din care:

- cladire existenta Ace - 574,74mp

- termosistem aplicat la fatade

10cm vata minerala bazaltica Act - 10,00mp
Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 584,74mp
Arie alei pietonale Aap - NU SE INTERVINE
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Arie alei betonate (carosabile) Aab - NU SE INTERVINE
Arie spatii verzi Asv - NU SE INTERVINE
POT - 85,47%
Cur-1.21
B. Redlizarea functionala
Propunere
‘ In interior, distributia spatiilor devine :
[ _ TABLOU FINISAJE |
Nivel | Marca | Denumire spatiuv | Suz:gt):fo .| pangt Ia ‘
 Plan Parter, suprafete utile B ,
P.O1 | HOL ACCCES | 2551 gresie |
| P.02 | GARDEROBA - 12,4 gresie
P.03 BIROU ADMINISTRATIV 12,58 gresie
| P.O4 C.S. _ o 7.09 nozait
L P.05 | FOAIER 55,65 gresie
P06 | GS.PERS.DIZAB. | 3,94 gresie
P.07 | SPATIUTEHNIC ~ 7399| parchet
P.08 G.S. _ 7,06 gresie
P.09 SALA 124,93 | parchet
| P.10 SPATIU TEHNIC 8.23 gresie
] 331.38m*|
Plan Parter, suprafete utile terase
[1.01 | TERASA ACOPERITA 1,87 | marmura
T.02 | TERASA NEACOPERITA | 517 |  mozaic
o - 7.04 m?
| Plan Etaj 1, suprafete ufile -
| E01 |GS. i | 758 gresie
| ' E02 |HOL - 222 | mocheta
| E03  |SPATIUTEHNIC | 415 gresie
E.04 Cas. - | 347 | mozaic |
| EOS |sALA 62,72 | mocheta
| E06 | BIROU ADMINISTRATIV | 28,81 | mocheta
_ |EO7 |ORICW | 484 gresie |
| 1 133.77 m* |

k — N

. msupraf_éfg utila totala B o
| | | 465,1 |
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C. Caracteristici imobil

Corp C1:
Infrastructura Fundadtii beton armat
Suprastructura Zidarie portanta
Regim de inaltime imobil existent P+1
Inaltime maxima 7,65m
Inaltime la streasina/cornisa - | 7.35m
Suprafata construita C1 412,00mp
Suprafata desfasurata C1 584,7dmp
Suprafata utila 465,10mp
Clasa de importanta (conform P100/2013] ] )
Categoria de importanta (conform anexei A1) | C-NORMALA ]
Gradul de rezistenta la foc {conform ]| N

| P118/1999) B

5.2. Necesarul de utilitali rezultate, inclusiv estimdri privind depdsirea consumurilor initiale
de utilitdti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

Consumuri de utilitati:
- a) necesarul de utilitdti rezultate, dupd caz in situatia executdri unor lucrdr de

modernizare;
In prezent cladirea este racordatd la energie electrica, alimentare cu apa,

candalizare si gaz.

Alimentarea cu apa
Alimentarea cu apa se va asigura prin racord la RETEAUA PUBLICA AUTORIZATA A

municipivivi ADJUD-EXISTENT SE PASTREAZA.

Evacuarea apelor uzate

Nu se intervine.

b} estimari privind depdsirea consumurilor initiale de ulilitdi,
Conform audit energetic.

5.3. Durata de readlizare si etapele principale corelate cu datele prevazute ih graficul
orientativ de realizare a investitiei, detalial pe etape principale

Durata de realizare si etapele principale:
- graficul de realizare a investitiei:
Lucrarile pentru etapele 1, 2 si 3 se estimeaza a se finaliza in 12 luni de la
demararea acestora.
Durata totala estimata este de 12 luni. - -

‘ ’ L J

REALIZARE A INVESTIES . . , -
| ‘1 | 2 Ja 4 '5 Is 7 ‘s 19 10 In ]12
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1 CAPITOLUL 1 Cheltuieli peniru ]

obtinerea si  amendjarea ‘
ferenului

2 CAPITOLUL 2 Chettuieli peniru ‘
asigurared utilitGtilor
necesare  obiectivului  de
investitii

3 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru
proiecfare si asistenta
tehnicd

4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru
investitia de bazd

5 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru
probe tehnologice si teste

5.4. Costurile estimative ale investitie:
- costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a cosiurilor unor

investilii similare;
Valoarea de investitie estimata este de 1.341.961,83 lei exclusiv TVA.

- costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a investitie

5.5.Sustenabilitatea realizarii investitiei:
a) impactul social si cultural;

Uniunea Europeana si-a bazat strategia in domeniul energiei pe trei piloni
fundamentali, climatul, securitatea aprovizionarii si competitivitatea, ceea ce a condus
la stabilirea celor trei obiective care trebuie atinse pana in 2020, respectiv 20/20/20
{reducerea cu 20% a emisiilor de CO» fata de 1990, 20% energie din surse regenerabile si
cresterea cu 20% a eficientei energetice).

Aplicate Rornaniel, indeplinirea acestor obiective asigura convergenta catre
media europeana. Recent, Europa a decis sa consolideze actiunile in domeniul
eficientei energetice prin Directiva 20 12/27/EU (DEE), care trebuie transpusa acum in
fiecare Stat Membru. Avand In vedere performantele actuale din Romania, mai mult
decat pentru alte tari, eficienta energetica reprezinta un mijloc important pentru
dezvoltare durabila, Intrucat aceasta permite accelerarea procesului de atingere a
diferitelor obiective: consolideaza securitatea alimentarii cu energie, reduce consumul
de energie primara, contribuie la reducerea emisilor de gaze cu efect de sera intr-un
mod viabil, imbunatateste competitivitatea industriei, rentabilizeaza investitile datorita
economiilor totale, asigura dezvoltarea economica, crearea de locuri de munca si
conduce la facturi de energie suportabile.

Eficienta energetica este, prin urmare, o conditie absolut necesara, daca
Romania doreste sa atinga aceste obiective ambitioase in domeniul energetic, la un
cost acceptabil. Este, de asemeneq, o miza majora pentru - protejarea puterii de
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cumparare a populatiei. De fapt, cresterile preturilor lo energie reprezinta un fenomen
inevitabil in urmatorii ani, datorita tendintei reglementarilor in vigoare (privind C02,
energiile regenerabile, piata unica a energiei efc.). Preturile trebuie sa respecte anumite
reguli de formare, iar structura lor nu mai poate include protectia sociala, asa cum a
fast cazul pana acum.

Responsabilitatea autoritatilor publice este de a pregati Romania pentru aceste
schimbari, prin fransformarea subventiilor in investitii sau stimulente financiare, deoarece
acestea trateaza cauzele si nu efectele de a pune la dispozitie mijloacele pentru
gestionarea facturilor de energie pentru reducerea consumului si nu a preturilor.

Acest obiectiv de investiti este prevazut in "Strategio in domeniul eficientei
energetice a Judetului Vrancea pentru perioada 2016-2020",

Eficienta energetica trebuie sa devina o prioritate fundamentaia pentru Romania.

Obiectivul de investiti face parte din Strategia de Dezvoltare a Judetului
Vranceaq.

Acorduri intemationale ale stotului care obliga partea romana la realizarea
obiectivului de investitii transpuse in:

J' Legea nr. 12112014 privind eficienta energetica

/" HG nr. 1460/2008 - Strategia nationala pentru dezvoltare durabila a Rornaniei -
Orizonturi 2013-2020-2030

/" HG nr. 1069/2007 - Strategia Energetica a Rornanlei 2007 - 2020, actudlizata
pentru perioada 2011- 2020

/" HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie
termica Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, republicata

b) estimari privind forfa de muncd ocupatd prin redlizarea investitiei: in faza de redlizare,
in foza de operare;

Estimari privind forta de muncd ocupata prin realizarea investitiei:
1. numar de locuri de munca create n faza de executie si proiectare;

30 locuri de munca

2. numar de locuri de muncd create in faza de operare.
In faza de operare : se pastreaza personalul existent.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusivimpactul asupra biodiversitatii si a siturilor

protejate, dupd caoz.
Impactul asupra faunei si florei :
Lucrdrile de executie nu aofecteaza vegetatia herbacee de pe malurile apelor

curgatoare. Padurile nu sunt afectate de executia lucrdrilor, deoarece lucrdrile sunt
amplasate in afara zonei impddurite. Pentru implementarea proiectului nu vor fi
defrisate absolut deloc suprafete impadurite, nu vor fi excavate suprafete acoperite de
pajisti sau asociatii ierboase care constituie habitate de interes comunitar. Activitatea
de transport a materialelor necesare si a deseurilor nu va afecta covorul vegetal
deoarece utilajele se vor deplasa pe drumuri vicinale si drumuri comunale existente ce
au latime suficientd pentru deplasarea acestora.

Amplasarea santierului nu afecteazd speciile de pasdri, deoarece acestea sunt
mobile si evitd suprafetele puternic antropizate cum sunt vecindtatile drumurilor intens

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. | 58



FrroEETANT GER e o o | Proiect: "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU gar;;;ag |

S-C/- Cf;NSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE CINEMATROGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,
J22/546/2006, CUL: RO 18452769, lasi "
. . JUDETUL VRANCE.
tr. Prof. Dumitru Pricop, Nr.34, sat Vi ti, com,Miroslava,
padeg s Wb g e Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA [

e-mail:constanconstruct@yah@.cqrﬁ 1el.0751.312.479

circulate, de-a lungul caruia sunt si proprietdti particulare, amplasament pe care se vor
desfasura lucrarile de constructii.

Datoritad antropizarii zonei adiacente drumurilor pe care se desfasoara lucrarea,
nu sunt prezente specii de amfibieni, reptile, mamifere.

Impactul asupra solului :

Pot fi posibile poludri accidentale, prin pierderi de hidrocarburi sau /si uleiuri
minerale, ca urmare a unor defectiuni la utilaje. Pentru prevenirea acestui tip de
poluare accidentald se recomanda:

- Efectuarea regulatd a reviziilor tehnice la mijloacelor auto ;
- Schimbarea vleiurilor la utiloje doar Tn unitdti specializote :
- Alimentarea cu carburanti numai in statii de alimentare.

Impactul asupra calitatii apelor :
Apele subterane si de suprafatd nu sunt influentate negativ de executia lucrdrilor.

Impactul asupra aerului :
Din activitatea- desfasuratd nu sunt noxe care sa se disperseze in cer. Pe tot

parcursul deruldarii lucrarilor se iau masuri de reducere la maximum a prafului prin udarea
acestuia si manevrarea cu grijd a utilajelor.

Pentru reducerea emisiilor de la motoarele mijloacelor de transport si reducerea
emisilor de pulberi in atmosferd, se recomanda :

Deplasarea mijloacelor de transport pe drumul de exploatare s se facd cu viteza
de maxim 30 km/h, ceea ce se poate respecta cu usurintd datoritd configuratiei

drumului.
- Efectuarea regulatd a revizilor tehnice a mijloacelor auto

Impactul asupra zgomotului si vibratiilor :

Investitia propusG pentru avizare nu creeazd surse de zgomot. In timpul executiei
lucrdrilor sursele de zgomot sunt utilajele de sGpat mecanizat. Se vor utiliza scule cu un
grad sporit de silentiozitate, prevazute cu atenuatoare de vibratii.

Impactul asupra peisajului si medivlui vizual :

Incinte de inceperea oricdrei activit@ti, antreprenorul va face Tmpreund cu
reprezentantii autorit&tilor locale un proces verbal asupra stérii suprafetei oricarui teren
privat sau public pe care se va face accesul la amplasament (santier). Antreprenorul va
face ca toate aceste suprafete sa fie accesibile si le va mentine intr-o stare
corespunzatoare In timpul executiei lucrdrilor. La terminarea folosiii de c&tre
antreprenor a acestei cai de acces el va reface starea suprafetelor, fdcand ca acestea
sa fie cel putin la fel de bune ca inainte de inceperea lucrului. Antreprenorul va mentine
amplasamentul intr-o stare curatd, sandtoasd.

El va controla vegetatia de asa naturd incét s& nu deprecieze confortul si
aspectul vecinatati amplasamentului. Dupd executia lucrdrilor in orice parte g
amplasamentului, In alt scop decat in legdturd cu ingriirea si intretinerea lucrérilor,
antreprenorul va curdta numita -parte de amplasament. Materialele rezultate din
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eliberarea terenului vor fi proprietatea beneficiarului. Antreprenorul le va indepdrta de
pe santier si le va amplasa intr-un anumit mod si pe un teren conform aprobdrii
prealabile a beneficiarului. Antreprenorul nu va intra in nici o parte a santierului situatd
pe teren privat fard a fi obtinut consimt@mantul proprietarului. Antreprenorul se va
asigura ca toate drumurile pe care le foloseste nu sunt murddrite ca urmare a acestei
folosiri si in cazul n care ele se murddresc, antreprenorul va lua imediat masurile
necesare pentru a le curdti. Anfreprenorul va remedia prompt orice deteriorare a
drumurilor, cdilor de apd si structurilor, cauzate de operatile executote de el.
Antreprenorul va da in orice moment, personalului si agentilor beneficiarului, precum si
oricaror alti antreprenocri care lucreazd pe santier pentru beneficiar, folosinta liberd a
accesului conform necesitatilor pentru executia lucrdrilor si instalarea utilgjelor. La
finalizarea lucrdrilor, executantul va preda drumul de exploatare in care se amplaseazd
conducta de aductiune, in stare bund de functionare. Pdmantul excedentar rezultat
din sapdaturd va fi evacuat intr-un loc ales de cdtre beneficiar. Tn timpul executiei
lucrdrilor nu se vor realiza lucrdri de defrisare.

Impactul asupra patrimoniului istoric si culiural :
Nu este afectat.

5.6. Andliza financiord si economicd aferentd realizdrii lucrérilor de interventie.
a} prezentarea cadrului de analizd, inclusiv specificarea perioadei de referinta i
prezentarea scenarivlui de referinid;

Analiza cost beneficiu.

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justificd necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediv si lung;
Analiza cost beneficiu.

c) analiza financiard; sustenabilitatea financiord;
Analiza cost beneficiu.

d} analiza economicd; analiza cost-eficacitate:
Analiza cost beneficiv.

e) analiza de riscuri, mdsuri de prevenire/diminuare a riscurilor.
Analiza cost beneficiu.

6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(q) optim(a), recomandat|d)
6.1, Comparatia scenarilor/optiunilor propus{e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilit&tii si riscurilor

Incadrarea financiara a proiectului

Valoarea proiectului propus este 1,595,480.32 lei cu TVA.

Variantele care pot fi luate in considerare sunt urmatoarele:
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e Scenariuvl | - "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE

CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA™ cu

interventii de renovare energetica minimale
s Scenariul Il - "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE

CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA"™- cu
interventii de renovare energetica maximale

Scenarivl |

Aceasta optiune presupune realizarea si implementarea scenariului propus de
catre proiectant si anume, " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE
CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA '"- cu interventii de
renovare energetica minimale - Scenariul recomandat de catre elaborator

Interventii structurale

Nu este cazul -
In urma analizarii cladiri existente s-a constatat faptul CA NU SUNT NECESARE

MASURI PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE ASIGURARE SEISMICA.

Interventii functionale:
NU SE INTERVINE

Solutia propusa de auditorul energetic

Varianta 1 - minimala - recomandata
- izolarea termica a peretilor exteriori
o vata minerald bazalticd - 10ecm
- izolarea termica a soclului
o vata minerald bazalticd - 8cm
izolarea termica a placii pe sol
o polistiren celular extrudat — 5cm
- izolarea termica a planseului superior
o . polistiren celular - 30cm
inlocuirea tamplariei exterioare
o montare tamplarie tripan ‘
- reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice de iluminat
- inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
- reabilitare sireglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
- montare centrala pe goz
- pompa de caldura sol-apa cu COP > 6
- sistem de ventilatie cu recuperare de caldura
- sistem fotovoltaic
- sistem integrat de monitorizare,” masurare si reglare al intregului consum energetic
tip Building Energy Management Sustems — BEMS.

'S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. 61



| PROIECTANT GENERAL: - | Project: "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU | Neproiect |
| 5.C. CONSTAN CONSTRUCT 5.R.L. | CLADIRE CINEMATROGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, | 83712023
122/546/2005, CUI: RO 18452769, lasi | JUDETUL VRANCEA" | |

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, _
|_e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312479 | Beneficiar: MUNICIP UL ADJUD, JUDETUL VRANCEA . |

Scenariului Il - optivnea maxima

Aceasta optiune presupune realizareaq si implementarea scenarivlui propus de
catre proiectant si anume, " LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE
CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA "— cu interventii de
renovare energetica maximale

Interventii structurale

Nu este cazul -
In urma analizarii cladinii existente s-a constatat faptul CA NU SUNT NECESARE

MASUR! PENTRU CRESTEREA GRADULUI DE ASIGURARE SEISMICA

Interventii functionale:
Se pastreaza interventiile propuse in Scenariul |

Solutia propusa de auditorul energetic

Varianta 2 - maximala
izolarea termica a peretilor exteriori
o vata de sticla - 15cm
- izolarea termica a soclului
o vata de sticla - 10cm
- izolarea termica a placii pe sol
o polistiren celular - 10cm
- izolarea termica planseului superior
o polistiren celular - 40cm
- inlocuirea tamplariei exterioare
o montare tampilarie tripan
- reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice de iluminat
- inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
- reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
- montare panouri solare + boiler pentru preparare apa calda
- montare centrala pe gaz
- pompa de caldura sol-apa cu COP > 6
- sistem de ventilatie cu recuperare de caldura
- sistem fotovoltaic

Avantajele scenarivlui recomandat sunt urmatoarele:

- Prin reablitarea  si refunctionalizarea cladiri, se asigura reglementarile
tehnice, functionale si cdlitative si se conserva in acelasi timp fondul arhitectural
existent.

Avantajele minore ale Scenariulvi Il - optivnea maxima

- o izolare termica usor mai buna decat in cazul scenariului |,

Dezavantajele majore ale Scenarivlvi Il - optivnea maxima

Directe:
- timp de executie maiindelungat
- un cost mai ridicat al interventiei.

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L ' | 62



PROIECTANT GENERAL. Proiect: "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU | Nr.proiect

5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE CINEMATROGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,

83712023

122/546/2006, CUI; RO 18452769, lasi JUDETUL VRANCEA"

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava,
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479

Beneficiar: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

Avantajele majore ale Scenariului | - optiunea optima
- cost mai redus al investitiei per ansamblu;
- timp de executie redus.

Dezavantajele minore ale Scenarivlui | - optiunea minimala

Directe:
- cladirea C1 are un nivel de izolare termica putin mai scazut decat in cazul

B

scenariului Ii.

Selectarea si justificarea scenarivlui/optiunii opfim(e) recomandat(e)
Anadliza comparativa a optiunilor avute la dispozitie
Liniile generale avute in vedere la realizarea analizei comparative a optiunilor

sunt urmatoarele:

'5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

- Contributia la imbunatatirea serviciilor administrative locale

- Cresterea confortului termic

- Cresterea eficientei energetice

- Contributia la dezvoltarea zonelor din Romania

- Contributia la dezvoltarea economica a zonei

- Contributiva la reducerea emisilor de CO2 in timpul exploatarii
- Contributia la reducerea consumului de energie in timpul exploatarii
- complexitatea lucrarilor de interventie

- Contributia la conservarea fondului architectural existent

- Nivelul investitional pe care il implica.

- perioada de executie

RIl DE ANALIZA ile e

Contributia la imbunatatirea serviciilor

administrative locale -,‘:_-I it kda

Cresterea. confortului termic bl o5 L

Cresterea eficientei energetice LGl

Contributia la dezvoltarea zonelor din Romania LW

Contributia la dezvoltarea economica a zonei s [ R

Contributiua la reducerea emisilor de COz in timpul ' 9 = 3N )
exploatarii i L ST

Contributia la reducerea consumului de energie in A il e

timpul exploatarii e o
complexitatea lucrarilor de interventie SR

Contributia la conservarea fondului architectural = 10

existent T e

Nivelul investitional pe care il implico._ 10

‘perioada de executie L A i




PROIECTANT GENERAL: Proiect: "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU | Nrproiest
5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. CLADIRE CINEMATROGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, | 3372023
122/546/2006, CUL; RO 18452769, lasi JUDETUL VRANCEA"

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, com.Miroslava, .
e-mail:constanconstruct@yahoo.com, tel.0751.312.479 Be"ef iciar: MUNICIPIUL ADJ UD, JUDETUL VRANCEA

TOTAL 106 104

In urma analizei celor 2 scenarii se recomanda SCENARIUL I.

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e)

Scenariul recomandat de catre elaborator, si avantajele acestuia

e JScenariul recomandat de elaborator este Scenariul | - " LUCRARI DE
RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL
ADJUD, JUDETUL VRANCEA "- cu interventii de renovare energefica minimale.

Avantajele SCEANRIULUI I:
« complexitatea lucrarilor de interventie mai scazuta;
« nivel investitional redus;
- perioada de executie redusa.

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totald a obiectivului de investitii, exprimatd in
lei, cu TVA i, respectiv, f&rd TVA, din care constructi-montq {C+M), In conformitale cu

devizul general;

Valoarea de investitie estimata este de 1,341,961.83 lei fara TVA respectiv
1,595,480.32 lei inclusiv TVA.

Din care C+M valoarea estimata este de 695,810.62 lei fara TVA respectiv
828,014.44 lei inclusiv TVA.

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performant& - elemente fizice/capacitdti
fizice care s& indice atfingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in
conformitate cu siandardele, normativele si reglementdrile tehnice in vigoare;

1. CAPACITATI GENERALE:
suprafata construil&;

Existent
INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara
Arie teren At - 482,00mp
Arie construita corp existent  C1 AcCl - 402,00mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Arie construita TOTALA AcT - 402,00mp
Propunere
INDICATORI FIZICO SPATIALI REZULTATI
Arie teren At - 482,00mp
Arie construita corp renovat  Cl1
- cinematograf AcCl1 - 412,00mp
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Din care:

- cladire existenta Ace - 402,00mp

- fermosistem aplicat la fatade

10cm vata minerala bazaltica Act - 10,00mp

Arie construita TOTALA AcT - 412,00mp

suprafaia construitd desfasurota:;
Situatia existenta

Arie desfasurata construita corp existent C1 AdcCl - 574,74mp
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 574,74mp
Propunere
Arie desfasurata construita corp renovat C1
- cinematograf AdcCl1 - 584,74mp
Din care:
- cladire existenta Ace - 574,74mp
- termosistem aplicat la fatade
10cm vata minerala bazaltica Act - 10,00mp
Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 584,74mp

alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente.
Situatia existenta
Suprafete exterioare;

Arie alei pietonale Aap - NU SE INTERVINE
Arie alei betonate (carosabile) Aab - NU SE INTERVINE
Arie spatii verzi Asv - NU SE INTERVINE
POT - 83,40%

Cutr-1,19

Propunere

Arie alei pietonale AQp - NU SE INTERVINE
Arie alei betonate (carosabile) Aab - NU SE INTERVINE
Arie spatii verzi Asv - NU SE INTERVINE
POT -85,47%

CUT-1.21

1. CARACTERISTICI IMOBIL C1/C2 - Primarie:
Situatie existenta:
Corp-C1
- Categoria ,,C” de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;
- Clasa " de importanta {conform Codului de proiectare seismica P100/1-
2019)
- Gradul IV de rezistenta la foc {cf. P118/99)
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Situatie propusa:

Corp-Ci1

- Categoria ,,C" de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;

- Closa ,,II" de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-

2019)

- Gradul lll de rezistenta la foc (cf. P118/99)

3. REALIZAREA FUNCTIONALA

existent

Distributia spatiilor in cadrul imobilului este:

TABLOU FINISAJE

Nivel | Marca Denumire spativ SU?:;(;fG pal":énoi::{] la
Plan Parter, suprafete utile
P.01 HOL ACCCES 25,51 gresie
P.02 GARDEROBA 12,4 gresie
P.03 BIROU ADMINISTRATIV 12,53 gresie
P.04 C.S. 709 nozait
P.05 FOAIER 55,65 gresie
P.0é G.S. PERS. DIZAB. 3,94 gresie
P.07 SPATIU TEHNIC 73,99 | parchet
P.08 G.S. 7,06 gresie
P.09 SALA 124,93 | parchet
P.10 SPATIU TEHNIC 8.23 gresie
‘ 331.33 m?
Plan Parter, suprafete utile terase
T.01 TERASA ACOPERITA 1,87 | marmura
_ 1 1.02 | TERASA NEACOPERITA 517 | mozaic
_ 7.04 m? )
| Plan Etaj 1, suprafete utile B B
E.O1 G.3. [ B 7,58 gresie
E02  |HOL 22,2 | mocheta
E.03 SPATIU TEHNIC 4,15 gresie |
|E04 | CS. 3,47 | mozaic
E.05 SALA _ 62,72 | mocheta |
E.06 | BIROU ADMINISTRATIV 28,81 | mocheta |
- E.07 ORClu I B 4,84 gresie
| 133.77 m?

suprafata vtila totala
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l 465,1
Propunere
In interior, distributia spatiilor devine ;
~ TABLOU FINISAJE
Nivel | Marca Denumire spativ Supidiaia Finisaj
(mp) pardoseala
Plan Parter, suprafete utile
P.01 HOL ACCCES 25,51 gresie
P.02 GARDEROBA 12,4 gresie
P.03 BIROU ADMINISTRATIV 12,53 gresie
P.04 C.S. 7,09 nozait
P.05 FOAIER 55,65 gresie
P.0é G.S. PERS. DIZAB. 3.94 gresie
P.07 SPATIU TEHNIC 73,99 | parchet
P.08 G.S. 7,06 gresie -
P.09 | SALA 124,93 | parchet
P.10 SPATIU TEHNIC 8,23 gresie
331.33 m?
Plan Parter, suprafete utile terase
T.01 TERASA ACOPERITA 1,87 | marmura
| T.02 TERASA NEACOPERITA 5,17 | mozaic
B 7.04 m?
Plan Etqj 1, suprafete utile B
E.O} G.S. 7.58 gresie
E.02 HOL 22,2 | mocheta
E.03 SPATIU TEHNIC 4,15 gresie
E.04 C.S. 3.47 mozaic
E.05 SALA 62,72 | mocheta
E.06 BIROU ADMINISTRATIV 28,81 | mocheta
. |EO07 | OFICIU 4,84 gresie
| 133.77 m?
suprafata utila totala )
| | 4651

4. SINTEZA CONSUMURILOR DE ENERGIE

In urma implementarii Scenariului | se obtin urmatorii parametri:

Consumul de cdldura specific anual pentru incalzire ginc = 98,10 [kWh/m2an];
Consumul de energie pentru incdlzire , Qfh = 46447,23 [kWh/an];
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Scaderea consumului de energie pentru incalzire : 63,10 %

Consumul de cdldurd specific anual pentru apd caldd qacm = 17,89
[kWh/m2an];

Consumul de energie pentru apa caldd , Qacm = 8472,09 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru apd caldd : 4,55%

Consumul de caldurd specific anual pentru iluminat LENI= 23,14 [kWh/m2an];

Consumul de energie pentru iluminat , Wil = 10955,34 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru iluminat : 48,42 %

Consumul de cdldura specific anual pentru ventilare qv= 30,44 [kWh/m2an];

Consumul de energie pentru iluminat , Qv = 14415,02 [kWh/an];

Scaderea consumului de energie pentru ventilare : - %

Consumul anual total specific de energie, at = 169,57 [kWh/an];

Consumul total de energie, Qt = 80289,68 [kWh/an];

Scaderea consumului total de energie : 48,53 %

Consumul de energie primara totald utilizand surse regenerabile la inceputul
implementarii proiectului 0,00 [kWh/m2an};

Consumul total de energie primard, Ep = 141826,44 [kWh/an];

Reducerea procentuald a consumului de energie primara : 33,513 % :

Indicele de emisii ICO2 = 9,03 [kgCO2/m2an];

Reducerea procentuald anvald estimatd a gazelor cu efect de serd : 87,412 %

¢ indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii;
Se ataseaza analiza cost beneficiu. e
72l N
N S t e
d) durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprim_m‘fé InA0NI V7 N -z;,\
12 luni perioada de executie.
15 luni perioada de implementare.

kY N 7 .(;'
6.4. Prezentarea modului In care se asigurd conformarea cu r+2r._;lerﬁe;fsf.érile‘_,s;z{e&if;.-'e
functiunii preconizate din punciul de vedere al asigurérii tuturor céﬁnjelou?ﬁfidom‘ef_'.fcle

_

aplicabile cénstructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 1e’hn'_ic,b i
Cerinta de calitate ,A" - REZISTENTA MECANICA S| STABILITATE Pentru scenariul

minimal recomandat se propune mentinerea cladirii in clasa de RISC SEISMIC RS I,
FARA INTERVENTII DE CONSOLIDARE.

Cerinta de calitate ,,C" - SECURITATEA LA INCENDIU Sunt asigurate principalele
cerinte privind securitatea la incendiu in principal a pachetului de normative P 118, cu

cele tfrei componente principale:
- Normativul de sigurantd la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999:

- Normativul pentru securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Il a - Instalatii
de stingere, indicativ P 118/2;

- Normativul pentru securitatea la incendiu a constructiilor, partea a Ill g - Instalatii
de detectare, semnalizare si avertizare incendiv, indicativ P 118/3.
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Cerinta de cdlitate a constructilor ,,SIGURANTA LA FOC" impum ca solutiile
adoptate prin proiect, realizate si mentinute in exploatare In caz de incendiu s& asigure:

- protectia ocupantilor, tinGnd seama de varsta, starea lor de sandtate § riscul

de incendiu;

- limitarea pierderilor de vieti si bunuri materiale:

- impiedicarea extinderii incendiului la obiectivele invecinate:

- prevenirea avarilor la constructiile si instalatile invecinate, in cézu prabusirii

constructiei;

- protectia serviciilor mobile de pompieri care intervin pentru stingere incendiilor,

evacuarea ocupantilor si a bunurilor materiale.

Pentru redlizarea acestora, principalele  performante se asigurd pe intreaga
durat@ de utilizare a constructiilor, pe baza unor scenarii d siguranid intocmite pentru
fiecare situatie concretd, avand in vedere:

- riscul de izbuchire a incendiilor;

- conditile de sigurantd a utilizatorilor in coz de incendiu:

- comportarea la foc a constructiei in ansamblu si a principalelor e parti

componente;

- caracteristicile specifice ale elementelor si materialelor utilizate;

- posibilitatile de interventie pentru stingerea incendiilor.

Cerinta de cadlitate ,D" - IGIENA. SANATATE $I MEDIU Cladirile respecta normele de
igiena, sanatate si mediu.
Asigurarea utilitatilor:

B | Situatie existenta —;Si‘ruofigropu; _ !
"Alimentare cu ‘—Rocord la reteaua publica |- se pastreaza Racordul la reteava |
apa | publica -
Candlizare | - Racord la reteaua publica | - se pastreaza Racordul la reteaua :
| publica _
-Energie | - Racord la reteaua publicb - se pasfreaza Racordul la reteaua ‘
electica | _ publica o ‘
| Gaze naturale | - Racord la reteaua publica |- se pastreaza Racordul la reteaua |
! | | publica - ) _
II—nculzire_ Wlantroloﬁgoz si_pompo - Sursa pentru incdlzire va fi formata |
de caldura sol-apa dintr-o cenirald termicd pe gaz si o
] . pommpadecddurasolapa. |
‘ Deseuri ‘- ‘ se vor colecta selectiv in europubele |
PP.

Se vor respecta cu strictete normele de igiena. Cladirile nu ridica probleme legate
de protectia mediului, neconstituind sursa de poluare. Este interzisa depozitarea
necontrolata a gunoiului. Se prevede un spativ - platforma pentru depozitare deseuri
prevazut cu pubele de gunoi, cu capac.
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Aceastea se vor mentine permanent in stare buna de functionare, asigurandu-se
evacuarea corespunzatoare a gunoiului, printr-un contract cu o firma de specialitate.

Cerinta privind igiena, san&tatea oamenilor si protectia mediului presupune
conceperea si executarea spatiilor si a elementelor componente astfel incat s& nu fie
periclitate sandtatea si igiena ocupantilor, urmarindu-se n acelasi timp si protectia
mediulvi inconjurdtor.

Toate incaperile sunt ventilate si iluminate natural.

Igiena aerului.

In toate sdlile se va asigura un volum de aer de minimum 5 m3/pers..

Se recomandd, urmdtoarele concentrati admisibile in aerul incaperilor, ale

noxelor emise in clddire:

- Dioxidul de carbon provenit din respiratie, nu trebuie sa depdseascd
concentratia de 0,010% din volum, sau 100 ppm, sau 180g/m3.

- Monoxidul de carbon provenit din arderi incomplete, scapdri de gaze nu
trebuie sa depaseascd: 345 mg/m3 (300 ppm) - timp de 5 minute;

- 100 mg/m3 (88 ppm) - timp de 15 minute nerepetabil in 24h; 10 mg/m3 (10
ppm) -expunere continud.

- Formaldehida provenitd din materialele de constructii nu trebuie sd
depdseascd 120 mg/m3 (0.1 ppm).

- Radonul provenit din materialele de constructii si din pdmant nu trebuie s&
depaseasca concentratia de 140 Bg/m3 in medie pe an.

Cerinta de calitate ,B" - SIGURANTA IN EXPLOATARE Prin reparatii la finisgjele
interioare  se considera indeplinita cerinta. Accesul persoanelor - cu dezabilitati
locomotorii este asigurata numai la nivelul parterului.

In functionarea cladiilor administrative se va respecta normativul privind
proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta Tn exploatare
indicativ CE 1-95 care se referd la mdsuri necesare pentru: ‘

- siguranta circulatiei pedestre;

- siguranta cu privire la instalatii;

- siguranta in timpul lucrérilor de intretinere;

- siguranta la intruziune si efractii.

Siguranta circulatiei pedestre.

- Laiesirea din incinta se vor monta balustrade de protectie la limita troturarului,
care sa limiteze iesirea bruscd in carosabil:

- Platformele de acces in cladire vor fi prevazute cu balustradd de protectie,
indiferent de Indltimea deniveldrii;

- Cdile de evacuare vor fi dimensionate conform reglementdarilor generale,
asigur&ndu-se Iatimi de trecere.

- Caile de circulatie si evacuare vor fi luminate si ventilate natural:

- In zone cu diferente de nivel, este interzisd prevederea a mai putin de trei

trepte.
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Usile coridoarelor nu trebuie sa fie batante, ele trebuie s& se deschidd in sensul
iesirii din cladire, vor fi dotate cu mecanisme (resorturi) de autoinchidere lentd
si alcatuite din panouri pline, cu ochiuri de lumind la partea superioard
protejate cu ramda metalicd.

Usile vitrate vor fi prevdzute cu geam securizat pentru g evita posibila
accidentare;

Scara trebuie astfel rezolvatd incét s& asigure un spativ liber de trecere fard
risc de lovire;

Balustradele scdrilor trebuiesc astfel realizate incat s& nu constituie o surss
potentiald de accidentare:

Siguranta cu privire la instalatii.
Siguranta cu privire la instalatii presupune  asigurarea protectiei utilizatorilor
impotriva riscului de accidentare sau stres provocat de agenti agresanti din instalatii

prin:

electrocutare;

arsuri sau opdarire;

explozie;

intoxicare;

contaminare;

contactul cu elemente de instalatii;
consecinte ale descdarcarilor atmosferice.

Siguranta in fimpul lucrarilor de intretinere.

Siguranta n fimpul lucrdrilor de Intretinere presupune protectia utilizatorilor in
timpul activitGtilor de curdtire sau reparatii a unor parti din cladire (ferestre, scdri, pereti,
acoperisur, luminatoare, etc.) pe durata exploatdrii acestora.

Siguranta la intrusiune si efractie.
Pnetru cladirile publice administrative se vor realiza si urméatoarele:

gardurile perimetrale incintei vor fi dublate de garduri vii;

la partea superioard a gardului se vor prevedea elemente metalice ascutite
sau sarma ghimpatd;

accesele n incinta vor fi asigurate cu sisteme speciale de inchidere si luminate
pe timp de noapte;

atat gardul cét si portile vor fi prevazute pand la h = 70 cm cu elemente
opace de protectie la intrusiunea animalelor mici.

Masuri pentru exploatarea in  sigurantd a cladirilor administrative frecventate si
de persoane cu handicap motor.

La proiectarea si functionarea cladiri se va tine cont de mdsurile prevazute de
normativul pentru  adaptarea  constructiilor de locuit, a constructiilor si localurilor
publice la cerintele persoanelor handicapati; indicativ NP0O51/2000.

Se propune amenajarea unei rampe de acces pentru persoanele cu dizbilitati.
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Cerinta de cadlitate ,E" - PROTECT/A IMPOTRIVA ZGOMOTULUI Cladirile respecta
normele in ceea ce priveste protectia impotriva zgomotului.

Cerinta de calitate ,F* - ECONOMIE DE ENERGIE S| IZOLARE TERMICA Lucrarile
propuse prin prezenta documentatie au ca tinta cresterea economiei de, energie si
imbunatatirea izolarii termice prin urmare se considera cerinta satisfacuta.

Masuri de renovare energetica:

- izolarea termica a peretilor exteriori
o vata minerala bazaltica - 10cm
- izolarea termica a soclului
o vata minerala bazaltica - 8cm
- izolarea termica a placii pe sol
o polistiren celular extrudat - 5cm
- izolarea termica planseuivi superior
o polistiren celular - 30cm
- inlocuirea tampilariei exterioare
o montare tamplarie tripan _
- reabilitarea si modernizarea instalatiei electrice de iluminat
- inlocuirea corpurilor de iluminat incandescente cu corpuri tip LED
- reabilitare si reglaj hidraulic distributie si corpuri de incalzire
- montare centrala pe gaz
- pompa de caldura sol-apa cu COP > 6
- sistem de ventilatie cu recuperare de caldura
- sistem fotovoltaic
- sistem integrat de monitorizare, masurare si reglare al infregului consum energetic
tip Building Energy Management Sustems — BEMS,

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe

nerambursabile, alie surse legal constituite

Sursele de finantare a investitiei

e Fonduri europene aferente PNRR in cadrul apelurilor de proiecte
PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1 si PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1 — Componenta C5 - Valul
Renovarii — Axa 2 — Schema de granturi pentru eficienta energetica si rezilienta in
cladiri publice - Operatiuvnea B.2 : Renovarea energetica moderata sau
aprofundata a cladirilor publice.

¢ Bugetlocal

7. Urbanism, acorduri si avize conforme
7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

CERTIFICAT DE URBANISM _ 92 din 22.03.2023 .
7.2. Studiv topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

Anexat prezentei documentatii. -
7.3. Exiras de carte funciard, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege
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Anexat prezentei documentatii.

7.4. Avize privind asigurarea utilit&tilor, in cazul suplimentarii capacitatii existente

- Nu este cazul

7.5. Actul administrativ al autoritdlii competente pentru protectia mediului, masuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, moddlitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economicd

- clasarea nofificarii atasata prezentei documentatii:

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupd caz, care pot conditiona solutiile tehnice,

precum:
a) studiu privind posibilitatea utilizérii unor sisteme alternative de eficienta ridicatd pentru

cresterea performaniei energeftice;

- audit energetic

b) studiu de trafic si studiu de circulatie, dupa caz;

- Nu este cazul '

) raport de diagnostic arheologic, In cazul interventiilorinsitld drheolodic:
- Nu este cazul '

d) studiu istoric, In cazul monumentelor istorice:

- Nu esfe cazul - s
e) studii de specidiitate necesare in functie de specifib{f’r '|\‘(é§ﬁ’g‘i__ei/./"_\;-.>/'/

- cele obtinute conform certificat de urbanism. o ] £
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A. PIESE DESENATE

1. ARHITECTURA

AlLOOT — PLAN DE INCADRARE IN ZONA -
ALO02 ~ PLAN DE SITUATIE ~ SITUATIEEXIS&EH(
Al.003 — PLAN DE SITUATIE - SlTUATTE»PRO US
AllL.O1 - Plan parter - situatia exnstenfﬂ ‘
All.02 - Plan etqj - situatia e)asfeniof /
All.O3 - Plan terasa situatia exnstentq.
All.04 - Sectiune S1 - situatia emsfenta, o
All.OS - Fatada principala - situatia exos’fem‘c
AllLOé - Fatada laterala dreapta - spfu tia’ exvsfe/nia
All.07 - Fatada posterioara - situatia ersT‘“‘%d
All.O8 ~ Fatada laterala stanga - situatia existenta:
AllLO1 - Plan parter - situatia propusa

Alll.02 - Plan etqj - situatia propusa

Alll.O3 - Plan terasa situatia propusa

Alll.04 - Sectiune S1 - situatia propusa; 0\ G I\v
Alll.05 - Fatada principala - situatia prp \ _ "G

e
i
.

Alll.0Oé ~ Fatada laterala dreapta - zé@cmq prgpuso 'p«\

Alll.O7 - Fatada posterioara - sn‘ugff prpp\gsb*
Alli.08 - Fatada laterala stanga - f@oh@r bropgqpb‘

%\ ;«‘?‘ ‘
INSTALATI! e
EO1 - Instalatii electrice — plg;m REter: ’%r TN
E02 ~ Instalatii electrice - plarPetaf:» N ’?F%e‘
101 - Instalatii termice - pj Spaden"P TN
102 - Instalatii termice - p Dm e‘l&] = o2

EUANT A /i et
S.C.cO (‘l‘?‘u AAKCTDIAT S.R.L CA 1.9/
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DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,

JUDETUL VRANCEA"
TOTALIZATOR
Nr. Val . Valoare
i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltunieli AR ETES TVA (inclusiv
ert. TVA)
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 S
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 :]?:iz?:_]an pentru protectia mediulur s1 aducerea [a starea 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
U= e el ol == - TroraLcareiiorr)! 000 rﬁﬂ .00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Retea de canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
e e TR TOTALCAPITOL2 | 000 S0 00
CAPITOLUL 3
3.1.|Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
392, Docume.nt?tu-su?nﬂ' §| cheltuieli pentru obginerea de avize, 7,500.00 1,425.00 8,925.00
acorduri i autorizatii
3.3.|Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
34 e Perormangelenergetioe § i 500000, 95000  5850.00
cladirilor
3.5.|Proiectare 203,600.00] 38,684.00| 242,284.00
3.5.1.Tem3 de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabhilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii §i deviz general 9530000/ 18,107.00| 113,407.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acardurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00




3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliflor de executie 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 94,300.00f 17,917.00] 112,217.00
3.5.6.1. Proiect tehnic 94,300.00f 17,917.00/ 112,217.00
3.5.6.2.Detalii de executie 0.00 0.00 0.00
.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
,|Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Marmagementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 12,000.00 2,280.00 14,280.00
.|Asistenta tehnica 40,969.00 7,784.11 48,753.11
3.8.1. Asistenta tehnicé din pariea proiectantului: 969.00 184.11 1,153.11
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 969.00 184.11 1,153.11
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului fa fazele incluse in
programut de control al lucrarilor de executie, avizat de ¢3tre 0.00 0.00 0.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 40,000.00 7,600.00 47,600.00
W A T vy = TOTALCAPITOL 3 [ 257,069.00 | 4884311 130581291
[
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
.1.|Constructii si instalatii 664.979.60] 126,346.12|  791.325.72
OBIECTNR.I - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 632,842.16| 120,240.0] 753,082.17
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE NEELIGIBIL
- amenajare fatada frontala si rampa persoane cu 32,137.44 6,106.11 38,243.55
dizabilitati
.|Montaj utilaje tehnologice 26,931.02 5,116.89 32.047.91
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 26,931.02 5,116.89 32,047.91
.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 336,637.76| 63,961.17| 400.598.93
OBIECT NR.! - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 336,637.76 63,961.17 400,598.93
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5,|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6.|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
_ L TOTAULCAPITOLJ 102858838 195424.19 | 122397257




CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

3,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00

5.2.1. Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferents ISC pentru controlul calitatii fucrarilor de

constructii 3,479.05 0.00 3,479.05
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea

teritoriului, urbanism gi pentru autorizarea lucrarilor de constructii pEel g SR
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,479.05 0.00 3,479.05
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme §i autorizatia de

construire/desfiintare 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOLS
CAPITOLUL 6

5634445 |

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Pregatirea personatului de exploatare

0.00

0.00

Probe tehnologice si teste
I FA] - TOTALCAPITOL G |
TOTAL GENERAL

1,341,961.83

0.00

253,518.50] 1,595.480.32

din care: C+M |

695,810.62| 132,234.02|

828,014.64/

PROIECTANT,

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR,

ORASUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivalui de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,

de interventii gi deviz general

JUDETUL VRANCEA"
ELIGIBIL
N Val (fara Valoare
T Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli poare TVA (inclusiv
crt. TVA)
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 i:?:i:x]l:]an pentru protectia mediulw st aducerea [a starea 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuicli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
=T s e _rordccarmmora o.00 [ ! :_fz.,l"l 0.00
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Retea de canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu energie electrica- 0.00 0.00 0.00
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
f B 2 2 TOTAL CAPITOL 1.0H) 000 [ 000
CAPITOLUL 3
3.1.| Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 (.00
3.2. Docume_nt?;u-su!mﬂ"y cheltuieli pentru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3.|Expertizare tehnics 0.00 0.00 0.00
Certiticarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4. cladirilor 0.00 0.00 0.00
3.5.|Proiectare 203,600.00|  38,684.00] 242,284.00
3.5.1.Tem3 de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
.83, Sl o . s 95,300.00|  18,107.00]  113.407.00




3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizagiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnic3 de calitate a proiectului tehnic i a
detalilor de executie 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.5.6. Proiect tehnic sl detalii de executie 94,300.00f 17,917.00f 112,217.00
3.5.6.1. Proiect tehnic 94,300.00] 17,917.00f 112,217.00
3.5.6.2.Detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00] 0.00 0.00
3.7.[Consultanta . 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.|Asistenta tehnica 40,969.00 7,784.11 48,753.11
3.8.1. Asistent3 tehnica din pariea proiectantului: 969.00 184.11 1,153.11
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrérilor 969.00 184.11 1,153.11
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre 0.00 0.00 0.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 40,000.00 7,6060.00 47,600.00
= s o o R0 TOTALCAPITOL 3 |~ 244,569.00 | 454 htl# . 281,037.11
CAPITOLUL 4.
Cheltuiell pentru investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii 632,842.16| 120,240.01| 753,082.17
Izolatie termica pereti exteriori 274,249.67 | 52,107.44| 326,357.11
Izolatie termica la soclu 2,700.70 513.]3 3,213.83
Tzolatie termica placa pe sol 65,995.80| 12,539.20 78,535.00
Izolatie termica terasa 89,324.12 16,971.58| 106,295.70
Inlocuire tamplarie 83,596.64| 15,883.36 99,480.00
Reabilitare si modernizare instalatie de iluminat 20,000.00 3,800.00 23,800.00
Inlocuire corpuri de iluminat cu corpuri LED 10,000.00 1,900.00 11,900.00
I.Zeabzl.ztare si reglaj hidraulic distribtuie si corpuri de 86,975.23 16525.29|  103,500.52
incalzire :
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 26.931.02 5.116.89 32.047.91
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 336,637.76]  63,961.17|  379.176.78
Centrala termica pe gaz in condesanre 18,565.00 3,527.35 670.20
Pompa de caldura COP>6 185,630.00| 35,269.70| 220,899.70
Sistem de ventilatie cu recuperare de caldura 52,783.76| 10.028.91 62,812,67
Ventiloconvectori 45,465.00 8.638.35 54,103.35
Sistem integrat de monitorizare; mdsurare §i reglare al
Intregului consum energetic de tip Building Energy 22.878.00 4,346.82 27.224.82
Management Systems — BEMS
Sistem [otovoltaic onerid 11,316.00 2,150.04 13,466.04
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4,5,|Dotari 0.60 0.00 0.00
4.6.|Active necorporale 0.00 0.00 0.00
ETA ) 96,410.94 ,318.08 30687




CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.|Organizare de santier
5.1.1. Lucrari de constructii : ! )
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00 0.00 0.00
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Gota aferents ISC pentru controlul calititii lucrarilor de
constructii 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00
teritoriului, urbanism gi pentru autorizarea lucrarilor de constructii i ’ :
5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme gi autorizatia de
construire/desfiintare — 0¥D 0ieg
HEIRIE i) I ll
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare Ia beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

6.2

Probe tehnologice si teste

_TOTALCAPITOL 6 |
TOTAL GENERAL

1,244,879.94] 236,527.19] 1,481,407.13

din care: C+M |

663,673.18| 126,097.90|  789,771.09|

PROIECTANT,
S.C. CONSTAN CONSTRUCT: S.R.L.
=

-

BENEFICIAR,
ORASUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,

JUDETUL VRANCEA"
NEELIGIBIL
Valoare
Ll Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli WL A2 TVA (inclusiv
crt. TVA)
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 ;?:i:?:_]an pentru protectia mediului s1 aducerea la starea 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.60 0.00 0.00
R T e 2R TOTAL CAPITOL | 000 0.0 0.0
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Retea de canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
[ T o 1P T 0.1 000 .00,
CAPITOLUL 3
3.1.|Studil 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2.-Raport privind impactul asupra mediului 0.00 .0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32, Docume.nl_a;u-su?ort"gl cheltuieli pentru obtinerea de avize, 7,500.00 1,425.00 8.925.00
acorduri i autorizatii
3.3.|Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice $i auditul energetic al :
gt S B T OEREHER S ‘ 500000 95000  5950.00
cladiritor
3.5.|Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1.Tem3 de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii i deviz general 0.00 0.00 0.00




3.5.4, Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.60 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliior de executie 0.00 0:04 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6.1. Proiect tehnic 0.00 0.00 0.00
3.5.6.2.Detalii de exectitie 0.00 0.00 0.00
3.6.|0Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consultanta 0.00 6.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.8.|Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarifor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de citre 0.00 0.00 0.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
R L S s TOTAL CAPITOL3 | 71250000 | 237500  14;875.00
|
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii 32.137.44 6.106.11 38.243.55
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE NEELIGIBIL
- reamemyare/reconff‘gurare fatada j?'onrala (de.sﬁ?cere 32.137.44 6.106.11 38.243.55
sarpanta, refacere atic, placare cu gips carton rezistent la
foc, inchideri tamplarie )
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5.|Dotari 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
~ | TOTALCAPITOLY I 60611 | 6824355




N

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.1. Lucrari de constructii

~15.2.1. Comisioanele i dobanzile aferente credfului bancil

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierul

0.00
5.2.2. Cota aferent’ ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructil. . 3,479.05 0.00 3,479.05
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii G 0.0 695.81
5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,479.05 0.00 3,479.05
5.2.5. Taxe pentiru acorduri, avize conforme si autorizatia de
construire/desfiintare - 0.00 0.00 0.00

CAPITOLUL 6

8.510.20 50,954.6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

0.00| 0.00 0.00

Probe tehnologice si teste
WOTADCAPITONG
TOTAL GENERAL

97,081.89

din care: C+M [

32,13744]  6,106.11] 38243 55|

PROIECTANT,
S.C. CONSTAN-CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR,



"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE
CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL

VRANCEA"

LISTA DOTARI SI UTILAJE CU MONTAJ

ELIGIBIL
Nr. Canti-| Pret unitar
Crt. Denumire U/M tafd LEI Pret total lei
obiect.1. 4.3.1 Utilaj tehnologic cu montaj
1 |Cazan mural+vas de expansiune+butelie de egalizare a sistem 1 18,565.00 18,565.00
presiunii+cos de fum+automtizare in sistem BMS
2 |Pompa de caldura COP>6kw buc. 1] 185,630.00 185,630.00
3 _|Ventiloconvectori buc. 21 2,165.00 45,465.00
4 |sistem de ventilatie cu recuperare de caldura buc. 1 52,783.76 52,783.76
5 |Sistem integrat de monitorizare, masurare si reglare al sistem 1 22,878.00 22,878.00
intreguiui consum energetic de tip Building Energy Management
Systems — BEMS
6 [Sistem fotovoltaic ongrid sistem 1 11,316.00 11,316.00
TOTAL FARA TVA 336,637.76

LT
Nota: Preturile folgsite pert

. © PRQIECTANT
A;fq. ‘CONSTAN GONSTRUCT S.R.L.

pe piata locala la principaiffipzor. |

;q:evalud‘r’ea lucrarilor apartine bazei de date a proiectantului sau corespund preturilor existente




Planul National de Redresare si Rezilient3
Compaonenta C5 — VALUL RENGVARII

AXA 2 - schema de granturi pentru eficient3 energeticé si rezilientd in cladiri publice Operatiunea B.2- RENOVAREA ENERGETICA
MODERATA SAU APROFUNDATA A CLADIRILOR PUBLICE

Anexd 1a Ghidul specific

Model G

Declaratia privind respectarea aplicirii principiului DNSH in implementarea proiectului pentru
Solicitant individual sau Lider de parteneriat

Subsemnatul CACIULA STAN DRAGOS, CNP1790622270594, posesor al Cl seria MZ nr. 249570,
eliberatd de SPCLEP IASI, in calitate de reprezentant legal al S.C. CONSTAN CONSTRUCT SRL,

Proiectant pentru proiectul ” LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE CINEMATOGRAF
DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA”

Declar ca activitatile/lucririle care se vor realiza in cadrul proiectului care contribuie Ia unul dintre
cele sase obiective de mediu sunt considerate conforme cu principiul de ,a nu prejudicia in mod
semnificativ” (DNSH ~ , Do No Significant Harm”), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientsri
tehnice privind aplicarea principiului de ,a nu aduce prejudicii semnificative” in temeiul
Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilients (2021/C58/01).

Potrivit Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilientd, principiul DNSH trebuie
interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 (,Regulamentul privind
taxonomia”), conform céruia notiunea de »prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective
de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia se defineste astfel:

1. Se considerd ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ atenuarea schimbirilor
climatice in cazul in care activitatea respectivd genereazi emisii semnificative de gaze cu efect
de serd (GES);

2. Se considera cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbdrile
climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului
actual si al climatului preconizat in viitor asupra activititii in sine sau asupra persoanelor, asupra
naturii sau asupra activelor;

3. Se considerd ca o activitate prejudiciazd in mod semnificativ utilizarea durabil3 si
protejarea resurselor de apa i a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nocivé
pentru starea buné sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de ap3, inclusiv al apelor de
suprafata si subterane, sau starea ecologici buni a apelor marine;

4, Se considerd cd o activitate prejudiciazi in mod semnificativ economia circulara,
inclusiv prevenirea generdarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea
respectiva duce la ineficiente semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directs sau
indirectd a resurselor naturale, 1a o crestere semnificativd a generdrii, a incinerdrii sau a
elimindrii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza
prejudicii semnificative si pe termen lung mediului;



5. Se considerd cd o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul
poludrii in cazul in care activitatea respectivd duce la o crestere semnificativd a emisiilor de
poluanti in aer, ap4 sau sol;

6. Se considera c3 o activitate economici prejudiciazd in mod semnificativ protectia si
refacerea biodiversititii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in
mod semnificativ pentru conditia buni si rezilienta ecosistemelor sau nocivi pentru stadiul de
conservare a habitatelor si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.

Referitor la obiectivul de mediu 3. - Utilizarea durabild si protejarea resurselor de apa si a celor
marine si obiectivul de mediu 6. - Protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor, se considers
ca activitatile/lucrérile de renovare energetica au un impact previzibil nesemnificativ asupra acestor
obiective de mediu, tindnd seama atat de efectele directe, cat si de cele primare indirecte pe intreaga

durata a ciclului de viatd.

Scopul - principal al proiectului este de a creste performantele energetice ale cladirii, reducand
consumul anual de energie finala si imbunatatind astfel calitatea mediului prin reducerea emisiilor de
gaze cu efect de sera.

In acelasi timp, interventiile propuse pentru modernizarea imobilului vizeaza si corectarea
disfunctionalitatilor spatiilor existente si imbunatatirea confortului utilizatorilor, prin aducerea
imobilului la standardele de calitate actuale.

Prin prezentul proiect, pe partea de instalatii sanitare, doar se inlocuieste distributia de apa rece /

calda.

Amplasamentul se afla in intravilanul Municipiului Adjud, jud. Vrancea.
Terenul studiat, are o suprafata de 298,00mp din acte, conform documentatiei cadastrale

anexate, si o suprafata masurata de 482,00mp.
Conform Planului de amplasament si delimitare a bunului imobil, terenul are categoria de
folosinta:
- CC {curti constructii)
Terenul descrie o forma neregulata in plan si are urmatoarele vecinatati:
- la NORD-VEST - domeniu public — Str. Vasile Alecsandri;
- la SUD-VEST — proprietate privata;
- la SUD-EST~ biserica Sfantul Dumitru;
- la NORD-EST - domeniu public - Str. Libertatii.
La momentul intocmirii documentatiei accesul pietonal pe proprietate se realizeaza pe latura
Nord-Vestica.
Pe proprietate sunt edificate urmatoarele corpuri de constructii:
- C1-Cladire - cinematograf Doina— PROPUSA SPRE RENOVARE
Cladirea existenta C1 are o suprafata construita de 402,00mp conform documentatiei
cadastrale anexate si o suprafata desfasurata de 574,74mp.

Referitor la lucrarile de crestere a eficientei energetice, pentru a realiza o evaluare de fond conform
principiului DNSH in ceea ce priveste obiectivele de mediu 1, 2, 4 5i 5, sunt prezentate masurile care
trebuie sa respecte principiul DNSH pentru a indica faptul c& obiectivul de mediu specific nu face
obiectul prejudicierii in mod semnificativ.



Solicitantul isi asumd preluarea principiilor ,Do No Significant Harm” (DNSH) atat in procesul de
elaborare a proiectelor fazele SF/DALI, DTAC si PTh, cit si monitorizarea si justificarea implementirii
acestor principii in timpul executiei.

in cadrul procedurilor de achizitie pentru proiectare fazele SF/DALI, DTAC, PTh, beneficiarul fsi
asuma sa includa in caietele de sarcini si tema de proiectare obligativitatea proiectantului de a trata,
corespunzator si in concordantd cu obiectivele de mediu mentionate anterior, modalititile si
sarcinile pentru executia lucr3rilor.

in cadrul procedurilor de achizitie pentru executia lucririlor, beneficiarul isi asuma includerea in
caietele de sarcini obligativitatea respectdrii misurilor descrise in proiectul de autorizare a
constructiilor, respectiv de executie in ceea ce priveste respectarea principiilor DNSH. Totodat3,
MDLPA va conditiona platile efectuate citre beneficiari de prezentarea urmétoarelor documente in
faza de executie:

» Situatie de lucrdri cu defalcarea urméatoare (unde este cazul):
- Cantitate de materiale desfiintate ...... mc/mp
- Cantitate de materiale reutilizate ....... mc/mp
- Cantitate de materiale reciclate ....... mc/mp
- Cantitate de deseuri ...... m¢/mp
> Certificare de cétre firma de gestiune deseuri cu cantitatea de deseuri preluate, din care se
specifica cantitatea de deseuri incinerate
» Declaratii de performant3 pentru produsele pentru constructii, intocmite de producétori, sau
declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic n constructii (dacd sunt utilizate
produse pentru constructii pentru care nu exist3 specificatii tehnice armonizate sau specificatii
tehnice nearmonizate)
» Fisd cu date de securitate ale produselor (conform Regulament UE 2015/830)
> Fise tehnice ale echipamentelor folosite la sistemele tehnice ale cladirii — dovada consumului
redus de energie, respectiv posibilitatea utilizirii energiei regenerabile, declaratiile de
conformitate
> Fise tehnice ale utilajelor utilizate — misuri de reducerea poludrii

| (i) Referitor Ia Obiectivul de mediu 1. Atenuarea schimbarilor climatice

[ Proiectul nu conduce la emisii semnificative de gaze cu efect de serd {GES)
Renovarea energeticd a clidirilor existente are o influent3 global pozitiva asupra obiectivelor de
mediu, fiind in conformitate totald cu DNSH pentru obiectivul de atenuare a schimbirilor climatice,
conducdnd la reducerea semnificativd a emisiilor de gaze cu efect de sers (GES) si la cresterea
eficientei energetice, cu respectarea criteriilor de eficiena energetica, din anexa la Regulamentul
privind Mecanismul de Redresare si Rezilientd, cu un coeficient al schimbrilor climatice de 100 %.

Investitiile realizate au scopul de a reduce consumul de energie, de a creste eficienta energetici,
conducénd la o imbunététire substantiala a performantei energetice a clidirilor in cauza, respectiv
cresterea eficientei energetice a sistemelor tehnice, astfel: _

- reducerea consumului anual specific de energie finald pentru incilzire de cel putin 50% fat
de consumul anual specific de energie pentru incilzire Tnainte de renovarea fiecirei clidiri {cu
exceptia cladirilor cu valoare arhitecturald deosebita stabilite prin documentatiile de urbanism,
cladirilor din zone construite protejate aprobate conform legii).




- reducerea consumului de energie primara si a emisiilor de COZ situatd in intervalul 30% -
60% pentru proiectele de renovare energeticd moderatd, respectiv peste 60% pentru proiectele de
renovare energeticd aprofundata, in comparatie cu starea de pre-renovare.

In cazul in care interventia se incadreazi intr-o investitie pentru care nu se preconizeazi nicio
contributie substantiald la acest obiectiv de mediu, cerinfele DNSH care trebuie indeplinite sunt
urmdtoarele:

- clddirea nu este utilizatd pentru extractia, depozitarea, transportul sau productia de combustibili
| fosili (pct. 1 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH). 3

Interventiile demonstreaza o reducere semnificativa a emisiilor de CO2, prin urmatoarele verificari:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetica

- certificat de performanta energetica

- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor
de eficientd energetica prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficien{a energetici

prevézuti a se obtine dupi renovare

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea modalititii de reducerea emisiilor de gaze cu efect de serd atdt pe parcursul
executiei cat si in conformarea clidirii)

Se verifica corelarea cu pct. 2 + 5, 15, 16, 17, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
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Elemente de verificare dup3 finalizarea executiei lucririlor de renovare energetica

- certificat de performantd energetic la finalizarea lucrérilor.
Se verifica corelarea cu pct. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Dupa finalizarea executiei lucrérilor de renovare energetici se va verifica dacs au fost implementate
solutiile stabilite prin raportul de audit energetic si se va obtine un nou certificat de performanti
energeticd emis de un auditor energetic atestat.

[ (ii) Referitor la Obiectivul de mediu 2. Adaptarea la schimbirile climatice ' J

[ Proiectul nu conduce la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor asupra mésurii in {
sine, persoanelor, naturii sau asupra clidirilor.

Pentru adaptarea clédirilor la schimbirile climatice generate de valuri de cildurs, prin proiect se
asigura obligatia optimizérii sistemelor tehnice din clidirile renovate pentru a oferi confort termic
ocupantilor chiar si in temperaturile extreme respective.

Prin proiect sunt prevazute conditiile de mediu adecvate precum si conditiile privind functionarea
statiilor de incarcare pentru vehicule electrice (care are loc in exterior), prin asigurarea rezistentei
echipamentelor si functiondrii acestora la manifestirile schimbirilor climatice si la alte dezastre
naturale.

Interventiile demonstreaza ca nu exista influente negative majore in ceea ce priveste acestui obiectiv
de mediu asupra activitatii in sine sau asupra oamenilor, naturii sau activelor, fiind preconizat3
imbunatatirea fondului construit pe durata a ciclului de viatd, prin urméatoarele verific3ri:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energeticd

- certificat de performant3 energeticé

- raportul de audit energetic cu masuri propuse de renovare, necesare pentru atingerea indicatorilor
de eficientd energetica prevazuti prin proiect, respectiv valorile indicatorilor de eficienta energetici
prevazuti a se obtine dupi renovare

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea modalitétii de reducere a folosirii combustibililor fosili si a consumului de energie,

- descrierea modalitatilor de eficientizare energeticd si utilizarea resurselor regenerabile atat pe
parcursul executiei lucrérilor, cat si ulterior receptiondrii clidirii)

Se verificd corelarea cu pct. 1 =+ 5, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23 din Lista de verificare privind aplicarea
DNSH.
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Elemente de verificare dup3 finalizarea executiei lucririlor de renovare energetica

- certificat de performants energetic la finalizarea lucrdrilor
Se verifica corelarea cu pct. 24 + 25 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Dupa finalizarea executiei lucrdrilor de renovare energeticd se va verifica dacd au fost implementate
solutiile stabilite prin raportul de audit energetic $i se va obtine un nou certificat de performanta
energetica emis de un auditor energetic atestat,

(iii) Referitor Ia Obiectivul de mediu 4. Tranzitia citre o economie circulari, inclusiv prevenirea
generdrii de deseuri si reciclarea acestora

Proiectul nu va cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea ce priveste
economia circularg,

Prin proiect se va asigura c3 cel putin 70% (in greutate) din deseurile nepericuloase provenite din
activitdti de constructie si demolari (cu exceptia materialelor naturale mentionate n categoria 17
05 04 din lista europeand a degeurilor stabilita prin Decizia 2000/532/CE) si generate pe santier vor
fi pregétite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare materiald, inclusiv operatiuni
de umplere care utilizeazd deseuri pentru a inlocui alte materiale, in conformitate cu ierarhia
deseurilor si cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari.

Prin proiect se va asigura limitarea generirii de deseuri in activitatile de constructie si demolari, in
conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si demolari si ludnd in
considerare cele mai bune tehnici disponibile si folosind demolarea selectivi pentru a permite
indepédrtarea si manipularea in siguranta a substantelor periculoase si pentru a facilita reutilizarea
si reciclare de inalta calitate prin indepartarea selectivi a materialelor, folosind sistemele de sortare
disponibile pentru deseurile din constructii si demolari.

Pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile care pot fi instalate,
se stabilesc specificatii tehnice in ceea ce priveste durabilitatea si potentialul lor de reparare si de
reciclare. in special, operatorii vor limita generarea de deseuri in procesele aferente constructiilor
si demolarilor, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deseurilor din constructii si
demolari.

Prin proiect se prevede ca tehnicile de constructie sprijini circularitatea, astfel Tncit s3 fie mai
eficiente din punctul de vedere al utiliz3rii resurselor, adaptabile, flexibile si demontabile. |

Interventiile demonstreaza ca nu vor cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediului in ceea
ce priveste economia circulara:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energetica

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor misuri (a se vedea pct. 20 din Lista de verificare
privind aplicarea DNSH).

- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului
tehnic (descrierea gestionarii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesits incinerare - deseuri din
constructie, deseuri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de constructie
propuse a fi utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul,
echipamente pentru energie regenerabild, descrierea modalitatii de reutilizare a materialelor

desfiintate).



Elemente de verificare dup3 finalizarea executiei lucrérilor de renovare energetics

- document din care si reiasi tipurile de deseuri generate din activititile/lucririle executate si
cantitatea acestora;

- listele cu cantitdtile de lucriri, pe categorii de lucrdri, listele cu cantitatile de utilaje si echipamente
tehnologice

- contract incheiat cu operator economic care colecteazs si/sau transporta deseuri sau care desfisoar3
operatiuni de valorificare a deseurilor.

Se verifica corelarea cu pct. 27 + 30 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

La finalizarea executiei lucrdrilor de renovare energeticd se va asigura c¢d executantul a respectat
urmdtoarele conditii obligatorii:

- existenta unui raport/document din care reiese c3 cel putin 70 % (in greutate) din
deseurile nepericuloase provenite din activitati de constructie si demoliri si generate pe
santier vor fi pregdtite pentru reutilizare, reciclare si alte operatiuni de valorificare
materiald, inclusiv operatiuni de umplere care utilizeazs deseuri pentru a inlocui alte
materiale;

- pentru deseurile generate din activititile de constructie si demolédri au fost luate in
considerare cele mai bune tehnici disponibile, care s& permiti indepirtarea si
manipularea in sigurantd a substantelor periculoase, reutilizarea si reciclare de inalt
calitate prin indepirtarea selectivi a materialelor, folosind sistemele de sortare
disponibile pentru deseurile din constructii si demoldri, inclusiv folosind tehnici de
demolare selectiva;

- pentru echipamentele destinate productiei de energie din surse regenerabile previzute
prin proiect (sistemul fotovoltaic), sunt disponibile specificatii tehnice in ceea ce priveste
durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare, pentru limitarea generérii de
deseuri in procesele aferente constructiilor si demoldrilor;

- pentru sistemele tehnice ale cladirii: sisteme de climatizare sifsau ventilare mecanici
prevazute prin proiect, sunt disponibile specificatii tehnice in ceea ce priveste
durabilitatea si potentialul lor de reparare si de reciclare, pentru limitarea generirii de
deseuri in procesele aferente constructiilor si demolrilor.

[ {iv) Referitor la Obiectivul de mediu 5. Prevenirea si controlul poludrii - '

Proiectul nu va conduce la o crestere semnificativi a emisiilor de poluanti in aer, ap3 sau sol.
Nivelul de crestere a performantei energetice a cladirii impus prin proiect va conduce la reduceri
semnificative ale emisiilor in aer si la 0 imbunititire a sanatdtii publice.

Prin proiect se vor asigura mésuri privind calitatea aerului din interior, prin evitarea utilizirii de
materiale de constructie ce contin substante poluante, precum formaldehida din placaj si
substantele ignifuge din numeroase materiale sau radonul care provine, atat din soluri, cat si din
materialele de constructie.

Prin proiect se va asigura cd materialele de constructie si componentele utilizate nu contin azbest si
nici substante identificate pe baza listei substantelor supuse autorizarii previzute in anexa XIV la
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

Prin proiect se va asigura ci materialele de constructie si componentele utilizate, care pot intra in
__contact cu ocupantii, emit mai putin de 0,06 mg de formaldehids pe m3 de material sau componentd |




si mai putin de 0,001 mg de compusi organici volatili cancerigeni din categoriile 1A si 1B pe m3 IE
material sau componentd, fn urma testdrii in conformitate cu CEN/TS 16516 si ISO 16000-3 sau cu
alte conditii de testare standardizate si metode de determinare comparabile.

Prin proiect se recomandd utilizarea materialelor de constructii care conduc la reducerea
zgomotului, a prafului si a emisiilor poluante n timpul lucririlor de renovare.

Prin proiect se recomandd utilizarea materialelor cu continut scizut de carbon, prin folosirea
materialelor disponibile c&t mai aproape de locul constructiei si a celor al ciror proces de productie
este cat se poate de prietenos cu mediul. Trebuie avuti in vedere utilizarea produselor de constructii
non-toxice, reciclabile si biodegradabile, fabricate la nivelu! industriei locale, din materii prime
produse in zond, folosind tehnici care nu afecteaz3 mediul.

Interventiile demonstreazé ca nu conduc la o crestere semnificativi a emisiilor de poluantiin aer, apd
sau sol, prin urmatoarele verificiri:

Elemente de verificare inainte de inceperea executiei lucririlor de renovare energeticd

- asumarea solicitantului privind realizarea acestor masuri (lista de verificare a aplicarii DNSH din
Declaratie ~ Model H)
- prevederi in caietele de sarcini pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice si proiectului

tehnic (descrierea modalitatii de reducerea poludrii in cadrul organizarii de santier, inclusiv utilajele
folosite si transportul materialelor, descrierea modalitatii de reducere a poludrii pe toati durata de

existentd a cladirii)

Se verificd corelarea cu pct. 6 + 14 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.
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Elemente de verificare dup3 finalizarea executiei lucrarilor de renovare energetici

- declaratii de performantd pentru produsele pentru constructii, intocmite de producitori, sau
declaratii de conformitate (dacd sunt utilizate produse pentru constructii care fac obiectul unei
specificatii tehnice nearmonizate) sau agrement tehnic in constructii (dacd sunt utilizate produse
pentru constructii pentru care nu existd specificatii tehnice armonizate sau specificatii tehnice
nearmonizate;

- specificatii tehnice echipamente (sisteme tehnice ale clidirii: sisteme de climatizare si/sau ventilare
mecanica, iluminat).

Se verificd corelarea cu pct. 26 din Lista de verificare privind aplicarea DNSH.

Data: Semndtura:

R baa CA/SIIEA cvam nn.lGOS
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£ PLAN PARTER

Arla construlta PARTER = 402,00mp
Arla utila PARTER = 331,33mp

Aria desfasurata construita = 465,10mp
Aria utila totala = 465,10mp

CLASA DE IMPORTANTA "lII*
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C” (Normata)
GRAD DE REZISTENTA LAFOC: IV

NOTA:

Ammmulanmmm-pmm-mwlw
da sarcinl iar unsle spatl nu su fost accesible, axisth posibitates ca uncie slemants
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VERIHCATOR! | nume

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
422/546/2006, CUI: RO 18452769, lasi
str. Prof, Dumltru Pncop, Nr.3A, sat Vorovesti, {‘,A'c
com.Miros onstruct@yak -~ =~
tel.0751.312. 479

SPECIFICATIE | NUME

din relevee, desenale oin aproximdn, s8 confind erori (din couzs

masurs),
suni fie stipl sau Mgy de inataialh. hidcany, parapedi sav ke
mm-mmmmhmmum
In situsia in care apar W-mnmaammm
prafectantul peniry sletiirea masurilor de coractare a aockor sesizate.

i de &

SEF PROIECT
RELEVAT
DESENAT

Dr. Ing Dragos Cliciuld
Arh, Catalin Papa -
Arh. Citilin Popa

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TENNICA
¥ cc,?;s"rﬂurv 3 Beneficiar: UATMUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

- Pr.nr.
BirL Ny Adresa: MUNICIPUL ADIUD, JUDETUL VRANCEA .

THIT projectulal; E )

~———|  "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU aza:
Scara: | CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,| DA ||,

1100 JUDETUL VRANCEA"
Titlul plansei: )

_Data: PLAN PARTER Plnr,

2023 SITUATIA EXISTENTA All.o1




PLAN ETAJ 1
SITUATIA EXISTENTA
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Aria construita ETAJ = 172.74mp £ o 7 9
Aria utila ETAJ = 133,77mp s oN
VERIFICATOR/ SEMNATURA=" | CERIG REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
Aria desfasurata construita = 465,10mp e l s i}SEM_MW‘RA V'ICEN.N L .
Aria utla totala = 465,10mp S.C. CONSTAN CONSTRUCT 5.R.L. e ¢ v/ Beneficiar: UATMUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
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str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, N :A.V Adresa: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA 837/2023
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proisctantut pentru stabirea masurilor de corsciare 8 erriior sesizale, DESENAT Arh. Catalin Popa SITUATIA EXISTENTA
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Arla terasa acoperis = 338,36mp

Aria proiectie invelitoare = 112,85mp e

Aria desfasureta invelitoare = 113,1 Smp pom 134

—

H. maxim = 7,55m = - —

H. max. cormisa = 7,35m VERIFICATOR/ [ NUME l S_EMMW * [ ceritra REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

H. max. streasina = 6,50m 5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. ™ 4| |Beneficiar: UATMUNICIUL ADIUD, JUDETUL VRANCER

122/546/2006, CUl: RO 18452769, lasi N My 4/ Pr.nr.

CLASA DE IMPORTANTA "I str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, /%%, 7 - ot d Adresa: MUNICIPUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA 837/2023

CATEGORIA DE IMPORTANTA "¢ {Normala) com.Miroslava,e-mail:constanconstruct@yahoo,com,‘ S LA

GRAD DE REZISTENTA LA FOC: IV tel.0751.312.479 [Ty proectaar: Faza:
wor: =1 "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU &
Al o e ; | | CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,| DAL .
G s e pafh o o Sccesioer vt e oo | SPECIFICATIE | NUME JUDETUL VRANCEA"
mum«,deumdhmm.nmm(mm dea
frrris S 58 mdsh do instalaf, hidrank, parspey seu i | SEF PROIECT | Dr. Ing Dragos Ciciul3 Tithu plansei:
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Provectaniul pentru stablrea masiikor de corectans a ersnilor sewzate. DESENAT Arh, Ctalin Popa SITUATIA EXISTENTA




NOTA:

Avand in vedere ¢4 in momentul realizrni masuratorilor spatil nu a fost complet liber de sarcini iar unele spalii nu au fost accesibile, exista
poshilitatea ca unele elemente din relevee, desenale din aproximar, s3 contind erori (din cauza imposibilitsfii de a masura),

Aceste elemerte sunt fie stalpi sau masti de instalafii, hidranfi, parapeti sau alte elemente mascate de mobilier I3 care nu s-a putut ajunge.

In situtia in care apar neconcordanie executantul are obligatia de a ingliinta in scris proiectantul pentru stabilirea masurilor da corectare a
erotilor sesizate,

SECTIUNEA A-A°
SITUATIA EXISTENTA
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VERIFICATOR/ I NUME A REFERAT DE VERIFICARE /RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

EXPERT TITLL/NE /DATA

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA

122/546/20086, CUL: RO 18452769, lasi A 7 Pr.nr.

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Voravesti, Adresa: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA 837/2023

com.Mirostava,e-mail:constanconstruct@yahoo.com,

tel.0751.312.479 Titlul proiectulur: F
~——1  "LUCRAR! DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU Sze:
ra: | CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,| D.A. LI

SPECIFICATIE | NUME . JUDETUL VRANCEA"

SEF PROIECT Dr. Ing Dragos Caciula Titlul plansei: |

RELEVAT Arh, C3talin Popa o SECTIUNEA A-A' : A

DESENAT Arh. Catalin Popa SEDARIN EISTENTHY =




NOTA:

posiWatercsunlecamts i e, dosones i orimit o8 conos ron (i sncen inpontii e moeser e 5 EATADA PRINCIPALA

Acesle elemente sunt fie stal magti d tatafii, hidean! au alte el d bilier Ja care nu s-a puiut e,
In suatia ::e cr;; aI:)"ar . s e el !ns a}::s ", ‘: p:;a:(;g;nn;a in seris proiectantu) pe:tru slabifirea n::si:mlorde m:Ll?e a SlTUATIA EXISTENTA
eroritor sesizale,

SCARA 1:100
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LEGENDA FINISAJE

1. Invelitoare din panouri tip sandwich termoizolante - culoare gri

2. Jgheab din tabla zincata - culoare gri

3. Burlan din tabla zincata - culoare gri

4. Tamplarie din PVC si geamuri termoizolante - culoare maro

5. Elemente decorative din tencuiala - culoare alba

6. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare alb
7. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare gal
8. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare roz
9. Trepte si terase exterioare din beton

P GO, -
_\E/)E(PRIEFA%ATOR/ ] NUME ]SEMNI{TUR A’c, I »C?RlNTA ?.E{E&.AT DE V%KIHCARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. | 5 SOLSTAN Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ADSUD, JUDETUL VRANCEA
122/546/2006, CUL: RO 18452769, lasi TR CONSTRLGT Pr.nr.
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, . . | Adresa: MUNICIPIUL ADJUD, HUDETUL VRANCEA 837/2023
com.Mirostava,e-mail:constanconstruct@yahor ~~m™ 7
tel.0751.312.479 Titlul projectulur: F
"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU aza:
Cara: IN MU D. A

SPECIFICATIE | NUME ok CLADIRE € EMA;on:E%FL B\‘/?a%\ésx' NICIPIUL ADJUD,| D.A.L.).
SEF PROIECT Dr. Ing Dragos Caciuld Titlul plansei:
RELEVAT Arh. Catalin Popa — o FATADA PRINCIPALA Pl

— = 0 SITUATIA EXISTENTA AlLO5
DESENAT Arh. Catalin Popa
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NOTA:

fost acceslbile, existd posivilitatea ca unele elemente din relevee, desenate din aproximari, sa contind eror (din cauza

In situatia in care apar neconcordanie exscutantul are obligatie de s instiina in scris proiectantyl pentru stabilirea
masuritor de a erorilor sesi;
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Avnd in vadere o in tul realizéiri masurdtoritor spaliul nu a fost complet liber da sarcinl lar unele spalii nu au FATADA POSTER'OARA

mﬁﬂeﬁfﬁsﬁ zlalm sau maghi de instalalii, hidranti, parapeti sau alle ek 1 le de mobifier Ia care SITUATIA EX'STENTA
1o sy In care SCARA 1:100

— —{d
—{o]
- ———— -l G

ATHT

LEGENDA FINISAJE

1. Invelitoare din panouri tip sandwich termoizolante - culoare gri |
2. Jgheab din tabla zincata - culoare gri \
3. Burlan din tabla zincata - culoare gri

4., Tamplarie din PVC si geamuri termoizolante - culoare maro \

5. Elemente decorative din tencuiala - culoare alba

6. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare alb

7. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare galben
8. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare roz

9. Trepte si terase exterioare din beton

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA

T
VRBIRCATOR/ | NuME TA | TTLU/NR/DATA
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. Beneficiar: UAT MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
J22/546/2006, CUI: RO 18452768, lasi ' Pr.nr.
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, Adresa: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA 837/2023
com.Miroslava,e-mail:constanconstruct@yahoo.c
tel.0751.312.479 Titlul proiectulur: F
—  "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU aza:
ra. | CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,| D.A.L.L
SPECIFICATIE | NUME - JUDETUL VRANCEA™
SEF PROIECT Dr. Ing Dragos Céciuld Titlul plansei:
RELEVAT Arh. Ciitalin Popa _ & FATADAPOSTERIOARA Pl.nr.
— — L SITUATIA EXISTENTA All.o7
DESENAT Arh, Catalin Popa |




FATADA LATERALA STANGA
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LEGENDA FINISAJE

1. inveiitoare din panouri tip sandwich termoizolante - culoare gri

2. Igheab din tabla zincata - culoars gri

3. Burian din tabla zincata - culoere g .

4. Tamplaria din PVC sl geamuri termoizolante - culoare mara

5. Elements decorative din tencuiala - culoare alba

6. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe lanculala - culoare aib

7. Zugraveala |avabiia de exterior aplicata pa tencuiala - culoars galben
8. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoars roz

9. Trepta si terase exterioara din belon

— WUME ] REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TERNICA
.C. CONSTAN CONSTRUCT S.A.L. Beneficiar; UATMUSICIPRUL ADRID, IUDETUL VAANCEA

S.

J22/546/2006, CUI: RO 18452769, lasi Pr.or.
str. Prof, Dumitru Pricop, Nr.34, sat Vore Adresa: MUNKIPRUL ADIUD, JUDETUL VRANCEA s37f2023
com.Miroslava,e-malliconstanconstruct§ .

¢1.0751.312.579 T e et

= "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU Faza:
* | CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADRUD,| DALL
JUDETUL VRANCEA"

SPECIFICATIE | NUME

o
x . SEF PROIECT Or. Ing Dragoy Ciciuld Tittul plansei:
24 conind wan |dv:: MPONDAIN e & w3}
i roi k. g RELEVAT | ach, Catalin Pops FATADALATERALA STANGA PLar.
e SITUATIA EXISTENTA All.oa

DESENAT Arh. Catalin Popa




Aria construlta PARTER = 412,00mp
Aria utila PARTER = 334,33mp

Aria desfasurata construita = 584,74mp
Aria ulila totala = 465,10mp

CLASA DE IMPORTANTA "1t
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C” (Normala)
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: Iif

e Sy |

ralua prelonal i

[ VERIFICATOR,
IHCATOR/ | nume

S.C. CONSTAN CONSTRUCT 5.R.L.
122/546/2006, CUI: RO 18452763, lasi
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorov
com.Miroslava,e-mail:constanconstruct @
tel.0751.312.479

SPECIFICATIE | NUME

SEF PROIECT Dr. Ing Dragos Ciciuld
PROIECTAT Arh. C&talin Popa
DESENAT Arh. Catélin Popa

_ ? PLAN PARTER
I SITUATIA PROPUSA
.1';0!_1.._, SCARA 1:100

ERINTA frE;F_ERATﬁDE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
Benefidiar: UATMUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
Pr.nr.
Adresa; MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA 8372023
T proectuion r ;
"LUCRAR! DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU aza:
SCara: | CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADIUD,| DAL
1:100 JUDETUL VRANCEA"
Titlul plansei: ol
e PLAN PARTER nr.
2023 SITUATIA PROPLISA Aot




- : PLAN ETAJ1
P *_ v —— o SITUATIA PROPUSA
" 1 : ree. : SCARA 1:100
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Aria construita ETAJ = 172.74mp u. D |:-;'—,| @

Aria utila ETAJ = 133,77Tmp

VERIFICATOR/ I NUME | REFERAT OE VERIFICARE/RAPORT DE EXPER
Aria desfasurata construila = 584,74mp - = -m LAL
Acia utila totata = 465,10mp S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L, fx Beneficiar: UATMUNICIPIUL ADIUD, JUDETUL VRANCEA
' 22/586/2006, CUI: RO 18452769, lasi Pr.nr.
_— str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.34, sat Vorovesti, Adresa: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA 837/2023
CLASA DE IMPORTANTA "I[) com, Miroslava,e-mail:constanconstruct@yahc
CATEGORIA DE IMPORTANTA "C* {Normala} tel.0751:312.479 Tl proveciulur E
GRAD DE REZISTENTA LA FaC: Il 7 "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU Cal
SPECIFICATIE | NUME CLADIRE CINEMA;I'UOSSERT?JFL 3%:1:6 gls‘mlcmul ADJUD,| DAL
SEF PROIECT Dr. Ing Dragos Caciuld Titlul plansei: Pl
PROIECTAT | Arh, Catalin Popa B PLAN ETAJ 1 EULE
i SITUATIA PROPUSA AliL.o2
DESENAT Arh. Citalin Popa




PLAN ACOPERIS
SITUATIA PROPUSA

SCARA 1:100

Arla terasa acoperis = 338,86mp
Aria prolectie invelltoare = 94,90mp
Aria desfasurata invelitoare = 95,15mp
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H. maxim = 7,55m
H. max. cormisa = 7,35m
H. max. streasina = 6,50m

CLASA DE IMPORTANTA "I~
CATEGORIA DE IMPORTANTA “C” (Normala)
GRAD DE REZISTENTA LA FOC: Il

—an , 1
#!r*tu =
e
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il [T
5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. .
122/546/2006, CUL: RO 18452769, fasi ,’
str. Prof. Dumiitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, ;
com.Miroslava,e-mail:constanconstruct@vahod.
tel.0751.312.479

SPECIFICATIE | NUME

SEF PROIECT Dr. Ing Dragos Ciciula
PROIECTAT Arh. Catétin Popa —
DESENAT Arh. C3tdlin Popa

NJA REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
— L TRl (DT
Beneficiar: UATMUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
Pr.nr.
Adresa: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA 837/2023
Tt proiectu’ur; Faza:
| "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU aza:
8ra: | CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADIUD,| DAL 1.
100 JUDETUL VRANCEA"
Titlul plansei: Pl
1K PLAN ACOPERIS LG
123 SITUATIA PROPUSA AlN.03
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FATADA PRINCIPALA
SITUATIA PROPUSA
SCARA 1:100

LEGENDA FINISAJE /

1. Sort din tabla prevopsit electrostatic - culoare gri If
2. Jgheab din tabla prevopsit electrostatic- culoare gri il
3. Burlan din tabla prevopsit electrostatic - culoare gri [1
4. Tamplarie din PVC si geamuri termoizolante - culoare maro
5. Glaf din talbla vopsita electrostatic - culoare maro
6. Solbanc cu sort din talbla vopsita electrostatic - culoare alba
7. Elemente decorative - culoare alba
8. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare alt
9. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare cre
10. Tencuiala pentru soclu - culoare crem
11. Balustrada confectie metalica - culoare gri
12. Trepte si terase exterioare
13. Trotuare din beton

3 » REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEH
Exprar OV | NumE UNTA | O NS JoATA. -/ APORT DE EXPERTIZA TEHNICA
§.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. Beneficiar: UATMUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
122/546/2006, CUI: RO 18452769, lasi Pr.nr.
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Voroves Adresa: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA 837/2023
com.Mirosiava,e-mail:constanconstruct@ya
tel.0751,312,.479 Titlul protectulur: F
r "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU aza:

tara: | CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA MUNICIPIUL ADIUD, D.ALL
SPECIFICATIE NUME 100 JUDETUL VRANéEA"
SEF PROIECT | Dr. Ing Dragos Ciciuls ~ |Titlu! plansei:
PROIECTAT | Arh. Cat3lin Popa L FATADAPRINCIPALA nl::iln;'s
DESENAT Arh. Cat3lin Popa >[LATARRORUSA )
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FATADA POSTERIOARA
SITUATIA PROPUSA
SCARA 1:100

— e e e o o L

To——

"

L

EGENDA FINISAJE

1. Sort din tabla prevopsit electrostatic - culoare gri
2. Jgheab din tabla prevopsit electrostatic- culoare gri

3. Burlan din tabla prevopsit electrostatic - culoare gri
4. Tamplarie din PVC si geamuri termoizolante - culoare maro

5
6
7
8
9
10

12
13

. Glaf din talbla vopsita electrostatic - culoare maro

. Selbanc cu sort din talbla vopsita electrostatic - culoare alba

. Elemente decorative - culoare alba

. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare alb

. Zugraveala lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - culoare crem
. Tencuiala pentru soclu - culoare crem

11. Balustrada confectie metalica - culoare gri

. Trepte si terase exterioare
. Trotuare din beton

VERIFICATOR
VEBICATOR/ | NumE

$.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
122/546/2006, CUI; RO 18452769, lasi
str, Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Voro
com.Miroslava,e-mail:constanconstruct@
tel.0751.312.479

SPECIFICATIE | NUME
SEF PROIECT Dr. Ing Dragos C3ciul3
PROIECTAT Arh. Catalin Popa

DESENAT

Arh. Catalin Popa

12

REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
NTA_ | TTLU/NR/DATA
\ Beneficiar: UATMUNICIPIUL ADIUD, JUDETUL VRANCEA
| Pr.nr.
i Adresa: MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA £37/2023
Titlul protectulu: F
"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU G
ara: | CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,| D A.L.I.
;100 JUDETUL VRANCEA"
Titlul plansei:
ata: FATADAPOSTERIOARA PLnr.
)23 SITUATIA PROPUSA Alll.o7
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FATADA LATERALA STANGA
SITUATIA PROPUSA
SCARA 1:100

oty

= = =
|
|
[ il
| ® Juus
- | .!
das ) }
I
I [
w L L
| | )
e | ! | Jin

LEGENDA FINISAJE

1. Sort din labla prevopsit slactrostatic - culoara gri
2. Igheab din tabla prevopsit electroetatic- culoare gri
3. Burtan din labla prevopsit electrostatic - culoare g
4. Tamplaria din PVC si geamurl tsrmoizolante - culoare mara
5. Glaf din lathia vopsita electrostatic - culoare man
6. Solbank cu sort din talbla vopsita electrostatic - culoare albe
7. Elemente decorative - culoare alba
8, Zugravesla lavabila de exterior aplicata pe tencuiala - cuioare alb
9, Zugraveala lavabiia de extsrior aplicata ps tencuiala - culcars crem
10. Tencuiala pentru sock - culoara crem
11. Baluetrada confactie metalica - culnare gri
12. Trapte si terase exterioare
13. Trotuare din beton

VERTICATTT | yume

S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.
122/546/2006, CUL; RO 18452769, lasi
str, Prof, Oumbtew Pricop, Nr.3A, sat Voravest

161.0751,312.479

SPECIFICATIE | NUME

$EF PROIECT | (. Ing Dragos CAciuld
PROIECTAT | Arh. Citdlin Popa
DESENAT Arh, C#talin Popa -

B
fiWNTA IEFEMJ.DE‘VENFWEMY OF EXPERTI2A TEHNKA
= P MUNKIPIUL AGRIO, FUDETUL VRANCEA
> Pr.or,
) Adresa; MUNKIPRIL ADJUD, JUDETUL VRANCEA s/
e Faza:
“LUCRARS DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU e
SCAra: | CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUMIEIPRIL ADIUG DA, LI,
iy IUDETUL VRANCER®
pata: | o
ata: or.
FATADALATERALA STANGA
4 2023 SITUATIA PROPUSA AdliLos
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5.C. CONSTAN COM
122/546/2008, CUI: 1

ste. Prof. Dumitru Pricop, 7,57 sat Viorovesti,

LEGENDA:

~Corp de Huminat tip plafoniera, echipat cu lampa LED 1x10W, IP55
-Corp de lluminat, echipat senzor de prezenta silampa LED 1x20W, IP44
-Corp da iluminat stans tip FIPAD echipat cu lampa LED 38W, 600mm, IP8S

-Corp de iluminat 4W, echipat cu kit de amargenta, autonomie minim 2h, pentrz asigurarea

de itate pentru sau similar
-Corpfie iluminst cu lampa LED 38W, echipat cu kit de emergerta, autonornie minim 1h pentru
i i normat si de itate pentru i ntie / lucrului, sau similar

-Corp de iluminat tip pancu echipat cu lampa LED 48W, 600xB00mm sau simitar

~Corp de iluminat cu lamps LED 48W, echipat cu kit de emergenta, autonormie minim 1h pentru
i i normat si de tate i iciil ie, sau simiiar

-Intrerupater simplu / dublu, 10A/230V

it i n etansa 10A230V
B -Senzor de miscare

“1el0751312479

SPECIFICATIE  NUME

{SEF PROIECT  DRNG.CACIULA DRAGOS

"PROIECTAT NG.BREAUR ALEXAN =
'D§ENAY _ ING BREAUR ALEKANDRU

E
¥a
c
B
g
b y
[
(& )
2
A
A&
N2, \
SSEMNARUAA  iCERINTA ';f,ﬂl‘l i
Beneficiar: UA" FRANCEA ¢ pra,
Adress: MUNICIPIUL ADJUD, JLDETUL VRANCEA B37/2023
o, p =t e vl
‘e Tithul provectului: | Faza:

T~ “LUCRARIDE RENOVARE RRERGETICA PENTRU CLADRE |

| Scara  CINEMATOGRAF DOWA, MUNICIFIUL ADuuD, supeTuL | DLALLL
100 VRARCEA®

Titlol plansei: Pl

Data: INSTALATH ELECTRICE | FLpe

PLAN PARTER | e
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LEGENDA:
1 -Corp de ituminat tip plefoniers, echipst cu lampa LED 1x10W, IP55
-Corp de lluminat, schipat senzor de prezenta si lampa LED 1x20W, (P44
ET -Corp de iluminat etans tip FIPAD echipat cu lamps LED 36W, 600mm, IP85S
A -Corp de iluminat 4W, echipat cu kit de emergenta, autonomie minim 2h, pentru asigurarea
| ' i i de it pentru , 8aU similar
IF i f -Cprp de luminat cu lampa LED 36W, echipat cu kit de emargenta, autonomie minim 1h pentry P
| i i normal si de flate pentru i ia / i fucrulul, sau eimilar
~Corp de dluminal tip panou echipat cu lempa LED 4BW, 600xB00mm sau similar
5 ~Corp de iluminat cu lampa LED 48W, echipat cu kit de emergenta, autonomie minim Th pentru
i i i i normal 3i de itate impotrit icil/cil ie, sau similar
Viv B ! ¢+ -Intrerupator simpiu / dublu, 10A/230V
i I
.}' 3 i & p p in is etansa 1042230V
N [ .
J'“*: EE g i -Senzor de miscare
'3 ar
i
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an
€ B - - c
EN
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T TN e
.C. CONSTAN CONSTRUCT R Rt Beneficlar: UAT
122/586/2008, CUI: RO 18452769, lasi Pr.ar,
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti, ) Adresa: MUNICIPIUL ADIUD, JUDETUL VAANCEA 837/2023
com.Miroslava,e-maikiconstanconstruct@yahoo,eom = — i
tel.0751,312.479 [Titlnl proiectutui: Faza:

- “{"LUCRAR! DE RENGVARE ERERGETICA PENTRU CLADIRE
Scam  CINEMATOGRAF DOINA, MUNCIPIWUL ADJUD, supeTy.  D.A.L.L

H 2

L SPECIFICATIF | NUME 1100 VRANCEN

{SEF PROIECT | DRING CACIULA DRAGDS ._D_t THI plnsei: Pl
S e — ata: INSTALAT)! ELECTRICE o

E'DIECT‘AT VI?IG,EHEAUR ALEXANDRU = 2023 PLAN ETA) ED2

ING BREAUR ALEXANDRY




A
» R
4%
APATIU SEFING
11y 1
o o
g~
:
R R
1
R PR R .
BRAT) TEHNC
iy
Phgrrtm
§
Q%
R Rl
i
¥
v
R R
o
 fE gt
Aty
" ) =
; E
R R
[El v - YA
' i
. R
] C
R R R R
A
.
/
3 4 6 7 {;5
{

TURRIFIEATORS R,
e N
$.C. CONSTAN Ct
122/545/2006, CUL: R 18852769, lasi

str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.3A, sat Vorovesti,

com.Mirosla

el0751,312.479

SPECIFICATIE ] NUME
[ -

[SEFPROIECT | DRING.CACIULA DRAGOS
ROIECTAT

ING.BREAUR ALEXANDRU
DESENAT

 BREAUR ALEXANDRU

R LEGENDA
- - corm de incalzire slalic tip panou, din okl

Ve ! -ventioconvector
- anesmostate patrate cu difuzie in 4 directii pentry infroduscere aer proaspal, cu
plenumuri lzolate si cu fegistiu de reglaj

- anemostate patrate cu vifuzie in 4 direchi pentra evacuare aer viciat,
ou plenumuri izolats

P -Pompa de caldura

Ct - Cazar qursl

T TTSwNATORA  cemga | REPLRATBEVOM

TN DATA i
Beneficiar: UAT !

Adresa’ MUNICIPUL ADIUD, JUDETUL VRANCEA ’837/2023‘
Thlul projectutui: T
77 "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADRE .
303 CNEMATOGRAF DOHIA, MUNICIL ABUD, subET.  DWALLL
15100 VRANGEA"
“Titlel planséi
Jata: INSTALAT{I TERMICE
1023 PLAN PARTER

Plar.
To1
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5.C. CONSTAN CO8
J22/546/2008, . — ey ——
str. Prot. Dumitess Pricop, Nr.34, sat Vorovesti,

nom.Mnroslava,e-mlll:cnnstaﬂmnmungvahoc.mm

tel0751,312.478

SPECIFICATIE | NUME

SEF PROIECT  OR.ING CACIUA DRAGOS
PROIECTAT ING;‘BREHURA'LHANMU
DESENAT ING BREAUR ALEXANDRY

ve

LEGENDA
- oorp de incelzire static tip panou, din atel

- ventioconvector
-~ anemostale patrate cu difuzie in 4 divectii pentn; introducere ser proaspat. cu
plenumini izofate ' cu registry de reglgj .

- anemostale patrale o dituzie in 4 directi pentr: evacuare aer vicial,
Cu plenumur izolate

00
" CenmA REIRA I
ssu,ulwu _CERINTA T
Benefictar: UAT MuNiIPAQGT S FEGRarlcen Pra.
Adresa. JMUNICIPIUL ADIUD, JUDETUL VRANCEA 83772023
Titlul profectustuiz Faza:

T "LUCRAR) DE RENOVARE ENERGETICA FENTRU CLADRE
/CArR  CINEMATOGRAF DOIHA, MUNICIPILL ADJUD, Jupery. ' D.A L1,

<100 VRANCEA™

TTTddglaise T o - Plor.
Yata; INSTALATII TERMICE — F
1023 PLAN ETAS To2
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{5.C. CONSTAN CDNSTR‘O;’LS??L? L
“122/546/2006, CUL: RO 134 2gs;

. Dumiitru Pricop, N-24 =
irosk ;

LEGENDA:

-Comp da iuminat tip plafoniera, echipat cu {ampa LED 1x10W, |P55
-Corp de iuminat, echipat ssnzor de prezenta si lampa LED 1x20W, P44
-Corp da iluminat etans tip FIPAD echipat cu fampa LED 38W, 600mm, IP8s

-Carp de luminat 4W, echipat cu kit de emergenta, autoriomie minim 2h, peﬁlru esigurarea

i de: pentru . 88U similar
~CorpRe Ruminat cu lampa LED 36w, echipat cu kit de emergenta, autonomie minim 1h pentru
i il normal &i de pentru i ie / lucrului, sau similar

~Corp de iluminat tip panau echipat ¢t lampa LED 4BW, 600x800mm sau similar

<Corp de lluminat cu lampa LED 48W, echipat cu kit da emergenta, autonomie minim 1h penins
! Humi i normal si de ilate i i ] . Sau similar

- -Infrerupator simplu / dubly, 108/230v

p: in
-8enzor de miscare

etansa 10A/230V

o SR
P2 SN

- REFERAT OF Ry

TrE &
Beneficiar: YAT MunK AT TUL VRANCEA

Prar.
Adresa; MUNICIPUL ADIUD, JUDETUL VRANCEA 83742023
ithut Eﬁmﬂui: ” - Faza:—’

LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE

ra ,GMEHAIOGMFDOMA. MUNICPRIL ASIUD, JUBETUL DALL
00 | VRANCEA"
SEFPROIECT  BRING CACIULA DRAGOS. Tl Blnsg: Plnr.
b et . a INSTALATH ELECTRICE o
3 PLAN PARTER EO1



LEGENDA:
~Corp de luminat tip plafoniera, echipat cu fampa LED 1x10W, IP5S
-Corp de iluminat, echipat senzor de prezenta sf lampa LED 1x20W, P44
-Corp de iluminat etans tip FIPAD echipat cu lampa LED 38W, 800mm, IP85

i ~Corp de Huminat 4w, echipat cu kit de emergenta, autonomle minim 2h, pentry Bsigurarea

i de itate pentru sau similar
-Cprp da Huminat cu lampa LED 36W, achipat cu kit da emergenta, autonomie minim 1h pentru
I normal si de itate pentru interventie / continuarea Iucruluf, sau similar

-Corp de Huminat tip panou echipat cu lampa LED 48W, 600x800mm say simitar

—corp de uminat cu lampa LED 48vY, echipat cu kil da emergema autonomie minim 1h pentru

in i rormal si de impotn: i . 83U similar
- -Intrerupator simplu / dubly, 1087230V
] ! tntrerupator simphudubli in consiructie stansa 1042230V

B -Senzor de miscare
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S.C. CONSTAN CONS: X . Beneﬁmr uar MUMC!P{BLAB{ s A
122/545/2006, CLI: RO 116#4 s i Prar
str. Prof. Dumitru Pricop, % Tvest, Adrasa; MUNICIPIUL ABJUD, JUDETULVRAMEEA 837/2023
com.Miroslava,e-mail:consta ffembmnene . i M .
1e10751.312479 Tith preiectolui | Faza:
e 1a  CLUGRAR! DE RENOVARE snamatln.cn PENTRU CLADRE | i DAL
i y CINEMATOGRAF DOINA, MUNIGIPRIL ABIUD, JUDETUL ALl
SPECIFCATIE ‘NUME 2 VRAMCEA !
— m— ol
SEF PROIECT . DRING. ucluu\ pnAsc Titlul plansei: H Pl
kB INSTALATH ELECTRICE "
_PROIECTAT | ING ERE.AURAI.E‘MNDR 3 PLAN ETAI | Eo2
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:522/545/2006, CU): RC 18452769, tas}
str. Prof. Dumntry Prieop, Nr.34, sat Vorovesti,
:com Miraslava,e-mail:constanconstruct@yahoo.com,

_DESENAT | iNG.BREALR ALEXANDRY

LEGENDA
- corp de incalzire static tip panou, din otet

- venbioconvecior
- anemostale patrate cu difuzie In 4 directl pentry introducere aer proaspal, cu
phanumusi izolale si cu registru de reglel

- anemastata patrate cu difuzie in 4 directi pentry evacuare aer viciat,
cu plenumuri izolate

- Pompa de caldua
- Cazan murat

i MEFEREY DE VERIFiCA
TTLLRDATA

o e e
Beneficiar. UAT MUNICIPIUL ADIUB TUBEYGEARANCEA

Thlul proectulul; T e
_7 "LUGRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE
Seara  CINCMATOGRAF DOMA, MUNICRIUL ADsug, suoer, | DWA.LL
1:300 VRANGEA"
T THIR plansel:
Data: INSTALATI TERMICE
2023 PLAN PARTER TO$

Pr.or,
Adresa; MUNICHPIUL ADSUD, JUDETUL VAANCEA 837/2023

PLnr,
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5.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. o
122/546/2006, CUI; RO 18452769, Iasl
str. Prof. Dumitru Pricop, Nr.34, sat Vorovest],
com.Miroslave,e-mailiconstanconstruct@yahnn ~m
110751312479

YRt

SPECIFICATIE  NUME

SEFPROIECT DRING.CACIULA DRAGOS
ﬁmicﬁ“’ lNGBRE@URﬂ XAN
DESENAT

ING.8AEAUR

LEGENDA

= Gorp de incalzie static tip panou, din otel

- ventloconvector

- anemastats patrate cu dituzie in 4 di

plenumug izolate 8i cu registry de

-anemostate patrate cu difuzie in 4 directi

cu plenumur izotate

T e pOUWUURA CERINTA

Scara
1:100

Data:
2023

REFENAT DE VERIFITEREFRA
TMUNAATA

pentr: evacuare zer vicial,

rectii pentru introducere agr proaspal cu

e
Beneficiar: UAT MUNICPIVL ADIU®, JUBETUL VRANCEA ’ Pr.r
837/2023

Adresa; MUNICIPIUL AD)UD, SUDETUL VRANCEA

Tt projectului:

Titlul plansel:

" "LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADRI
CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJLD, supeTuL 1 DAL,
CEA"

INSTALATII TERMICE
PLAN ETA)

Faza:

i
i

,i



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 2 la HCL nr. ’/Z!din3l.65- 2023

DEVIZ GENERAL

pentru Projectul nr. C5-B2.1.a-1878, intitulat,, Lucrdri de renovare energetica
pentru cladire Cinematograf Doina, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”

oy

FAZA DE PROIECTARE: )
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE
INTERVENTII D.A.L.L

Presedinte de sedinta, Contrasemneazi
Consilier Secretar al Muni[cﬂ)iulu Adjud
Matei Gheorghe jr. Sibisan Andra Gehaveva



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,

"JUDETUL VRANCEA"
TOTALIZATOR
N Valoare (f Valoare
o Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli $8rc Upre TVA (inclusiv
ert. TVA)
TVA)
: lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 :1;221]1:_]“1 pentru protectia mediului st aducerea [a starea 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
B 10 A1PIT .00 )1} .01
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivilui
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Retea de canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
0 o : | {
CAPITOLUL 3
3.1.|Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de feren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
390 Docume_ntagu-su!mrt. .§i chelluieli pentru obtinerea de avize, 7.500.00 1,425.00 8.925.00
acorduri si autorizatii
3.3.[Expertizare tehnics 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al
3.4.[ i o0 periormantel energetice § 4 500000 95000  5,950.00
cladirilor
3.5.|Proiectare 203,600.00|  38,684.00] 242,284.00
3.5.1.Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor
de interventii i deviz general 95,300.00 18,107.00|  113,407.00
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00




3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi a
detalilor de executie 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 94,300.00] 17,917.00] 112,217.00
3.5.6.1. Proiect tehnic 94,300.00] 17,917.00] 112,217.00
3.5.6.2.Deialii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6.|0rganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7./Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.8.|Asistenta tehnica 40,969.00 7,784.11 48,753.11
3.8.1. Asistentd tehnica din partea proiectantului: 969.00 184.11 1,153.11
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucr3rilor 969.00 184.11 1,153.11
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului Ia fazele incluse in
programul de control al lucrrilor de executie, avizat de citre 0.00 0.00 0.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 40,000.00 7,600.00 47,600.00
() 0 (069.00 48,54 3059
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii 664.979.60] 126.346.12 791,325.72
OBIECT NR.I - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 632,842.16 | 120,240.01 753,082.17
OBIECT NR.] - CORP PRINCIPAL CLADIRE NEELIGIBIL
- amenajare fatada frontala si rampa persoane cu 32,137.44 6,106.11 38,243.55
dizabilitati
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 26,931.02 5.116.89 32,047.91
OBIECT NR.I - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 26,931.02 5,116.89 32,047.91
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 336.637.76 63.961.17|  400.598.93
OBIECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE ELIGIBIL 336,637.76 63,961.17 400,598.93
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5.|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6.| Active necorporale 0.00

0.00

0.00

U



CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1.. Lucrari de consrui . ] 3,900.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.00

5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii
5.2.2. Cota aferents ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructii -

3,479.05 0.00 3,479.05

5.2.3. Cota aferentd ISC pentru controlul statului in amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferents Casei Sociale a Constructorilor - GSC 3,479.05 0.00 3,479.05
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de
canstruire/desfiintare

695.81 0.00 695.81

0.00 0.00 0.00

TOTALCAPITOLS | 56304185 825120 6559565

CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL

1,341,961.83| 253,518.50| 1,595.480.32

din care: C+M|  695,810.62| 132,204.02]  828,014.64)

BENEFICIAR,
ORASUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA




CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD

DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU

b

JUDETUL VRANCEA"
ELIGIBIL
N Val » Valoare
i Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli algare (faxa TVA (inclusiv
ert. TVA)
TVA)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheiltuieli pentru obtinerea si amenajarea tevenului
1.1 |Obtinerea terenulut 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 ;:;lrixt'li:r]):_] ari pentru protectia mediulul st aducerea [a starea 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
= Al D R O TALCAPITOLN e ) e 00 [T 000
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Retea de canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
2.4 |Alimentare cu gaze naturale 0.00 0.00 0.00
T S R S ST OTATCAPITOL2, B o0y B E.00 LIVGERIGHG
CA]:ITOLUL 3
3.1.|Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
3.2, Docume'nt?nhsu!)ort;i cheltuieli peniru obtinerea de avize, 0.00 0.00 0.00
acorduri si autorizatii
3.3.|Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
Gertificarea performantei energetice si auditul energetic al
T i EEISTal 2 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5.|Proiectare 203,600.00 38,684.00] 242,284.00
3.5.1.Tem3 de proiectare 0.00 . 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrérilor
de interventii si deviz general 95,300.00 18,107.00 113,407.00




3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

3.8.2. Diri gentie de tier .
[ e

 TOTALCAD

TOL3 - 244/569.00

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic gi-a
detalilor de executie 14,000.00 2,660.00 16,660.00
3.5.6. Proiect tehnic si defalii de executie 94,300.00] 17,917.00] 112,217.00
3.5.6.1. Proiect tehnic 94,300.00] 17,917.00f 112,217.00
3.5.6.2.Delalii de executie 0.00 0.00 0.00
| 3.6.|Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8.|Asistenta fehnica 40,969.00 7,784.11 48,753.11
3.8.1. Asistent4 tehnica din partea proiectantului: 969.00 184.11 1,1563.11
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 969.00 184.11 1,153.11
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de conirof al lucririlor de executie, avizat de catre 0.00 0.00 0.00
inspectoratul de Stat in Constructii
40,000.00 7,600.00 47,600.00

| 4646811 | 201,037.11

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de baza

== —ih

TOTAL CAPITOLY | 996,410.94

4.1.|Constructii si instalatii 632,842.16] 120,240.01 753,082.17
Izolatie termica pereti exteriori 274,249.67 | 52,107.44| 326,357.11
Izolatie termica la soclu 2,700.70 513.13 3,213.83
[zolatie termica placa pe sol 63,995.80| 12,539.20 78,535.00
[zolatie termica terasa 89,324.12 16,971.58 106,295.70
Inlocuire tamplarie 83,596.64 15,883.36 99,480.00
Reabilitare si modernizare instalatie de iluminat 20,000.00 3,800.00 23,800.00
Inlocuire corpuri de iluminat cu corpuri LED 10,000.00 1,900.00 11,900.00
;ectzl;;if:re si reglaj hidraulic distribtuie si corpuri de 86,975.23|  16.52529| 103.500.52

4.2.|Montaj utilaje tehnologice 26.931.02 5,116.89 32.047.91

4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 336,637.76]  63.961.17| 379.176.78
Centrala termica pe gaz in condesanre 18,565.00 3,527.35 670.20
Pompa de caldura COP>6 185,630.00| 35,269.70| 220,899.70
Sistem de ventilatie cu recuperare de caldura 52,783.76 10,028.91 62,812.67
Ventiloconvectori 45,465.00 8,638.35 54,103.35
Sistem integrat de monitorizare, mdsurare yi reglare al
intregului consum energetic de tip Building Energy 22.878.00 4,346.82 27.224.82
Management Systems — BEMS
Sistem fotovoltaic ongrid 11,316.00 2,150.04 13,466.04

4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00

4.5.|Dotari 0.00 0.00 0.00

4.6.|Active necorporale 0.00 0.00

189,318.08 | 1,164,




CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli
5.1.1. Lucrari de constructii 3,900.00 741.00 4,641.00

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

0.00 0.00

T 0.00]

0.00

0.00

TOTAL GENERAL

5.2.1. Gomisioanele §i dobanzile aferente creditului bancii 0.00]
5.2.2. Cota aferents ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de
constructi . 0.00 0.00 0.00
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea 0.00 0.00 0.00
teritoriuiui, urbanism gi pentru autorizarea lucrarilor de constructii ) ' )
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 0.00 0.00 0.00
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme i autorizatia de
construire/desfiintare 0.00 20 o
4900.00 U b il
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Prepatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

.00

1,244,879.94| 236,527.19| 1,481,407.13

din care: C+M |

663,673.18| 126,097.90]  789,771.09]

PROIECTANT,
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L.

BENEFICIAR,
ORASUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA



DEVIZ GENERAL

Privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitie:

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU
CLADIRE CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD,

JUDETUL VRANCEA"
NEELIGIBIL
Nr. Val (fara NGONE
: Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli wonss, L4 TVA (inclusiv
crt. TVA)
TVA)
lei Tei lei
1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului - 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
13 :lril:ilelaaj ari pentru protectta mediului st aducerea Ta starea 0.00 0.00 0.00
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00

e M ~ TOTALCHPTOLT. .00 5T ()

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
2.1 |Alimentare cu apa 0.00 0.00 0.00
2.2 |Retea de canalizare 0.00 0.00 0.00
2.3 |Alimentare cu energie electrica 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00

Alimentare cu gaze naturale

: "_q-

L TOTALCATTOL2 [0 |

CAPITOLUL

3.1.|Studii 0.00 0.00 0.00
3.1.1. Studii de teren 0.00 0.00 0.00
3.1.2. Raport privind impactu! asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3. Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00

32 Docume_nt?:ii-su‘port_.gi cheltuieli pentru obtinerea de avize, 7.500.00 1,425.00 8,925.00
acorduri si autorizatii

3.3.|Expertizare tehnics 0.00 0.00 0.00
Certificarea performantei energetice i auditul energetic al

3.4. clsdirilor 5,000.00 950.00 5,950.00

3.5.|Proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.1.Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor 0.00 0.00 0.00

de interventii gi deviz general




3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0.00 0.00 0.00
3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie 0.00 0:00 0.00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.5.6.1. Proiect tehnic 0.00 0.00 0.00
3.5.6.2.Detalii de executie 0.00 0.00 0.00
3.6.|0rganizarea procedurilor de achizitie 0.00 0.00 0.00
3.7.|Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2. Auditul financiar 12,000.00 2,280.00 14,280.00
3.8.|Asislenta tehnica 0.00 0.00 0.00
3.8.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului: 0.00 0.00 0.00
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrarilor 0.00 0.00 0.00
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse in
programul de control af lucrarilor de executie, avizat de catre 0.00 0.00 0.00
Inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier 0.00 0.00 0.00
() IR it 4.0 UL
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1.|Constructii si instalatii 32.137.44 6,106.11 38,243.55
OBJECT NR.1 - CORP PRINCIPAL CLADIRE NEELIGIBIL
- reamenajare/reconj.Fgurare fatada ﬁontala (desﬁfcere 32.137.44 6.106.11 38.243.55
sarpanta, refacere atic, placare cu gips carton rezistent la
foc, inchideri tamplarie )
4.2.|Montaj utilaje tehnologice 0.00 0.00 0.00
4.3.|Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0.00 0.00 0.00
4.4.|Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0.00 0.00 0.00
4.5.|Dotari 0.00 0.00 0.00
4.6.| Active necorporale 0.00

0.00

1 11

0.00




CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1.1. Lucrari de constructii

5.1.2. Cheituieli conexe organizarii santierului

5.2.1, Comisioanele si dobénzile aferente creditului bancii 0.00 0.00 0.00
5.2.2. Cota aferent ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de

constructi 3,479.05 0.00 3,479.05
5.2.3. Cota aferents ISC pentru controlul statului in amenajarea 695.81 0.00 695.81

teritoriului, urbanism §i pentru autorizarea lucrarilor de constructii

5.2.4. Cota aferent Casei Sociale a Constructorilor - CSC 3,479.05 0.00 3,479.05
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare 0.00 o0 0.00
444 .4 0 0.20 60.954.6
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00 0.00

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL 97,081.89| 16,99131| 114,073.20

din care: C+M|  32,137.44]  6,106.11]  38,243.55)

PROIECTANT, BENEFICIAR,
S.C. CONS TRUCT S.R.L.
T ANATN



ROMANIA
JUDETUL VRANCEA
MUNICIPIUL ADJUD
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD

Anexa 3 la HCL nr.//Z/ din 3/, O5: 2023

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

pentru Proiectul nr. C5-B2.1.a-1878, intitulat ,,Lucrari de renovare energetica
pentru cladire Cinematograf Doina, Municipiul Adjud, judetul Vrancea”

FAZA DE PROIECTARE:
DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII D.ALL.L. -

Presedinte de sedinti, Contrasemneazi
Consilier Secretar al Municﬁlgti Adjud
Matei Gheorghe jr. Sibisan And noveva



INDICATORI TEHNIC ECONOMICE PENTRU OBIECTIV

"LUCRARI DE RENOVARE ENERGETICA PENTRU CLADIRE
CINEMATOGRAF DOINA, MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL
VRANCEA"

BENEFICIAR:
PROIECTANT GENERAL:
NUMAR PROIECT:

Data contract:

MUNICIPIUL ADJUD, JUDETUL VRANCEA
S.C. CONSTAN CONSTRUCT S.R.L. IASI
837/2023

2023

L



INDICATORI TEHNICI

1. CAPACITATI GENERALE:
suprafata construitd;

Existent

INDICATORI FIZICO SPATIALI conform Extras de Carte Funciara

Situatia existenta

Arie teren

Arie construita corp existent C1 .
CORP PROPUS SPRE RENOVARE

Arie construita TOTALA

Propunere
INDICATORI FIZICO SPATIALI REZULTATI

Arie teren
Arie construita corp renovat  C1
- cinematograf
Din care:
- cladire existenta
- termosistem aplicat la fatade
10cm vata minerala bazaltica
Arie construita TOTALA

supratata construitd desfasuratd;
Situatia existenta

Arie desfasurata construita corp existent  C1
CORP PROPUS SPRE RENOVARE
Arie desfasurata construita TOTALA

At - 482,00mp
AcCl - 402,00mp
AcT - 402,00mp
At - 482,00mp
AcCl1 - 412,00mp
Ace - 402,00mp
Act - 10,00mp

AcT - 412,00mp
AdcCl1 - 574,74mp
AdcT - 574,7d4mp

| e



Propunere
Arie desfasurata construita corp renovat C1

- cinematograf AdcCl —584,74mp

Din care: .

- cladire existenta Ace -574,74mp

- termosistem aplicat la fatade

10cm vata minerala bazaltica Act - 10,00mp
Arie desfasurata construita TOTALA AdcT - 584,74mp

alti parametr, in functie de specificul si natura constructiei existente.

Situatia existenta

Arie alei pietonale Aap - NU SE INTERVINE
Arie dlei betonate (carosabile) Adb - NU SE INTERVINE
Arie spatii verzi Asv - NU SE INTERVINE
POT - 83,40%

CuT-1,19

Propunere

Arie alei pietonale Aap - NU SE INTERVINE
Arie alei betonate (carosabile) Aab - NU SE INTERVINE
Arie spatii verzi Asv - NU SE INTERVINE
POT - 85,47%

Cut-1,21

1. CARACTERISTICI IMOBIL C1 - Cinematogratf:

Situatie existenta:

Corp -C1

- Categoria ,,C" de importanta (conform HGR nr. 766/1997) ;

- Clasa ,IlI" de importanta [conform Codului de proiectare seismica P100/1-
2013)

- Gradul IV de rezistenta la foc (cf. P1 18/99)

(]
i



Situatie propusa:
Corp-C1

- Categoria,,C" de importanta {conform HGR nr. 766/1997) ;
- Clasa ,lII” de importanta (conform Codului de proiectare seismica P100/1-
2013)

- Gradul lll de rezistenta la foc (cf. P118/99)

INDICATORI ECONOMICI TOTALIZATORI

Nr Valoare Valoare
" | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA (inclusiv
crt. (fara TVA)
TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL | 1,341,961.83 | 253,518.50 | 1,595,480.32
din care: C+M 695,810.62 | 132,204.02 828,014.64
INDCIATORI ECONOMICI ELIGIBILI
Nr Valoare e
" | Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA (inclusiv
crt. (fara TVA)
TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL | 1,244,879.94 | 236,527.19 | 1,481,407.13
B din care: C+M 663,673.18 | 126,097.90 789,771.09
INDCIATORI ECONOMICI NEELIGIBILI
Nr. Valoare Valoare
| Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVA (inclusiv
crt. (fara TVA)
TVA)
lei lei lei
TOTAL GENERAL 97,081.89 | 16,991.31 | 114,073.20
din care: C+M 32,137.44 6,106.11 38,243.55
PROIECTANT

SC CONSTAN CONSTRIICT SRI

FaE





